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Mentions légales 

 

Mentions légales 
Signalétique d'avertissement 

Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des 
dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de 
danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les 
avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque. 

DANGER  
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves. 

ATTENTION  
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner la mort ou des blessures 
graves. 

PRUDENCE  
accompagné d’un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut 
entraîner des blessures légères. 

PRUDENCE  
non accompagné d’un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées 
peut entraîner un dommage matériel. 

IMPORTANT  
signifie que le non-respect de l'avertissement correspondant peut entraîner l'apparition d'un événement ou d'un 
état indésirable. 

En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé 
qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le 
même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels. 

Personnes qualifiées 
L’appareil/le système décrit dans cette documentation ne doit être manipulé que par du personnel qualifié pour 
chaque tâche spécifique. La documentation relative à cette tâche doit être observée, en particulier les consignes 
de sécurité et avertissements. Les personnes qualifiées sont, en raison de leur formation et de leur expérience, 
en mesure de reconnaître les risques liés au maniement de ce produit / système et de les éviter. 

Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination 
Tenez compte des points suivants: 

ATTENTION  
Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la 
documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres 
marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des 
produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une 
utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement 
admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes. 

Marques de fabrique 
Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations 
dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les 
droits de leurs propriétaires respectifs. 

Exclusion de responsabilité 
Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. 
Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité 
intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les 
corrections nécessaires dès la prochaine édition. 

 

 Siemens AG 
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90026 NÜRNBERG 
ALLEMAGNE 
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Copyright © Siemens AG 2011. 
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Avant-propos 

Objet du manuel 
Le présent manuel fournit les informations nécessaires : 

● pour l'installation et le montage, 

● pour la communication, 

● sur le concept de mémoire, 

● sur les temps de cycle et les temps de réaction, 

● sur les caractéristiques techniques des CPU. 

Connaissances de base nécessaires 
● Pour une bonne compréhension de ce manuel, vous devez posséder des connaissances 

générales dans le domaine de l'automatisation. 

● Vous devez également connaître le logiciel de base STEP 7. 

Domaine de validité  
Toutes les CPU compactes sont regroupées sous la désignation CPU 31xC, comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous. 

 
CPU Convention : 

les CPU sont 
désignées comme 
suit : 

Numéro de référence à partir de la version 
firmware 

CPU 312C 6ES7312-5BF04-0AB0 V3.3 
CPU 313C 6ES7313-5BG04-0AB0 V3.3 
CPU 313C-2 PtP 6ES7313-6BG04-0AB0 V3.3 
CPU 313C-2 DP 6ES7313-6CG04-0AB0 V3.3 
CPU 314C-2 PtP 6ES7314-6BH04-0AB0 V3.3 
CPU 314C-2 DP 6ES7314-6CH04-0AB0 V3.3 
CPU 314C-2 PN/DP 

CPU 31xC 

6ES7314-6EH04-0AB0 V3.3 
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Toutes les CPU standard sont regroupées sous la désignation CPU 31x, comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous. 

 
CPU Convention : 

les CPU sont 
désignées comme 
suit : 

Numéro de référence à partir de la version 
firmware 

CPU 312 6ES7312-1AE14-0AB0 V3.3 
CPU 314 6ES7314-1AG14-0AB0 V3.3 
CPU 315-2 DP 6ES7315-2AH14-0AB0 V3.3 
CPU 315-2 PN/DP 6ES7315-2EH14-0AB0 V3.2 
CPU 317-2 DP 6ES7317-2AK14-0AB0 V3.3 
CPU 317-2 PN/DP 6ES7317-2EK14-0AB0 V3.2 
CPU 319-3 PN/DP 

CPU 31x 

6ES7318-3EL01-0AB0  V3.2 

 

Toutes les CPU possédant des propriétés PROFINET sont regroupées sous la désignation 
CPU 31x PN/DP, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 
CPU Convention : 

les CPU sont 
désignées comme 
suit : 

Numéro de référence à partir de la version 
firmware 

CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0 V3.3 
CPU 315-2 PN/DP 6ES7315-2EH14-0AB0 V3.2 
CPU 317-2 PN/DP 6ES7317-2EK14-0AB0 V3.2 
CPU 319-3 PN/DP 

CPU 31x PN/DP 

6ES7318-3EL01-0AB0  V3.2 

 
 

 

 Remarque 

Pour les particularités des CPU F de la gamme S7, référez-vous à l'information produit sur 
Internet à l'adresse (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/11669702/133300) 
suivante : 

 

 Remarque 

Nous fournirons avec chaque nouveau module et chaque nouvelle version de module une 
information produit décrivant les caractéristiques actuelles du module. 

 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/11669702/133300�
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Modifications par rapport à la version précédente 
Le tableau suivant indique les modifications par rapport aux versions précédentes des 
documentations ci-dessous incluses dans le lot de documentations S7-300 : 

● Manuel Caractéristiques techniques, version 06/2010 

● Instructions de service Installation et configuration, version 06/2010 

La CPU 314C-2 PN/DP est ajoutée à la version de livraison V3.3. Elle possède les mêmes 
fonctionnalités que la CPU 314C-2 DP et dispose simultanément des fonctionnalités 
PROFINET à l'instar de la CPU 315-2 PN/DP. 

Dans la version de livraison V3.3, les fonctionnalités et les performances de toutes les C-
CPU et la CPU 317-2 DP ont également été améliorées par rapport aux versions 
antérieures. 

Le chapitre "Informations sur le passage à une CPU 31xC ou CPU 31x" a été supprimé. Si 
vous avez toutefois besoin de ces informations, vous pouvez consulter les FAQ du site 
Internet. 

 
CPU 312 312C 313C 313C-2 

DP 
313C-2 
PtP 

314 314C-2 
DP 

314C-2 
PtP 

315-2 
DP 

317-2 
DP 

Codage de blocs 
avec avec S7 Block 
Privacy 

X X X X X X X X X X 

Intégration d'une 
LED de maintenance 

X1, 2 X 2 X2 X2 X2 X1, 2 X2 X2 X1, 2 X2 

Performance 
contrôle et 
commande plus 
élevée configurable 

- - - - - - - - X X 

Limites d'erreur 
pratique améliorées 
pour entrée 
analogique PT100 

- - X - - - X X - - 

Routage 
d'enregistrement 

- - - X - - X - X1 X 

Mémoire image 
paramétrable 

X1 X X X X X1 X X X1 X 

Extension des plages 
de numéro de bloc 

X1 X X X X X1 X X X1 X 

Le nombre d'entrées 
du tampon de 
diagnostic affichées 
à l'état RUN de la 
CPU est configurable 

X1 X X X X X1 X X X1 X 

Lecture des données 
de maintenance 

X1 X X X X X1 X X X1 X 
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CPU 312 312C 313C 313C-2 
DP 

313C-2 
PtP 

314 314C-2 
DP 

314C-2 
PtP 

315-2 
DP 

317-2 
DP 

Extension de la 
SFC 12 de 2 
nouveaux modes de 
déclenchement de 
l'OB 86 à 
l'activation/désactivat
ion 

- - - X - - X - X1 X 

Copie de 512 octets 
avec SFC 81 

X1 X X X X X1 X X X1 X 

Augmentation 
Mémoire de travail X1 X X X X X1 X X X1 X 
Performance par 
raccourcissement 
des temps de 
traitement des 
instructions 

X1 X X X X X1 X X X1 X 

Iinformations d'état 
visualisables lorsqu'il 
s'agit d'un bloc 
d'état, à partir de 
STEP 7 V5.5 

X1 X X X X X1 X X X1 X 

Blocs visualisables 
avec bloc d'état  
(de 1 à 2) 

X1 X X X X X1 X X X1 X 

Nombre de points 
d'arrêt de 2 à 4 

X1 X X X X X1 X X X1 X 

Pile des données 
locales 

X1 X X X X X1 X X X1 X 

Nombre de 
messages sur bloc 
(Alarm_S) 
uniformément passé 
à 300 

X1 X X X X X1 X X X1 X 

Nombre de 
mémentos, 
temporisations et 
compteurs 

X1 X - - - - - - - - 

Uniformisation 
Tailles DB : max. 
64 Ko 

X1, 3 X X X X X1 X X X1 X1 

Alarmes cycliques : 
OB 32 à OB 35 

X1 X X X X X1 X X X1 X1 

Communication par 
données globales de 
8 cercles GD 

X1 X X X X X1 X X X1 X1 
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CPU 312 312C 313C 313C-2 
DP 

313C-2 
PtP 

314 314C-2 
DP 

314C-2 
PtP 

315-2 
DP 

317-2 
DP 

Blocs fonctionnels système pour fonctions technologiques intégrées : 
SFB 41 à 43 - - X1 X1 X1 - X1 X1 - - 
SFB 44 et 46 - - - - - - X1 X1 - - 
SFB 47 à 49 - X1 X1 X1 X1 - X1 X1 - - 
SFB 60 à 62 - - - - X1 - - X1 - - 
SFB 63 à 65 - - - - - - - X1 - - 
1 Cette fonction est disponible pour la CPU depuis une version précédente 
2 disponible mais sans fonction 
3 max. taille DB 32 ko 

 

Normes et homologations 
Référez-vous au chapitre "Caractéristiques techniques générales (Page 211)" pour plus 
d'informations sur les normes et homologations. 

Recyclage et élimination  
Du fait de leur constitution pauvre en éléments polluants, les appareils décrits dans le 
présent manuel sont recyclables. Pour le recyclage dans le respect de l'environnement et 
l'élimination de vos appareils, veuillez vous adresser à une entreprise d'élimination des 
déchets électroniques agréée. 

Service & Support sur Internet 
En plus de la documentation offerte, vous trouvez la totalité de notre savoir-faire en ligne sur 
Internet (http://www.siemens.com/automation/service&support) à l'adresse suivante : 

Vous y trouverez : 

● la Newsletter qui vous fournit constamment les dernières informations sur le produit, 

● les documents les plus récents via la fonction de recherche du Service & Support 
(http://www.siemens.com/automation/service&support), 

● le forum où utilisateurs et spécialistes du monde entier peuvent échanger des 
informations, 

● la base de données Interlocuteurs pour trouver votre interlocuteur Industry Automation 
and Drive Technology sur place, 

● des informations sur le service après-vente, les réparations, les pièces de rechange, etc. 

● Applications et outils pour une utilisation optimale des SIMATIC S7. Sont également 
publiées sur Internet (http://www.siemens.com/automation/pd), par exemple, les mesures 
de puissance relatives au DP et au PN. 

http://www.siemens.com/automation/service&support�
http://www.siemens.com/automation/service&support�
http://www.siemens.com/automation/pd�
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Guide dans la documentation S7-300 1
1.1 Place du manuel dans la documentation 

Place du manuel dans la documentation  
La documentation suivante fait partie intégrante du pack de documentation pour le S7-300. 
Vous trouverez également ce fichier sur Internet sous le numéro de contribution. 
 
Nom de la documentation Description 
Manuel 
CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques 
techniques 
ID d'article : 12996906 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/12996906) 

Description : 
 Eléments de commande et de signalisation 
 Communication 
 Concept de mémoire 
 Temps de cycle et temps de réaction 
 Caractéristiques techniques 

Instructions de service 
CPU 31xC et CPU 31x : Installation et 
configuration 
ID d'article : 13008499 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/13008499) 

Description : 
 Configuration 
 Montage 
 Câblage 
 Adressage 
 Mise en service 
 Maintenance et fonctions de test 
 Diagnostic et suppression des erreurs 

Instructions de service 
CPU 31xC : Fonctions technologiques 
Y compris CD 
ID d'article : 12429336 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/12429336) 

Description des différentes fonctions 
technologiques : 
 Positionnement 
 Comptage 
 Couplage point à point 
 Régulation 
Le CD contient des exemples sur les fonctions 
technologiques. 

Manuel 
Automate programmable S7-300 : 
Caractéristiques des modules 
Numéro de contribution : 8859629 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/8859629) 

Descriptions et caractéristiques techniques des 
modules suivants :  
 Modules de signaux 
 Alimentations 
 Coupleurs 

Table de paramètres 
liste des opérations des CPU S7-300 et CPU 
ET 200 
Numéro de contribution : 31977679 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/31977679) 

 liste du stock d'opérations des CPU et de 
leurs temps d'exécution 

 liste des blocs exécutables (OB / SFC / SFB) 
et de leurs temps d'exécution 
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Informations complémentaires 
Vous aurez besoin en plus d'informations tirées des descriptions suivantes : 

 
Nom de la documentation Description 
Getting Started (mise en route) 
Système d'automatisation S7-300 : Mise en route 
de la CPU 31x : Mise en service 
Numéro de contribution : 15390497 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/15390497) 

Exemples des différentes étapes de mise en 
service jusqu'à l'application opérationnelle. 

Getting Started (mise en route) 
Système d'automatisation S7-300 : Mise en route 
de la CPU 31xC : Mise en service 
Numéro de contribution : 48077635 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/48077635) 

Exemples des différentes étapes de mise en 
service jusqu'à l'application opérationnelle. 

Getting Started (mise en route) 
Premières étapes de mise en service de la CPU 
31xC : Positionnement avec une sortie 
analogique 
Numéro de contribution : 48070939 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/48070939) 

Exemples des différentes étapes de mise en 
service jusqu'à l'application opérationnelle. 

Getting Started (mise en route) 
Premières étapes de mise en service de la CPU 
31xC : Positionnement avec une sortie TOR 
Numéro de contribution : 48077520 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/48077520) 

Exemples des différentes étapes de mise en 
service jusqu'à l'application opérationnelle. 

Getting Started (mise en route) 
Premières étapes de mise en service de la CPU 
31xC : Comptage 
Numéro de contribution : 48064324 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/48064324) 

Exemples des différentes étapes de mise en 
service jusqu'à l'application opérationnelle. 

Getting Started (mise en route) 
Premières étapes de mise en service de la CPU 
31xC : Couplage point à point 
Numéro de contribution : 48064280 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/48064280) 

Exemples des différentes étapes de mise en 
service jusqu'à l'application opérationnelle. 

Getting Started (mise en route) 
Premières étapes de mise en service de la CPU 
31xC : Régulation 
Numéro de contribution : 48077500 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/48077500) 

Exemples des différentes étapes de mise en 
service jusqu'à l'application opérationnelle. 
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Nom de la documentation Description 
Getting Started (mise en route) 
CPU315-2 PN/DP, 317-2 PN/DP, 319-3 PN/DP : 
Configuration de l'interface PROFINET 
Numéro de contribution : 48080216 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/48080216) 

Exemples des différentes étapes de mise en 
service jusqu'à l'application opérationnelle. 

Getting Started (mise en route) 
CPU 317-2 PN/DP : Configuration d'un ET 200S 
comme périphérique PROFINET IO 
Numéro de contribution : 19290251 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/19290251) 

Exemples des différentes étapes de mise en 
service jusqu'à l'application opérationnelle. 

Manuel de référence 
Fonctions standard et fonctions système pour S7-
300/400 - tome 1/2 
ID d'article : 1214574 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/1214574) 

Présentation des éléments suivants contenus 
dans les systèmes d'exploitation des CPU S7-
300 et S7-400 : 
 OB 
 SFC 
 SFB 
 Fonctions CEI 
 Données de diagnostic 
 Liste d'état système (SSL) 
 Evénements 
Ce manuel fait partie des références sur STEP 7. 
La description figure également dans l'aide en 
ligne de STEP 7. 

Manuel 
Programmer avec STEP 7 
ID d'article : 18652056 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/18652056) 

Ce manuel donne une vue d'ensemble complète 
de la programmation avec STEP 7.  
Il fait partie des connaissances de base de 
STEP 7. La description figure également dans 
l'aide en ligne de STEP 7. 

Manuel système 
Description du système PROFINET 
ID d'article : 19292127 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/19292127) 

Connaissances de base sur PROFINET : 
 Constituants de réseau 
 Echange de données et communication 
 PROFINET IO 
 Component based Automation 
 Exemple d'application de PROFINET IO et 

Component Based Automation 

Manuel de programmation 
Migration de PROFIBUS DP vers PROFINET IO 
ID d'article : 19289930 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/19289930) 

Guide de migration de PROFIBUS DP vers 
PROFINET IO. 
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Nom de la documentation Description 
Manuel 
SIMATIC NET : Twisted Pair and Fiber Optic 
Networks 
ID d'article : 8763736 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/8763736) 

Description : 
 réseaux Industrial Ethernet, 
 Configuration de réseau 
 Composants 
 lignes d'implantation pour installations 

d'automatisation mises en réseau au sein de 
bâtiments, etc. 

Manuel de configuration 
Configuration d'installations SIMATIC iMap 
ID d'article : 22762190 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/22762190) 

Description du logiciel de configuration SIMATIC 
iMap 

Manuel de configuration 
SIMATIC iMap STEP 7 AddOn, Créer des 
composants PROFINET 
ID d'article : 22762278 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/22762278) 

Descriptions et instructions détaillées permettant 
de créer des composants PROFINET avec 
STEP 7 et de mettre en œuvre des appareils 
SIMATIC dans Component Based Automation. 

Description fonctionnelle 
Synchronisme d'horloge 
ID d'article : 15218045 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/15218045) 

Description de la propriété système 
"Synchronisme d'horloge" 

Manuel système 
Communication avec SIMATIC 
ID d'article : 1254686 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view
/fr/1254686) 

Description : 
 Notions élémentaires 
 Services 
 Réseaux 
 Fonctions de communication 
 Raccordement de PG/OP 
 Configuration et paramétrage dans STEP 7 

Service & Support sur Internet 
Pour obtenir des informations sur les thèmes suivants, reportez-vous à l'Internet 
(http://www.siemens.com/automation/service) : 

● Interlocuteur SIMATIC (http://www.siemens.com/automation/partner) 

● Interlocuteur SIMATIC NET (http://www.siemens.com/simatic-net)  

● Formation (http://www.sitrain.com) 

Voir aussi 
Pack de documentation S7-300 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805159/133300) 
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1.2 Guide dans la documentation S7-300 

Vue d'ensemble 
Les tableaux suivants vous aideront à vous y retrouver dans la documentation S7-300. 

Influence de l'environnement sur le système d'automatisation 
 
Pour trouver des informations sur... reportez-vous au manuel... au paragraphe... 
Quel espace de montage dois-je prévoir pour le 
système d'automatisation ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Installation et configuration 

Configuration - Dimensions des 
composants 
Montage - Montage du profilé 
support 

Quelle est l'influence des conditions ambiantes sur 
le système d'automatisation ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Installation et configuration 

Annexe 

Séparation galvanique 
 
Pour trouver des informations sur... reportez-vous au manuel... au paragraphe... 
Quels modules puis-je utiliser quand il est 
nécessaire de séparer les potentiels des différents 
capteurs / actionneurs ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Installation et configuration 

 Caractéristiques des modules

Configuration - Montage 
électrique, mesures de protection 
et mise à la terre 

Quand faut-il séparer les potentiels des différents 
modules ? 
Comment réaliser le câblage ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Installation et configuration 

Configuration - Montage 
électrique, mesures de protection 
et mise à la terre 
Câblage 

Quand faut-il séparer les potentiels des différentes 
stations ? 
Comment réaliser le câblage ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Installation et configuration 

Configuration - Configuration de 
sous-réseaux 
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Communication du capteur / actionneur avec le système d'automatisation 
 
Pour trouver des informations sur... reportez-vous au manuel... au paragraphe... 
Quel est le module convenant à mon capteur / 
actionneur ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Caractéristiques techniques 

 de votre module de signaux 

Caractéristiques techniques 

Combien de capteurs / actionneurs puis-je 
connecter au module ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Caractéristiques techniques 

 de votre module de signaux 

Caractéristiques techniques 

Comment câbler des capteurs / actionneurs avec le 
système d'automatisation via le connecteur frontal ?

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Installation et configuration 

Câblage - Câblage du 
connecteur frontal 

Quand me faut-il des châssis d'extension et 
comment les connecter ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Installation et configuration 

Configuration - Disposition des 
modules sur plusieurs châssis 

Comment monter des modules dans des châssis ou 
sur des profilés support ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Installation et configuration 

Montage - Montage des modules 
sur le profilé support 

Utilisation de périphérie centralisée et de périphérie décentralisée 
 
Pour trouver des informations sur... reportez-vous au manuel... au paragraphe... 
Quel est l'éventail de modules que je souhaite 
utiliser ? 

 Caractéristiques des modules 
(pour périphérie centralisée /
châssis d'extension) 

 du système de périphérie 
respectif (pour périphérie 
décentralisée / 
PROFIBUS DP) 

– 

Combinaison d'un châssis central et de châssis d'extension 
 
Pour trouver des informations sur... reportez-vous au manuel... au paragraphe... 
Quels châssis / profilés support conviennent le 
mieux à mon application ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Installation et configuration 

Configuration 

De quel module d'interface (IM) ai-je besoin pour 
relier les châssis d'extension au châssis central ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Installation et configuration 

Configuration - Disposition des 
modules sur plusieurs châssis 

Quelle est l'alimentation (PS) adéquate pour mon 
cas d'application particulier ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Installation et configuration 

Configuration 
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Performances des CPU 
 
Pour trouver des informations sur... reportez-vous au manuel... au paragraphe... 
Quel est le concept de mémoire le mieux adapté à 
mon application ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Caractéristiques techniques 

Concept de mémoire 

Comment enficher et désenficher les micro-cartes 
mémoire ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Installation et configuration 

Mise en service - Mettre en 
service les modules - Enficher / 
remplacer la micro-carte 
mémoire (MMC) 

Quelle CPU satisfait à mes exigences de 
performances ? 

 Liste d'opérations S7-300 : 
CPU 31xC et CPU 31x 

– 

Quels sont les temps de réaction et les temps 
d'exécution de la CPU ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Caractéristiques techniques 

– 

Quelles sont les fonctions technologiques 
implémentées ? 

 Fonctions technologiques – 

Comment puis-je utiliser ces fonctions 
technologiques ? 

 Fonctions technologiques – 

Communication 
 
Pour trouver des informations sur... reportez-vous au manuel... au paragraphe... 
Quels principes faut-il respecter ?  CPU 31xC et CPU 31x : 

Caractéristiques techniques 
 Communication avec SIMATIC 
 Description du système 

PROFINET 

Communication 

Quelles sont les possibilités et les ressources de 
la CPU ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Caractéristiques techniques 

Caractéristiques techniques 

Comment puis-je optimiser la communication au 
moyen de processeurs de communication (CP) ? 

 Manuel du CP – 

Quel est le réseau de communication convenant 
à mon application ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Installation et configuration 

Configuration - Configuration de 
sous-réseaux 

Comment interconnecter les différents 
composants ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Installation et configuration 

Configuration - Configuration de 
sous-réseaux 

 Réseaux SIMATIC NET, 
Twisted Pair et Fiber Optic  
(6GK1970-1BA10-0AA0) 

Configuration de réseau De quoi faut-il tenir compte en configurant des 
réseaux PROFINET ? 

 Description du système 
PROFINET 

Installation et mise en service 
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Logiciel 
 
Pour trouver des informations sur... reportez-vous au manuel... au paragraphe... 
Quel est le logiciel requis pour mon système S7-
300 ? 

 CPU 31xC et CPU 31x : 
Caractéristiques techniques 

Caractéristiques techniques 

Caractéristiques complémentaires 
 
Pour trouver des informations sur... reportez-vous au... 
Comment réaliser le contrôle-commande ? 
(Human Machine Interface) 

manuel respectif : 
 Pour afficheurs de texte 
 Pour pupitres opérateur 
 Pour WinCC 

Comment intégrer des composants de contrôle 
de processus ? 

 manuel respectif pour PCS7 

Quelles sont les possibilités offertes par les 
systèmes à haute disponibilité et de sécurité ? 

 S7-400H - Systèmes à haute disponibilité 
 Systèmes de sécurité 

De quoi faut-il tenir compte pour passer de 
PROFIBUS DP à PROFINET IO ? 

 Migration de PROFIBUS DP vers PROFINET IO 
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Eléments de commande et d'affichage 2
2.1 Eléments de commande et de signalisation des CPU compactes 

(CPU 31xC) 

2.1.1 Eléments de commande et de signalisation : CPU 312C 

Eléments de commande et de signalisation de la CPU 312C 

1 2 3

4

5

6

 
Chiffre Désignation 
① Indicateurs d'état et d'erreur  
② Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC avec éjecteur 
③ Raccordements pour entrées et sorties intégrées 
④ Raccordement de l'alimentation en tension 
⑤ ère interface X1 (MPI) 
⑥ Commutateur de mode de fonctionnement 
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Le graphique suivant indique les entrées et sorties TOR intégrées de la CPU lorsque les 
volets frontaux sont ouverts. 

1

2

 
Chiffre Désignation 
① Entrées TOR (broche 2 à 10) 
② Entrée TOR (broche 11) et sorties TOR (broche 14 à broche 19) 

Indicateur d'état et d'erreur 
 
Désignation de la 
LED 

Couleur Signification 

SF rouge Erreur matérielle ou logicielle 
MAINT jaune Requête de maintenance (sans fonction) 
DC5V verte Alimentation 5 V pour CPU et bus S7-300, correcte 
FRCE jaune La LED s'allume : requête de forçage active 

La LED clignote à 2 Hz : fonction Test de clignotement de l'abonné 
RUN verte CPU en marche 

La LED clignote au démarrage à 2 Hz et à l'arrêt à 0,5 Hz. 
STOP jaune CPU à l'état de fonctionnement STOP (ARRET) ou au démarrage 

La LED clignote à la requête d'effacement à 0,5 Hz et durant 
l'effacement général à 2 Hz. 
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Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC 
Une micro-carte mémoire SIMATIC est utilisée comme cartouche mémoire. Elle peut faire 
office de mémoire de chargement et de support de données amovible.  

 

 Remarque 

Ces CPU ne possédant pas de mémoire de chargement intégrée, vous devez enficher une 
micro-carte mémoire SIMATIC dans la CPU pour le fonctionnement. 

 

Sélecteur de mode de fonctionnement  
Vous pouvez régler le mode de fonctionnement de la CPU via le commutateur de mode de 
fonctionnement. 

Tableau 2- 1 Positions du commutateur de mode de fonctionnement 

Position Signification Explications 
RUN Mode de 

fonctionnement 
RUN 

La CPU traite le programme utilisateur. 

STOP Mode de 
fonctionnement 
STOP 

La CPU ne traite aucun programme utilisateur. 

MRES Effacement 
général 

Position du commutateur de mode de fonctionnement pour 
l'effacement général de la CPU. L'effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de fonctionnement nécessite une séquence 
d'actions particulière de votre part. 

Raccordement de l'alimentation en tension 
Chaque CPU dispose d'une prise à 2 points pour le raccordement de la tension 
d'alimentation. A l'état de livraison, le connecteur avec raccords filetés est déjà enfiché sur 
cette prise. 

Propriétés de la CPU en matière d'interfaces, d'entrées/sorties intégrées et de fonctions 
technologiques 

Tableau 2- 2 Propriétés des CPU 312C en matière d'interfaces, d'entrées/sorties intégrées et de 
fonctions technologiques 

Elément CPU 312C 
Interface MPI à 9 points (X1) oui 
Entrées TOR 10 
Sorties TOR 6 
Fonctions technologiques 2 compteurs 

(voir manuel Fonctions technologiques Brochage 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26090032)) 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26090032�
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Voir aussi 
● Mode de fonctionnement de la CPU : aide en ligne de STEP 7 

● Informations sur l'effacement général de la CPU : instructions de service CPU 31xC et 
CPU 31x, Mise en service, Mise en service de modules, Effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de la CPU 

● Evaluation des LED en cas d'erreur et de diagnostic : Instructions de service CPU 31xC 
et CPU31x, Fonctions de test, Diagnostic et élimination des erreurs, Diagnostic à l'aide 
des LED d'état et d'erreur 

2.1.2 Eléments de commande et de signalisation : CPU 313C 

Eléments de commande et de signalisation de la CPU 313C 

1 2 3

4

5

6

 
Chiffre Désignation 
① Indicateurs d'état et d'erreur  
② Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC avec éjecteur 
③ Raccordements pour entrées et sorties intégrées 
④ Raccordement de l'alimentation en tension 
⑤ Interface X1 (MPI) 
⑥ Sélecteur de mode de fonctionnement 
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CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
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Le graphique suivant indique les entrées et sorties TOR et analogiques intégrées de la CPU 
lorsque les volets frontaux sont ouverts. 
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Chiffre Désignation 
① Entrées analogiques et sorties analogiques 
② Entrées TOR 
③ Sorties TOR 

Indicateur d'état et d'erreur 
 
Désignation de la 
LED 

Couleur Signification 

SF rouge Erreur matérielle ou logicielle 
MAINT jaune Requête de maintenance (sans fonction) 
DC5V verte Alimentation 5 V pour CPU et bus S7-300, correcte 
FRCE jaune La LED s'allume : requête de forçage active 

La LED clignote à 2 Hz : fonction Test de clignotement de 
l'abonné 

RUN verte CPU en marche 
La LED clignote au démarrage à 2 Hz et à l'arrêt à 0,5 Hz. 

STOP jaune CPU à l'état de fonctionnement STOP (ARRET) ou au démarrage
La LED clignote à la requête d'effacement à 0,5 Hz et durant 
l'effacement général à 2 Hz. 



Eléments de commande et d'affichage  
2.1 Eléments de commande et de signalisation des CPU compactes (CPU 31xC) 

 CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
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Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC 
Une micro-carte mémoire SIMATIC est utilisée comme cartouche mémoire. Elle peut faire 
office de mémoire de chargement et de support de données amovible. 

 

 Remarque 

Ces CPU ne possédant pas de mémoire de chargement intégrée, vous devez enficher une 
micro-carte mémoire SIMATIC dans la CPU pour le fonctionnement. 

 

Sélecteur de mode de fonctionnement  
Le sélecteur de mode permet de régler le mode de fonctionnement de la CPU. 

Tableau 2- 3 Positions du sélecteur de mode de fonctionnement 

Position Signification Explications 
RUN Mode de 

fonctionnement 
RUN 

La CPU traite le programme utilisateur. 

STOP Mode de 
fonctionnement 
STOP 

La CPU ne traite aucun programme utilisateur. 

MRES Effacement 
général 

Position du sélecteur de mode de fonctionnement pour l'effacement 
général de la CPU. L'effacement général à l'aide du sélecteur de 
mode de fonctionnement nécessite une séquence d'actions 
particulière de votre part. 

Raccordement de l'alimentation en tension 
Chaque CPU dispose d'une prise à 2 points pour le raccordement de la tension 
d'alimentation. A l'état de livraison, le connecteur avec raccords filetés est déjà enfiché sur 
cette prise. 



 Eléments de commande et d'affichage 
 2.1 Eléments de commande et de signalisation des CPU compactes (CPU 31xC) 

CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
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Propriétés de la CPU en matière d'interfaces, d'entrées/sorties intégrées et de fonctions 
technologiques 

Tableau 2- 4 Propriétés des CPU 313C en matière d'interfaces, d'entrées/sorties intégrées et de 
fonctions technologiques 

Elément CPU 313C 
Interface MPI à 9 points (X1) oui 
Entrées TOR 24 
Sorties TOR 16 
Entrées analogiques 4 + 1 
Sorties analogiques 2 
Fonctions technologiques 3 compteurs 

(voir manuel Fonctions technologiques Brochage 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/2609003
2)) 

Renvoi 
● Mode de fonctionnement de la CPU : aide en ligne de STEP 7 

● Informations sur l'effacement général de la CPU : instructions de service CPU 31xC et 
CPU 31x, Mise en service, Mise en service de modules, Effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de la CPU 

● Evaluation des LED en cas d'erreur et de diagnostic : Instructions de service CPU 31xC 
et CPU31x, Fonctions de test, Diagnostic et élimination des erreurs, Diagnostic à l'aide 
des LED d'état et d'erreur 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26090032�
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26090032�
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2.1.3 Eléments de commande et de signalisation : CPU 313C-2 PtP 

Eléments de commande et de signalisation de la CPU 313C-2 PtP 

1 2 3

4

5

6

7

 
Chiffre Désignation 
① Indicateurs d'état et d'erreur  
② Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC avec éjecteur 
③ Raccordements pour entrées et sorties intégrées 
④ Raccordement de l'alimentation en tension 
⑤ 2. ème interface X2 (PtP) 
⑥ 1. ère interface X1 (MPI) 
⑦ Sélecteur de mode de fonctionnement 



 Eléments de commande et d'affichage 
 2.1 Eléments de commande et de signalisation des CPU compactes (CPU 31xC) 

CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
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Le graphique suivant indique les entrées et sorties TOR intégrées de la CPU lorsque les 
volets frontaux sont ouverts. 
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2

2

 
Chiffre Désignation 
① Entrées TOR 
② Sorties TOR 

Indicateur d'état et d'erreur 
 
Désignation de la 
LED 

Couleur Signification 

SF rouge Erreur matérielle ou logicielle 
MAINT jaune Requête de maintenance (sans fonction) 
DC5V verte Alimentation 5 V pour CPU et bus S7-300, correcte 
FRCE jaune La LED s'allume : requête de forçage active 

La LED clignote à 2 Hz : fonction Test de clignotement de l'abonné 
RUN verte CPU en marche 

La LED clignote au démarrage à 2 Hz et à l'arrêt à 0,5 Hz. 
STOP jaune CPU à l'état de fonctionnement STOP (ARRET) ou au démarrage 

La LED clignote à la requête d'effacement à 0,5 Hz et durant 
l'effacement général à 2 Hz. 



Eléments de commande et d'affichage  
2.1 Eléments de commande et de signalisation des CPU compactes (CPU 31xC) 

 CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
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Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC 
Une micro-carte mémoire SIMATIC est utilisée comme cartouche mémoire. Elle peut faire 
office de mémoire de chargement et de support de données amovible. 

 

 Remarque 

Ces CPU ne possédant pas de mémoire de chargement intégrée, vous devez enficher une 
micro-carte mémoire SIMATIC dans la CPU pour le fonctionnement. 

 

Sélecteur de mode de fonctionnement  
Le sélecteur de mode permet de régler le mode de fonctionnement de la CPU. 

Tableau 2- 5 Positions du sélecteur de mode de fonctionnement 

Position Signification Explications 
RUN Mode de 

fonctionnement 
RUN 

La CPU traite le programme utilisateur. 

STOP Mode de 
fonctionnement 
STOP 

La CPU ne traite aucun programme utilisateur. 

MRES Effacement 
général 

Position du sélecteur de mode de fonctionnement pour l'effacement 
général de la CPU. L'effacement général à l'aide du sélecteur de 
mode de fonctionnement nécessite une séquence d'actions 
particulière de votre part. 

Raccordement de l'alimentation en tension 
Chaque CPU dispose d'une prise à 2 points pour le raccordement de la tension 
d'alimentation. A l'état de livraison, le connecteur avec raccords filetés est déjà enfiché sur 
cette prise. 
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Propriétés de la CPU en matière d'interfaces, d'entrées/sorties intégrées et de fonctions 
technologiques 

Tableau 2- 6 Propriétés de la CPU 313C-2 PtP en matière d'interfaces, d'entrées/sorties intégrées et 
de fonctions technologiques 

Elément CPU 313C-2 PtP 
Interface MPI à 9 points (X1) oui 
Interface PtP à 15 points (X2) oui 
Entrées TOR 16 
Sorties TOR 16 
Fonctions technologiques 3 Compteurs 

Couplage point à point : 
 Pilote ASCII 
 Procédure 3964 (R) 
(voir manuel Fonctions technologiques Brochage 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26090032)) 

Renvoi 
● Mode de fonctionnement de la CPU : aide en ligne de STEP 7 

● Informations sur l'effacement général de la CPU : instructions de service CPU 31xC et 
CPU 31x, Mise en service, Mise en service de modules, Effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de la CPU 

● Evaluation des LED en cas d'erreur et de diagnostic : Instructions de service CPU 31xC 
et CPU31x, Fonctions de test, Diagnostic et élimination des erreurs, Diagnostic à l'aide 
des LED d'état et d'erreur 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26090032�
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2.1.4 Eléments de commande et de signalisation : CPU 313C-2 DP 

Eléments de commande et de signalisation de la CPU 313C-2 DP  

1 2 3

4

5

6

7

 
Chiffre Désignation 
① Indicateurs d'état et d'erreur  
② Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC avec éjecteur 
③ Raccordements pour entrées et sorties intégrées 
④ Raccordement de l'alimentation en tension 
⑤ 2. ème interface X2 (DP) 
⑥ 1. ère interface X1 (MPI) 
⑦ Sélecteur de mode de fonctionnement 
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Le graphique suivant indique les entrées et sorties TOR intégrées de la CPU lorsque les 
volets frontaux sont ouverts. 
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Chiffre Désignation 
① Entrées TOR 
② Sorties TOR 

Indicateur d'état et d'erreur 
 
Désignation de la 
LED 

Couleur Signification 

SF rouge Erreur matérielle ou logicielle 
BF rouge Erreur de bus 
MAINT jaune Requête de maintenance (sans fonction) 
DC5V verte Alimentation 5 V pour CPU et bus S7-300, correcte 
FRCE jaune La LED s'allume : la requête de forçage est active 

La LED clignote à 2 Hz : fonction Test de clignotement de l'abonné 
RUN verte CPU en marche 

La LED clignote au démarrage à 2 Hz et à l'arrêt à 0,5 Hz. 
STOP jaune CPU à l'état de fonctionnement STOP (ARRET) ou au démarrage 

La LED clignote à la requête d'effacement à 0,5 Hz et durant 
l'effacement général à 2 Hz. 



Eléments de commande et d'affichage  
2.1 Eléments de commande et de signalisation des CPU compactes (CPU 31xC) 

 CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
34 Manuel, 03/2011, A5E00105476-12 

Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC 
Une micro-carte mémoire SIMATIC est utilisée comme cartouche mémoire. Elle peut faire 
office de mémoire de chargement et de support de données amovible. 

 

 Remarque 

Ces CPU ne possédant pas de mémoire de chargement intégrée, vous devez enficher une 
micro-carte mémoire SIMATIC dans la CPU pour le fonctionnement. 

 

Sélecteur de mode de fonctionnement  
Le sélecteur de mode permet de régler le mode de fonctionnement de la CPU. 

Tableau 2- 7 Positions du sélecteur de mode de fonctionnement 

Position Signification Explications 
RUN Mode de 

fonctionnement 
RUN 

La CPU traite le programme utilisateur. 

STOP Mode de 
fonctionnement 
STOP 

La CPU ne traite aucun programme utilisateur. 

MRES Effacement 
général 

Position du sélecteur de mode de fonctionnement pour 
l'effacement général de la CPU. L'effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de fonctionnement nécessite une séquence 
d'actions particulière de votre part. 

Raccordement de l'alimentation en tension 
Chaque CPU dispose d'une prise à 2 points pour le raccordement de la tension 
d'alimentation. A l'état de livraison, le connecteur avec raccords filetés est déjà enfiché sur 
cette prise. 

Propriétés de la CPU en matière d'interfaces, d'entrées/sorties intégrées et de fonctions 
technologiques 

Tableau 2- 8 Propriétés de la CPU 313C-2 DP en matière d'interfaces, d'entrées/sorties intégrées et 
de fonctions technologiques 

Elément CPU 313C-2 DP 
Interface MPI à 9 points (X1) oui 
Interface DP à 9 points (X2) oui 
Entrées TOR 16 
Sorties TOR 16 
Fonctions technologiques 3 Compteurs 

(voir manuel Fonctions technologiques Brochage 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26090032)) 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26090032�
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Renvoi 
● Mode de fonctionnement de la CPU : aide en ligne de STEP 7 

● Informations sur l'effacement général de la CPU : instructions de service CPU 31xC et 
CPU 31x, Mise en service, Mise en service de modules, Effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de la CPU 

● Evaluation des LED en cas d'erreur et de diagnostic : Instructions de service CPU 31xC 
et CPU31x, Fonctions de test, Diagnostic et élimination des erreurs, Diagnostic à l'aide 
des LED d'état et d'erreur 

2.1.5 Eléments de commande et de signalisation : CPU 314C-2 PtP 

Eléments de commande et de signalisation de la CPU 314C-2 PtP 

1 2 3

4

5

6

7

 
Chiffre Désignation 
① Indicateurs d'état et d'erreur  
② Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC avec éjecteur 
③ Raccordements pour entrées et sorties intégrées 
④ Raccordement de l'alimentation en tension 
⑤ 2. ème interface X2 (PtP) 
⑥ 1. ère interface X1 (MPI) 
⑦ Sélecteur de mode de fonctionnement 



Eléments de commande et d'affichage  
2.1 Eléments de commande et de signalisation des CPU compactes (CPU 31xC) 

 CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
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Le graphique suivant indique les entrées et sorties TOR et analogiques intégrées de la CPU 
lorsque les volets frontaux sont ouverts. 
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Chiffre Désignation 
① Entrées analogiques et sorties analogiques 
② Entrées TOR 
③ Sorties TOR 

Indicateur d'état et d'erreur 
 
Désignation de la 
LED 

Couleur Signification 

SF rouge Erreur matérielle ou logicielle 
MAINT jaune Requête de maintenance (sans fonction) 
DC5V verte Alimentation 5 V pour CPU et bus S7-300, correcte 
FRCE jaune La LED s'allume : requête de forçage active 

La LED clignote à 2 Hz : fonction Test de clignotement de l'abonné 
RUN verte CPU en marche 

La LED clignote au démarrage à 2 Hz et à l'arrêt à 0,5 Hz. 
STOP jaune CPU à l'état de fonctionnement STOP (ARRET) ou au démarrage 

La LED clignote à la requête d'effacement à 0,5 Hz et durant 
l'effacement général à 2 Hz. 
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Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC 
Une micro-carte mémoire SIMATIC est utilisée comme cartouche mémoire. Elle peut faire 
office de mémoire de chargement et de support de données amovible. 

 

 Remarque 

Ces CPU ne possédant pas de mémoire de chargement intégrée, vous devez enficher une 
micro-carte mémoire SIMATIC dans la CPU pour le fonctionnement. 

 

Sélecteur de mode de fonctionnement  
Le sélecteur de mode permet de régler le mode de fonctionnement de la CPU. 

Tableau 2- 9 Positions du sélecteur de mode de fonctionnement 

Position Signification Explications 
RUN Mode de 

fonctionnement 
RUN 

La CPU traite le programme utilisateur. 

STOP Mode de 
fonctionnement 
STOP 

La CPU ne traite aucun programme utilisateur. 

MRES Effacement 
général 

Position du sélecteur de mode de fonctionnement pour l'effacement 
général de la CPU. L'effacement général à l'aide du sélecteur de 
mode de fonctionnement nécessite une séquence d'actions 
particulière de votre part. 

Raccordement de l'alimentation en tension 
Chaque CPU dispose d'une prise à 2 points pour le raccordement de la tension 
d'alimentation. A l'état de livraison, le connecteur avec raccords filetés est déjà enfiché sur 
cette prise. 



Eléments de commande et d'affichage  
2.1 Eléments de commande et de signalisation des CPU compactes (CPU 31xC) 

 CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
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Propriétés de la CPU en matière d'interfaces, d'entrées/sorties intégrées et de fonctions 
technologiques 

Tableau 2- 10 Propriétés de la CPU 314C-2 PtP en matière d'interfaces, d'entrées/sorties intégrées et 
de fonctions technologiques 

Elément CPU 314C-2 PtP 
Interface MPI à 9 points (X1) oui 
Interface PtP à 15 points (X2) oui 
Entrées TOR 24 
Sorties TOR 16 
Entrées analogiques 4 + 1 
Sorties analogiques 2 
Fonctions technologiques 4 Compteurs 

1 voie positionnement 
Couplage point à point : 
 Pilote ASCII 
 Procédure 3964 (R) 
 RK 512 
(voir manuel Fonctions technologiques Brochage 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/2609003
2)) 

Renvoi 
● Mode de fonctionnement de la CPU : aide en ligne de STEP 7 

● Informations sur l'effacement général de la CPU : instructions de service CPU 31xC et 
CPU 31x, Mise en service, Mise en service de modules, Effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de la CPU 

● Evaluation des LED en cas d'erreur et de diagnostic : Instructions de service CPU 31xC 
et CPU31x, Fonctions de test, Diagnostic et élimination des erreurs, Diagnostic à l'aide 
des LED d'état et d'erreur 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26090032�
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26090032�
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2.1.6 Eléments de commande et de signalisation : CPU 314C-2 DP 

Eléments de commande et de signalisation de la CPU 314C-2 DP 

1 2 3

4

5

6

7

 
Chiffre Désignation 
① Indicateurs d'état et d'erreur  
② Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC avec éjecteur 
③ Raccordements pour entrées et sorties intégrées 
④ Raccordement de l'alimentation en tension 
⑤ 2. ème interface X2 (DP) 
⑥ 1. ère interface X1 (MPI) 
⑦ Sélecteur de mode de fonctionnement 



Eléments de commande et d'affichage  
2.1 Eléments de commande et de signalisation des CPU compactes (CPU 31xC) 

 CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
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Le graphique suivant indique les entrées et sorties TOR et analogiques intégrées de la CPU 
lorsque les volets frontaux sont ouverts. 
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Chiffre Désignation 
① Sorties analogiques et entrées analogiques 
② Entrées TOR 
③ Sorties TOR 

Indicateur d'état et d'erreur 
 
Désignation de la 
LED 

Couleur Signification 

SF rouge Erreur matérielle ou logicielle 
BF rouge Erreur de bus 
MAINT jaune Requête de maintenance (sans fonction) 
DC5V verte Alimentation 5 V pour CPU et bus S7-300, correcte 
FRCE jaune La LED s'allume : requête de forçage active 

La LED clignote à 2 Hz : fonction Test de clignotement de l'abonné 
RUN verte CPU en marche 

La LED clignote au démarrage à 2 Hz et à l'arrêt à 0,5 Hz. 
STOP jaune CPU à l'état de fonctionnement STOP (ARRET) ou au démarrage 

La LED clignote à la requête d'effacement à 0,5 Hz et durant 
l'effacement général à 2 Hz. 
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CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
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Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC 
Une micro-carte mémoire SIMATIC est utilisée comme cartouche mémoire. Elle peut faire 
office de mémoire de chargement et de support de données amovible. 

 

 Remarque 

Ces CPU ne possédant pas de mémoire de chargement intégrée, vous devez enficher une 
micro-carte mémoire SIMATIC dans la CPU pour le fonctionnement. 

 

Sélecteur de mode de fonctionnement  
Le sélecteur de mode permet de régler le mode de fonctionnement de la CPU. 

Tableau 2- 11 Positions du sélecteur de mode de fonctionnement 

Position Signification Explications 
RUN Mode de 

fonctionnement 
RUN 

La CPU traite le programme utilisateur. 

STOP Mode de 
fonctionnement 
STOP 

La CPU ne traite aucun programme utilisateur. 

MRES Effacement 
général 

Position du sélecteur de mode de fonctionnement pour 
l'effacement général de la CPU. L'effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de fonctionnement nécessite une séquence 
d'actions particulière de votre part. 

Raccordement de l'alimentation en tension 
Chaque CPU dispose d'une prise à 2 points pour le raccordement de la tension 
d'alimentation. A l'état de livraison, le connecteur avec raccords filetés est déjà enfiché sur 
cette prise. 



Eléments de commande et d'affichage  
2.1 Eléments de commande et de signalisation des CPU compactes (CPU 31xC) 

 CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
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Propriétés de la CPU en matière d'interfaces, d'entrées/sorties intégrées et de fonctions 
technologiques 

Tableau 2- 12 Propriétés des CPU 314C-2 DP en matière d'interfaces, d'entrées/sorties intégrées et de 
fonctions technologiques 

Elément CPU 314C-2 DP 
Interface MPI à 9 points (X1) oui 
Interface DP à 9 points (X2) oui 
Entrées TOR 24 
Sorties TOR 16 
Entrées analogiques 4 + 1 
Sorties analogiques 2 
Fonctions technologiques 4 Compteurs 

1 voie positionnement 
(voir manuel Fonctions technologiques Brochage 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26090032)) 

Renvoi 
● Mode de fonctionnement de la CPU : aide en ligne de STEP 7 

● Informations sur l'effacement général de la CPU : instructions de service CPU 31xC et 
CPU 31x, Mise en service, Mise en service de modules, Effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de la CPU 

● Evaluation des LED en cas d'erreur et de diagnostic : Instructions de service CPU 31xC 
et CPU31x, Fonctions de test, Diagnostic et élimination des erreurs, Diagnostic à l'aide 
des LED d'état et d'erreur 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26090032�
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2.1.7 Eléments de commande et de signalisation : CPU 314C-2 PN/DP 

Eléments de commande et de signalisation : CPU 314C-2 PN/DP  

1 2 3
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Chiffres Description 
① Signalisations d'état et d'erreur 
② Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC avec éjecteur 
③ Raccordements pour entrées et sorties intégrées 
④ Raccordement de l'alimentation en tension 
⑤ 1. ère interface X1 (MPI/DP) 
⑥ 2. ème interface X2 (PN) avec switch à 2 ports 
⑦ Port 2 PROFINET 

L'état du port 2 est indiqué par une LED bicolore (verte/jaune) : 
 La LED verte est allumée : LIEN à un partenaire disponible 
 La LED passe à la couleur jaune : circulation de données active (RX/TX) 
R : Port pour l'établissement d'une topologie annulaire avec redondance de supports 

⑧ Port 1 PROFINET 
L'état du port 1 est indiqué par une LED bicolore (verte/jaune) : 
 La LED verte est allumée : LIEN à un partenaire disponible 
 La LED passe à la couleur jaune : circulation de données active (RX/TX) 
R : Port pour l'établissement d'une topologie annulaire avec redondance de supports 

⑨ Adresse MAC et code à barres 2D 
⑩ Commutateur de mode de fonctionnement 
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Le graphique suivant indique la position des entrées et sorties TOR et analogiques intégrées 
de la CPU avec les portes avant ouvertes. 
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Chiffres Désignation 
① Entrées analogiques et sorties analogiques 
② Entrées TOR 
③ Sorties TOR 

Indicateur d'état et d'erreur 
 
Désignation de la 
LED 

Couleur Signification 

SF rouge Erreur matérielle ou logicielle 
BF1 rouge Défaut de bus sur la première interface (X1) 
BF2 rouge Défaut de bus sur la deuxième interface (X2) 
MAINT jaune Présence d'une requête de maintenance 
DC5V verte Alimentation 5 V pour CPU et bus S7-300, correcte 
FRCE jaune La LED s'allume : requête de forçage active 

La LED clignote à 2 Hz : fonction Test de clignotement de l'abonné 
RUN verte CPU en marche 

La LED clignote au démarrage à 2 Hz et à l'arrêt à 0,5 Hz. 
STOP jaune CPU à l'état de fonctionnement STOP (ARRET) ou au démarrage 

La LED clignote à la requête d'effacement à 0,5 Hz et durant 
l'effacement général à 2 Hz. 
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Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC 
Une micro-carte mémoire SIMATIC est utilisée comme cartouche mémoire. Elle peut faire 
office de mémoire de chargement et de support de données amovible. 

 

 Remarque 

Ces CPU ne possédant pas de mémoire de chargement intégrée, vous devez enficher une 
micro-carte mémoire SIMATIC dans la CPU pour le fonctionnement. 

 

Commutateur de mode de fonctionnement  
Le mode de fonctionnement de la CPU est réglé grâce au commutateur de mode de 
fonctionnement. 

Tableau 2- 13 Positions du commutateur de mode de fonctionnement 

Position Signification Explications 
RUN Mode de 

fonctionnement 
RUN 

La CPU traite le programme utilisateur. 

STOP Mode de 
fonctionnement 
STOP 

La CPU ne traite aucun programme utilisateur. 

MRES Effacement 
général 

Position du commutateur de mode de fonctionnement pour 
l'effacement général de la CPU. L'effacement général à l'aide du 
commutateur de mode de fonctionnement nécessite une séquence 
d'actions particulière de votre part. 

Raccordement de l'alimentation en tension 
Chaque CPU dispose d'une prise à 2 points pour le raccordement de la tension 
d'alimentation. A l'état de livraison, le connecteur avec raccords filetés est déjà enfiché sur 
cette prise. 
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Propriétés de la CPU en matière d'interfaces, d'entrées/sorties intégrées et de fonctions 
technologiques 

Tableau 2- 14 Propriétés des CPU 314C-2 PN/DP en matière d'interfaces, d'entrées/sorties intégrées 
et de fonctions technologiques 

Elément CPU 314C-2 PN/DP 
Interface MPI/DP à 9 points (X1) oui 
Interface PN avec switch à 2 ports (X2) oui 
Entrées TOR 24 
Sorties TOR 16 
Entrées analogiques 4 + 1 
Sorties analogiques 2 
Fonctions technologiques 4 compteurs 

1 voie positionnement 
(voir le manuel Fonctions technologiquesBrochage 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26
090032)) 

Renvoi 
● Mode de fonctionnement de la CPU : aide en ligne de STEP 7 

● Informations sur l'effacement général de la CPU : instructions de service CPU 31xC et 
CPU 31x, Mise en service, Mise en service de modules, Effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de la CPU 

● Evaluation des LED en cas d'erreur et de diagnostic : Instructions de service CPU 31xC 
et CPU31x, Fonctions de test, Diagnostic et élimination des erreurs, Diagnostic à l'aide 
des LED d'état et d'erreur 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26090032�
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26090032�
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2.2 Eléments de commande et de signalisation des CPU standard 
(CPU 31x) 

2.2.1 Eléments de commande et de signalisation : CPU 312 et CPU 314 

Eléments de commande et de signalisation des CPU 312 et CPU 314  

1

2

3

4

5

 
Chiffre Désignation 
① Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC avec éjecteur 
② Raccordement de l'alimentation en tension 
③ Interface X1 (MPI) 
④ Sélecteur de mode de fonctionnement 
⑤ Indicateurs d'état et d'erreur 
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Indicateur d'état et d'erreur 
 
Désignation de la 
LED 

Couleur Signification 

SF rouge Erreur matérielle ou logicielle 
MAINT jaune Requête de maintenance (sans fonction) 
DC5V verte Alimentation 5 V pour CPU et bus S7-300 
FRCE jaune La LED s'allume : requête de forçage active 

La LED clignote à 2 Hz : fonction Test de clignotement de l'abonné 
RUN verte CPU en marche (RUN) 

La LED clignote au démarrage à 2 Hz et à l'arrêt à 0,5 Hz. 
STOP jaune CPU à l'état de fonctionnement STOP (ARRET) ou au démarrage 

La LED clignote à la requête d'effacement à 0,5 Hz et durant 
l'effacement général à 2 Hz. 

Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC 
Une micro-carte mémoire SIMATIC est utilisée comme cartouche mémoire. Elle peut faire 
office de mémoire de chargement et de support de données amovible. 

 

 Remarque 

Ces CPU ne possédant pas de mémoire de chargement intégrée, vous devez enficher une 
micro-carte mémoire SIMATIC dans la CPU pour le fonctionnement. 

 

Sélecteur de mode de fonctionnement  
Le mode de fonctionnement de la CPU est réglé grâce au commutateur de mode de 
fonctionnement. 

Tableau 2- 15 Positions du commutateur de mode de fonctionnement 

Position Signification Explications 
RUN Mode de 

fonctionnement RUN 
La CPU traite le programme utilisateur. 

STOP Mode de 
fonctionnement STOP

La CPU ne traite aucun programme utilisateur. 

MRES Effacement général Position du commutateur de mode de fonctionnement pour 
l'effacement général de la CPU. L'effacement général à l'aide 
du sélecteur de mode de fonctionnement nécessite une 
séquence d'actions particulière de votre part. 

Raccordement de l'alimentation en tension 
Chaque CPU dispose d'une prise à 2 points pour le raccordement de la tension 
d'alimentation. A l'état de livraison, le connecteur avec raccords filetés est déjà enfiché sur 
cette prise. 
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Renvoi 
● Mode de fonctionnement de la CPU : aide en ligne de STEP 7 

● Informations sur l'effacement général de la CPU : Instructions de service CPU 31xC et 
CPU 31x, Mise en service, Mise en service de modules, Effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de la CPU 

● Evaluation des LED en cas d'erreur et de diagnostic : Instructions de service CPU 31xC 
et CPU31x, Fonctions de test, Diagnostic et élimination des erreurs, Diagnostic à l'aide 
des LED d'état et d'erreur 
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2.2.2 Eléments de commande et de signalisation : CPU 315-2 DP et CPU 317-2 DP 

Eléments de commande et de signalisation des CPU 315-2 DP et CPU 317-2 DP  
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Chiffre Description 
① Indicateur d'état et d'erreur : CPU 315-2 DP une seule LED d'erreur de 

bus : 
la CPU 317-2 DP dispose de deux LED 
d'erreur de bus :  

BF 
BF1 et BF 2 

② Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC avec éjecteur 
③ Sélecteur de mode de fonctionnement 
④ 1. ère interface X1 (MPI pour la CPU 315-2 DP, MPI/DP pour la CPU 317-2 DP) 
⑤ 2. ème interface X2 (DP) 
⑥ Raccordement de l'alimentation en tension 
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Indicateur d'état et d'erreur de la CPU 315-2 DP 
 
Désignation de la 
LED 

Couleur Signification 

SF rouge Erreur matérielle ou logicielle 
BF rouge Défaut de bus sur l'interface DP (X2) 
MAINT jaune Requête de maintenance (sans fonction) 
DC5V verte Alimentation 5 V pour CPU et bus S7-300 
FRCE jaune La LED s'allume : requête de forçage active 

La LED clignote à 2 Hz : fonction Test de clignotement de l'abonné 
RUN verte CPU en marche (RUN) 

La LED clignote au démarrage à 2 Hz et à l'arrêt à 0,5 Hz. 
STOP jaune CPU à l'état de fonctionnement STOP (ARRET) ou au démarrage 

La LED clignote à la requête d'effacement à 0,5 Hz et durant 
l'effacement général à 2 Hz. 

Indicateur d'état et d'erreur de la CPU 317-2 DP 
 
Désignation de la 
LED 

Couleur Signification 

SF rouge Erreur matérielle ou logicielle 
BF1 rouge Défaut de bus sur la première interface (X1) 
BF2 rouge Défaut de bus sur la deuxième interface (X2) 
MAINT jaune Requête de maintenance (sans fonction) 
DC5V verte Alimentation 5 V pour CPU et bus S7-300 
FRCE jaune La LED s'allume : requête de forçage active 

La LED clignote à 2 Hz : fonction Test de clignotement de l'abonné 
RUN verte CPU en marche (RUN) 

La LED clignote au démarrage à 2 Hz et à l'arrêt à 0,5 Hz. 
STOP jaune CPU à l'état de fonctionnement STOP (ARRET) ou au démarrage 

La LED clignote à la requête d'effacement à 0,5 Hz et durant 
l'effacement général à 2 Hz. 

Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC 
Une micro-carte mémoire SIMATIC est utilisée comme cartouche mémoire. Elle peut faire 
office de mémoire de chargement et de support de données amovible. 

 

 Remarque 

Ces CPU ne possédant pas de mémoire de chargement intégrée, vous devez enficher une 
micro-carte mémoire SIMATIC dans la CPU pour le fonctionnement. 
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Sélecteur de mode de fonctionnement  
Vous pouvez régler le mode de fonctionnement actuel de la CPU via le commutateur de 
mode de fonctionnement :  

Tableau 2- 16 Positions du commutateur de mode de fonctionnement 

Position Signification Explications 
RUN Mode de 

fonctionnement RUN 
La CPU traite le programme utilisateur. 

STOP Mode de 
fonctionnement STOP

La CPU ne traite aucun programme utilisateur. 

MRES Effacement général Position du commutateur de mode de fonctionnement pour 
l'effacement général de la CPU. L'effacement général à l'aide 
du sélecteur de mode de fonctionnement nécessite une 
séquence d'actions particulière de votre part. 

Raccordement de l'alimentation en tension 
Chaque CPU dispose d'une prise à 2 points pour le raccordement de la tension 
d'alimentation. A l'état de livraison, le connecteur avec raccords filetés est déjà enfiché sur 
cette prise. 

Renvoi 
● Mode de fonctionnement de la CPU : aide en ligne de STEP 7 

● Informations sur l'effacement général de la CPU : instructions de service CPU 31xC et 
CPU 31x, Mise en service, Mise en service de modules, Effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de la CPU 

● Evaluation des LED en cas d'erreur et de diagnostic : Instructions de service CPU 31xC 
et CPU31x, Fonctions de test, Diagnostic et élimination des erreurs, Diagnostic à l'aide 
des LED d'état et d'erreur 
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2.2.3 Eléments de commande et de signalisation : CPU 315-2 PN/DP et  
CPU 317-2 PN/DP 

Eléments de commande et de signalisation des CPU 315-2 PN/DP et CPU 317-2 PN/DP  
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Chiffre Description 
① Indicateurs d'état et d'erreur 
② Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC avec éjecteur 
③ Commutateur de mode de fonctionnement 
④ Adresse MAC et code à barres 2D 
⑤ 1. ère interface X1 (MPI/DP) 
⑥ Raccordement de l'alimentation en tension 
⑦ 2. ème interface X2 (PN) avec switch à 2 ports 
⑧ Port 2 PROFINET 

L'état du port 2 est indiqué par une LED bicolore (verte/jaune) : 
 La LED verte est allumée : LIEN à un partenaire disponible 
 La LED passe à la couleur jaune : circulation de données active (RX/TX) 
R : Port pour l'établissement d'une topologie annulaire avec redondance de supports 

⑨ Port 1 PROFINET 
L'état du port 1 est indiqué par une LED bicolore (verte/jaune) : 
 La LED verte est allumée : LIEN à un partenaire disponible 
 La LED passe à la couleur jaune : circulation de données active (RX/TX) 
R : Port pour l'établissement d'une topologie annulaire avec redondance de supports 
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Indicateur d'état et d'erreur 
 
Désignation de la 
LED 

Couleur Signification 

SF rouge Erreur matérielle ou logicielle 
BF1 rouge Défaut de bus sur la première interface (X1) 
BF2 rouge Défaut de bus sur la deuxième interface (X2) 

verte La liaison au port correspondant est active LINK/RX/TX 
jaune Réception (Receive)/émission (Transmit) de données sur le port 

correspondant 
MAINT jaune Requête de maintenance 
DC5V verte Alimentation 5 V pour CPU et bus S7-300 
FRCE jaune La LED s'allume : requête de forçage active 

La LED clignote à 2 Hz : fonction Test de clignotement de l'abonné 
RUN verte CPU en marche (RUN) 

La LED clignote au démarrage à 2 Hz et à l'arrêt à 0,5 Hz. 
STOP jaune CPU à l'état de fonctionnement STOP (ARRET) ou au démarrage 

La LED clignote à la requête d'effacement à 0,5 Hz et durant 
l'effacement général à 2 Hz. 

Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC 
Une micro-carte mémoire SIMATIC est utilisée comme cartouche mémoire. Elle peut faire 
office de mémoire de chargement et de support de données amovible.  

 

 Remarque 

Ces CPU ne possédant pas de mémoire de chargement intégrée, vous devez enficher une 
micro-carte mémoire SIMATIC dans la CPU pour le fonctionnement. 
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Sélecteur de mode de fonctionnement  
Vous pouvez régler le mode de fonctionnement actuel de la CPU via le commutateur de 
mode de fonctionnement. 

Tableau 2- 17 Positions du sélecteur de mode de fonctionnement 

Position Signification Explications 
RUN Mode de 

fonctionnement 
RUN 

La CPU traite le programme utilisateur. 

STOP Mode de 
fonctionnement 
STOP 

La CPU ne traite aucun programme utilisateur. 

MRES Effacement 
général 

Position du sélecteur de mode de fonctionnement pour 
l'effacement général de la CPU. L'effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de fonctionnement nécessite une séquence 
d'actions particulière de votre part. 

Raccordement de l'alimentation en tension  
Chaque CPU dispose d'une prise à 2 points pour le raccordement de la tension 
d'alimentation. A l'état de livraison, le connecteur avec raccords filetés est déjà enfiché sur 
cette prise. 

Renvoi 
● Mode de fonctionnement de la CPU : aide en ligne de STEP 7 

● Informations sur l'effacement général de la CPU : instructions de service CPU 31xC et 
CPU 31x, Mise en service, Mise en service de modules, Effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de la CPU 

● Evaluation des LED en cas d'erreur et de diagnostic : Instructions de service CPU 31xC 
et CPU31x, Fonctions de test, Diagnostic et élimination des erreurs, Diagnostic à l'aide 
des LED d'état et d'erreur 
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2.2.4 Eléments de commande et de signalisation : CPU 319-3 PN/DP 

Eléments de commande et de signalisation  
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Chiffre Désignation 
① Indicateur d'erreur de bus 
② Indicateurs d'état et d'erreur 
③ Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC avec éjecteur 
④ Sélecteur de mode 
⑤ 3. Interface X3 (PN) avec commutateur à 2 ports 
⑥ Adresse MAC 
⑦  LED verte - port 1 

Désignation de la LED : LIEN 
La LED verte est allumée : LIEN à un partenaire disponible 

⑧ PROFINET port 1  
R : Port pour l'établissement d'une topologie annulaire avec redondance de supports 

⑨ LED jaune - port 1 
Désignation de la LED : RX/TX 
La LED jaune est allumée : circulation de données active (RX/TX) 

⑩ LED verte - port 2 
Désignation de la LED : LIEN 
La LED verte est allumée : LIEN à un partenaire disponible 

⑪ PROFINET port 2  
R : Port pour l'établissement d'une topologie annulaire avec redondance de supports 

⑫ LED jaune - port 2 
Désignation de la LED : RX/TX 
La LED jaune est allumée : circulation de données active (RX/TX) 

⑬ Raccordement de l'alimentation en tension 
⑭ 1. ère interface X1 (MPI/DP) 
⑮ 2. ème interface X2 (DP) 
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Indicateur d'état et d'erreur  
 
Désignation de la 
LED 

Couleur Signification 

SF rouge Erreur matérielle ou logicielle 
BF1 rouge Défaut de bus sur la première interface (X1) 
BF2 rouge Défaut de bus sur la deuxième interface (X2) 
BF3 rouge Défaut de bus sur la troisième interface (X3) 
LINK1 verte La liaison au port correspondant de la troisième interface (X3) est 

active 
RX/TX1 jaune Réception (Receive)/émission (Transmit) de données sur le port 

correspondant de la troisième interface (X3) 
MAINT jaune Requête de maintenance 
DC5V verte Alimentation 5 V pour CPU et bus S7-300 
FRCE jaune La LED s'allume : requête de forçage active 

La LED clignote à 2 Hz : fonction Test de clignotement de l'abonné 
RUN verte CPU en marche (RUN) 

La LED clignote au démarrage à 2 Hz et à l'arrêt à 0,5 Hz. 
STOP jaune CPU à l'état de fonctionnement STOP (ARRET) ou au démarrage 

La LED clignote à la requête d'effacement à 0,5 Hz et durant 
l'effacement général à 2 Hz. 

1 Sur la CPU 319-3 PN/DP, les LED se situent directement sur les embases RJ45 ; elles ne 
comportent aucune inscription ! 

Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC  
Une micro-carte mémoire SIMATIC est utilisée comme cartouche mémoire. Elle peut faire 
office de mémoire de chargement et de support de données amovible. 

 

 Remarque 

Ces CPU ne possédant pas de mémoire de chargement intégrée, vous devez enficher une 
micro-carte mémoire SIMATIC dans la CPU pour le fonctionnement.  
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Commutateur de mode de fonctionnement  
Vous pouvez régler le mode de fonctionnement actuel de la CPU via le sélecteur de mode 
de fonctionnement. 

Tableau 2- 18 Positions du sélecteur de mode de fonctionnement 

Position Signification Explications 
RUN Mode de 

fonctionnement 
RUN 

La CPU traite le programme utilisateur. 

STOP Mode de 
fonctionnement 
STOP 

La CPU ne traite aucun programme utilisateur. 

MRES Effacement général Position du sélecteur de mode de fonctionnement pour 
l'effacement général de la CPU. L'effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de fonctionnement nécessite une séquence 
d'actions particulière de votre part. 

Raccordement de l'alimentation en tension  
Chaque CPU dispose d'une prise à 2 points pour le raccordement de la tension 
d'alimentation. A l'état de livraison, le connecteur avec raccords filetés est déjà enfiché sur 
cette prise. 

Renvoi 
● Mode de fonctionnement de la CPU : aide en ligne de STEP 7 

● Informations sur l'effacement général de la CPU : instructions de service CPU 31xC et 
CPU 31x, Mise en service, Mise en service de modules, Effacement général à l'aide du 
sélecteur de mode de la CPU 

● Evaluation des LED en cas d'erreur et de diagnostic : Instructions de service CPU 31xC 
et CPU31x, Fonctions de test, Diagnostic et élimination des erreurs, Diagnostic à l'aide 
des LED d'état et d'erreur 
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Communication 3
3.1 Interfaces 

3.1.1 Interface multipoint (MPI) 

Disponibilité  
Toutes les CPU décrites disposent d'une interface MPI.  

Si votre CPU possède une interface MPI/DP, elle sera paramétrée comme interface MPI  
à la livraison.  

Propriétés 
L'interface multipoint (MPI) est l'interface de la CPU avec un PG/OP ou pour la 
communication dans un sous-réseau MPI. 

La vitesse de transmission préréglée s'élève à 187,5 kbit/s pour toutes les CPU. Pour la 
communication avec un S7-200, il est possible de paramétrer une vitesse de transmission 
de 19,2 kbit/s. Des vitesses de transmission allant jusqu'à 12 Mbit/s max. sont également 
possibles pour les  
CPU 314C-2 PN/DP, CPU 315-2 PN/DP, CPU 317-2 et pour la CPU 319-3 PN/DP. 

La CPU envoie automatiquement à l'interface MPI ses paramètres de bus réglés (p. ex. la 
vitesse de transmission). Ainsi, une console de programmation peut, par exemple, avoir les 
bons paramètres et se connecter automatiquement à un sous-réseau MPI. 

Appareils raccordables via MPI  
● PG/PC 

● OP/TP 

● S7-300/S7-400 avec interface MPI 

● S7-200 (uniquement avec 19,2 kbit/s) 

IMPORTANT  
 

Pendant le fonctionnement, vous ne pouvez raccorder au sous-réseau MPI que des PG. 
Ne raccordez pas d'autres participants (p. ex. OP, TP) au sous-réseau MPI pendant le 
fonctionnement, car les données transmises risqueraient d'être falsifiées ou des paquets 
de données globales perdus en raison d'impulsions perturbatrices. 
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Synchronisation de l'heure 
La synchronisation d'horloge est possible via l'interface MPI de la CPU. Vous trouverez des 
informations détaillées à ce sujet dans les manuels CPU 31x et CPU 31x, Caractéristiques 
techniques, chapitre Synchronisation d'horloge. 

3.1.2 PROFIBUS DP 

Disponibilité  
Les CPU dont le nom se termine par "DP" possèdent au moins une interface DP. 

Les CPU 314C-2 PN/DP, CPU 315-2 PN/DP et la CPU 317-2 PN/DP possèdent une 
interface MPI/DP. La CPU 317-2 DP et la CPU 319-3 PN/DP possèdent une interface 
MPI/DP et une interface DP en supplément. A la livraison de la CPU, une interface MPI/DP 
est toujours paramétrée comme interface MPI. Pour l'utiliser comme interface DP, vous 
devrez la reconfigurer comme telle dans STEP 7. 

Modes de fonctionnement pour CPU à deux interfaces DP  

Tableau 3- 1 Modes de fonctionnement pour CPU à deux interfaces DP 

Interface MPI/DP Interface PROFIBUS DP. 

 MPI 
 Maître DP 
 Esclave DP 1 

 non paramétré 
 Maître DP 
 Esclave DP 1 

1 "esclave DP" sur les deux interfaces à la fois est exclu 
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Propriétés 
L'interface PROFIBUS DP sert principalement à raccorder la périphérie décentralisée. Le 
PROFIBUS DP vous permet, par exemple, de monter de vastes sous-réseaux. 

L'interface PROFIBUS DP peut être configurée comme maître ou esclave et permet une 
vitesse de transmission pouvant atteindre 12 Mbit/s. 

En mode maître, la CPU envoie ses paramètres de bus configurés (p. ex. la vitesse de 
transmission) à l'interface PROFIBUS DP. A titre d'exemple, une console de programmation 
peut ainsi se procurer les paramètres corrects, si bien que vous pouvez commuter en ligne 
avec la PG sans paramétrages supplémentaires. L'envoi des paramètres de bus peut être 
désactivé pendant la configuration. 

 

 Remarque 

(uniquement pour l'interface DP en mode esclave) 

Si dans STEP 7, vous avez désactivé la case à cocher "Test, Mise en service, Routage" 
dans les propriétés de l'interface DP, la vitesse de transmission que vous avez paramétrée 
est ignorée et réglée automatiquement d'après la vitesse de transmission du maître. Dans 
ce cas, la fonction Routing (routage) n'est alors plus possible via cette interface. 

 

Appareils raccordables via PROFIBUS DP  
● PG/PC 

● OP/TP 

● esclaves DP 

● Maître DP 

● actionneurs/capteurs 

● S7-300/S7-400 avec interface PROFIBUS DP 

Synchronisation de l'heure 
La synchronisation d'horloge est possible via l'interface PROFIBUS DP de la CPU. Vous 
trouverez des informations détaillées à ce sujet dans les manuels CPU 31x et CPU 31x, 
Caractéristiques techniques, chapitre Synchronisation de l'heure. 

Voir aussi 
Pour obtenir plus d'informations sur PROFIBUS, reportez-vous à l'Internet 
(http://www.profibus.com). 

http://www.profibus.com/�
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3.1.3 PROFINET 
Les CPU dont le nom se termine par "PN" disposent d'une interface PROFINET.  

Sur les CPU31x PN/DP à partir de la version V3.1, l'interface PROFINET a un switch intégré 
à deux ports. 

Particularités des appareils PROFINET à switch intégré : 

● Topologie linéaire possible pour monter le système 

● Les ports 1 et 2 (P1 R, P2 R) désignés comme ports pour la topologie annulaire 
permettent l'établissement d'une telle topologie 

● Connexion d'une PG ou d'un appareil HMI sans switch supplémentaire 

Compatibilité avec les CPU < V3.1  
Vous pouvez utiliser votre configuration de CPU existante même après avoir remplacé une 
CPU < V3.1 par une CPU à deux ports. 

Dans ce cas, sachez que : 

● Le câble Ethernet avec la fiche RJ45 doit être enfiché dans le port 1 de la nouvelle CPU. 

Le port 1 adopte la configuration existante du port d'interface PROFINET. Si ce dernier 
était configuré avec un type de transmission fixe et le réglage automatique 
(autonegotiation) désactivé, le port 1 sera exploité également comme port d'un terminal 
et non pas comme port de switch. L'interface CPU fonctionne cependant comme un 
switch, c'est-à-dire que le transfert des télégrammes Ethernet est assuré d'un port à 
l'autre. 

● Le port 2 démarre avec les paramètres par défaut. 

Particularités en cas de changement de CPU avec configuration CPU inchangée : 

● Le Port 2 n'est pas diagnosticable puisqu'il démarre avec des paramètres par défaut et 
ne reçoit pas sa propre adresse de diagnostic. 

  Remarque 

Si vous voulez rendre le port 2 diagnosticable également ou changer sa configuration 
(par ex. configurer des relations de voisinage ou un support de transmission/mode 
duplex), vous devez remplacer l'ancienne CPU par la CPU actuelle dans HW Config. 

Etablissement de liaison à Industrial Ethernet 
Si vous souhaitez établir une liaison à Industrial Ethernet, vous pouvez la réaliser via 
l'interface PROFINET intégrée de la CPU. 

Vous pouvez configurer l'interface PROFINET intégrée de la CPU aussi bien via MPI que via 
l'interface PROFINET. 
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Appareils raccordables via PROFINET (PN)  
● Contrôleur PROFINET IO 

● Périphériques IO PROFINET (p. ex. module d'interface IM 151-3 PN dans une ET 200S) 

● Composants PROFINET CBA 

● S7-300/S7-400 avec interface PROFINET (p. ex. CPU 317-2 PN/DP ou CP 343-1) 

● Composants actifs de réseaux (p. ex. un commutateur) 

● PG/PC avec carte réseau Ethernet 

● IE/PB-Link 

Propriétés de l'interface PROFINET 
 
Propriétés 
Standard IEEE 802.3 

2 x RJ45 Type de connecteur 
Commutateur à 2 ports (pour les CPU à partir de 
V3.1) 

Vitesse de transmission max. 100 Mbit/s 
Supports Twisted Pair Cat5 (100 BASE-TX) 
Redondance de supports selon CEI 61158 

 

 

 Remarque 
Mise en réseau de composants PROFINET 

L'utilisation de commutateurs à la place de stations centrales pour la mise en réseau de 
composants PROFINET améliore nettement le découplage du trafic sur le bus et par 
conséquent également les temps d'exécution, en particulier lorsque la charge sur le bus est 
importante. Pour répondre aux exigences en matière de performance, l'utilisation de 
PROFINET CBA avec des connexions PROFINET cycliques suppose la mise en œuvre de 
commutateurs. Dans le cas de connexions PROFINET cycliques, le mode duplex intégral 
100 Mbits est absolument indispensable. 

Dans le cas de PROFINET IO, la mise en œuvre de commutateurs et le mode duplex 
intégral 100 Mbits sont également absolument indispensables. Pour PROFINET IO en mode 
IRT, tous les périphériques PROFINET, y compris les commutateurs, doivent être 
compatibles IRT dans le domaine de synchronisation. 
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Adressage des ports  
Pour diagnostiquer les différents ports d'une interface PROFINET, il faut attribuer une 
adresse de diagnostic en propre à chacun des ports. L'adressage s'effectue dans HW 
Config.  
Pour plus d'informations à ce sujet, référez-vous au manuel système Description système 
PROFINET. 

Pour diagnostiquer les problèmes éventuellement détectés dans le programme utilisateur, 
vous pouvez valider la signalisation des diagnostics (erreurs et informations de 
maintenance) au moyen de l'OB 82 (validation dans HW Config), puis l'exploiter au moyen 
du SFB 54, par exemple. En outre, divers enregistrements (lecture via SFB 52) et listes 
d'état système (lecture via SFC 51) permettant un diagnostic plus détaillé sont également 
mis à disposition. 

Le diagnostic dans STEP 7 est également possible (p. ex. diagnostic de communication, 
raccordement au réseau, statistiques Ethernet, paramètres IP). 

Cadence d'émission et temps d'actualisation  
Dans un sous-réseau PROFINET IO, le contrôleur et les périphériques peuvent fonctionner 
avec une même cadence d'émission. Dans le cas de périphériques ne prenant pas en 
charge la cadence d'émission plus rapide d'un contrôleur, une adaptation à la cadence 
d'émission possible du périphérique est réalisée. Sur la CPU 319-3 PN/DP (contrôleur IO), 
p. ex., fonctionnant avec une cadence d'émission de 250 µs, peuvent donc fonctionner aussi 
bien des périphériques avec une cadence d'émission de 250 µs que des périphériques avec 
une cadence d'émission de 1 ms.  

Le temps d'actualisation des périphériques peut être paramétré dans une plage relativement 
grande. Celle-ci dépend à son tour de la cadence d'émission.  
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Temps d'actualisation pour la CPU 31x PN/DP  
Les temps d'actualisation suivants sont paramétrables : 

 
Communication temps réel Cadence 

d'émission 
 Temps d'actualisation 

250 μs ⇒ 250 µs à 128 ms 
500 μs ⇒ 500 µs à 256 ms 
1 ms ⇒ 1 ms à 512 ms 
2 ms ⇒ 2 ms à 512 ms 

Pour le RT : 

4 ms ⇒ 4 ms à 512 ms 
    

250 µs ⇒ 250 µs à 128 ms 
500 µs ⇒ 500 µs à 256 ms 

Pour les IRT avec l'option "Haute flexibilité" :
 

1 ms ⇒ 1 ms à 512 ms 
    

250 µs ⇒ 250 µs à 4 ms 
500 µs ⇒ 500 µs à 8 ms 
1 ms ⇒ 1 ms à 16 ms 
2 ms ⇒ 2 ms à 32 ms 

Pour les IRT avec l'option "Haute 
performance" : 

4 ms ⇒ 4 ms à 64 ms 

 

Le temps d'actualisation minimum dépend du nombre de périphériques utilisés, du nombre 
de données utiles configurées et du temps de communication PROFINET IO. Ces 
interdépendances sont prises en compte automatiquement par STEP 7 lors de la 
configuration. 
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Cadences d'émission impaires pour les IRT avec l'option "Haute performance"  
Pour les IRT avec l'option "Haute performance", il est possible de régler, outre les cadences 
d'émission "paires" (250 µs,  
500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms) dans la plage entre 250 µs et 4 ms, un multiple quelconque de 
125 µs comme cadence d'émission "impaire" : 375 µs, 625 µs ... 3,875 ms. 

En présence de cadences d'émission "impaires", voici ce qui est valable pour les 
périphériques PROFINET IO : 

● Temps d'actualisation = cadence d'émission 

● aucun complément d'IRT avec l'option "Haute performance" par des périphériques RT 
n'est possible 

 

IMPORTANT  
Sur les CPU à switch intégré, l'effacement général / la mise à jour du firmware / la MISE 
HORS TENSION provoquent une interruption de la communication.  

Sachez que l'interface PROFINET avec le switch intégré est arrêtée lors de l'effacement 
général, de la mise à jour du firmware et de la MISE HORS TENSION. Quand la CPU est 
configurée dans une structure linéaire, la communication avec les appareils en aval se 
trouve interrompue. 

 

Voir aussi 
● Pour savoir comment configurer l'interface PROFINET intégrée de la CPU, consultez les 

instructions de service S7-300, CPU 31xC et CPU 31x Installation et configuration. 

● Vous trouverez des détails sur les fonctionnalités PROFINET dans la Description 
système PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127).  

● Pour obtenir des informations plus détaillées sur les réseaux Ethernet, la configuration de 
réseau et les composants d'un réseau, reportez-vous au manuel SIMATIC NET : 
Réseaux Twisted Pair et Fiber Optic, sur Internet 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/8763736). 

● Pour plus d'informations détaillées sur CBA, référez-vous au Guide d'initiation 
Component Based Automation, Mise en service des systèmes, sur Internet 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/18403908). 

● Des informations complémentaires sur PROFINET se trouvent sur Internet 
(http://www.profibus.com). 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127�
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/8763736�
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/18403908�
http://www.profibus.com/�
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3.1.3.1 Configurer les propriétés du port 

Configurer dans STEP 7 les propriétés du port de l'interface PROFINET  
Les interfaces PROFINET de nos appareils sont réglées par défaut sur "Réglage 
automatique" (autonegotiation). Veuillez vous assurer que tous les appareils qui sont 
raccordés à l'interface PROFINET de la CPU 31x PN/DP sont également réglés sur le mode 
de fonctionnement "Autonegotiation". Il s'agit du réglage par défaut des composants 
Ethernet / PROFINET standard. 

Si vous raccordez à l'interface PROFINET de la CPU 31x PN/DP un appareil ne prenant pas 
en charge le mode de fonctionnement "Réglage automatique" (autonegotiation) ou si vous 
choisissez sur cet appareil un réglage en plus de "Réglage automatique" (autonegotiation), 
veuillez tenir compte des précisions suivantes : 

● PROFINET IO et PROFINET CBA requièrent l'exploitation en duplex intégral à 100 Mbps, 
c.-à-d. que si vous utilisez l'interface PROFINET de la CPU 31x PN/DP à la fois pour la 
communication PROFINET IO/CBA et pour la communication Ethernet, seul le réglage à 
100 Mbps en duplex intégral est autorisé pour l'interface, en plus du "réglage 
automatique" (autonegotiation). 

● Si vous n'utilisez l'interface PROFINET de la CPU 31x PN/DP que pour une 
communication Ethernet, les modes duplex intégral 100 MBit/s et duplex intégral 
10 MBit/s sont possibles en plus du "réglage automatique". L'utilisation en semi-duplex 
n'est en aucun cas autorisée. 

Explication : supposons, par exemple, qu'un commutateur (switch) réglé de manière fixe sur 
"10 Mbit/s semi-duplex" soit raccordé à l'interface PROFINET de la CPU 31x PN/DP ; par 
suite du réglage "Autonegotiation", la CPU 31x PN/DP adoptera le réglage du partenaire, c.-
à-d. que la communication s'effectuera en "10 Mbit/s semi-duplex". Mais comme PROFINET 
IO et PROFINET CBA requièrent une exploitation en duplex intégral à 100 Mbit/s, ce mode 
de fonctionnement ne serait pas admissible. 

 

 Remarque 

Pour configurer les ports des IO-Devices qui doivent effectuer un démarrage prioritaire, vous 
trouverez des renseignements particuliers dans la Description système PROFINET. 

 

Désactiver un port de l'interface PROFINET  
Dans HW Config de STEP 7, il est possible de désactiver un port de l'interface PROFINET. 
Par défaut, celui-ci est activé. 

La CPU n'est pas accessible via un port désactivé de l'interface PROFINET. 

Notez bien que les fonctions de communication telles que les fonctions PG / OP, la 
communication IE ouverte ou la communication S7 ne sont pas possibles via un port 
désactivé. 
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Adressage des ports  
Pour diagnostiquer les différents ports d'une interface PROFINET, il faut attribuer une 
adresse de diagnostic en propre à chacun des ports. L'adressage s'effectue dans HW 
Config.  
Pour plus d'informations à ce sujet, référez-vous à la Description système PROFINET. 

Pour diagnostiquer les problèmes éventuellement détectés dans le programme utilisateur, 
vous pouvez valider la signalisation des diagnostics (erreurs et informations de 
maintenance) au moyen de l'OB 82 (validation dans HW Config), puis l'exploiter au moyen 
du SFB 54, par exemple. En outre, divers enregistrements (lecture via SFB 52) et listes 
d'état système (lecture via SFC 51) permettant un diagnostic plus détaillé sont également 
mis à disposition. 

Le diagnostic dans STEP 7 est également possible (p. ex. diagnostic de communication, 
raccordement au réseau, statistiques Ethernet, paramètres IP). 

3.1.4 Communication point à point (Point to Point - PtP) 

Disponibilité  
Les CPU dont le nom se termine par "PtP" possèdent une interface PtP. 

Propriétés 
L'interface PtP de votre CPU permet de raccorder des appareils externes avec une interface 
série. Ainsi, des vitesses de transmission atteignant 19,2 kbit/s en fonctionnement duplex 
intégral (RS 422) et 38,4 kbit/s en fonctionnement semi-duplex (RS 485) sont possibles. 

Vitesse de transmission 
● Semi-duplex : 38,4 kbit/s 

● Duplex intégral : 19,2 kbit/s 

Pilote 
Pour le couplage point à point, ces CPU sont équipées des pilotes suivants : 

● Pilote ASCII 

● Procédure 3964 (R) 

● RK 512 (uniquement CPU 314C-2 PtP) 

Appareils raccordables via PtP 
Appareils avec interface série, par exemple lecteur de codes-barres, imprimante etc. 
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Renvoi 
Manuel CPU 31xC : Fonctions technologiques 

3.2 Services de communication 

3.2.1 Généralités sur les services de communication 

Sélection des services de communication  
 

Vous devez opter pour un service de communication en fonction de la fonctionnalité dont 
vous avez besoin. Le service de communication que vous avez choisi a une influence 

● sur la fonctionnalité disponible, 

● sur la nécessité d'une liaison S7 ou 

● sur le moment de l'établissement de la liaison. 

L'interface utilisateur peut être très différente (SFC, SFB, ...) et dépend également du 
matériel utilisé (CPU-SIMATIC, PC, ...). 

Généralités sur les services de communication 
Le tableau suivant vous donne une vue d'ensemble des services de communication des 
CPU mis à disposition. 

Tableau 3- 2 Services de communication des CPU 

Service de 
communication 

Fonctionnalité Moment de l'établissement de 
la liaison S7 ... 

via MPI via DP via 
PtP 

via 
PN 

Communication PG Mise en service, test, 
diagnostic 

par le PG au moment où le 
service est utilisé 

X X – X 

Communication OP Contrôle-commande par l'OP au démarrage  X X – X 
Communication de base 
S7 

Echange de données s'effectue par les blocs avec 
programmation (paramètres 
sur le SFC) 

X X – – 

Communication S7 Echange de données 
comme serveur et client : 
configuration des liaisons 
requise. 

Par le partenaire actif au 
démarrage. 

Comm
e 
serveur 
unique
ment 

Comm
e 
serveur 
unique
ment 

– X 

Communication par 
données globales 

Echange cyclique de 
données (par ex. 
mémentos) 

ne nécessite pas une liaison 
S7 

X –  – – 
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Service de 
communication 

Fonctionnalité Moment de l'établissement de 
la liaison S7 ... 

via MPI via DP via 
PtP 

via 
PN 

Routage de fonctions PG 
(uniquement CPU avec  
 interface DP ou 
PROFINET) 

par ex. test, diagnostic par 
delà les limites de réseau  

par le PG au moment où le 
service est utilisé 

X X – X 

Couplage point à point Echange de données via 
l'interface série 

ne nécessite pas de liaison S7 – – X – 

PROFIBUS DP Échange de données entre 
maître et esclave 

ne nécessite pas de liaison S7 – X – – 

PROFINET CBA Échange de données par 
communication basée sur 
composants 

ne nécessite pas de liaison S7 – – – X 

PROFINET IO Échange de données entre 
les contrôleurs IO et les 
périphériques IO 

ne nécessite pas de liaison S7 – – – X 

Serveur Web Diagnostic ne nécessite pas de liaison S7 – – – X 
SNMP 
(Simple Network 
Management Protocol) 

Protocole standard pour le 
diagnostic et le 
paramétrage de réseaux 

Ne nécessite pas de liaison S7 – – – X 

Communication ouverte 
via TCP/IP 

Echange de données via 
Industrial Ethernet avec le 
protocole TCP/IP (au 
moyen de FB chargeables) 

ne nécessite pas une liaison 
S7, est réalisé par 
programmation, au moyen de 
FB chargeables 

– – – X 

Communication ouverte 
via ISO on TCP 

Echange de données via 
Industrial Ethernet avec le 
protocole ISO on TCP (au 
moyen de FB chargeables) 

ne nécessite pas une liaison 
S7, est réalisé par 
programmation, au moyen de 
FB chargeables 

– – – X 

Communication ouverte 
via UDP 

Echange de données via 
Industrial Ethernet avec 
protocole UDP (au moyen 
de FB chargeables) 

ne nécessite pas une liaison 
S7, est réalisé par 
programmation, au moyen de 
FB chargeables 

– – – X 

Routage 
d'enregistrement 

par exemple, le 
paramétrage et le 
diagnostic d'appareils de 
terrain sur le PROFIBUS 
DP par un système 
d'ingénierie exploité sur 
l'interface MPI ou 
PROFINET (comme PDM) 

S'effectue lors de l'accès de 
l'outil de paramétrage à 
l'appareil de terrain 

X X – X  

Télégrammes de diffusion 
générale  

Ne nécessite pas de liaison S7 X X – –  
Synchronisation de 
l'heure Protocole NTP Ne nécessite pas de liaison S7 – – – X 

Voir aussi 
Répartition et disponibilité des ressources de liaison S7 (Page 95) 

Ressources de liaison pour le routage (Page 97) 
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3.2.2 Communication PG 

Propriétés  
La communication PG permet de réaliser l'échange de données entre les stations 
d'ingénierie (par exemple PG, PC) et les modules SIMATIC aptes à la communication. Le 
service est possible via les sous-réseaux MPI, PROFIBUS et Industrial Ethernet. Le passage 
entre les différents sous-réseaux est également pris en charge.  

La communication PG met à disposition des fonctions qui sont nécessaires pour charger les 
programmes et les données de configuration, exécuter les tests et évaluer les informations 
de diagnostic. Ces fonctions sont intégrées dans le système d'exploitation des  
Modules SIMATIC S7. 

Une CPU peut maintenir simultanément plusieurs liaisons en ligne avec un ou différents PG. 

3.2.3 Communication OP 

Propriétés  
La communication OP permet de réaliser l'échange de données entre les pupitres 
opérateurs (par ex. OP, TP, WinCC) et les modules SIMATIC communicants. Le service est 
possible via les sous-réseaux MPI, PROFIBUS et Industrial Ethernet. 

La communication OP met à disposition toutes les fonctions nécessaires au contrôle-
commande. Ces fonctions sont intégrées dans le système d'exploitation des modules S7 
SIMATIC. Une CPU peut maintenir simultanément plusieurs liaisons en ligne avec un ou 
différents OP. 

La communication OP peut être remarquablement accélérée par l'activation de la 
"Communication de contrôle-commande priorisée" dans la boîte de dialogue des propriétés 
de la CPU. Toutefois, cela suppose que la CPU supporte cette fonctionnalité (cf. les 
Caractéristiques techniques de la CPU concernée). 

 

 Remarque 
Effet de la "Communication de contrôle-commande priorisée" 
 La cohérence des données pour le programme utilisateur n'est plus donnée. La 

cohérence doit être assurée via le programme utilisateur (cf. chapitre "Cohérence des 
données (Page 87)"). 

 Le temps de cycle s'en trouve allongé. 
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3.2.4 Communication de base S7 

Propriétés 
La communication de base S7 permet de réaliser l'échange de données entre les CPU S7 et 
les modules SIMATIC aptes à la communication au sein d'une station S7 (échange de 
données acquitté). L'échange de données s'effectue par des liaisons S7 non configurées. Le 
service est possible par le sous-réseau MPI ou dans la station avec les modules de fonction 
(FM). 

La communication de base S7 met à disposition toutes les fonctions nécessaires à l'échange 
de données. Ces fonctions sont intégrées au système d'exploitation des CPU. L'utilisateur 
peut utiliser le service via l'interface utilisateur "Fonction système" (SFC). 

Voir aussi 
Informations complémentaires 

● Les SFC sont présentées dans la Liste des opérations. 
Leur description détaillée figure dans l'aide en ligne sur STEP 7 ou dans le manuel de 
référence Fonctions standard et fonctions système. 

● Pour la communication, vous trouverez des informations dans le manuel Communication 
avec SIMATIC. 
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3.2.5 Communication S7 

Propriétés 
Dans la communication S7, la CPU peut être en principe serveur ou client. On fait la 
distinction entre : 

● les liaisons configurées à une extrémité (uniquement pour PUT/GET) 

● les liaisons configurées aux deux extrémités (pour USEND, URCV, BSEND, BRCV, PUT, 
GET) 

La fonctionnalité disponible dépend cependant de la CPU. C'est pourquoi il peut être 
nécessaire d'utiliser un CP dans certains cas. 

Tableau 3- 3 Client et serveur dans la communication S7 avec des liaisons configurées à une 
extrémité/aux deux extrémités 

CPU Utilisation comme serveur 
dans les liaisons 
configurées à une 
extrémité 

Utilisation comme serveur 
dans les liaisons 
configurées aux deux 
extrémités 

Utilisation comme client 

31xC ≥ V1.0.0 Généralement possible  
sur une interface MPI/DP 
sans programmation de 
l'interface utilisateur 

Possible uniquement avec 
CP et FB chargeables. 

Possible uniquement avec 
CP et FB chargeables. 

31x ≥ V2.0.0 Généralement possible  
sur une interface MPI/DP 
sans programmation de 
l'interface utilisateur 

Possible uniquement avec 
CP et FB chargeables. 

Possible uniquement avec 
CP et FB chargeables. 

31x ≥ V2.2.0 Généralement possible  
sur une interface 
MPI/DP/PN sans 
programmation de 
l'interface utilisateur 

 Possible sur interface 
PROFINET avec FB 
chargeables  
ou 

 avec CP et FB 
chargeables. 

 Possible sur interface 
PROFINET avec FB 
chargeables  
ou 

 avec CP et FB 
chargeables. 

Vous pouvez réaliser l'interface utilisateur via les blocs fonctionnels standard (FB) de la 
bibliothèque standard de STEP 7 sous Blocs de communication. 

Renvoi 
Vous trouverez des informations complémentaires sur la communication dans le manuel 
Communication avec SIMATIC. 
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3.2.6 Communication par données globales (uniquement MPI) 

Propriétés  
La communication par données globales permet de réaliser l'échange cyclique des données 
globales via les sous-réseaux MPI (par ex. E, A, M) entre les CPU S7 SIMATIC (échange de 
données non acquitté). Les données sont envoyées simultanément par une CPU à toutes 
les CPU figurant dans le sous-réseau MPI. La fonction est intégrée au système d'exploitation 
des CPU. 

Facteur de réduction 
Le facteur de réduction indique sur combien de cycles est répartie la communication. Vous 
pouvez le paramétrer lors de la configuration de la communication par données globales 
dans STEP 7. Si, par exemple, vous sélectionnez un facteur de réduction de 7, la 
communication par données globales s'effectue uniquement tous les 7 cycles. Ainsi, la CPU 
est déchargée. 

Conditions d'envoi et de réception 
Respectez les conditions suivantes pour la communication via cercles GD. 

● Pour l'émetteur d'un paquet GD : 
facteur de réduction émetteur x temps de cycleémetteur ≥ 60 ms 

● Pour le destinataire d'un paquet GD : 
facteur de réductiondestinataire x temps de cycledestinataire 
< facteur de réductionémetteur x temps de cycleémetteur 

Si vous ne respectez pas ces conditions, il se peut qu'un paquet GD se perde. Les causes 
en sont : 

● la performance de la "plus petite" CPU dans le cercle GD 

● l'émetteur et le récepteur effectuent l'envoi et la réception des données globales de 
manière asynchrone 

Si vous paramétrez dans STEP 7 : "Emission après chaque cycle de la CPU" et si la CPU 
possède un cycle court (< 60 ms), le système d'exploitation risque d'écraser un paquet GD 
de la CPU qui n'a pas encore été envoyé. La perte de données globales est indiquée dans le 
champ d'état d'un cercle GD si vous avez configuré cette caractéristique avec STEP 7. 
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Ressources GD des CPU 

Tableau 3- 4 Ressources GD des CPU 

Paramètres toutes les CPU de la famille de produits S7-
300 

Nombre de cercles GD par CPU max. 8 
Nombre de paquets GD d'envoi par cercle GD max. 1 
Nombre de paquets GD d'envoi pour tous les cercles 
GD 

max. 8 

Nombre de paquets GD de réception par cercle GD max. 1 
Nombre de paquets GD de réception pour tous les 
cercles GD 

max. 8 

Longueur de données par paquet GD max. 22 octets 
Cohérence max. 22 octets 
Facteur de réduction mini (par défaut) 1 (8) 

3.2.7 Routage 

Propriétés  
A partir de STEP 7 V5.1 + SP 4, vous pouvez atteindre vos stations S7 depuis votre PG/PC 
au-delà des limites du sous-réseau, p. ex. pour : 

● charger des programmes utilisateur, 

● charger une configuration matérielle ou 

● effectuer des fonctions de test et de diagnostic. 

  Remarque 

Quand vous utilisez votre CPU comme esclave I, la fonction Routage n'est possible que 
si l'interface DP est activée. Dans STEP 7, cochez la case Test, Mise en service, 
Routage dans les propriétés de l'interface DP. Vous trouverez des informations détaillées 
dans le Manuel Programmation avec STEP 7 ou directement dans l'Aide en ligne de 
STEP 7. 
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Passerelles de routage : MPI - DP  
Le passage d'un sous-réseau à un ou plusieurs autres sous-réseaux se situe dans la station 
SIMATIC qui dispose d'interfaces avec les sous-réseaux correspondants. Dans la 
représentation ci-dessous, la CPU 1 (maître DP) sert donc de routeur entre le sous-réseau 1 
et le sous-réseau 2. 

 
La figure ci-après montre l'accès de MPI à PROFINET vie PROFIBUS. La CPU 1 (p. ex. 
315-2 DP) joue le rôle de routeur entre le sous-réseau 1 et le sous-réseau 2 ;  
la CPU 2 sert de routeur entre le sous-réseau 2 et le sous-réseau 3. 

Passerelles de routage : MPI - DP - PROFINET 
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Nombre de liaisons pour le routage  
Pour la fonction de routage, différentes liaisons sont à votre disposition pour les CPU avec 
interface DP : 

Tableau 3- 5 Nombre de liaisons de routage pour les CPU DP 

CPU A partir du microprogramme Nombre de liaisons pour le routage 
31xC, CPU 31x 2.0 max. 4 

Interface X1 configurée comme : 
 MPI : max. 10 
 Maître DP : max. 24 
 Esclave DP (actif) : maxi 14 

317-2 DP 3.3 

Interface X2 configurée comme : 
 Maître DP : maxi 24 
 Esclave DP (actif) : maxi 14 

Interface X1 configurée comme : 
 MPI : maxi 10 
 Maître DP : maxi 24 
 Esclave DP (actif) : maxi 14 

31x-2 PN/DP 2.2 

Interface X2 configurée comme : 
 PROFINET : maxi 24 

Interface X1 configurée comme : 
 MPI : maxi 10 
 Maître DP : maxi 24 
 Esclave DP (actif) : maxi 14 

314C-2 PN/DP 3.3 

Interface X2 configurée comme : 
 PROFINET : maxi 24 

Interface X1 configurée comme : 
 MPI : maxi 10 
 Maître DP : maxi 24 
 Esclave DP (actif) : maxi 14 

Interface X2 configurée comme : 
 Maître DP : maxi 24 
 Esclave DP (actif) : maxi 14 

319-3 PN/DP 2.4 

Interface X3 configurée comme : 
 PROFINET : max. 48 
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Conditions  
● Les modules de la station sont "aptes au routage" (CPU ou CP). 

● La configuration de réseau ne dépasse pas les limites du projet. 

● Les modules ont chargé les informations relatives à la configuration de réseaux du projet. 

Motif : tous les modules participant à la passerelle doivent obtenir des informations sur 
les sous-réseaux et les chemins accessibles (= information de routage). 

● Le PG/PC avec lequel vous souhaitez établir une liaison via une passerelle doit être 
affecté pendant la configuration de réseau au réseau auquel il est réellement raccordé 
physiquement. 

● La CPU doit être configurée comme maître ou 

● Si la CPU est configurée en tant qu'esclave, il faut cocher la case Test, Mise en service, 
 Routage dans les propriétés de l'interface DP pour esclave DP, dans STEP 7. 
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Routage : exemple d'application TeleService  
La figure suivante montre à titre d'exemple d'application la télémaintenance d'une station S7 
par un PG. Ainsi, la liaison va au-delà des limites du sous-réseau et une connexion modem 
est réalisée. 

  La partie inférieure de la figure vous montre la facilité avec laquelle ceci peut être 
configuré dans STEP 7. 
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Voir aussi 
Informations complémentaires 

● La configuration avec STEP 7 est décrite dans le manuel Configuration du matériel et 
établissement de liaisons avec STEP 7. 

● Pour la communication, vous trouverez des informations dans le manuel Communication 
avec SIMATIC. 

● Des informations complémentaires sur l'adaptateur TeleService sont disponibles sur 
Internet (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/20983182). 

● Les SFC sont décrites dans la Liste des opérations.  
Vous trouverez une description détaillée dans l'aide en ligne sur STEP 7 ou dans le 
manuel de référence Fonctions système et fonctions standard. 

3.2.8 Routage d'enregistrement 

Disponibilité 
Les CPU suivantes prennent en charge le routage d'enregistrement : 

 
CPU A partir de la version 
CPU 313C-2 DP V3.3 
CPU 314C-2 DP V3.3 
CPU 314C-2 PN/DP V3.3 
CPU 315-2 DP V3.0 
CPU 315-2 PN/DP V3.1 
CPU 317-2 DP V3.3 
CPU 317-2 PN/DP V3.1 
CPU 319-3 PN/DP V2.7 

 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/20983182�
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Routage et routage d'enregistrement 
On appelle routage le transfert de données au-delà des limites d'un réseau. Ainsi, vous 
pouvez envoyer des informations d'un émetteur à un récepteur en passant par plusieurs 
réseaux.  

Le routage d'enregistrement, qui est une extension du "routage normal", est utilisé par 
SIMATIC PDM, par exemple, quand la console de programmation n'est pas raccordée 
directement au même sous-réseau PROFIBUS DP que l'appareil cible, mais par ex. à 
l'interface PROFINET de la CPU. Les données qui sont envoyées par ce procédé 
contiennent, outre le paramétrage des appareils de terrain participants (esclaves), des 
informations spécifiques à chaque appareil telles que consignes, valeurs limites. Pour le 
routage d'enregistrement, la structure de l'adresse cible dépend du contenu des données, c.-
à-d. de l'esclave auquel les données sont destinées.  

Le routage d'enregistrement permet aussi de lire avec la PG un jeu de paramètres se 
trouvant déjà sur l'appareil de terrain, de l'éditer et de le retourner à l'appareil, même quand 
la PG est associée à un autre sous-réseau que l'esclave cible. 

Il n'est pas nécessaire que les appareils de terrain supportent eux-mêmes le routage 
d'enregistrement, puisqu'ils ne transmettent pas les informations reçues.  

 
Figure 3-1 Routage d'enregistrement 



Communication  
3.2 Services de communication 

 CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
84 Manuel, 03/2011, A5E00105476-12 

Voir aussi 
Pour plus d'informations sur SIMATIC PDM, référez-vous au manuel The Process Device 
Manager.  

3.2.9 Synchronisation de l'heure 

Introduction  
La synchronisation de l'heure est possible via l'interface de la CPU. La CPU peut être 
paramétrée comme maître horaire (avec intervalles de synchronisation par défaut) ou 
comme esclave horaire.  

Préréglage : pas de synchronisation de l'heure 

Réglage du type de synchronisation 
Le type de synchronisation se règle dans HW-Config dans la boîte de dialogue des 
propriétés comme suit : 

● au sein de l'AS (sur le bus de périphéries central) : Onglet → Diagnostic / horloge (en 
présence de CPU sans interface DP également pour la MPI) 

● Pour les interfaces MPI/DP ou l'interface DP : Onglet → Horloge 

● Pour l'interface PROFINET : Onglet → Synchronisation de l'heure 

Interfaces 
La synchronisation de l'heure est possible sur les interfaces suivantes : 

● Interface MPI 

Vous pouvez configurer la CPU comme maître horaire ou comme esclave horaire. 

● Interface DP 

Vous pouvez configurer la CPU comme maître horaire ou comme esclave horaire. 

● Interface PROFINET 

Synchronisation de l'heure par procédure NTP, la CPU est alors client. 

● dans le système d'automatisation en configuration centralisée 

Vous pouvez configurer la CPU comme maître horaire ou comme esclave horaire. 

  Remarque 

La CPU ne peut être esclave horaire que sur l'une de ces interfaces. 
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CPU comme esclave horaire  
En tant qu'esclave horaire, la CPU reçoit des télégrammes de synchronisation d'un seul 
maître horaire et elle utilise cette heure comme sa propre heure interne. 

CPU comme maître horaire 
En tant que maître horaire, la CPU envoie sur l'interface, selon l'intervalle de synchronisation 
paramétré, des télégrammes afin de synchroniser d'autres stations dans le sous-réseau 
raccordé. 

Condition préalable : l'horloge de la CPU ne doit plus se trouver à l'état par défaut. Elle doit 
être mise à l'heure une fois. 

La synchronisation de l'heure comme maître horaire démarre : 

● dès que vous réglez l'heure la première fois à l'aide de SFC 0 "SET_CLK" ou d'une 
fonction PG. 

● par un autre maître horaire si la CPU est paramétrée aussi comme esclave horaire via 
l'interface MPI/DP ou PROFINET. 

 

 Remarque 

L'horloge de la CPU n'est pas encore mise à l'heure : 
 à l'état de livraison 
 après la remise sur l'état de livraison via le sélecteur de mode 
 après une mise à jour du microprogramme 

 

 

Exemple 1 
Lorsque la CPU est esclave horaire sur l'interface DP, elle ne peut plus être que maître 
horaire à l'interface MPI et/ou dans le système d'automatisation. 
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Synchronisation de l'heure via PROFINET  
Sur l'interface PROFINET, la CPU peut être utilisée comme client d'horloge selon le procédé 
NTP (Network Time Protocol). 

Paramétrage par défaut : pas de synchronisation de l'heure selon le procédé NTP. 

Pour synchroniser l'heure dans la CPU via PROFINET, vous devez cocher l'option "Activer 
la synchronisation de l'heure selon le procédé NTP". Cette option se trouve dans la boîte 
des propriétés "Synchronisation de l'heure" de l'interface PROFINET. Vous devez de plus 
entrer les adresses IP des serveurs NTP ainsi qu'un intervalle de synchronisation. 

Vous trouverez les serveurs NTP appropriés de même que des informations sur le procédé 
NTP, p. ex. sous l'ID d'article : 17990844. 

 

 Remarque 

L'interface PROFINET ne peut pas être utilisée comme serveur d'horloge, c'est-à-dire que la 
CPU ne peut pas synchroniser d'autres horloges sur PROFINET. 

 

Exemple 2 
Quand la CPU est déjà synchronisée par un serveur d'horloge via NTP par l'interface 
PROFINET (ce qui correspond à la fonction d'esclave d'horloge), elle ne peut plus être 
exploitée que comme maître horaire sur l'interface DP et/ou l'interface MPI ou dans le 
système d'automatisation. 

3.2.10 Couplage point à point 

Propriétés  
Un couplage point à point permet l'échange de données par une interface série. Le couplage 
point à point peut être utilisé entre les appareils d'automatisation, les ordinateurs et autres 
systèmes de communication non Siemens. Ainsi, une adaptation à la procédure du 
partenaire de communication est également possible. 

Renvoi 
Informations complémentaires 

● Les SFC sont décrites dans la Liste des opérations. 
. Vous trouverez une description détaillée dans l'aide en ligne sur STEP 7 ou dans le 
manuel de référence Fonctions système et fonctions standard. 

● Pour la communication, vous trouverez des informations dans le manuel Communication 
avec SIMATIC. 
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3.2.11 Cohérence des données 

Propriétés 
Une zone de données est dite cohérente lorsqu'elle peut être lue ou écrite comme un tout 
par le système d'exploitation. Les données qui sont transmises en commun entre des 
appareils doivent provenir d'un même cycle de traitement et donc aller ensemble, c'est-à-
dire être cohérentes. Quand une fonction de communication programmée existe dans le 
programme utilisateur, par ex. X-SEND/ X-RCV, accédant à des données communes, vous 
pouvez coordonner vous-même l'accès à cette plage de données, au moyen du paramètre 
"BUSY".  

Pour les fonctions PUT/GET 
Pour les fonctions de communication S7, p. ex. PUT/GET c'est-à-dire Ecriture/Lecture via la 
communication OP, qui ne requièrent pas de bloc dans le programme utilisateur de la CPU 
(comme serveur), vous devez tenir compte de la taille de la cohérence des données dès la 
programmation. Les fonctions PUT/GET de la communication S7, c'est-à-dire 
Lecture/Ecriture des variables via la communication OP, sont exécutées au point de contrôle 
du cycle de la CPU. Afin d'assurer un temps de réaction défini de l'alarme de processus, les 
variables de communication sont copiées de manière cohérente dans ou à partir de la 
mémoire utilisateur, en blocs de 240 octets maximum, au point de contrôle du cycle du 
système d'exploitation. Pour toutes les zones de données plus importantes, la cohérence 
des données n'est pas garantie. 

Pour les fonctions PUT / GET et "Communication de contrôle-commande prioritaire" 
Lors de la configuration de la "communication de contrôle-commande priorisée" (cf. chapitre 
"Communication OP (Page 73)"), la cohérence des données indiquée n'est plus donnée. 
Dans pareil cas, la consistance doit être assurée via le programme utilisateur. 

Les données suivantes demeurent cohérentes : 

● accès aux octets, mots, doubles mots tels que par ex. L MDx 

● SFC 14 "DPRD_DAT" 

● SFC 15 "DPWR_DAT" 

● SFC 81 "UBLKMOV" (pour copier des données de 512 octets max.) 

En outre, il convient de noter que dans le cas d'une configuration "communication de 
contrôle-commande priorisée", les variables de communication en blocs de 240 octets max. 
ne sont pas copiées de manière cohérente dans/depuis la mémoire utilisateur au point de 
contrôle du cycle du système d'exploitation mais lors de l'exécution du programme 
utilisateur. 

 
 

 Remarque 

Si une cohérence définie des données est requise, les variables de communication dans le 
programme utilisateur de la CPU ne doivent pas être supérieures à 240 octets. 
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3.3 Service de communication SNMP 

Disponibilité 
Le service de communication SNMP V1, MIB-II est disponible pour les CPU avec interface 
PROFINET intégrée à partir du firmware 2.2. 

Propriétés 
SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole standard pour les réseaux 
TCP/IP.  

Renvoi 
Pour plus d'informations sur le service de communication SNMP et sur le diagnostic avec 
SNMP, référez-vous à la Description système PROFINET et au Manuel S7-300 CPU 31xC 
et CPU 31x, Caractéristiques techniques. 

3.4 Communication ouverte via Industrial Ethernet 

Condition 
● STEP 7 à partir de V5.4 + SP4 

Fonctionnalité  
Les CPU à interface PROFINET intégrée à partir du firmware V2.3.0 ou V2.4.0 prennent en 
charge la fonction de communication ouverte via Industrial Ethernet (en abrégé : 
communication IE ouverte) 

Les services suivants sont disponibles pour la communication IE ouverte : 

● Protocoles orientés liaison 

– TCP suivant RFC 793, type de liaison B#16#01, à partir du firmware V2.3.0 

– TCP suivant RFC 793, type de liaison B#16#11, à partir du firmware V2.4.0 

– ISO on TCP suivant RFC 1006, à partir du firmware V2.4.0 

● Protocoles sans liaison 

– UDP suivant RFC 768, à partir du firmware V2.4.0 
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Propriétés des protocoles de communication 
Pour l'échange de données, on distingue les types de protocole suivants : 

● Protocoles orientés liaison : 

Ils établissent une liaison (logique) au partenaire de communication avant le transfert des 
données et la supprime une fois le transfert terminé. Ils sont utilisés quand la sécurité du 
transfert est particulièrement importante. Habituellement, plusieurs liaisons logiques 
peuvent être établies sur une même ligne physique. 

Les FB de communication ouverte via Industrial Ethernet supportent les protocoles 
suivants orientés liaison : 

– TCP suivant RFC 793 (types de liaison B#16#01 et B#16#11) 

– ISO on TCP suivant RFC 1006 (type de liaison B#16#12) 

● Protocoles sans liaison 

Ils opèrent sans liaison. Il n'y a donc pas d'établissement ni de suppression de liaison au 
partenaire distant. Les protocoles sans liaison transfèrent les données sans acquittement 
et ainsi sans sécurité au partenaire distant. 
Pour les FB destinés à la communication ouverte via Industrial Ethernet, le protocole 
sans liaison suivant est pris en charge : 

– UDP suivant RFC 768 (type de liaison B#16#13) 

Comment utiliser la communication IE ouverte ? 
Pour vous permettre d'échanger des données avec d'autres partenaires au moyen d'un 
programme utilisateur, STEP 7 met à votre disposition les FB et UDT suivants dans la 
bibliothèque "Standard Library", sous"Communication Blocks". 

● Protocoles orientés liaison : TCP, ISO-on-TCP 

– FB 63 "TSEND" pour envoyer des données 

– FB 64 "TRCV" pour recevoir des données 

– FB 65 "TCON" pour établir la liaison 

– FB 66 "TDISCON" pour supprimer la liaison 

– UDT 65 "TCON_PAR" avec la structure de données pour paramétrer la liaison 

● Protocole sans liaison : UDP 

– FB 67 "TUSEND" pour envoyer des données 

– FB 68 "TURCV" pour recevoir des données 

– FB 65 "TCON" pour installer le point d'accès de communication local 

– FB 66 "TDISCON" pour supprimer le point d'accès de communication local 

– UDT 65 "TCON_PAR" avec la structure de données pour paramétrer le point d'accès 
de communication local 

– UDT 66 "TCON_PAR" avec la structure de données contenant les paramètres 
d'adressage du partenaire distant 
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Blocs de données pour le paramétrage 
● Blocs de données pour le paramétrage des liaisons de communication avec TCP et ISO 

on TCP 

Pour pouvoir paramétrer les liaisons de communication pour TCP et ISO on TCP, vous 
devez créer un DB contenant la structure de données provenant de l'UDT 65 
"TCON_PAR". Cette structure renferme les paramètres requis pour établir la liaison. Vous 
aurez besoin d'une telle structure de données pour chaque liaison et vous pouvez aussi 
les réunir dans une zone de données globale. 

Le paramètre CONNECT du FB 65 "TCON" contient un renvoi à l'adresse de la 
description de liaison correspondante (p. ex. P#DB100.DBX0.0 Byte 64). 

● Blocs de données pour le paramétrage du point d'accès de communication local avec 
UDP 

Pour paramétrer le point d'accès local, vous créez un DB contenant la structure de 
données provenant de l'UDT 65 "TCON_PAR". Cette structure renferme les paramètres 
requis pour aménager la liaison entre programme utilisateur et couche de communication 
du système d'exploitation. 

Le paramètre CONNECT du FB 65 "TCON" contient un renvoi à l'adresse de la 
description de liaison correspondante (p. ex. P#DB100.DBX0.0 Byte 64). 

  Remarque 
Contenu de la description de liaison (UDT 65) 

Dans le paramètre "local_device_id" de l'UDT 65 "TCON_PAR", il faut écrire l'interface 
par laquelle la communication doit avoir lieu (p. ex. B#16#03 : communication via 
l'interface IE intégrée de la CPU 319-3 PN/DP). 
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Etablissement d'une liaison de communication 
● Utilisation avec TCP et ISO on TCP 

Les deux partenaires appellent le FB 65 "TCON" pour établir la liaison. Vous indiquez 
dans le paramétrage quelle est l'extrémité active et quelle est l'extrémité passive de la 
communication. Le nombre de liaisons possibles est indiqué dans les caractéristiques 
techniques de votre CPU. 

Une fois la liaison établie, elle est automatiquement surveillée et maintenue par la CPU. 

En cas d'interruption, due p. ex. à une interruption de la ligne ou provoquée par le 
partenaire distant, le partenaire actif tente de rétablir la liaison. Vous n'êtes pas obligé 
d'appeler de nouveau le FB 65 "TCON". 

Une liaison existante sera défaite par l'appel du FB 66 "TDISCON" ou à l'état de 
fonctionnement STOP de la CPU. Dans ce cas, vous devez appeler de nouveau le FB 65 
"TCON" pour rétablir la liaison. 

● Utilisation avec UDP 

Les deux partenaires appellent le FB 65 "TCON" pour aménager leur point d'accès de 
communication local. Ceci crée une liaison entre le programme utilisateur et la couche de 
communication du système d'exploitation. Une liaison au partenaire distant n'est pas 
établie. 

Le point d'accès local sert à envoyer et recevoir des télégrammes UDP. 

Suppression d'une liaison de communication 
● Utilisation avec TCP et ISO on TCP 

Le FB 66 "TDISCON" supprime une liaison de communication de la CPU à un partenaire 
de communication.  

● Utilisation avec UDP 

Le FB 66 "TDISCON" supprime le point d'accès de communication local, c.-à-d. que la 
liaison entre programme utilisateur et couche de communication du système 
d'exploitation est défaite. 

Moyens de supprimer la liaison de communication 
Vous disposez des événements suivants pour supprimer les liaisons de communication : 

● Vous programmez la suppression de la liaison avec le FB 66 "TDISCON". 

● La CPU passe de l'état RUN à l'état STOP. 

● Vous retirez, puis remettez la tension. 

Diagnostic de la liaison 
A partir de STEP 7 V5.4 SP5, vous pouvez consulter les détails sur les liaisons établies sous 
"Etat du module → Communication → Communication ouverte via Industrial Ethernet". 
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Voir aussi 
Vous trouverez des informations détaillées sur les blocs décrits dans l'Aide en ligne de 
STEP 7. 

3.5 Liaisons S7 

3.5.1 Liaison S7 en tant que chemin de communication 
Si les modules S7 communiquent entre eux, il s'établit ce que l'on appelle une liaison S7 
entre les modules. Cette liaison S7 constitue la voie de communication. 

 

 Remarque 

La communication par données globales, le couplage point à point, la communication via 
PROFIBUS DP, PROFINET CBA, PROFINET IO, TCP/IP, ISO on TCP, UDP, serveur Web 
et SNMP n'ont pas besoin de liaisons S7. 

 

Chaque liaison nécessite des ressources de liaison S7 sur la CPU, et ce pour la durée 
pendant laquelle cette liaison existe.  

C'est pourquoi un certain nombre de ressources S7 sont mises à disposition sur chaque 
CPU S7 ; ces ressources sont occupées par différents services de communication 
(communication PG/OP, communication S7 ou communication de base S7).  

Points de liaison 
Une liaison S7 entre modules aptes à la communication s'établit entre des points de liaison. 
La liaison S7 possède toujours deux points de liaison, le point actif et le point passif. 

● Le point de liaison actif est affecté au module qui établit la liaison S7. 

● Le point de liaison passif est affecté au module qui reçoit la liaison S7. 

Chaque module apte à la communication peut alors être le point de liaison d'une liaison S7. 
Sur le point de liaison, la liaison de communication établie occupe alors toujours une liaison 
S7 du module concerné. 

Point de transition 
Si vous utilisez la fonctionnalité Routage, la liaison S7 entre deux modules aptes à la 
communication est établie via plusieurs sous-réseaux. Ces sous-réseaux sont reliés entre 
eux par une passerelle. Le module qui réalise cette passerelle est appelé routeur. Le routeur 
est ainsi le point de transition d'une liaison S7. 

Chaque CPU dotée d'une interface DP ou PN peut être un routeur pour une liaison S7. Vous 
pouvez établir un nombre déterminé de liaisons par routage. Les capacités fonctionnelles 
des liaisons S7 ne s'en trouvent pas restreintes.  
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Voir aussi 
Ressources de liaison pour le routage (Page 97) 

3.5.2 Affectation des liaisons S7 
Les liaisons S7 sur un module de communication peuvent être occupées de différentes 
manières :  

● Réservation pendant la configuration 

● Affectation des liaisons par la programmation 

● Affectation des liaisons lors de la mise en service, des tests et du diagnostic 

● Affectation de liaisons pour les services contrôle-commande 

Réservation pendant la configuration 
Une ressource de liaison est automatiquement réservée dans la CPU pour chaque 
communication PG et OP. Si vous avez besoin de ressources de liaisons supplémentaires 
(p. ex. pour la connexion de plusieurs OP), augmentez-en le nombre dans STEP 7, dans la 
boîte de dialogue des propriétés de la CPU. 

Pour l'utilisation de la communication S7 également, vous devez configurer des liaisons 
(avec NetPro). Pour cela, des liaisons libres non occupées par des liaisons PG/OP ou autres 
doivent être disponibles. Les liaisons S7 nécessaires seront ensuite attribuées de manière 
fixe lors du chargement de la configuration sur la CPU pour la communication S7.  

Affectation des liaisons par la programmation 
Dans le cas de la communication de base S7 et de la communication Industrial Ethernet 
ouverte via TCP/IP, l'établissement de la liaison est réalisée par le programme utilisateur. 
C'est le système d'exploitation de la CPU qui déclenche l'établissement de la liaison. Dans le 
cas de la communication de base S7, les liaisons S7 correspondantes sont affectées. La 
communication IE ouverte n'occupe pas de liaisons S7. Mais pour ce type de communication 
également, il y a un nombre maximal de liaisons : 

● 8 liaisons pour la CPU 314C-2 PN/DP 

● 8 liaisons pour les CPU 315-2 PN/DP 

● 16 liaisons pour les CPU 317-2 PN/DP 

● 32 liaisons pour la CPU 319-3 PN/DP 
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Affectation des liaisons lors de la mise en service, des tests et du diagnostic 
Une fonction en ligne sur la station d'ingénierie (PG/PC avec STEP 7) occupe des liaisons 
S7 pour la communication PG : 

● Si, lors de la configuration matérielle dans la CPU, une liaison S7 a été réservée pour la 
communication PG, celle-ci sera alors affectée à la station d'ingénierie, elle sera donc 
réservée. 

● Si toutes les liaisons S7 réservées pour la communication PG sont déjà occupées et qu'il 
reste des liaisons S7 non réservées, le système d'exploitation affecte alors 
automatiquement une liaison encore libre. S'il n'y a plus de liaisons, la station d'ingénierie 
ne peut pas communiquer en ligne avec la CPU. 

Affectation de liaisons pour les services contrôle-commande 
Une fonction en ligne sur la station de contrôle-commande (OP/TP/... avec WinCC) permet 
d'occuper des liaisons S7 pour la communication OP : 

● Si, lors de la configuration matérielle dans la CPU, une liaison S7 a été réservée pour la 
communication OP, celle-ci sera alors affectée à la station de contrôle-commande, c'est-
à-dire qu'elle sera donc réservée. 

● Si toutes les liaisons S7 réservées pour la communication OP sont déjà occupées et qu'il 
reste des liaisons S7 non réservées, le système d'exploitation affecte alors 
automatiquement une liaison encore libre. S'il n'y a plus de liaisons libres, la station de 
contrôle-commande ne peut pas communiquer en ligne avec la CPU. 

Ordre chronologique lors de l'affectation des liaisons S7  
Lors de la configuration avec STEP 7, des blocs de paramétrage sont générés ; ils seront lus 
au démarrage du module. Ainsi, les liaisons S7 correspondantes sont réservées ou 
affectées par le système d'exploitation du module. Cela signifie, par exemple, qu'aucune 
station opérateur ne peut accéder à une liaison S7 réservée pour la communication PG. Si la 
CPU dispose encore de liaisons S7 qui n'ont pas été réservées, il est possible de les utiliser 
librement. Ainsi, l'occupation de ces liaisons S7 s'effectue dans l'ordre des requêtes.  

Exemple 
Lorsqu'il ne reste plus qu'une liaison S7 libre sur la CPU, vous pouvez relier une PG au bus. 
La PG peut alors communiquer avec la CPU. Cependant, la liaison S7 n'est occupée que 
lorsque la PG communique avec la CPU. Si vous reliez un OP au bus au moment précis où 
la PG ne communique pas, l'OP établit une liaison vers la CPU. Mais comme un OP 
maintient sa liaison de communication en permanence, contrairement à la PG, vous ne 
pouvez plus établir par la suite de liaison via la PG.  
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3.5.3 Répartition et disponibilité des ressources de liaison S7 

Répartition des ressources de liaison  

Tableau 3- 6 Répartition des liaisons 

Service de communication Répartition 
Communication PG 
Communication OP 
Communication de base S7 

Afin que l'occupation des ressources de liaison ne dépende pas seulement 
de l'ordre chronologique de la demande des différents services de 
communication, ces services ont la possibilité de réserver les ressources de 
liaison. 
Pour la communication PG et OP, au moins une ressource de liaison est 
réservée comme préconfiguration. 
Vous trouverez dans le tableau suivant et dans les caractéristiques 
techniques des CPU, les liaisons S7 réglables ainsi que les préréglages pour 
chaque CPU. Vous définissez une "nouvelle répartition" des ressources de 
liaison lors du paramétrage de la CPU dans STEP 7.  

Communication S7 
Autres liaisons de communication (par ex. 
via CP 343-1 avec longueurs de données 
> 240 octets) 

A cet effet, les ressources de liaison encore disponibles sont occupées qui 
n'ont pas été réservées spécialement à un service (communication PG/OP, 
communication de base S7). 

Routage de fonctions PG 
(uniquement CPU avec interface DP/PN) 

Les CPU mettent à votre disposition un certain nombre de ressources de 
liaison pour le routage. 
Ces liaisons sont disponibles en plus des ressources de liaison. 
Le nombre de ressources de liaison est indiqué dans le sous-chapitre 
suivant. 

Communication par données globales 
Couplage point à point 
PROFIBUS DP 
PROFINET CBA 
PROFINET IO 
Serveur Web 

Ces services de communication n'occupent pas de ressources de liaison S7. 

Communication ouverte via TCP/IP 
Communication ouverte via ISO on TCP 
Communication ouverte via UDP 

Ce service de communication n'occupe pas de ressources de liaison S7. 
Indépendamment des liaisons S7, un nombre de ressources propres 
spécifique à la CPU est disponible pour des liaisons ou des points d'accès 
locaux (UDP) pour TCP/IP, ISO on TCP et UDP (voir le chapitre 
Caractéristiques techniques de la CPU 31x (Page 311) et le chapitre 
Caractéristiques techniques des CPU 31xC (Page 223)). 

SNMP Ce service de communication n'occupe pas de ressources de liaison S7. 
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Disponibilité des ressources de liaison  

Tableau 3- 7 Disponibilité des ressources de liaison 

réservées pour  CPU Nombre total  
Ressources 
de liaison 

Communication PG Communication OP Communication de 
base S7 

Liaisons S7 
libres 

312 
312C 

6 1 à 5, par défaut 1 1 à 5, par défaut 1 0 à 2, par défaut 0 

313C 
313C-2 PtP 
313C-2 DP 

8 1 à 7, par défaut 1 1 à 7, par défaut 1 0 à 4, par défaut 0 

314 
314C-2 PtP 
314C-2 DP 
314C-2 PN/DP 

12 1 à 11, par défaut 1 1 à 11, par défaut 1 0 à 8, par défaut 0 

315-2 DP 
315-2 PN/DP 

16 1 à 15, par défaut 1 1 à 15, par défaut 1 0 à 12, par défaut 0 

317-2 DP 
317-2 PN/DP 

32 1 à 31, par défaut 1 1 à 31, par défaut 1 0 à 30, par défaut 0 

319-3 PN/DP 32 1 à 31, par défaut 1 1 à 31, par défaut 1 0 à 30, par défaut 0 

Toutes les 
liaisons S7 non 
réservées sont 
indiquées 
comme liaisons 
libres. 

 
 

 Remarque 

Lorsque vous utilisez la CPU 314C-2 PN/DP, vous pouvez configurer au maximum 10 
ressources de liaison pour la communication S7 dans NetPro : Lorsque vous utilisez la CPU 
315-2 PN/DP, vous pouvez configurer au maximum 14 ressources de liaison pour la 
communication S7 dans NetPro : 
elles ne sont alors plus disponibles comme liaisons libres. 

Avec la CPU 317-2 PN/DP et la CPU 319-3 PN/DP, vous pouvez configurer au maximum 16 
ressources de liaison pour la communication S7 dans NetPro. 
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3.5.4 Ressources de liaison pour le routage 

Nombre de ressources de liaison pour le routage  
Pour la fonction de routage, différentes ressources de liaison sont à votre disposition pour 
les CPU avec interface DP : 

Tableau 3- 8 Nombre de ressources de liaison pour le routage (pour les CPU DP/PN) 

CPU A partir du 
microprogramme 

Nombre de liaisons pour le routage 

31xC, CPU 31x 2.0 maxi 4 
Interface X1 configurée comme : 
 MPI : maxi 10 
 Maître DP : maxi 24 
 Esclave DP (actif) : maxi 14 

317-2 DP 3.3 

Interface X2 configurée comme : 
 Maître DP : maxi 24 
 Esclave DP (actif) : maxi 14 

Interface X1 configurée comme : 
 MPI : maxi 10 
 Maître DP : maxi 24 
 Esclave DP (actif) : maxi 14 

31x-2 PN/DP 2.2 

Interface X2 configurée comme : 
 PROFINET : maxi 24 

Interface X1 configurée comme : 
 MPI : maxi 10 
 Maître DP : maxi 24 
 Esclave DP (actif) : maxi 14 

314C-2 PN/DP 3.3 

Interface X2 configurée comme : 
 PROFINET : maxi 24 

Interface X1 configurée comme : 
 MPI : maxi 10 
 Maître DP : maxi 24 
 Esclave DP (actif) : maxi 14 

Interface X2 configurée comme : 
 Maître DP : maxi 24 
 Esclave DP (actif) : maxi 14 

319-3 PN/DP 2.4 

Interface X3 configurée comme : 
 PROFINET : max. 48 
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Exemple pour une CPU 314C-2 DP  
La CPU 314C-2 DP met 12 ressources de liaison à disposition (voir tableau 3-10) : 

● Vous réservez 2 ressources de liaison pour la communication PG. 

● Vous réservez 3 ressources de liaison pour la communication OP. 

● Vous réservez 1 ressource de liaison pour la communication de base S7. 

6 ressources de liaison restent disponibles pour les autres services de communication, 
comme la communication S7, la communication OP etc. 

En plus, 4 liaisons de routage sont possibles via la CPU. 

Exemple pour une CPU 317-2 PN/DP / CPU 319-3 PN/DP 
La CPU 317-2 PN/DP et la CPU 319-3 PN/DP mettent 32 ressources de liaison à disposition 
(voir tableau 3-10) : 

● Vous réservez 4 ressources de liaison pour la communication PG. 

● Vous réservez 6 ressources de liaison pour la communication OP. 

● Vous réservez 2 ressources de liaison pour la communication de base S7. 

● Dans NetPro, vous configurez 8 ressources de liaison S7 pour la communication S7 via 
l'interface PROFINET intégrée. 

Il reste encore 12 liaisons S7 disponibles pour les autres services de communication, 
comme la communication S7, la communication OP, etc. 

Cependant, vous ne pouvez configurer dans NetPro que 16 ressources de liaison au 
maximum pour la communication S7 sur l'interface PN intégrée. 

De plus, il y a encore 24 liaisons de routage disponibles pour la CPU 317-2 PN/DP et 48 
pour la CPU 319-3 PN/DP, liaisons qui n'ont pas d'influence sur les ressources de liaisons 
S7 mentionnées ci-dessus. 

Mais respectez pour cela les limites supérieures spécifiques aux interfaces (voir tableau 3-
11). 

3.6 DPV1 
Les nouvelles définitions des problèmes dans la technique d'automatisation et des 
processus requièrent des extensions fonctionnelles du protocole DP existant. Outre les 
fonctions de communication cycliques, l'accès acyclique à des appareils de terrain non S7 
est une demande importante de nos clients, ce qui a été concrétisé dans la norme EN50170. 
Jusqu'à présent, les accès acycliques n'étaient possibles que sur les esclaves S7. La norme 
concernant la périphérie décentralisée EN50170 a été perfectionnée. Toutes les 
modifications relatives à de nouvelles fonctionnalités DPV1 sont intégrées dans la norme 
CEI 61158/ EN 50170, volume 2, PROFIBUS. 
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Définition de DPV1  
Le terme de DPV1 est défini par l'extension fonctionnelle des services acycliques (p. ex. de 
nouvelles alarmes) du protocole DP. 

Disponibilité  
Toutes les CPU avec interface(s) DP comme maîtres DP disposent de la fonctionnalité 
DPV1 étendue. 

 

 Remarque 

Si vous voulez utilisez la CPU comme esclave I, celle-ci ne possède pas de fonctionnalité 
DPV1. 

 

Condition préalable pour l'utilisation de la fonctionnalité DPV1 avec les esclaves DP 
Pour les esclaves DPV1 d'autres fabricants, vous avez besoin d'un fichier GSD selon 
EN50170, révision 3 ou plus récent. 

Fonctions DPV1 étendues 
● Utilisation d'esclaves DPV1 quelconques d'autres fabricants (naturellement, en parallèle 

aux esclaves DPV0 et S7 utilisés jusqu'à présent). 

● Traitement sélectif d'événements d'alarme spécifiques au DPV1 par de nouveaux blocs 
d'alarme. 

● Nouveaux SFB conformes aux normes pour l'enregistrement Lecture/Ecriture (mais 
également utilisables pour des modules utilisés de façon centralisée). 

● SFB facile à utiliser pour la lecture du diagnostic. 
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Blocs d'alarme avec la fonctionnalité DPV1 

Tableau 3- 9 Blocs d'alarme avec la fonctionnalité DPV1 

OB Fonctionnalité 
OB 40 Alarme de processus 
OB 55 Alarme d'état 
OB 56 Alarme de mise à jour 
OB 57 Alarme spécifique au fabricant 
OB 82 Alarme de diagnostic 

 

 

 Remarque 

Vous pouvez maintenant utiliser aussi les blocs d'organisation OB82 et OB40 pour les 
alarmes DPV1. 

 

Blocs système avec la fonctionnalité DPV1 

Tableau 3- 10 Blocs fonctionnels système avec la fonctionnalité DPV1 

SFB Fonctionnalité 
SFB 52 Lire un enregistrement à partir de l'esclave DP/ du périphérique IO ou de l'unité centrale 
SFB 53 Ecrire un enregistrement dans l'esclave DP/ le périphérique IO ou l'unité centrale 
SFB 54 Lire les informations d'alarme complémentaires d'un esclave DP/périphérique IO ou d'une 

unité centrale dans l'OB respectif. 
SFB 75 Envoi d'une alarme au maître DP 

 

 

 Remarque 

Vous pouvez aussi utiliser systématiquement les SFB 52 à SFB 54 pour les modules de 
périphérie utilisés de façon centralisée. Vous pouvez également utiliser les SFB 52-54 pour 
PROFINET IO. 

 

Renvoi 
Vous trouverez des informations complémentaires sur les blocs cités plus haut dans le 
manuel de référence Logiciel système pour S7-300/400 : Fonctions standard et fonctions 
système ou directement dans l'Aide en ligne de STEP 7. 

Voir aussi 
PROFIBUS DP (Page 62) 
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3.7 Serveur Web 

Introduction 
Le serveur Web vous offre la possibilité de visualiser votre CPU via l'Internet ou l'Intranet de 
votre entreprise. Evaluations et diagnostic sont ainsi possibles à grande distance. 

Les messages et les informations d'état s'affichent sur des pages HTML. 

Navigateur Web  
Pour l'accès aux pages HTML de la CPU, vous avez besoin d'un navigateur Web. 

Les navigateurs Web suivants conviennent à la communication avec la CPU : 

● Internet Explorer (à partir de la version 6.0) 

● Mozilla Firefox (à partir de la version 1.5) 

● Opera (à partir de la version 9.0) 

● Netscape Navigator (à partir de la version 8.1) 

Lecture des informations à l'aide du serveur Web 
Le tableau suivant spécifie les informations lisibles sur la CPU PN et indique la version du 
microprogramme de la CPU à partir de laquelle la fonctionnalité est disponible : 

 
 CPU 314, à 

partir de la 
version de 
microprogram
me… 

CPU 315, à 
partir de la 
version de 
microprogram
me… 

CPU 317, à 
partir de la 
version de 
microprogram
me… 

CPU 319, à 
partir de la 
version de 
microprogram
me… 

Page d'accueil avec des informations générales sur la 
CPU 

V3.3 V2.5 V2.5 V2.5 

Informations d'identification V3.3 V2.5 V2.5 V2.5 
Contenu de la mémoire de diagnostic V3.3 V2.5 V2.5 V2.5 
Etat du module V3.3 V3.1 V3.1 V2.7 
Messages (sans possibilité d'acquittement) V3.3 V2.5 V2.5 V2.5 
Informations relatives à la communication V3.3 V2.5 V2.5 V2.5 

 Paramètres d'interface importants V3.3 V2.5 V2.5 V2.5 

 Statistique du port V3.3 V2.5 V2.5 V2.5 

 Affichage des connexions de communication en 
présence d'une communication ouverte (OUC) 

V3.3 V3.2.1 V3.2.1 V3.2.1 

 Affichage des ressources en cas de communication V3.3 V3.2.1 V3.2.1 V3.2.1 

Topologie V3.3 V3.1 V3.1 V2.7 

 Affichage de la topologie réelle V3.3 V3.1 V3.1 V2.8 
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 CPU 314, à 
partir de la 
version de 
microprogram
me… 

CPU 315, à 
partir de la 
version de 
microprogram
me… 

CPU 317, à 
partir de la 
version de 
microprogram
me… 

CPU 319, à 
partir de la 
version de 
microprogram
me… 

 Affichage de la topologie de consigne de la 
configuration 

V3.3 V3.2.1 V3.2.1 V3.2.1 

Etat des variables V3.3 V2.5 V2.5 V2.5 
Table des variables V3.3 V2.5 V2.5 V2.5 
Pages utilisateur (CPU31x PN/DP ≥ V3.2.1 et STEP 7 
V5.5) 

V3.3 V3.2.1 V3.2.1 V3.2.1 

 

Les pages HTML avec les explications correspondantes sont décrites en détail sur les pages 
suivantes. 

Accès Web à la CPU via PG/PC  
Procédez de la manière suivante pour accéder au serveur Web : 

1. Connectez le client (PG, PC) à la CPU via l'interface PROFINET. 

2. Ouvrez le navigateur Web. 

Dans le champ "Adresse" du navigateur Web, saisissez l'adresse IP de la CPU sous la 
forme http://a.b.c.d ou https://a.b.c.d (exemple de saisie : http://192.168.3.141). 
La page d'accueil de la CPU s'ouvre. A partir de cette page, vous pouvez naviguer vers 
les autres informations. 

  Remarque 

 Un maximum de 5 connexions http / https est possible. 
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Accès Web à la CPU via appareils HMI et PDA  
Le serveur Web prend aussi en charge le Terminal Service de Windows qui permet de 
mettre en œuvre non seulement des PG et des PC, mais également des solutions clients 
légers utilisant des appareils mobiles (p. ex. PDA, MOBIC T8) ainsi que des stations 
robustes sur site (p. ex. SIMATIC MP370 avec l'option ThinClient/MP) sous Windows CE.  
Procédez de la manière suivante pour accéder au serveur Web : 
1. Connectez le client (appareil HMI, PDA) à la CPU via l'interface PROFINET. 

2. Ouvrez le navigateur Web. 

Dans le champ "Adresse" du navigateur web, saisissez l'adresse IP de la CPU sous la 
forme http://a.b.c.d/basic ou https://a.b.c.d/basic (exemple de saisie : 
http://192.168.3.141/basic). 
La page d'accueil de la CPU s'ouvre. A partir de cette page, vous pouvez naviguer vers 
les autres informations. 

Pour les appareils HMI fonctionnant sous le système d'exploitation Windows CE antérieur à 
V 5.x, les informations de la CPU sont traitées dans un navigateur spécialement développé 
pour Windows CE. Ce navigateur présente les informations sous forme simplifiée. Les 
figures suivantes montrent dans chaque cas la forme détaillée. 

 

 Remarque 
Micro-carte mémoire SIMATIC lors de l'utilisation du serveur Web 

Les données de configuration pour le serveur Web sont mémorisées sur la micro-carte 
mémoire SIMATIC. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons l'utilisation d'une 
micro-carte mémoire SIMATIC d'au moins 512 Ko. 

Vous pouvez également utiliser le serveur Web sans qu'une micro-carte mémoire SIMATIC 
soit enfichée. Dans ce mode de fonctionnement, vous devez avoir affecté une adresse IP à 
la CPU. 
 Le contenu du tampon de diagnostic s'affiche en code hexadécimal. 
 La page d'accueil, les informations sur l'identification et sur la communication et l'état des 

variables s'affichent en clair. 
 Les indicateurs suivants restent vides : 

– Etat du module 
– Messages 
– Topologie 
– Table des variables 
– Pages utilisateur 

 En l'absence de configuration, la mise à jour automatique des pages est activée en 
standard. 

 

Sécurité  
Le serveur web offre les fonctions de sécurité suivantes : 
● Accès via le protocole de transfert de sécurité https 
● Autorisations utilisateur configurables via la liste des utilisateurs 

Protégez vos CPU compatibles web également contre des accès non autorisés en utilisant 
un pare-feu. 



Communication  
3.7 Serveur Web 

 CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
104 Manuel, 03/2011, A5E00105476-12 

3.7.1 Paramétrages de la langue 

Introduction  
Le serveur Web fournit des messages et des informations de diagnostic dans les langues 
suivantes : 

● allemand (Allemagne) 

● anglais (Etat-Unis) 

● français (France) 

● italien (Italie) 

● espagnol (tri traditionnel) 

● chinois (simplifié) 

● japonais 

Les deux langues asiatiques peuvent être combinées comme suit :  

● chinois avec anglais 

● japonais avec anglais 

Conditions pour que les langues asiatiques soient disponibles  
Les conditions suivantes doivent être remplies pour les langues asiatiques chinois et 
japonais : 

● Le pack de langue en question est installé sur le visuel (par ex. PC). 

● STEP 7 pour langues asiatiques (STEP 7 V5.5 ou plus récente) est installé sur la PG 
pour la configuration de la CPU. 

  Remarque 

Les appareils HMI SIMATIC avec système d'exploitation Windows CE ne supportent pas 
de langues asiatiques. 

Condition pour l'affichage de textes dans différentes langues  
Pour permettre au serveur Web d'afficher correctement les différentes langues, vous devez 
effectuer deux paramétrages de langue dans STEP 7 : 

● paramétrage de la langue de visuel dans SIMATIC Manager 

● paramétrage de la langue du Web dans le dialogue des propriétés de la CPU Pour plus 
d'informations, référez-vous au chapitre Paramétrages dans HW Config, onglet "Web" 
(Page 106). 
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Paramétrage de la langue de visuel dans SIMATIC Manager 
Sélectionnez les langues de visuel dans SIMATIC Manager sous : 
Outils > Langue de visuel 

 
Figure 3-2 Exemple de sélection de la langue de visuels 
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3.7.2 Paramétrages dans HW Config, onglet "Web" 

Conditions  
Vous avez ouvert la boîte de dialogue des propriétés de la CPU dans HW Config. 

Pour tirer parti de toutes les fonctions du serveur Web, effectuez les réglages suivants dans 
l'onglet "Web" : 
● activer le serveur Web 
● choisir la langue du Web 
● Complément de la liste des utilisateurs 
● Activation d'accès pour HTTPS 
● activer la mise à jour automatique 

● sélectionner les classes d'affichage des messages 

Afin d'obtenir la fonctionnalité intégrale de l'état du module, de la topologie et des 
signalisations, il est également nécessaire de générer et de charger la fonction "Signalisation 
des erreurs système" pour le projet. 

 

① Activer le serveur Web  
Le serveur Web est désactivé dans le paramétrage de base dans HW Config. Vous activez 
le serveur Web dans HW Config. 

Dans le dialogue des propriétés de la CPU : 

● cochez la case "Activer le serveur Web sur ce module". 
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② Choisir la langue du Web 
Parmi les langues installées pour les visuels, sélectionnez au maximum deux langues pour 
le Web. 

Dans le dialogue des propriétés de la CPU : 

● cochez la case "Activer le serveur Web sur ce module". 

● Sélectionnez jusqu'à deux langues pour le Web. 

  Remarque 

Lorsque vous activez le serveur Web et que vous ne sélectionnez aucune langue, les 
messages et informations de diagnostic s'affichent en code hexadécimal.  

③ Liste des utilisateurs 
La liste des utilisateurs vous offre les possibilités suivantes : 

● création d'utilisateurs, 

● détermination des droits d'exécution, 

● assignation de mots de passe. 

Cette assignation assure que les utilisateurs disposent exclusivement des options qui leurs 
ont été assignées à demeure par les droits d'exécution. 

● Si aucun utilisateur n'est configuré dans HW-Config, l'accès en lecture à toutes les pages 
web est possible. 

● Si des utilisateurs ont été configurés, un utilisateur non annoncé ne peut accéder qu'à la 
page d'accueil ou d'introduction. 

● Si un utilisateur est configuré et annoncé, il peut accéder, en fonction de son autorisation, 
aux pages web. 

● Si un utilisateur déterminé est configuré avec le code d'ouverture de session "everybody", 
un utilisateur non annoncé peut accéder,  sans entrée de mot de passe préalable, à 
toutes les pages accessibles par "everybody". 

Si la configuration prévoit par ex. l'accès à la fonction "Lecture de variables" par 
"everybody", la page web "Tableau des variables" est affichée en standard sur la barre 
de menus principaux, sans besoin d'entrée de mot de passe préalable.  

Il est possible de créer un maximum de 20 utilisateurs / utilisateurs avec le droit d'accès 
"everybody". 



Communication  
3.7 Serveur Web 

 CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
108 Manuel, 03/2011, A5E00105476-12 

④ Accès exclusivement via HTTPS 
https sert au codage de la communication entre le navigateur et le serveur web.  

Pour un accès https non dérangé à la CPU, voici ce qui doit être respecté : 

● L'heure actuelle doit être réglée dans la CPU 

● Adresse IP de la CPU (exemple de saisie : https://192.168.3.141) 

● vous avez besoin d'un certificat valable installé 

Si aucun certificat n'est installé, il y a délivrance d'une alarme, accompagnée de la 
recommandation de ne pas utiliser cette page. Afin de pouvoir lire la page, l'utilisateur doit 
ajouter explicitement une exception par "Ajouter exception". 

Vous pouvez vous procurer un certificat valable (Certification Authority) par téléchargement 
sur la page web "Intro" dans la rubrique "Download certificate". Vous trouverez des 
informations sur l'installation du certificat dans l'aide de votre navigateur web. 

Une connexion codée s'identifie par l'icône de cadenas dans la barre d'état de la page web. 

⑤ Activer la mise à jour automatique  
Les pages Web suivantes peuvent être mises à jour automatiquement : 

● page d'accueil 

● Mémoire tampon de diagnostic 

● état du module 

● Messages 

● Informations relatives à la communication 

● Topologie 

● état des variables 

● table des variables 

Pour activer la fonction de mise à jour automatique, procédez de la manière suivante : 

● cochez la case "Activer" dans la boîte de dialogue des propriété de la CPU (dans l'onglet 
"Web"), sous "Mise à jour automatique" 

● Indiquez l'intervalle de mise à jour. 

  Remarque 
Temps de rafraîchissement 

L'intervalle de mise à jour paramétré dans HW Config est le temps de rafraîchissement le 
plus court. Des quantités de données volumineuses ou plusieurs liaisons http / https 
prolongent le temps de rafraîchissement. 
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⑥ Classes d'affichage des messages 
Selon le paramétrage de base dans HW Config, toutes les classes d'affichage sont activées. 
Les messages faisant partie des classes sélectionnées s'afficheront plus tard sur la page 
Web "Messages". Les messages faisant partie des classes non sélectionnées ne s'affichent 
pas en clair, mais en code hexadécimal. 

Comment configurer les classes d'alarme : 

● pour "Signalisation des erreurs système" dans HW Config sous Outils > Signalisation des 
erreurs système 

● pour les messages sur bloc dans STEP 7 

Pour plus d'informations sur la configuration des textes et des classes de message, référez-
vous à STEP 7. 

 

 Remarque 
Réduire la mémoire requise par les SDB Web 

Vous pouvez réduire le besoin en mémoire des SDB Web en ne sélectionnant que la classe 
d'affichage des messages qu'il faut stocker dans le SDB Web. 

 

3.7.3 Mettre à jour et mémoriser les informations 

Actualité du contenu de l'écran  
Dans le paramétrage de base dans HW Config, la mise à jour automatique est désactivée.  
Cela signifie que l'écran du serveur web donne des informations statiques.  

Vous actualisez chaque page web manuellement avec la touche de fonction <F5> ou avec 
l'icône : 

 

Actualité des imprimés 
Les imprimés réalisés montrent toujours les informations actuelles de la CPU. Il peut donc 
arriver que les informations d'un imprimé soient plus récentes que celles affichées sur votre 
écran.  

Pour obtenir un aperçu avant impression de la page web, utilisez l'icône suivante . 

 

Les paramètres de filtrage n'ont aucune influence sur l'imprimé. L'imprimé des pages Web 
"Messages" et "Etat du module" donne toujours le contenu intégral de ces pages.  
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Désactiver la mise à jour automatique pour une page web particulière 
Pour désactiver brièvement la mise à jour automatique pour une certaine page web, utilisez 
l'icône suivante : 

 

Vous réactivez la mise à jour automatique avec la touche de fonction <F5> ou avec l'icône : 

 

Mémorisation des messages et des entrées du tampon de diagnostic 
Vous pouvez mémoriser des messages et des entrées du tampon de diagnostic dans un 
fichier csv. Vous mémorisez les données en cliquant sur l'icône suivante : 

 

Une boîte de dialogue s'affiche vous permettant d'y indiquer le nom du fichier et un 
répertoire cible. 

Pour afficher correctement les données dans Excel, vous ne devez pas ouvrir le fichier csv 
par un double-clic. Importez le fichier dans Excel en choisissant le menu "Données" puis la 
commande "Importer des données externes". 

3.7.4 Pages Web 

3.7.4.1 Page d'accueil avec des informations générales sur la CPU 

Etablissement de la liaison au serveur Web  
Vous établissez une liaison au serveur web en saisissant l'adresse IP de la CPU configurée 
dans la barre d'adresse du navigateur web, par ex. http://192.168.1.158 ou 
https://192.168.1.158). La liaison s'établit et la page "Intro" s'ouvre. 

Vous trouverez ici les différents aspects de pages web expliquées à titre d'exemple. 
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Intro 
La première page (Intro) appelée dans le serveur web est représentée dans la figure 
suivante. 

 
Figure 3-3 Intro  

Pour accéder aux pages du serveur Web, cliquez sur le lien ENTER. 
 

 Remarque 
Sauter la page Intro du Web 

Activez la case d'option "Skip Intro" pour sauter l'Intro. Vous parvenez alors directement à la 
page d'accueil du serveur web. Pour afficher de nouveau l'introduction au démarrage du 
serveur Web, cliquez sur le lien "Intro" sur la page d'accueil. 
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Page d'accueil  
La page d'accueil vous fournit, avant l'ouverture de session, les informations représentées 
dans la figure suivante. La représentation de la CPU avec les LED vous fournit l'état actuel à 
l'instant de votre requête de données. 

 
Figure 3-4 Page d'accueil avant l'ouverture de session 

Connexion 
Vous devrez être annoncé pour utiliser la fonctionnalité complète des pages web : 
Annoncez-vous avec le nom utilisateur et le mot de passe fixés dans HW Config dans la 
configuration WEB. Ensuite, vous pouvez accéder aux pages web validées pour cet 
utilisateur par des droits d'accès correspondants. (Pour plus d'informations, référez-vous au 
chapitre : Paramétrages dans HW Config, onglet "Web" (Page 106) 

① "Général" 
"Général" contient des informations sur la CPU au serveur Web duquel vous êtes 
actuellement connecté. 

② "Etat" 
"Etat" contient des informations sur la CPU au moment de l'interrogation. 

Voir aussi 
Informations sur des connexions http / https, cf. chapitre : Paramétrages dans HW Config, 
onglet "Web" (Page 106) 
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3.7.4.2 Identification 

Caractéristiques  
Les caractéristiques de la CPU se trouvent sur la page web "Identification". 

 
Figure 3-5 Identification 

① "Identification" 
Le repère essentiel, le repère d'emplacement et le numéro de série se trouvent dans le 
champ d'info "Identification". Vous pouvez configurer le repère essentiel et le repère 
d'emplacement dans HW Config, dans la boîte de dialogue des propriétés de la CPU, onglet 
"Général". 

② "Numéro de référence" 
Le champ d'info "Nº de référence" fournit respectivement un numéro de référence pour le 
matériel et le logiciel (le cas échéant). 

③ "Version" 
Les versions du matériel, du firmware et du chargeur d'initialisation (bootloader) figurent 
dans le champ d'info "Version". 
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3.7.4.3 Mémoire tampon de diagnostic 

Mémoire tampon de diagnostic  
Le navigateur affiche le contenu du tampon de diagnostic sur la page Web "Tampon de 
diagnostic".  

 
Figure 3-6 Mémoire tampon de diagnostic 

Condition 
Vous avez activé le serveur Web, choisi la langue et effectué la compilation et le chargement 
du projet avec STEP 7. 
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① "Tampon de diagnostic Entrées 1-100"  
Le tampon de diagnostic peut contenir jusqu'à 500 messages. Dans la liste de sélection, 
sélectionnez un intervalle pour les entrées. Chaque intervalle comporte 100 entrées.  

Pour les CPU PROFINET ≥ V2.8, le nombre de saisies du tampon de diagnostic affichées 
dans HW Config à l'état RUN (propriétés de la CPU) peut être paramétré entre 10 et 499. 10 
entrées sont réglées par défaut à l'état RUN. 

② "Evénement" 
Le champ d'info "Evénement" contient les événements de diagnostic avec la date et l'heure. 

③ "Détails" 
Ce champ précise les informations détaillées sur l'événement sélectionné.  

Pour cela, sélectionnez l'événement qui vous occupe dans le champ d'info ② "Evénement".  

Configuration  
Pour la configuration, vous devez réaliser les étapes suivantes : 

1. Ouvrez la boîte de dialogue "Propriétés de l'objet" dans le menu contextuel de la CPU 
concernée. 

2. Sélectionnez l'onglet "Web" et cochez la case "Activer le serveur Web sur ce module". 

3. Choisissez deux langues au plus que vous souhaitez utiliser pour afficher des messages 
en clair. 

4. Enregistrez et compilez le projet, puis chargez la configuration dans la CPU. 

Particularité lors du changement de langue 
Vous pouvez changer de langue, p. ex. de français en anglais, dans le coin supérieur droit. 
Si vous sélectionnez une langue que vous n'avez pas configurée, les informations ne 
s'affichent pas en texte clair, mais sous forme de code hexadécimal. 
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3.7.4.4 Etat du module 

Condition  
● Vous avez fait les réglages suivants dans HW Config : 

– activé le serveur Web, 

– choisi la langue, 

– généré et activé "Signalisation des erreurs système". 

● Vous avez compilé le projet avec HW Config de STEP 7, chargé le dossier SDB et le 
programme utilisateur (en particulier les blocs de programme utilisateur générés par 
"Signalisation des erreurs système"). 

● La CPU se trouve en RUN. 

  Remarque 
"Signalisation des erreurs système" 
 Durée de l'affichage : selon la composition de l'installation, l'affichage "Signalisation 

des erreurs système" a besoin d'un certain temps pour évaluer l'état au démarrage de 
tous les modules de périphérie et systèmes de périphérie configurés. Durant ce laps 
de temps, la page Web "Etat du module" ne fournit pas d'affichage concret sur l'état. 
La colonne "Etat" affiche un "?". 

 Comportement dans le temps : "Signalisation des erreurs système" doit être appelé 
cycliquement toutes les 100 ms au moins.  
Cet appel peut se faire soit dans l'OB 1, soit dans l'OB 3x d'alarme cyclique (≤ 100 
ms) et dans l'OB 100 de démarrage si le temps de cycle est supérieur à 100 ms. 

 Prise en charge du diagnostic La case "DB d'état de diagnostic" doit être cochée et un 
numéro de DB indiqué dans l'onglet "Prise en charge du diagnostic" de la boîte de 
dialogue "Signalisation des erreurs système". Cette case est normalement cochée par 
défaut en cas de serveur Web configuré. Il est toutefois possible, en cas de migration 
d'anciens projets, que cette case doive être cochée ultérieurement. 
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Etat du module  
L'état d'une station est indiqué sur la page Web "Etat du module" au moyen d'icônes et de 
commentaires. 

 
Figure 3-7 Etat du module - station 

Signification des icônes dans la colonne "Icône" 
 
Icône Couleur Signification 

 verte Composants dans l'ordre 

 gris Esclaves PROFIBUS ou périphériques PROFINET désactivés 
Conditions requises pour la prise en charge : 
 CPU31x PN/DP ≥ V3.2.1 et STEP 7 V5.5 + HSP éventuellement requis 

pour la CPU 
 Activer/désactiver les esclaves PROFIBUS et les périphériques PROFINET 

IO avec le SFC12 au mode 3/4 
 La boîte de dialogue "Signalisation des erreurs système" doit contenir, 

dans son onglet "Support de diagnostic", dans la zone "Etat 
activé/désactivé", une coche dans la case "Interrogation appareil" précisant 
l'état "activé/désactivé" "après démarrage de la CPU" ; en option 
également dans la case "Délivrer une alarme en cas de changement 
d'état". 

 noire Composants inaccessibles / état impossible à déterminer 
 L'"état impossible à déterminer" est indiqué, par exemple, en cas d'arrêt de 

la CPU ou durant l'évaluation de démarrage "Signalisation des erreurs 
système" après le démarrage de la CPU ; l'affichage a lieu pour tous les 
modules et systèmes de périphérie configurés. 

 Mais il peut aussi s'afficher temporairement en cours de fonctionnement, 
pour tous les modules, en cas de flot d'alarmes de diagnostic. 

 Pour les modules d'un système subordonné raccordé à un CP, aucun état 
ne peut être relevé. 
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Icône Couleur Signification 

 verte Nécessité de maintenance (Maintenance required) 

 jaune Requête de maintenance (Maintenance demanded) 

 rouge Erreur - composant défaillant ou défectueux 

 
- Erreur à un niveau inférieur de module 

Navigation vers d'autres niveaux de modules 
L'état des différents modules / cartouches s'affiche quand vous naviguez vers les autres 
niveaux de modules. 

● Vers les niveaux de modules supérieurs via les liens dans l'affichage des niveaux de 
modules ② 

● Vers les niveaux de modules inférieurs via les liens dans la colonne "Nom" 

 
Figure 3-8 Etat du module - module 
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① "Etat du module" 
Suivant le niveau sélectionné, le tableau contient des informations sur le châssis (rack), le 
réseau maître DP, le réseau maître PN-IO, sur les abonnés, les différents modules ou 
encore sur les modules ou cartouches de la station. 

② "Affichage des niveaux de modules" 
Les liens vous permettent d'accéder à l'"Etat du module" des niveaux supérieurs de 
modules. 

③ "Détails" 
Le lien "Détails" vous permet d'obtenir d'autres informations sur le module sélectionné, dans 
les onglets "Etat" et "Identification". 

④ "Adresse IP" 
Si un lien figure ici, celui-ci vous guide au serveur web de l'appareil configuré sélectionné. 

⑤ "Topologie" 
Les deux pages Web "Etat du module" et "Topologie" sont reliées entre elles. Si vous 
cliquez sur "Topologie" du module sélectionné, vous passez automatiquement à ce module 
dans la vue graphique de la topologie de consigne sur la page web "Topologie". Le module 
s'affiche dans la zone visible de la page Web "Topologie" et l'en-tête de périphérique du 
module sélectionné clignote quelques secondes. 

⑥ "Filtre" 
Vous avez la possibilité de trier le tableau suivant certains critères : 

1. sélectionnez un paramètre dans la liste déroulante. 

2. Le cas échéant, entrez la valeur du paramètre sélectionné. 

3. Cliquez sur "Filtre". 

Les critères de filtrage restent aussi actifs après une actualisation de la page. 

Cliquez à nouveau sur "Filtre" pour désactiver les critères de filtrage. 

⑦ Onglet "Etat" 
En cas de défaut ou de message, cet onglet contient des informations sur l'état du module 
sélectionné. 
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⑧ Onglet "Identification" 
Cet onglet contient des données permettant d'identifier le module sélectionné. 

 

 Remarque 

Il n'affiche que des données configurées hors ligne mais pas de données en ligne des 
modules. 

 

⑨ Onglet "Statistiques" (CPU31x PN/DP ≥ V3.2.1 et STEP 7 V5.5) 
L'onglet n'est affiché que pour les appareils PROFINET IO. Il comprend les informations 
suivantes relatives à la statistique de communication du périphérique IO sélectionné. 

● Statistiques globales - Paquets de données émis" 

Vous pouvez évaluer la qualité du transfert de données sur la ligne d'émission à l'aide 
des chiffres indiqués dans ce champ d'info. 

● Statistiques globales - Paquets de données reçus" 

Vous pouvez évaluer la qualité du transfert de données sur la ligne de réception à l'aide 
des chiffres indiqués dans ce champ d'info. 

● "Statistiques port x - Paquets de données émis" 

Vous pouvez évaluer la qualité du transfert de données sur la ligne d'émission à l'aide 
des chiffres indiqués dans ce champ d'info. 

● "Statistiques port x - Paquets de données reçus" 

Vous pouvez évaluer la qualité du transfert de données sur la ligne de réception à l'aide 
des chiffres indiqués dans ce champ d'info. 

 

Voir aussi 
Voir également l'onglet "Statistique" dans le chapitre "Communication" (Page 125). 
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Exemple : Etat du module - cartouche 

 
Figure 3-9 Etat du module - cartouche 



Communication  
3.7 Serveur Web 

 CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
122 Manuel, 03/2011, A5E00105476-12 

Exemple : Etat du module - sous-cartouche 

 
Figure 3-10 Etat du module - sous-cartouche 

Voir aussi 
Pour plus d'informations sur l'"Etat du module" et sur la "Signalisation des erreurs système", 
référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7.  
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3.7.4.5 Messages 

Condition 
Vous avez configuré les textes de message dans la langue souhaitée. Pour plus 
d'informations sur la configuration des textes et des classes de message, référez-vous à 
STEP 7 et aux pages Service&Support 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/23872245). 

Messages  
Le navigateur affiche le contenu du tampon de messages sur la page Web "Messages".  
Les messages ne peuvent pas être acquittés via le serveur Web. 

 
Figure 3-11 Messages 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/23872245�
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① "Filtre" 
Vous avez la possibilité de trier le tableau suivant certains critères. 

1. Sélectionnez un paramètre dans la liste déroulante. 

2. Le cas échéant, entrez la valeur du paramètre sélectionné. 

3. Cliquez sur "Filtre". 

Les critères de filtrage restent aussi actifs après une actualisation de la page. 

Cliquez à nouveau sur "Filtre" pour désactiver les critères de filtrage. 

Effets 

● Les critères de filtrage restent aussi actifs après une actualisation de la page. 

● Les critères de filtrage n'ont pas d'influence sur l'imprimé. L'imprimé affiche toujours le 
contenu complet du tampon des messages. 

② "Alarmes" 
Les alarmes de la CPU s'affichent dans l'ordre chronologique avec la Date et l'Heure dans le 
champ d'info ②.  

Pour le paramètre Texte du message, il s'agit de l'entrée des textes de message de la 
définition d'erreur correspondante.  

Trier 

Vous avez en outre la possibilité d'afficher les différents paramètres par ordre croissant ou 
décroissant. Cliquez à cet effet sur un paramètre dans l'en-tête de colonne. 

● Numéro de l'alarme 

● Date 

● Heure 

● Texte d'alarme 

● Etat 

● Acquittement 

Lorsque vous cliquez sur "Date", les alarmes s'affichent dans l'ordre chronologique. Les 
événements apparaissant et disparaissant sont indiqués dans le paramètre Etat. 

③ "Détails sur le numéro d'alarme" 
Ce champ d'info affiche des informations détaillées sur un message. Sélectionnez à cet effet 
un message dont vous souhaitez obtenir des détails dans le champ d'info ②. 

Particularité lors du changement de langue 
Vous pouvez changer de langue, p. ex. de français en anglais, dans le coin supérieur droit. 
Si vous sélectionnez une langue que vous n'avez pas configurée ou pour laquelle vous 
n'avez pas configuré de textes de message, les informations ne s'affichent pas en texte clair, 
mais sous forme de code hexadécimal.  
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3.7.4.6 Communication 

Vue d'ensemble 
Vous trouverez des informations détaillées relatives à la "Communication" relatives aux 
onglets suivants : 

● Paramètres 

● Statistiques 

● Ressources 

● Communication ouverte 

① Onglet "Paramètres"  
Vous trouverez des informations regroupées relatives à l'interface PROFINET intégrée de la 
CPU dans l'onglet "Paramètres". 

 
Figure 3-12 Paramètres de l'interface PROFINET intégrée 

②"Connexion réseau" 
Fournit des informations sur l'identification de l'interface PROFINET intégrée à la CPU 
correspondante. 
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③ "Paramètre IP" 
Informations sur l'adresse IP et le numéro du sous-réseau dans lequel se trouve la CPU 
correspondante. 

④ "Caractéristiques physiques" 
Le champ d'info "Caractéristiques physiques" fournit les informations suivantes : 

● Numéro de port 

● Etat de la liaison 

● Paramétrages 

● Mode 
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Onglet "Statistiques" 
Les informations sur la qualité du transfert de données se trouvent dans l'onglet ① 
"Statistiques". 

 
Figure 3-13 Caractéristiques du transfert de données 

② "Paquets de données depuis" 
Indique l'instant auquel le premier paquet de données a été émis ou reçu depuis la dernière 
mise sous tension ou le dernier effacement général. 
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③ "Statistiques globales - Paquets de données émis" 
Vous pouvez évaluer la qualité du transfert de données sur la ligne d'émission à l'aide des 
chiffres indiqués dans ce champ d'info. 

④ " Statistiques globales - Paquets de données reçus " 
Vous pouvez évaluer la qualité du transfert de données sur la ligne de réception à l'aide des 
chiffres indiqués dans ce champ d'info. 

⑤ "Statistiques port x - Paquets de données émis" 
Vous pouvez évaluer la qualité du transfert de données sur la ligne d'émission à l'aide des 
chiffres indiqués dans ce champ d'info. 

⑥ "Statistiques port x - Paquets de données reçus" 
Vous pouvez évaluer la qualité du transfert de données sur la ligne de réception à l'aide des 
chiffres indiqués dans ce champ d'info. 

① Onglet "Ressources" 
Vous trouverez des informations sur l'utilisation des ressources des liaisons dans l'onglet 
"Ressources". 
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② Nombre de liaisons 
Ici, vous trouverez des informations sur le nombre maximal de liaisons et sur le nombre de 
liaisons non occupées. 

③ Liaisons 
Ici, vous trouverez des informations sur le nombre de liaisons occupées ou réservées à la 
communication de base via PG, OP, S7 ainsi que des informations sur la communication S7 
et sur d'autres types de communication. 

Onglet "Communication ouverte" 
Vous trouverez des informations sur l'état des liaisons de communication dans l'onglet ① 
"Communication ouverte". 
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② Informations d'état 
Ici, vous trouverez une vue d'ensemble des liaisons de la communication ouverte qui sont 
encore en train d'être établies ou qui ont déjà été créées, voire sont opérationnelles sur 
Industrial Ethernet. 

Le tableau contient, pour chacune des liaisons, les informations suivantes : 

● Colonne "Etat" : Etat de la liaison, y compris icône 

● Colonne "ID" : ID de liaison 

● Colonne "Remote IP" : Adresse IP à distance 

● Colonne "Type" : Type de liaison 

Les états de liaison possibles dépendent du type de liaison. Cette dépendance est illustrée 
dans le tableau suivant : 

 
Type de liaison Etats de liaison possibles Signification 

La liaison à établir doit être active / 
passive 

L'utilisateur souhaite l'établissement 
d'une liaison active / 
passive et a lancé l'action via le bloc 
TCON. 

TCP,  
ISO on TCP 

La liaison établie est active / passive La liaison lancée via le bloc TCON a 
été établie. 

UDP La liaison est créée - 

 

Les icônes suivantes sont utilisées pour les différents états de la liaison : 

 
Icône Couleur Signification 

 verte  La liaison est créée (pour UDP) 
 La liaison établie est active /  passive (pour TCP et ISO on TCP) 

 rouge  La liaison à établir doit être active /  passive (pour TCP et ISO on TCP) 

③ Détails  
Ici, vous trouverez des informations détaillées sur la liaison sélectionnée. 

Voir aussi 
Les messages d'erreur susceptibles d'apparaître lors d'une interruption de la liaison et lors 
d'une tentative d'établissement de liaison non couronnée de succès sont expliqués dans 
l'aide en ligne de STEP 7. 
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3.7.4.7 Topologie 

Topologie des participants au PROFINET  
Le site web "Topologie" vous informe sur la topologie et l'état des périphériques PROFINET 
de votre système PROFINET IO. 

Il existe trois onglets pour les vues suivantes : 

● Vue graphique (topologie prescrite et topologie réelle) 

● Vue tabellaire (uniquement la topologie réelle) 

● Vue d'ensemble d'état (sans représentation des rapports topologiques) 

La vue tabellaire et la vue d'ensemble d'état peuvent être sorties sur imprimante. Servez-
vous de l'aperçu avant impression fourni par votre navigateur et corrigez au besoin le format. 

Topologie prescrite 
Affichage de la topologie créée dans l'éditeur de topologie de STEP 7 des périphériques 
PROFINET configurés d'un système PROFINET IO, y compris les informations d'état 
correspondantes. Les périphériques PROFINET avoisinants sont également affichés si leur 
topologie a également été configurée. Ici, il n'y a cependant pas d'information d'état. 

La vue actuelle permet de déceler l'assignation topologique de périphériques PROFINET 
défectueux, les différences entre les états théoriques et réels et s'il y a présence de ports 
permutés. 

 

 Remarque 

La topologie prescrite configurée est toujours affichée dans les scénarios suivants : 
 en cas d'appel de la page Web "Topologie" via la barre de navigation 
 en cas d'actionnement du lien "Topologie" dans la vue d'ensemble des périphériques 

PROFINET IO sur la page web "Etat du module", dans le but de passer à la page web 
"Topologie". 

Si aucune topologie prescrite n'est configurée, c'est la topologie réelle qui s'appelle par 
défaut. 

 

Topologie réelle 
Affichage de la topologie actuelle des périphériques PROFINET "configurés" d'un système 
PROFINET IO et des périphériques PROFINET non configurés décelables comme voisins 
directs (affichage des interdépendances si identifiables ; toutefois, aucune information d'état 
n'est affichée pour les périphériques PROFINET voisins). 
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Condition  
Afin de pouvoir utiliser la topologie de manière correcte, voici les conditions indispensables : 

● La langue souhaitée a été réglée. 

● Les connexions topologiques des ports ont été configurées dans l'éditeur de la topologie 
de STEP 7 (condition d'un affichage de la topologie réelle et des liaisons topologiques 
prescrites correspondantes). 

● Le projet a été compilé dans HW-Config. 

● "Signalisation des erreurs système" généré. 

● Le projet est entièrement chargé (configuration et programme). 

Vue graphique de la topologie prescrite et de la topologie réelle  

 
Figure 3-14 Vue graphique de la topologie prescrite et de la topologie réelle 

Signification des liaisons colorées dans la topologie prescrite/réelle : 
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Signification Liaison 

Topologie prescrite Topologie réelle 
verte La liaison actuelle correspond à la liaison prescrite. Liaisons détectées 
rouge La liaison réelle actuelle ne correspond pas à la liaison 

prescrite configurée (par ex. port permuté). 
- 

jaune La liaison ne peut pas être diagnostiquée. Causes : 
 La communication avec un périphérique est défectueuse 

(par ex. câble débranché), 
 il s'agit d'une liaison à un composant passif ; 
 il s'agit d'une liaison à des appareils/périphériques 

PROFINET d'un autre contrôleur IO ou sous-système 
IO. 

- 

① Abonnés PROFINET configurés et accessibles 
Les participants PROFINET configurés et accessibles sont indiqués en gris foncé. Les 
liaisons montrent via quels ports sont connectés les abonnés PROFINET d'une station. 

② Abonnés PROFINET configurés mais non accessibles  
Les abonnés PROFINET configurés mais non accessibles sont représentés en rose et 
encadrés de rouge (par ex. panne périphérique, câble débranché) 

③ Abonnés désactivés 
Les abonnés PROFINET configurés mais désactivés s'affichent en gris clair. 

④ Ports permutés 
Les ports permutés sont marqués en rouge dans la vue de la topologie prescrite. La 
topologie réelle affiche les ports réellement connectés alors que la vue de la topologie 
prescrite affiche les liaisons théoriques configurées. 
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⑤ Périphériques PROFINET d'un autre sous-système PROFINET IO  
● Dans la topologie prescrite : 

Le périphérique PROFINET d'un autre sous-système PROFINET IO visualise, lorsqu'il 
est posé directement à côté d'un périphérique PROFINET configuré et accessible ①, 
une liaison verte (ou rouge si les ports sont permutés). Dans pareil cas, il doit être 
accessible lui aussi.  
Si le périphérique PROFINET d'un autre sous-système PROFINET IO n'est pas 
accessible, la liaison est représentée par une ligne jaune.  
La liaison entre deux périphériques PROFINET d'un autre sous-système PROFINET IO 
n'est pas décelable et donc toujours représentée en jaune. 

● Dans la topologie réelle : 

Le périphérique PROFINET d'un autre sous-système PROFINET IO n'est affiché que 
lorsqu'il est juxtaposé directement à un périphérique PROFINET configuré. Il y a 
représentation d'une ligne hachurée gris clair . 

Les périphériques PROFINET d'un autre sous-système PROFINET IO sont dépourvus 
d'informations d'état sur l'en-tête de l'appareil. 

⑥ Représentation des relations de voisinage erronées 
Les participants dont les relations de voisinage n'ont pu être lues en entier ou seulement de 
manière erronée sont représentés en gris clair et encadrés de rouge. 

 

 Remarque 
Représentation des relations de voisinage erronées 

Il faut mettre à jour le firmware du composant en question. 
 

Vue en cas de modifications structurelles 
● Si un périphérique tombe en panne, celui-ci demeure affiché au même endroit dans la 

vue "Topologie prescrite" mais sa tête est encadrée de rouge et une icône de clé rouge 
s'incruste . 

● Si un périphérique tombe en panne, celui-ci change de place dans la vue "Topologie 
réelle" et s'affiche dans la partie inférieure avec un en-tête encadré de rouge et avec une 
icône de clé rouge. 

Lien entre les pages web "Topologie" et "Etat du module" 
Les deux pages Web "Topologie" et "Etat du module" sont reliées entre elles. Si vous 
cliquez dans la vue topologique sur l'en-tête du module configuré, vous passez 
automatiquement à ce module sur la page web "Etat du module". 

Voir aussi le chapitre "Etat du module (Page 116)". 
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Topologie - tableau  
Le "Tableau" affiche toujours la "Topologie réelle". 

 
Figure 3-15 Topologie - tableau 

① Signification des icônes sur l'état des participants PROFINET 
 
Icône Signification 

 Participants PROFINET configurés et accessibles 

 Participants PROFINET non configurés et accessibles 

 Participants PROFINET configurés, mais non accessibles 

 Participant pour lequel il n'est pas possible de déterminer une relation de voisinage ou 
dont la relation de voisinage n'a pu être lue en entier ou seulement de manière erronée 
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② Signification des icônes sur l'état du module des participants PROFINET 
 
Icône Couleur Signification 

 verte Composants dans l'ordre 

 gris Esclaves PROFIBUS ou périphériques PROFINET désactivés 
Conditions requises pour la prise en charge : 
 CPU 31x PN/DP ≥ V3.2.1 et STEP 7 V5.5 + HSP éventuellement requis 

pour la CPU. 
 Activer/désactiver les esclaves PROFIBUS et les périphériques PROFINET 

IO avec le SFC12 au mode 3/4 
 La boîte de dialogue "Signalisation des erreurs système" doit présenter, 

dans son onglet "Support de diagnostic", dans la zone "Etat 
activé/désactivé", une coche dans la case "Interrogation appareil" 
"activé/désactivé" "après démarrage de la CPU" ; en option également 
dans la case "Délivrer une alarme au changement d'état". 

 noire Composants inaccessibles / état impossible à déterminer 
 L'"état impossible à déterminer" est toujours indiqué en cas d'arrêt de la 

CPU, par exemple, ou par "Signalisation des erreurs système" après le 
démarrage de la CPU, durant l'évaluation au démarrage, pour tous les 
modules et systèmes de périphérie configurés. 

 Mais il peut aussi s'afficher temporairement en cours de fonctionnement, 
pour tous les modules, en cas de flot d'alarmes de diagnostic. 

 Pour les modules d'un système subordonné raccordé à un CP, aucun état 
ne peut être relevé. 

 verte Nécessité de maintenance (Maintenance required) 

 jaune Requête de maintenance (Maintenance demanded) 

 rouge Erreur - composant défaillant ou défectueux 

 
- Erreur à un niveau inférieur de module 
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Topologie - Vue d'ensemble d'état  
La "Vue d'ensemble d'état" affiche une représentation d'ensemble de tous les périphériques 
PROFINET/PROFINET IO (sans relation de connexion) sur une page. Un diagnostic 
d'erreurs rapide est possible à l'aide des icônes affichant les états des modules.  

Un référencement des modules a également lieu sur la page web "Etat du module 
(Page 116)". 

 
Figure 3-16 Topologie - Vue d'ensemble d'état 
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3.7.4.8 Etat des variables 

Etat des variables 
L'état des variables est affiché par le navigateur au moyen de la page Web de même nom. 
Vous pouvez visualiser l'état de 50 variables au plus. 

 
Figure 3-17 Etat des variables 

① "Adresse" 
Dans la zone de texte "Adresse", vous indiquez l'adresse de l'opérande dont vous souhaitez 
visualiser le comportement. Si vous entrez une adresse non valide, elle s'affiche en rouge. 

② "Format d'affichage" 
Dans la liste déroulante, vous sélectionnez le format d'affichage de la variable 
correspondante. Si la variable ne peut pas être représentée dans le format d'affichage 
souhaité, elle est affichée en code hexadécimal. 

③ "Valeur" 
Affiche la valeur de l'opérande correspondant dans le format sélectionné. 
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Particularité lors du changement de langue 
Vous pouvez changer de langue, p. ex. de français en anglais, dans le coin supérieur droit. 
Tenez compte du fait que les abréviations françaises diffèrent des autres langues. Un 
changement de langue risque donc de provoquer une erreur de syntaxe des opérandes que 
vous avez saisis. Par exemple : ABxy au lieu de QBxy. Une erreur de syntaxe s'affiche en 
rouge dans le navigateur. 

3.7.4.9 Table des variables 

Table des variables  
Le contenu des tables des variables configurées et opérationnelles sur le web est affiché par 
le navigateur sur la page web de même nom.  
Vous pouvez visualiser jusqu'à 200 variables par table des variables. 

 
Figure 3-18 Table des variables 

① Sélection 
Dans la liste déroulante, vous sélectionnez l'une des tables des variables configurée. 

② "Nom" et "Adresse" 
Ce champ d'info affiche le nom d'un opérande avec son adresse. 
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③ "Format" 
Dans les listes déroulantes, vous sélectionnez le format d'affichage de l'opérande 
correspondant. La liste déroulante vous permet de choisir les formats d'affichage autorisés. 

④ "Valeur" 
Cette colonne affiche les valeurs dans le format d'affichage correspondant.  

⑤ "Commentaire" 
Le commentaire que vous saisissez s'affiche pour préciser la signification d'un opérande. 

Configuration des tables de variables pour le serveur Web 
Via le serveur Web, vous pouvez visualiser jusqu'à 50 tables des variables contenant au 
maximum 200 variables. Etant donné que l'espace mémoire disponible dans la CPU pour les 
messages et les variables est commun, il est possible que le nombre effectif de tables des 
variables soit réduit.  

Exemple : L'espace mémoire suffit à environ 400 messages configurés et 50 tables des 
variables contenant 100 variables (avec mnémoniques, mais sans commentaires de 
mnémoniques). 

Si l'espace mémoire autorisé est dépassé par les messages et les variables configurés, les 
tables des variables s'affichent de manière incomplète dans le navigateur Web. Dans ce cas, 
vous devez réduire l'espace mémoire occupé par vos messages et commentaires de 
mnémoniques. Si possible, n'utilisez alors qu'une seule langue de visuel. 

En outre, configurez des tables de variables contenant le moins de variables possible, avec 
des noms et des commentaires courts, afin de garantir que le serveur Web pourra les 
afficher en entier et les actualiser plus rapidement que les tables contenant beaucoup de 
variables (espace mémoire limitée sur la CPU). 
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Création d'une table des variables pour le serveur Web 
1. Créez une table des variables avec STEP 7. 

2. Ouvrez le dialogue des propriétés de la table de variables et sélectionnez l'onglet 
"Général - partie 2". 

3. Cochez la case "Serveur Web". 

 
4. Enregistrez et compilez le projet, puis chargez la configuration dans la CPU. 
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3.7.4.10 Pages utilisateur 

Pages utilisateur  
Cette page web comprend le lien à votre page utilisateur librement programmable.  

 
Figure 3-19 Pages utilisateur 

Le serveur web vous permet de créer des pages HTML spécifiques à l'utilisateur, contenant 
les données de la CPU. Pour créer une page utilisateur, on se sert d'un éditeur web 
quelconque et des icônes du programme utilisateur STEP 7. Après quoi, le programme 
Web2PLC, fourni avec STEP 7, convertira la nouvelle page utilisateur en des DB. Les DB 
ainsi créés sont alors chargés dans la CPU. La fonction système SFC 99 "WWW" couple le 
programme utilisateur et le serveur web interne sur la CPU ; dès que le premier appel du 
SFC 99 "WWW" a lieu, le lien pour la page utilisateur s'ajuste sur la page web de la CPU. En 
cliquant sur le lien, la page utilisateur démarre dans une nouvelle fenêtre.  

Vous pouvez activer au maximum deux pages utilisateur configurées à la fois. 
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Conditions 
● Vous avez créé, dans votre projet STEP 7, les icônes pour les variables d'entrée/de 

sortie que vous désirez utiliser sur votre page utilisateur. 

● Dans l'onglet "Web" de la boîte de dialogue des propriétés de la CPU, vous avez activé 
au moins 

– le serveur web 

– inscrit un utilisateur dans la liste des utilisateurs 

– affecté à cet utilisateur (ou à d'autres utilisateurs) les droits d'accès en lecture ou les 
droits en écriture/lecture (cf. chapitre "Paramétrages dans HW-Config, onglet "Web" 
(Page 106)") 

● Vous avez effectué les réglages requis pour la communication (paramètres d'adresse IP, 
masque de sous-réseau, ...). 

● Vous avez sauvegardé et chargé la configuration matérielle. 

● Vous avez édité votre page utilisateur dans un éditeur HTML de votre choix : 

– Pages HTML automatiques si aucune commande du côté programme utilisateur n'est 
souhaitée pour la structure de la page (appel unique du SFC 99 requis) 

– Pages HTML manuelles si une commande du côté programme utilisateur est 
souhaitée pour la structure de la page (appel cyclique du SFC 99 requis) 

● Vous avez installé le programme Web2PLC disponible sur le CD de STEP 7  
(répertoire d'installation : CD2: \Optional Components\S7 Web2PLC\) 
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Création de pages utilisateur présentant un dynamisme 
Afin de rendre vos pages utilisateur dynamiques, vous devrez utiliser dans votre page 
utilisateur HTML des instructions de commande AWP (Advanced Web Programming). Les 
instructions de commande AWP constituent un jeu d'instructions de commandes de Siemens 
permettant d'accéder à des informations sur la CPU. Les instructions de commande AWP 
sont décrites dans l'aide en ligne relative au Web2PLC. 

Marche à suivre 
1. Marquez, dans le SIMATIC Manager, programme S7 de la CPU, le répertoire "Blocs" et 

sélectionnez dans le menu contextuel "S7-Web2PLC". Le programme S7-Web2PLC 
démarre. 

2. Sélectionnez l'option de menu Fichier >Nouveau projet ... et entrez le nom de projet 
souhaité. 

3. Sélectionnez l'option de menu Fichier > Modifier réglages projet 
La boîte de dialogue de réglage du projet s'affiche. 

4. Dans l'onglet "Généralités", entrez le chemin d'accès à votre dossier HTML. 
5. Indiquez le fichier HTML qui doit être appelé comme page utilisateur et le nom souhaité 

de l'application. 
6. Dans l'onglet "STEP 7", entrez les numéros DB souhaités (réglages par défaut 333 et 

334) 
Confirmez par OK. La boîte de dialogue pour STEP 7 / projet web s'ouvre. 

7. Ouvrez votre page web utilisateur avec l'éditeur HTML et référencez les variables que 
vous désirez utiliser sur votre page utilisateur au moyen des instructions de commande 
AWP et des mnémoniques STEP 7. A cet effet, utilisez l'aide en ligne Web2PLC. 

8. Dès que la page HTML est éditée et sauvegardée, vous allez passer de nouveau au 
projet S7-Web2PLC. Cliquez successivement sur les boutons suivants : 
– "Exporter icônes" 
– "Générer source DB" 

– "Compiler source DB" 

Les actions correspondantes sont exécutées et un DB de contrôle ("Web DB") et au 
moins un DB de fragment sont créés dans le programme S7 de la CPU, dans le 
répertoire "Blocs". 

9. Cliquez sur le bouton "Charger sur CPU" afin de charger les DB dans la CPU. 

  Remarque 

Pour cette action, la CPU devrait être sur l'état ARRET. Si une surcharge des DB web 
survient dans l'état de marche, des erreurs de synchronisation sont susceptibles 
d'apparaître durant l'opération de chargement, au moment de l'accès du programme 
utilisateur au DB de contrôle. 

Voir aussi 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ainsi qu'une description des 
modifications possibles dans l'aide en ligne relative au Web2PLC. 
Pour plus d'informations sur le bloc SFC 99, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7. 
Des informations complémentaires sur la visualisation par pages Web personnalisées sur 
des CPU SIMATIC à interface PROFINET sont disponibles sur Internet 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/44212999). 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/44212999�
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PROFINET 4
4.1 Communication via PROFINET 

4.1.1 Introduction 

Qu'est-ce que PROFINET?  
Dans le cadre de la Totally Integrated Automation (TIA), PROFINET est le prolongement 
logique de : 

● PROFIBUS DP, le bus de terrain établi 

● et Industrial Ethernet, le bus de communication pour le niveau de la cellule.  

Les acquis des deux systèmes ont été et continueront à être intégrés dans PROFINET. 

En tant que standard d'automatisation conçu sur la base d'Ethernet par PROFIBUS 
International (anciennement PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.), PROFINET est un 
modèle non propriétaire de communication, d'automatisation et d'ingénierie. 

Objectifs de PROFINET  
La norme PROFINET a les objectifs suivants : 

● Standard Ethernet ouvert, conçu pour l'automatisation sur la base de Industrial Ethernet. 
Les composants Industrial Ethernet et Ethernet standard sont compatibles, toutefois les 
appareils Industrial Ethernet sont plus robustes et donc mieux adaptés à un 
environnement industriel (température, immunité aux perturbations, etc.). 

● Utilisation de TCP/IP et de standards des NTIC 

● Automatisation avec Ethernet temps réel 

● Intégration sans faille de systèmes de bus de terrain 
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Mise en pratique de PROFINET dans SIMATIC  
Nous avons mis en pratique PROFINET de la manière suivante : 
● Nous réalisons la communication entre appareils de terrain dans SIMATIC avec 

PROFINET IO.  
● Nous réalisons la communication entre automates comme composants de systèmes 

répartis 
dans SIMATIC au moyen de PROFINET CBA (Component Based Automation).  

● La connectique et les composants de réseau sont disponibles sous la marque SIMATIC 
NET. 

● Pour la télémaintenance et le diagnostic de réseau, nous utilisons les standards NTIC 
éprouvés de l'environnement Office (p. ex. SNMP = Simple Network Management 
Protocol pour le paramétrage et le diagnostic de réseau). 

Documentation de PROFIBUS International sur Internet  
A l'adresse Internet (http://www.profinet.com) de PROFIBUS & PROFINET International 
(anciennement PNO), vous trouverez de nombreux documents traitant de PROFINET. 
Pour plus d'informations, visitez notre site Internet (http://www.siemens.com\profinet) 

Qu'est-ce que PROFINET IO ?  
Dans le cadre de PROFINET, PROFINET IO est un concept de communication pour la 
réalisation d'applications modulaires, décentralisées.  
PROFINET IO vous permet de réaliser des projets d'automatisation comme vous le faisiez 
sous PROFIBUS.  
La mise en pratique de PROFINET IO est réalisée par le standard PROFINET pour 
automates. 
L'outil d'ingénierie STEP 7 vous facilite le montage et la configuration d'une solution 
d'automatisation. 
Vous avez donc dans STEP 7 la même vue de l'application, que vous configuriez des 
appareils PROFINET ou des appareils PROFIBUS. La programmation de votre programme 
utilisateur est semblable pour PROFINET IO et PROFIBUS DP, sachant que vous utilisez 
les SFC/SFB et listes d'état système étendus pour PROFINET IO.  

Qu'est-ce que PROFINET CBA (Component Based Automation) ?  
Dans le contexte de PROFINET, PROFINET CBA (Component Based Automation) est un 
concept d'automatisation renforçant les points suivants : 
● réalisation d'applications modulaires 
● communication inter-machine 
Avec PROFINET CBA vous réalisez un projet d'automatisation sur la base de composants et 
de sous-systèmes prédéfinis. Ce concept répond aux demandes de modularité sans cesse 
croissante des mécaniciens et constructeurs d'installations, visant à une décentralisation 
poussée et à un usinage "intelligent". 
Avec Component Based Automation, vous réalisez des modules technologiques complets 
sous forme de composants standardisés qui sont utilisés dans de grandes installations.  
Les composants modulaires et intelligents PROFINET CBA sont créés au moyen d'un outil 
d'ingénierie qui peut varier d'un constructeur d'appareils à l'autre. Les composants formés 
d'appareils SIMATIC sont créés avec STEP 7 et câblés avec l'outil SIMATIC iMAP. 

http://www.profinet.com/�
http://www.siemens.com/profinet�
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Distinction entre PROFINET IO et PROFINET CBA  
PROFINET IO et CBA reflètent deux visions différentes des automates connectés à 
Industrial Ethernet. 

 
Figure 4-1 Distinction entre PROFINET IO et Component Based Automation 

Component Based Automation répartit l'installation en diverses fonctions. Ces fonctions sont 
configurées et programmées. 

PROFINET IO vous fournit une image de l'installation, très proche de celle de PROFIBUS. 
Vous configurez et programmez toujours les différents automates. 

Voir aussi 
Informations complémentaires 

● Vous trouverez des informations complémentaires sur PROFINET IO et PROFINET CBA 
dans la Description système PROFINET. 
Vous trouverez les différences et les similitudes entre PROFIBUS DP et PROFINET IO 
dans le manuel de programmation De PROFIBUS DP à PROFINET IO. 

● Vous trouverez des informations détaillées sur PROFINET CBA dans la documentation 
sur  
SIMATIC iMap et Component Based Automation. 
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4.1.2 Système PROFINET IO 

Fonctions de PROFINET IO  
La figure ci-dessous vous montre les fonctions de PROFINET IO : 

11 10

9

8

7 6 543

21
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La figure montre Exemples de chemins de liaison 
la liaison entre réseau 
d'entreprise et niveau 
terrain  

Vous pouvez accéder aux appareils du niveau terrain via des PC de votre réseau 
d'entreprise  
Exemple :  
 PC - commutateur 1 - routeur - commutateur 2 - CPU 319-3 PN/DP ①. 

la liaison entre système 
d'automatisation et niveau 
terrain 

Vous pouvez également accéder à une autre partie du réseau Industrial Ethernet via une 
PG du niveau terrain. 
Exemple : 
 PG - commutateur intégré IM 154-8 CPU ② - commutateur 2 - commutateur intégré 

CPU 319--3 PN/DP ① - commutateur intégré périphérique IO ET 200 S ⑥ - sur 
périphérique IO ET 200S ⑦. 

Le contrôleur IO de la CPU 
IM 154-8 CPU ②  
utilise le système 
PROFINET IO 1 et pilote 
directement des appareils 
connectés au réseau 
Industrial Ethernet et 
PROFIBUS 

Vous voyez ici des fonctions IO entre le contrôleur IO, la périphérique I et le ou les  
périphériques IO sur Industrial Ethernet : 
 L'IM 154-8 CPU ② constitue l'IO-Controller pour les deux périphériques IO ET 200S ③ 

et ET 200S ④, pour le commutateur 2 et aussi pour le périphérique I CPU 317-2 PN/DP 
⑤. 

 Ce faisant, le périphérique IO ET 200S ③ est exploité en tant que "shared device", de 
sorte que la CPU IM154-8 ②, en tant que contrôleur, n'accède qu'aux (sous)modules de 
ces périphériques IO qui lui ont été attribués en tant que contrôleurs. 

 L'IM 154-8 CPU ② est aussi le contrôleur IO pour l' 
ET 200 (esclave DP) ⑩ via l'IE/PB Link. 

La CPU 319-3 PN/DP ① 
utilise comme IO-Controller 
le système PROFINET 2 et 
fait fonction de  
maître DP sur le 
PROFIBUS. Sur cet IO-
Controller, il y a exploitation, 
outre d'autres  
périphériques IO, aussi 
d'une CPU 319-3 PN/DP 
⑧ en tant que  
périphérique I qui, de son 
côté, en tant qu'IO-
Controller, utilise un 
système PROFINET 
subordonné. 

Vous voyez ici qu'une CPU peut être aussi bien contrôleur IO pour un périphérique IO que 
maître DP pour un esclave DP : 
 La CPU 319-3 PN/DP ① constitue l'IO-Controller pour les deux périphériques IO  

ET 200S ⑥ et ET 200S ⑦ mais aussi pour le périphérique I CPU 319-3 PN/DP ⑧. 
 En outre, la CPU319-3 PN/DP ① partage avec l'IO-Controller IM 154-8 CPU ②  

le périphérique IO ET 200S ③ utilisé comme "shared device", de sorte que  
la CPU319-3 PN/DP ①, en tant que contrôleur, n'accède qu'aux (sous)modules de ces 
périphériques  
IO qui lui ont été attribués comme contrôleurs. 

 La CPU319-3 ⑧ utilisée en tant que périphérique I sur la CPU 319-3 PN/DP ① fait 
office simultanément d'IO-Controller et utilise un propre système PROFINET 3 sur lequel 
fonctionne le périphérique IO ET 200S ⑨. 

 La CPU 319-3 PN/DP ① est le maître DP d'un esclave DP ⑪. Ce faisant, l' 
esclave DP ⑪ est attribué localement à la CPU 319-3 PN/DP ① et n'est pas visible sur 
Industrial Ethernet. 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations sur PROFINET, référez-vous à la documentation suivante : 

● dans la description système PROFINET 

● le manuel de programmation Migration de PROFIBUS DP vers PROFINET IO.  
Ce manuel contient en outre un récapitulatif clair des nouveaux blocs PROFINET et des 
listes d'état système. 
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4.1.3 Blocs de PROFINET IO 

Contenu du chapitre  
Ce chapitre indique : 

● les blocs prévus pour PROFINET, 

● les blocs prévus pour PROFIBUS DP, 

● les blocs prévus à la fois pour PROFINET IO et pour PROFIBUS DP. 

Compatibilité des nouveaux blocs  
Des blocs ont été implémentés pour PROFINET IO car PROFINET offre, entre autres, des 
capacités fonctionnelles bien plus importantes. Vous pouvez également utiliser les nouveaux 
blocs avec PROFIBUS. 

Comparaison des fonctions système et standard de PROFINET IO et de PROFIBUS DP  
Le tableau ci-après fournit, pour les CPU à interface PROFINET intégrée, un aperçu des : 

● fonctions système et standard pour SIMATIC que vous devrez remplacer par de 
nouvelles fonctions lors de la migration de PROFIBUS DP vers PROFINET IO. 

● nouvelles fonctions système et standard 

Tableau 4- 1 fonctions système et standard nouvelles/à remplacer  

Blocs PROFINET IO PROFIBUS DP 
SFC 5 (détermination de 
l'adresse de début d'un module) 

Non (à remplacer par : SFC 70) Oui 

SFC 12 (désactivation et 
activation d'esclaves 
DP/périphériques IO) 

Oui  
CPU du S7-300 : à partir de FW 
V2.4  

Oui 

SFC 13 (lecture des données de 
diagnostic d'un esclave DP) 

Non 
A remplacer par :  
 En fonction d'un événement 

: SFB 54 
 En fonction d'un état : 

SFB 52 

Oui 

SFC 49 (détermination de 
l'emplacement correspondant à 
une adresse logique) 

Non  
A remplacer par : SFC 71 

Oui 

SFC 58/59 (écriture/lecture d'un 
enregistrement dans/sur un 
périphérique) 

Non  
A remplacer par : SFB 53/52 

Oui  
déjà remplacé par SFB 53 / 52 
sous DPV1 

SFC 70 (détermination de 
l'adresse de début d'un module) 

oui Oui 

SFC 71 (détermination de 
l'emplacement correspondant à 
une adresse logique) 

Oui Oui 
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Blocs PROFINET IO PROFIBUS DP 
SFC 102 (lire les paramètres 
prédéfinis - en cas de CPU S7-
300 uniquement) 

Non  
A remplacer par : SFB 81 

Oui pour S7-300  

SFB 52/53 (lecture/ 
écriture d'un enregistrement) 

Oui Oui 

SFB 54 (analyse d'une alarme) oui oui 
SFB 73 - réception, dans l'I-
Device, de blocs de données 
((PROFIenergy) du contrôleur 
de hiérarchie supérieure) 

oui non 

SFB 74 - remise de blocs de 
données ((PROFIenergy), dans 
l'I-Device, au contrôleur de 
hiérarchie supérieure) 

oui non 

SFC 81 (lecture de paramètres 
prédéfinis)  

oui oui 

SFB 104 (assignation de l'IP-
Suite et / ou du nom de 
périphérique provenant du 
programme utilisateur) 

oui non 

 

Le tableau ci-après vous donne un aperçu des fonctions système et standard pour SIMATIC 
que vous devrez réaliser avec d'autres fonctions lors du passage de PROFIBUS DP à 
PROFINET IO. 

Tableau 4- 2 Fonctions système et fonctions standard de PROFIBUS DP, reproductibles dans 
PROFINET IO  

Blocs PROFINET IO PROFIBUS DP 
SFC 55 (lecture de paramètres 
dynamiques) 

Non 
Reproduire avec SFB 53 

Oui 

SFC 56 (lecture de paramètres 
prédéfinis) 

Non 
Reproduire avec SFB 81 et SFB 
53 

Oui 

SFC 57 (paramétrage du 
module) 

Non 
Reproduire avec SFB 81 et SFB 
53 

Oui 

Les fonctions système et standard suivantes pour SIMATIC ne sont pas utilisables pour 
PROFINET IO : 

● SFC 7 (déclenchement d'une alarme de process sur le maître DP) 

● SFC 11 (synchronisation de groupes d'esclaves DP) 

● SFC 72 (lecture des données d'un partenaire de réseau sur la propre station S7) 

● SFC 73 (écriture de données sur un partenaire de réseau au sein de la propre station S7) 

● SFC 74 (coupure de la liaison à un partenaire de réseau au sein de la propre station S7) 

● SFC 103 (détermination de la topologie du bus dans un réseau maître DP) 
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Comparaison des blocs d'organisation de PROFINET IO et de PROFIBUS DP  
Les modifications des OB 83 et 86 en cas de comparaison de PROFINET IO avec 
PROFIBUS DP sont récapitulées dans le tableau ci-après. 

Tableau 4- 3 OB de PROFINET IO et de PROFIBUS DP 

Blocs PROFINET IO PROFIBUS DP 
OB 83 (débrochage et 
enfichage de modules en cours 
de fonctionnement)  

Egalement possible sur S7-300, 
nouvelles informations d'erreur 

Pas possible sur S7-300 
Le débrochage et l'enfichage de 
modules en cours de 
fonctionnement est signalé sur 
les esclaves intégrés au moyen 
du fichier GSD par une alarme 
de diagnostic et donc par 
l'OB 82. 
Sur les esclaves S7, l'alarme de 
débrochage/enfichage se traduit 
par la signalisation d'une 
défaillance de la station et 
l'appel de l'OB 86. 

OB 83 (alarme de retour de 
sous-modules pour les sous-
modules des zones de transfert 
d'un I-Device) 

Informations correspondantes 
relatives aux sous-modules 

Sans importance 

OB 86 (panne station) Nouvelles informations d'erreur Inchangé 
OB 86 (panne de station 
partielle / retour de station 
partiel) 

Possible lors de l'utilisation 
comme I-Device partagé 

Sans importance 

Informations détaillées 
Pour plus d'informations sur les différents blocs, référez-vous à la Description fonctionnelle 
Logiciel système pour S7-300/400 Fonctions système et fonctions standard. 



 PROFINET 
 4.2 Communication temps réel isochrone 

CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
Manuel, 03/2011, A5E00105476-12 153 

4.2 Communication temps réel isochrone 
Procédé de transmission synchronisé pour l'échange cyclique de données IRT entre 
appareils PROFINET. Une bande passante réservée est mise à disposition des données IRT 
IO durant le cycle d'émission.  

La largeur de bande réservée garantit que les données IRT pourront être transmises à 
intervalles réservés synchronisés, même en cas de trafic important sur le réseau (dû à la 
communication TCP/IP ou à une communication temps réel supplémentaire, par exemple).  

L'exploitation des PROFINET avec IRT est possible dans les deux options suivantes : 

● Option IRT "haute flexibilité" : 

Flexibilité maximale lors de la planification et de l'extension de l'installation.  
Une configuration de la topologie n'est pas nécessaire. 

● Option IRT "haute performance" : 

Une configuration de la topologie est nécessaire. 

  Remarque 
IO-Controller comme maître de synchronisation pour la communication IRT avec l'option 
"Grande performance" 

Lors de la configuration de la communication IRT, nous vous conseillons d'exploiter le IO-
Controller également comme maître de synchronisation. Des IO-Devices configurés pour 
RT et IRT peuvent sinon tomber en panne en cas de défaillance du maître de 
synchronisation. 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations sur la configuration des périphériques PROFINET, référez-vous à 
l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel Description du système PROFINET 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127). 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127�
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4.3 Démarrage priorisé 
Le démarrage priorisé désigne une fonctionnalité de PROFINET permettant d'accélérer le 
démarrage des IO Devices (périphérie décentralisée) dans un réseau PROFINET IO à 
communication RT et IRT.  

Pour les IO Devices ainsi configurés, cette fonction réduit le temps nécessaire pour repasser 
à l'échange cyclique de données utiles dans les cas suivants : 
● Après rétablissement de l'alimentation en tension (pas en présence d'une CPU exploitée 

comme I-Device avec démarrage priorisé) 
● au retour d'une station défaillante 
● à l'activation d'IO Devices. 

 

 Remarque 
Temps de démarrage 

Le temps de démarrage dépend du nombre et du type des modules. 
 

 Remarque 
Démarrage priorisé et redondance des supports de transmission 

Un IO Device à démarrage priorisé ne peut pas être enregistré dans une topologie en 
anneau avec redondance des supports de transmission. 

 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel PROFINET, 
Description du système (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127). 

4.4 Remplacement d'appareil sans support amovible / PG 
Les IO Devices possédant cette fonction sont faciles à remplacer :  

● Un support amovible (tel qu'une micro-carte mémoire SIMATIC) où le nom de l'appareil 
est enregistré n'est pas nécessaire. 

● Il n'est pas nécessaire d'affecter le nom d'appareil à l'aide de la PG. 

C'est l'IO Controller et non plus le support amovible ou la PG qui donne son nom à l'IO 
Device de remplacement. L'IO Controller utilise à cet effet la topologie configurée ainsi que 
les relations de voisinage détectées par les IO Devices. Pour cela, il faut que la topologie 
réelle corresponde à la topologie prévue configurée. 

Avant de continuer à les utiliser, vous devez réinitialiser aux réglages d'usine les IO Devices 
qui étaient déjà en fonctionnement. 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel PROFINET, 
Description du système (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127). 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127�
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127�
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4.5 IO Devices alternant en cours de fonctionnement 
Fonctionnalité d'un appareil PROFINET. Si l'IO Controller et les IO Devices prennent cette 
fonction en charge, des "ports partenaires alternants" d'autres Devices peuvent être affectés 
par configuration à un port d'IO Device de sorte qu'il sera possible de communiquer à un 
instant donné avec l'un de ces IO Devices alternants via ce port. Physiquement, seul le 
Device alternant peut être connecté au port alternant avec lequel la communication doit 
justement se faire.  

 

 Remarque 

Les ports d'une CPU n'admettent l'assignation de "ports partenaire alternants" que lorsque la 
CPU est exploitée comme I-Device. Si elle est exploitée comme IO-Controller, cela n'est pas 
possible. 

 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel PROFINET, 
Description du système (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127). 

4.6 Isochronisme 
Synchronisation des données de processus, du cycle de transmission via PROFINET IO et 
du programme utilisateur pour assurer le meilleur résultat déterministique. Les données 
d'entrée et de sortie de la périphérie distribuée dans l'installation sont saisies au même 
moment et sorties au même moment. Le cycle PROFINET IO équidistant est la base de 
temps.  

 

 Remarque 
Les composants suivants ne peuvent pas être exploités en mode isochrone : 
 Shared Device 
 Un périphérique IO intelligent connecté au contrôleur IO de hiérarchie supérieure 

 

 Remarque 
Limitation des cycles d'émission d'applications isochrones 

L'isochronisme est possible pour les CPU 319-3 PN/DP à partir d'un cycle d'émission ≥ 500 
μs, pour les CPU 31x PN/DP à partir d'1 ms. En fonction de la taille des données utiles et de 
la topologie, il pourrait être nécessaire d'augmenter le facteur déterminant des cycles 
d'application ou le cycle d'émission afin de remplir les exigences temporelles. 

 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel PROFINET, 
Description du système (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127). 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127�
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127�
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4.7 I-Device 
La fonctionnalité "I-Device" (périphérique IO intelligent) d'une CPU permet d'échanger des 
données avec un contrôleur  
IO et d'utiliser ainsi la CPU, par exemple en tant qu'unité de prétraitement intelligent de 
processus partiels. Ce faisant, l'I-Device est raccordé comme périphérique IO à un 
contrôleur IO "de hiérarchie supérieure".  

Le prétraitement est assuré par le programme utilisateur dans la CPU, par la fonctionnalité 
périphérique I. Les valeurs de processus acquises de manière centralisée ou décentralisée 
(PROFINET IO ou PROFIBUS DP) sont prétraitées par le programme utilisateur et mises à 
disposition d'une station supérieure via une interface de périphérique PROFINET IO 
 de la CPU. 

 

 Remarque 
Isochronisme 

Un I-Device sur le contrôleur IO prioritaire ne peut pas être exploité en mode isochrone. 
 

Combinaison de fonctionnalités 
Une CPU exploitée en tant qu'I-Device sur un contrôleur IO "prioritaire" peut de nouveau 
travailler comme contrôleur IO et exploiter des périphériques IO dans un sous-réseau qu'elle 
contrôle. 

Un I-Device peut également être exploité comme périphérique partagé. 

Zone de transfert d'application 
Les sous-modules configurés de cette zone de transfert assure la communication entre le 
contrôleur IO et l'I-Device. La transmission des données utiles est consistante, rapportée aux 
sous-modules. 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations sur l'I-Device et sur la configuration des périphériques I-Device, 
référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel Description du système PROFINET 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127). 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127�
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4.8 Shared Device 
La fonctionnalité "Shared Device" permet de répartir les sous-modules d'un périphérique IO 
entre différents contrôleurs IO. Un I-Device peut également être exploité comme Shared 
Device.  

Pour pouvoir utiliser la fonction "Shared Device", les contrôleurs IO et le périphérique 
partagé doivent se trouver sur le même sous-réseau Ethernet. 

Les contrôleurs IO ont le droit de se trouver dans le même projet STEP 7 ou dans des 
projets différents. Lorsqu'ils se trouvent dans le même projet STEP 7, le contrôle de 
consistance a lieu automatiquement. 

 

 Remarque 

Un périphérique partagé ne peut pas être exploité en mode isochrone. 
 

 Remarque 

Veuillez observer que les modules de puissance et les modules électriques d'un groupe de 
potentiel d'un périphérique IO partagé (par ex. ET 200S) doivent être assignés au même 
contrôleur IO pour qu'une panne de tension de charge puisse être diagnostiquée. 

 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations sur le périphérique partagé et sur la configuration, référez-vous à 
l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel Description du système PROFINET 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127). 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127�
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4.9 Redondance de supports 
Fonction assurant la disponibilité du réseau et de l'installation. Les lignes de transmission 
redondantes (topologie en anneau) garantissent la mise à disposition d'une voie de 
communication alternative en cas de défaillance d'une voie de transmission.  

Pour les périphériques IO, les commutateurs et les CPU de version V3.2.1 ou plus récente, il 
est possible d'activer le protocole de redondance des supports (MRP) qui fait partie de la 
normalisation de PROFINET selon CEI 61158.  

Réalisation d'une topologie en anneau  
Pour réaliser une topologie en anneau avec des supports redondants, vous devez boucler 
les deux extrémités libres d'un réseau linéaire sur un même appareil. Le bouclage d'une 
topologie linéaire en un anneau s'effectue au moyen de deux ports (ports de réseau en 
anneau) d'un appareil de l'anneau. Le choix et la définition des ports de réseau en anneau 
s'effectue lors de la configuration de l'appareil en question.  

Sur le module, les ports de réseau en anneau sont repérés par un "R" suivant le numéro de 
port. 

 

 Remarque 
Communication IRT / démarrage prioritaire 

La redondance des supports n'est pas prise en charge en cas d'utilisation de la 
communication IRT ou du démarrage prioritaire. 

 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel Description 
du système PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127). 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127�
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Concept de mémoire 5
5.1 Zones de mémoire et rémanence 

5.1.1 Zones de mémoire de la CPU 

Les trois zones de mémoire de votre CPU 

 

Mémoire de chargement  
La mémoire de chargement se trouve sur la micro-carte mémoire SIMATIC et correspond 
exactement à la taille de cette carte. Elle sert à mémoriser les blocs de codes et les blocs de 
données ainsi que les données système (configuration, liaisons, paramètres de modules 
etc.). Les blocs qui sont repérés comme n'intervenant pas dans l'exécution sont copiés 
uniquement dans la mémoire de chargement. En plus, il est possible de stocker toutes les 
données de configuration d'un projet sur la micro-carte mémoire SIMATIC. 

 

 Remarque 

Le chargement de programmes utilisateur et donc l'utilisation de la CPU ne sont possibles 
que si vous avez enfiché une micro-carte mémoire SIMATIC dans la CPU. 

 

Mémoire système  
La mémoire système est intégrée à la CPU et ne peut pas être étendue. 

Elle contient 

● les plages d'opérandes Mémentos, Temporisations et Compteurs 

● les mémoires images des entrées et des sorties 

● les données locales 
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Mémoire de travail  
La Mémoire de travail est intégrée à la CPU et ne peut pas être étendue. Elle sert à exécuter 
le code et à traiter les données du programme utilisateur. Le traitement du programme 
s'effectue exclusivement au niveau de la mémoire de travail et de la mémoire système.  

5.1.2 Rémanence de la mémoire de chargement, de la mémoire système et de la 
mémoire de travail 

Votre CPU possède une mémoire rémanente ne nécessitant pas de maintenance, ce qui 
veut dire que vous n'avez pas besoin de pile de sauvegarde. Grâce à la rémanence, le 
contenu de la mémoire rémanente est conservé, même suite à une MISE HORS TENSION 
et un démarrage à chaud. 

Données rémanentes dans la mémoire de chargement  
Votre programme dans la mémoire de chargement est toujours rémanent : dès le 
chargement, il est stocké sur la micro-carte mémoire SIMATIC, ce qui le met à l'abri des 
coupures de courant et des effacements généraux. 

Données rémanentes dans la mémoire système  
Pour les mémentos, les temporisations et les compteurs, vous déterminez par la 
configuration (propriétés de la CPU, onglet rémanence) quelles parties doivent être 
rémanentes et quelles parties doivent être initialisées avec "0" en cas de démarrage à 
chaud. 

Les tampons de diagnostic, l'adresse MPI (et la vitesse de transmission) ainsi que les 
compteurs d'heures de fonctionnement sont généralement stockés dans la zone de mémoire 
rémanente sur la CPU. La rémanence de l'adresse MPI et de la vitesse de transmission 
garantissent que votre CPU reste apte à la communication après une panne de secteur, un 
effacement général ou une perte des paramètres de la communication (par débrochage de 
la micro-carte mémoire SIMATIC ou par effacement des paramètres). 

Données rémanentes dans la mémoire de travail 
Le contenu des DB rémanents reste rémanent en cas de redémarrage et de MISE HORS 
TENSION/SOUS TENSION. Les blocs de données rémanent peuvent être chargés dans la 
mémoire de travail jusqu'à la limite de maximale de rémanence de cette dernière. 

Pour les CPU à partir de la version V2.0.12, les DB non rémanents sont également pris en 
charge.  

Lors d'un démarrage ou d'une mise hors puis sous tension, les DB non rémanents sont 
initialisés avec leurs valeurs initiales de la mémoire de chargement. Les blocs de données et 
blocs de code non rémanents peuvent être chargés jusqu'à la limite maximale de la mémoire 
de travail.  

La taille de la mémoire de travail rémanente (pour blocs de données rémanents) de la CPU 
se trouve au chapitre "Caractéristiques techniques de la CPU 31x (Page 311)" et 
"Caractéristiques techniques de la CPU 31xC (Page 223)". 
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Voir aussi 
Propriétés de la micro-carte mémoire SIMATIC (Page 168) 

5.1.3 Rémanence des objets de mémoire 

Comportement rémanent des objets de mémoire  
Le tableau suivant présente le comportement de rémanence des objets de mémoire pour les 
changements des différents états de fonctionnement. 

Tableau 5- 1 Comportement rémanent des objets de mémoire 

Objet mémoire Changement de l'état de fonctionnement 
 MISE HORS 

TENSION / 
MISE EN TENSION 

STOP → RUN Effacement général 

Programme/données utilisateur (mémoire de 
chargement) 

X X X 

 Comportement de rémanence des DB pour les 
CPU avec microprogramme de version < V2.0.12 

X X – 

 Comportement rémanent des DB pour les CPU à 
partir de la version de firmware ≥ V2.0.12 

Réglable dans les propriétés des DB dans 
STEP 7 à partir de V5.2 + SP1. 

– 

Mémentos, temporisations et compteurs configurés 
rémanents 

X X – 

Tampon de diagnostic, compteur d'heures de 
fonctionnement 

X1 X X 

Adresse MPI, vitesse de transmission d'une interface 
MPI 
Adresse DP, vitesse de transmission d'une interface 
DP/MPI si celle-ci est paramétrée en tant qu'abonné 
DP 
Remarque : Les paramètres d'une pure interface DP 
ne sont rémanents en cas de MISE HORS/EN tension 
et d'effacement général que si le paramétrage (SDB) 
est également chargé.  

X  X X 

 IP-Suite / nom de périphérique de l'interface 
PROFINET 

En fonction du type 
d'attribution des 
paramètres 
d'adresse IP et du 
nom de périphérique

X En fonction du type 
d'attribution des 
paramètres 
d'adresse IP et du 
nom de périphérique

x = rémanent ; - = non rémanent 

1 Dans le cas d'une MISE HORS TENSION / MISE SOUS TENSION, seules les 100 
dernières entrées sont rémanentes dans le tampon de diagnostic. 
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Voir aussi 
Pour de plus amples informations relatives aux paramètres d'adresse IP et du nom de 
périphérique, voir les instructions de service du S7-300, montage, chapitre : des paramètres 
d'adresse IP et du nom de périphérique.. 

Comportement de rémanence d'un DB avec CPU avec version de firmware < V2.0.12  
Avec ces CPU, le contenu des DB reste rémanent en cas de MISE HORS TENSION/MISE 
SOUS TENSION et de STOP-RUN. 

Comportement rémanent d'un DB sur des CPU à partir de la version de firmware ≥ V2.0.12 
Dans ces CPU, vous pouvez créer des blocs de données avec la propriété "NON-Retain" 
(nom rémanent). 

Les blocs de données avec la propriété "NON-Retain" reprennent leur valeurs initiales après 
chaque mise hors tension et mise sous tension, ainsi qu'à chaque passage ARRET-
MARCHE de la CPU. 

Vous avez deux possibilités d'affecter la propriété "NON-Retain" à un bloc de données : 

● STEP 7 (à partir de la version 5.2 + SP 1) : activation du DB, NON-Retain 

● SFC 82 " Crea_DBL" (gérération d'un DB dans la mémoire de chargement) : dans le 
paramètre ATTRIB, mise à "1" du bit 2 

Tableau 5- 2 Comportement rémanent des DB sur les CPU à partir de la version de firmware ≥ 
V2.0.12 

Au passage de HORS TENSION à SOUS TENSION ou au démarrage de la CPU, le DB doit 
reprendre les valeurs initiales  
 (DB non rémanent)  

garder les dernières valeurs effectives (DB 
rémanent) 

Que se passe-t-il : 
Au passage de HORS TENSION à SOUS 
TENSION et au démarrage (STOP-RUN) de la 
CPU, les valeurs effectives du DB ne sont pas 
rémanentes. Le DB reçoit les valeurs initiales 
mémorisées dans la mémoire de chargement. 

Que se passe-t-il : 
Au passage de HORS TENSION à SOUS 
TENSION et au démarrage (STOP-RUN) de la 
CPU, les valeurs effectives du DB sont 
conservées. 

Conditions requises dans STEP 7 :  
 dans les propriétés du bloc du DB, la case à 

cocher "Non-Retain" est activée 

ou 
 un DB non rémanent a été généré avec la 

SFC 82 "CREA_DBL" et l'attribut de bloc 
correspondant (ATTRIB → bit 
NON_RETAIN). 

Conditions requises dans STEP 7 : 
 dans les propriétés du bloc du DB, la case à 

cocher "Non-Retain" est activée 

ou 
 ou DB rémanent a été généré avec la SFC 82 

"CREA_DBL". 

La taille de la mémoire de travail rémanente (pour blocs de données rémanents) de la CPU 
se trouve au chapitre "Caractéristiques techniques de la CPU 31x (Page 311)" et 
"Caractéristiques techniques de la CPU 31xC (Page 223)". 
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5.1.4 Plages d'opérandes de la mémoire système 
La mémoire système des CPU S7 est divisée en plages d'opérandes. En utilisant les 
opérations appropriées, vous adressez les données directement dans la plage d'opérandes 
respective dans votre programme.  

Plages d'opérandes de la mémoire système  

Tableau 5- 3 Plages d'opérandes de la mémoire système 

Plages d'opérandes Description 
Mémoire image des entrées La CPU lit au début de chaque cycle de l'OB 1 les entrées depuis 

les modules d'entrées et enregistre les valeurs dans la mémoire 
image des entrées. 

Mémoire image de sorties Le programme calcule les valeurs pour les sorties pendant le 
cycle et les archive dans la mémoire image des sorties. A la fin 
du cycle OB 1, la CPU écrit les valeurs de sortie calculées dans 
les modules de sorties. 

Mémento Cette plage met à disposition l'espace mémoire pour les résultats 
intermédiaires calculés dans le programme. 

Temporisations Les temporisations sont disponibles dans cette plage. 
Compteur Les compteurs sont disponibles dans cette plage. 
Données locales Cette plage de mémoire est réservée aux données temporaires 

d'un bloc de code (OB, FB, FC) pour la durée du traitement de ce 
bloc. 

Blocs de données Voir Recettes et archive des valeurs de mesure 

Renvoi 
Vous trouverez dans les liste d'opérations S7-300 et aux chapitres Caractéristiques 
techniques de la CPU 31x (Page 311) et Caractéristiques techniques de la CPU 31xC 
(Page 223) les plages d'adresses possibles pour votre CPU. 
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Mémoire image des entrées et des sorties  
Si les plages d'opérandes Entrées (E) et Sorties (S) sont adressées dans le programme 
utilisateur, les états de signaux ne sont pas interrogés sur les modules de signaux TOR, 
mais il y a accès à une zone de mémoire dans la mémoire système de la CPU. On désigne 
cette zone de mémoire par mémoire image. 

La mémoire image de processus est divisée en deux parties : la mémoire image des entrées 
et la mémoire image des sorties. 

Avantages de la mémoire image 

Contrairement à l'accès direct aux modules d'entrées/de sorties, l'accès à la mémoire image 
présente l'avantage suivant : une image cohérente des signaux de processus est à la 
disposition de la CPU pendant la durée du traitement cyclique du programme. En cas de 
changement de signal sur un module d'entrées durant le traitement du programme, l'état 
logique est conservé dans la mémoire image jusqu'à l'actualisation de cette dernière dans le 
cycle suivant. En outre, l'accès à la mémoire image prend beaucoup moins de temps que 
l'accès direct aux modules de signaux, puisqu'elle se trouve dans la mémoire système de la 
CPU. 

Actualisation de la mémoire image 

La mémoire image est actualisée de façon cyclique par le système d'exploitation. La figure 
suivante présente les phases de traitement au cours d'un cycle. 
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Mémoire image paramétrable des CPU 
Pour les CPU suivantes, vous pouvez donner à la mémoire image la taille de votre choix en 
la paramétrant dans STEP 7. 

 
CPU Firmware 
CPU 312 A partir de V3.0 : 
CPU 312C A partir de V3.3 
CPU 313C A partir de V3.3 
CPU 313C-2 DP A partir de V3.3 
CPU 313C-2 PtP A partir de V3.3 
CPU 314  A partir de V3.0 : 
CPU 314C-2 DP A partir de V3.3 
CPU 314C-2 PtP A partir de V3.3 
CPU 314C-2 PN/DP A partir de V3.3 
CPU 315-2DP A partir de V3.0 : 
CPU 315-2 PN/DP A partir de V2.5 : 
CPU 317-2DP A partir de V2.5 : 
CPU 317-2 PN/DP A partir de V2.3 : 
CPU 319-3 PN/DP A partir de V2.4 : 

Vous trouverez la taille de la mémoire image de votre CPU dans les Caractéristiques 
techniques. 
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Tenez compte des remarques suivantes : 
 

 Remarque 

A l'heure actuelle, le réglage variable de la mémoire image n'a d'effet que sur l'actualisation 
de la mémoire image au point de contrôle du cycle (c.-à-d. que la mémoire image des 
entrées est mise à jour, jusqu'à la taille MIE réglée, avec les valeurs appropriées des 
modules d'entrées présents dans cette plage d'adresses et que les valeurs de la mémoire 
image des sorties sont écrites, jusqu'à la limite MIS réglée, dans les modules de sorties 
présents dans cette plage d'adresses).  

En ce qui concerne les instructions STEP 7 utilisées qui accèdent à la mémoire image (p. 
ex. 
U E100.0, L EW200, = A20.0, T AD150 ou autres instructions d'adressage indirect), cette 
taille paramétrée pour la mémoire image n'est pas prise en compte.  

Mais ces instructions ne fournissent pas d'erreur d'accès synchrone jusqu'à la taille 
maximale de la mémoire image, elles accèdent seulement à la zone de mémoire interne 
toujours présente de la mémoire image. Il en est de même pour l'utilisation de paramètres 
effectifs d'appels de blocs provenant de la zone des E/S (zone de la mémoire image). 

Vérifiez donc dans votre programme utilisateur, particulièrement quand vous modifiez ces 
limites de la mémoire image, si des accès à la mémoire image ont encore lieu entre la taille 
paramétrée et la taille maximale. Si de tels accès continuent à avoir lieu, cela signifie que le 
programme utilisateur ne reconnaît plus, éventuellement, des changements d'entrées sur le 
module de périphérie ou que des sorties ne sont pas réellement écrites dans le module de 
sorties, sans qu'un message d'erreur soit généré pour autant. 
En outre, sachez aussi que certains CP ne peuvent être adressés qu'en dehors de la 
mémoire image. 
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Données locales  
Enregistrer les données locales :  

● les variables temporaires des blocs de codes 

● l'information de déclenchement des blocs d'organisation 

● Paramètres de transfert 

● Résultats intermédiaires 

Variables temporaires 

Lors de la création des blocs, vous pouvez déclarer des variables temporaires (TEMP) qui 
sont disponibles pendant le traitement du bloc et qui sont ensuite de nouveau écrasées. Ces 
données locales présentent une longueur fixe pour chaque OB. Les données locales doivent 
être initialisées avant le premier accès en lecture. Chaque bloc d'organisation nécessite en 
outre 20 octets de données locales pour son information de déclenchement.  

La CPU dispose d'une mémoire pour les variables temporaires (données locales) des blocs 
qui viennent d'être traités. La taille de cette zone de mémoire dépend de la CPU. Elle est 
divisée en parties égales selon les classes de priorité. Chaque classe de priorité dispose 
d'une propre zone de données locales. 

 

PRUDENCE  
Toutes les variables temporaires (TEMP) d'un OB et de ses blocs subordonnés sont 
enregistrées dans les données locales. Si vous utilisez de nombreuses profondeurs 
d'imbrication dans votre traitement de blocs, la plage des données locales peut déborder.  
Les CPU passent à l'état STOP lorsque vous dépassez la taille autorisée des données 
locales d'une classe de priorité.  
Respectez les besoins en données locales des OB d'erreurs synchrones, ils sont affectés à 
la classe de priorité ayant causé l'erreur.  

 

Voir aussi 
Rémanence de la mémoire de chargement, de la mémoire système et de la mémoire de 
travail (Page 160) 
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5.1.5 Propriétés de la micro-carte mémoire SIMATIC 

La micro carte mémoire SIMATIC comme cartouche mémoire de la CPU  
Votre CPU utilise une micro-carte mémoire SIMATIC comme cartouche mémoire. Vous 
pouvez utiliser cette dernière comme mémoire de chargement et comme support de 
données amovible.  

 

 Remarque 

Pour le fonctionnement, il faut que vous ayez enfiché la micro-carte mémoire SIMATIC dans 
la CPU. 

 

Quelles sont les données enregistrées dans la micro-carte SIMATIC ? 
Les données suivantes peuvent être enregistrées dans la micro-carte SIMATIC : 

● Programme utilisateur, c'est-à-dire tous les blocs (OB, FC, FB, DB) et données système 

● Archives et recettes 

● Données relatives à la configuration (projets STEP 7) 

● Données pour une mise en jour du système d'exploitation, sauvegarde du système 
d'exploitation 

  Remarque 

Sur une micro-carte mémoire SIMATIC, vous pouvez enregistrer soit des données 
utilisateur et relatives à la configuration, soit le système d'exploitation. 

Propriétés d'une micro-carte mémoire SIMATIC  
La micro-carte mémoire SIMATIC garantit l'absence de maintenance et la rémanence des 
CPU qui en sont équipées. 

 

PRUDENCE  
Le contenu d'une micro-carte mémoire SIMATIC peut se trouver altéré si elle est retirée 
durant un accès en écriture. Le cas échéant, il faut alors effacer la micro-carte SIMATIC sur 
la PG ou la formater dans la CPU. Ne retirez jamais la micro-carte mémoire SIMATIC à 
l'état de fonctionnement RUN, mais uniquement après une mise hors tension ou à l'état 
STOP de la CPU, quand il n'y a pas d'accès en écriture depuis la console de 
programmation. Si, à l'état d'arrêt, vous ne pouvez pas vous assurer qu'aucune fonction 
PG en écriture (par exemple, charger/effacer le bloc) n'est active, coupez préalablement 
les liaisons de communication. 
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Protection de la micro-carte mémoire SIMATIC contre la copie 
Afin de réaliser une protection contre la copie au niveau de l'utilisateur, votre micro-carte 
mémoire SIMATIC possède un numéro de série interne. À l'aide de la SFC51 RDSYSST, 
vous pouvez lire ce numéro de série au moyen de la liste d'état système partielle 011CH 
indice 8. Programmez une instruction STOP dans un bloc protégé contre le piratage, par 
exemple, pour le cas où le numéro de série théorique de votre micro-carte mémoire 
SIMATIC diffère du numéro réel. 

Durée de vie d'une micro-carte mémoire SIMATIC  
La durée de vie d'une micro-carte mémoire SIMATIC dépend essentiellement des facteurs 
suivants : 

1. le nombre d'effacements ou de programmations, 

2. les influences extérieures, telles que la température ambiante. 

À une température ambiante allant jusqu'à 60 °C, il est possible d'effectuer au plus 
100.000 opérations d'effacement ou d'écriture sur la micro-carte mémoire SIMATIC. 

 

PRUDENCE  
Faites toujours attention à ne pas dépasser le nombre maximum d'effacements/d'écritures 
afin d'éviter toute perte de données. 

 

Voir aussi 
Informations supplémentaires : 

● Pour plus de détails sur la liste d'état système partielle (SZL), référez-vous à la Liste des 
opérations CPU 31xC et CPU 31x ou au manuel de référence  Logiciel système S7-
300/400 fonctions standard et fonctions système. 

● Vous trouverez des informations sur l'effacement général de la CPU dans les Instructions 
de service CPU 31xC et CPU 31x, Mise en service, Mise en service de modules, 
Effacement général de la CPU à l'aide du commutateur de mode de fonctionnement. 

Voir aussi 
Eléments de commande et de signalisation : CPU 313C-2 DP (Page 32) 

Eléments de commande et de signalisation : CPU 312 et CPU 314 (Page 47) 

Eléments de commande et de signalisation : CPU 315-2 DP et CPU 317-2 DP (Page 50) 

Eléments de commande et de signalisation : CPU 315-2 PN/DP et CPU 317-2 PN/DP 
(Page 53) 

Eléments de commande et de signalisation : CPU 319-3 PN/DP (Page 56) 
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5.2 Fonctions de mémoire 

5.2.1 Généralités : Fonctions de mémoire 

Fonctions de mémoire 
Les fonctions de mémoire vous permettent de créer, de modifier ou d'effacer des 
programmes utilisateur entiers ou uniquement des blocs isolés. Vous pouvez en outre 
assurer la rémanence de vos données en archivant vos propres données de projet. Après 
avez créé un nouveau programme utilisateur, vous le chargez intégralement sur la micro-
carte mémoire SIMATIC au moyen du PG/PC.  
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5.2.2 Chargement du programme utilisateur sur la micro-carte mémoire SIMATIC 
dans la CPU 

Charger un programme utilisateur  
Avec le PG/PC, vous chargez le programme utilisateur intégral sur la CPU via la micro-carte 
mémoire SIMATIC. Le contenu précédent de la micro-carte mémoire est effacé. Dans la 
mémoire de chargement, les blocs occupent la place mentionnée sous "Mémoire de 
chargement requise" dans les "Propriétés générales des blocs".  

La figure suivante représente la mémoire de chargement et la mémoire de travail de la 
CPU : 

 
 

 Remarque 

La fonction est uniquement autorisée à l'arrêt de la CPU. Lorsque le processus de 
chargement n'a pu être terminé en raison d'une panne de secteur ou de blocs non autorisés, 
la mémoire de chargement sera vide.  
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5.2.3 Manipulation des blocs 

5.2.3.1 Codification de blocs 

Remarques importantes  
 

 Remarque 
Blocs pris en charge 

Vous pouvez crypter exclusivement les blocs fonctionnels (FB) et les fonctions (FC) avec 
S7-Block Privacy. 

 

Les blocs une fois crypés ne peuvent plus être traités ou surveillés dans STEP 7. Les 
fonctions de test et de mise en service telles que la visualisation du bloc ou les points d'arrêt 
ne sont plus possibles non plus. 

Condition 
Les blocs cryptés peuvent être chargés sur les CPU suivantes : CPU31x à partir de la V3.2.1 

Le logiciel d'extension "S7-Block Privacy" fourni pour STEP 7 doit être installé. Ce n'est 
qu'ainsi que vous pouvez crypter les blocs efficacement.  

Marche à suivre générale 
Pour crypter les blocs, procédez comme suit :  

1. Cliquez, dans STEP 7, avec le bouton droit de la souris, sur le dossier de blocs et 
sélectionnez "Protection du bloc...". 

2. L'outil S7BLP est démarré. 

3. Marquez le bloc souhaité (sélection multiple possible). 

4. Cliquez, avec le bouton droit de la souris, sur le bloc que vous désirez crypter et 
sélectionnez "Crypter le bloc...". La boîte de dialogue "Cryptage du bloc" s'ouvre. 

5. Choisissez si les informations de décompilation doivent également être cryptées. 

  Remarque 

Si vous désactivez la case de contrôle, le bloc ne peut en aucun cas être décompilé ! 

6. Entrez un code d'au moins 12 caractères dans les deux champs. Assurez-vous que 
personne ne peut se servir du code. Vous lancez le cryptge au moyen du bouton "OK". 

Résultat : Votre bloc est dès lors crypté. Cela se voit aux symboles suivants : 

 
 Bloc crypté décompilable 

 
Bloc crypté non décompilable 
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 Remarque 

Temps d'exécution des commandes d'instruction  

Il est typique que le temps d'exécution des commandes d'instruction se trouve allongé du fait 
que les blocs crypés ne peuvent pas être traités de façon entièrement optimisée. Le temps 
de cycle définitif ne peut être déterminé qu'avec des blocs cryptés. 

 

 Remarque 
Allongement des temps d'exécution pour MISE SOUS TENSION/effacement 
général/téléchargement 

Le temps de démarrage de la CPU, le temps requis pour l'effacement général et le temps de 
chargement de blocs peuvent augmenter de manière significative. 

 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de STEP 7, sous "S7-Block 
Privacy". 

5.2.3.2 Rechargement ou écrasement de blocs 

 
Vous avez deux possibiltés, charger des blocs utilisateur après coup ou écraser des blocs 
existants. 

● Chargement de blocs après coup : vous avez élaboré un programme utilisateur et vous 
l'avez déjà chargé sur la micro-carte mémoire SIMATIC dans la CPU. Vous ajoutez 
maintenant d'autres blocs au programme utilisateur. Pour cela, vous n'êtes pas obligé de 
répéter le chargement du programme utilisateur entier, mais il suffit de charger les 
nouveaux blocs sur la micro-carte mémoire SIMATIC (ce qui réduit la durée de 
chargement des programmes très complexes !). 

● Ecrasement : dans ce cas, vous modifiez certains blocs de votre programme utilisateur. 
Ensuite, vous écrasez les blocs existants en chargeant le programme entier ou 
seulement les blocs modifiés sur la micro-carte mémoire SIMATIC au moyen du PG/ PC. 

ATTENTION  
 

L'écrasement de blocs ou d'un programme entier supprime toutes les données 
enregistrées sous le même nom sur la micro-carte mémoire SIMATIC. 

Une fois le bloc chargé, son contenu est transféré et activé dans la mémoire vive dans la 
mesure où il est requis pour l'exécution du programme. 
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5.2.3.3 Chargement des blocs dans le PG/PC 

Chargement de blocs dans le PG/PC 
Au contraire du chargement, il s'agit ici de charger certains blocs ou un programme 
utilisateur entier de la CPU dans le PG/PC. Dans ce cas, les blocs ont le contenu de leur 
dernier chargement dans la CPU. Exception : les blocs de données intervenant dans 
l'exécution, pour lesquels les valeurs effectives sont transmises. Le chargement dans le 
PG/PC, avec STEP 7, de blocs ou du programme utilisateur de la CPU n'a pas d'effet sur 
l'occupation de la mémoire de la CPU. 

5.2.3.4 Effacement des blocs 

Suppression de blocs  
Lors de l'effacement, le bloc est effacé de la mémoire de chargement. Avec STEP 7, la 
suppression peut s'effectuer dans le programme utilisateur (pour les DB, également avec la 
SFC 23 "DEL_DB"). La mémoire qu'occupait éventuellement le bloc dans la mémoire de 
travail se trouve ainsi libérée. 

5.2.3.5 Compression de blocs 

Compression de blocs  
Lors de la compression, les intervalles apparus dans la mémoire de chargement et la 
mémoire vive entre les objets mémoire suite aux opérations de chargement et d'effacement 
sont supprimés. La zone de mémoire libre continue est ainsi mise à disposition. La 
compression est possible aussi bien en mode arrêt qu'en mode marche de la CPU. 

5.2.3.6 Programmation (RAM vers ROM) 

Programmation (RAM vers ROM) 
Cette opération consiste à recopier les valeurs effectives des blocs de données de la 
mémoire vive dans les valeurs initiales des DB de la mémoire de chargement.  

 

 Remarque 

La fonction est uniquement autorisée à l'arrêt de la CPU. Si la fonction n'a pu être terminée 
suite à une panne de secteur, la mémoire de chargement est vide. 
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5.2.4 Effacement général et redémarrage 

Effacement général 
L'effacement général restaure les paramètres après un débrochage/enfichage de la micro-
carte mémoire afin de permettre un démarrage à chaud de la CPU. Lors de l'effacement 
général, la gestion de la mémoire de la CPU est reconfigurée. Tous les blocs de la mémoire 
de chargement sont conservés. Tous les blocs de données intervenant dans l'exécution sont 
repris à nouveau de la mémoire de chargement dans la mémoire de travail, ce qui initialise 
les blocs de données dans la mémoire de travail (ils retrouvent donc leurs valeurs initiales). 

Redémarrage (démarrage à chaud)  
● Tous les DB rémanents conservent leur valeur actuelle (pour les CPU avec firmware ≥ 

V2.0.12, les DB non rémanents sont également pris en charge. Ceux-ci reprennent leurs 
valeurs initiales). 

● Tous les mémentos, compteurs et temporisations rémanents conservent leurs valeurs. 

● Toutes les données utilisateur non rémanentes sont initialisées : 

– M, Z, T, E, A avec "0" 

● L'exécution du programme reprend au point d'interruption. 

● Les mémoires images sont effacées. 

Renvoi 
Vous trouverez les informations nécessaires dans les instructions de service CPU 31xC et 
CPU 31x à la section Mise en service et Effacement général via le commutateur de mode de 
la CPU. 
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5.2.5 Recettes 

Introduction  
Une recette est un regroupement des données utilisateur. Un concept de recette simple peut 
être réalisé par des blocs de données n'intervenant pas dans l'exécution. A cet effet, les 
recettes doivent présenter la même structure (longueur). Il doit y avoir un DB pour chaque 
instruction. 

Exécution du traitement 
La recette doit être stockée dans la mémoire de chargement : 

● Les différents enregistrements des recettes sont créés avec STEP 7 comme DB 
n'intervenant pas dans l'exécution, puis chargées dans la CPU. Les recettes occupent 
ainsi de la place uniquement dans la mémoire de chargement et non dans la mémoire de 
travail. 

Utilisation des données de recettes : 

● Le SFC 83 "READ_DBL" permet de lire depuis le programme utilisateur l'enregistrement 
de la recette actuelle depuis le DB dans la mémoire de chargement vers un DB qui 
intervient dans l'exécution dans la mémoire de travail. Ainsi, la mémoire de travail doit 
recevoir uniquement la quantité de données d'un enregistrement. Maintenant, le 
programme utilisateur peut accéder aux données de la recette actuelle. La figure 
suivante décrit l'utilisation des données de recettes : 
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Réenregistrement d'une recette modifiée : 

● Le SFC 84 "WRIT_DBL" permet de réécrire depuis le programme utilisateur dans la 
mémoire de chargement un enregistrement nouveau ou modifié d'une recette qui est 
apparue pendant le traitement du programme. Ces données écrites dans la mémoire de 
chargement sont protégées contre un effacement général et sont transportables. Si des 
enregistrements modifiés (recettes) doivent être sauvegardés sur le PG/PC, ils peuvent y 
être chargés comme bloc intégral pour leur sauvegarde. 

  Remarque 

Les fonctions système actives SFC 82 à 84 (accès en cours à la micro-carte mémoire 
SIMATIC) influent fortement sur les fonctions PG (par ex. visualiser un bloc ou une 
variable, charger dans la CPU, charger dans la PG, ouvrir un bloc). La performance est 
habituellement dix fois plus faible (par rapport aux fonctions systèmes non actives). 

  Remarque 

Faites toujours attention à ne pas dépasser le nombre maximum 
d'effacements/d'écritures afin d'éviter toute perte de données. À ce sujet, lisez aussi la 
partie Micro-carte mémoire SIMATIC dans le chapitre Montage et Liaisons de 
communication d'une CPU. 

PRUDENCE  
 

Le contenu d'une micro-carte mémoire SIMATIC peut se trouver altéré si elle est retirée 
durant un accès en écriture. Le cas échéant, il faut alors effacer la micro-carte SIMATIC 
sur la PG ou la formater dans la CPU. Ne retirez jamais la micro-carte mémoire 
SIMATIC à l'état de fonctionnement RUN, mais uniquement après une mise hors 
tension ou à l'état STOP de la CPU, quand il n'y a pas d'accès en écriture depuis la 
console de programmation. Si, à l'état d'arrêt, vous ne pouvez pas vous assurer 
qu'aucune fonction PG en écriture (par exemple, charger/effacer le bloc) n'est active, 
coupez préalablement les liaisons de communication.  
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5.2.6 Archives de mesure 

Introduction  
Des valeurs de mesure apparaissent lors du traitement du programme utilisateur. Ces 
valeurs de mesure doivent être archivées et évaluées. 

Exécution du traitement 
Regroupement des valeurs de mesure : 

● Les valeurs de mesure sont regroupées dans la mémoire de travail par la CPU dans un 
DB (pour le mode tampon alternatif dans plusieurs DB). 

Archivage des valeurs de mesure : 

● Le SFC 84 "WRIT_DBL" permet de transférer les valeurs de mesure du programme 
utilisateur dans le DB se trouvant dans la mémoire de chargement avant que le volume 
de données ne dépasse la capacité de la mémoire de travail. La figure suivante décrit 
l'utilisation de l'archive des valeurs de mesure. 

 
● Le SFC 82 "CREA_DBL" permet de créer à partir du programme utilisateur de nouveaux 

DB (supplémentaires) dans la mémoire de chargement. Ils n'interviennent pas dans 
l'exécution et ne nécessitent donc pas de place dans la mémoire de travail. 
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Renvoi 
Vous trouverez de plus amples informations sur le bloc SFC 82 dans le manuel de référence 
Logiciel système pour S7-300/400, Fonctions standard et fonctions système ou directement 
dans l'aide en ligne de STEP 7. 

 

 Remarque 

Si un DB comportant le même numéro est déjà existant dans la mémoire de chargement 
et/ou la mémoire de travail, le SFC 82 est terminé et un message d'erreur est généré. 

 

Ces données écrites dans la mémoire de chargement sont protégées contre un effacement 
général et sont transportables. 

Evaluation des valeurs de mesure : 

● Les blocs de données contenant des valeurs de mesure et stockés dans la mémoire de 
chargement peuvent être évalués par d'autres partenaires de communication (par ex. 
PG, PC, etc.) au moyen d'un chargement dans ces unités. 

  Remarque 

Les fonctions système actives SFC 82 à 84 (accès en cours à la micro-carte mémoire 
SIMATIC) influent fortement sur les fonctions PG (par ex. visualiser un bloc ou une 
variable, charger dans la CPU, charger dans la PG, ouvrir un bloc). La performance est 
habituellement dix fois plus faible (par rapport aux fonctions systèmes non actives). 

  Remarque 

Avec les CPU à partir du microprogramme V2.0.12, il est également possible de générer 
des DB non rémanents avec la SFC 82 (paramètre ATTRIB → bit NON_RETAIN). 

  Remarque 

Faites toujours attention à ne pas dépasser le nombre maximum 
d'effacements/d'écritures afin d'éviter toute perte de données. À ce sujet, lisez aussi les 
caractéristiques techniques de la micro-carte mémoire SIMATIC dans les caractéristiques 
techniques générales de votre CPU. 

PRUDENCE  
 

Le contenu d'une micro-carte mémoire SIMATIC peut se trouver altéré si elle est retirée 
durant un accès en écriture. Le cas échéant, il faut alors effacer la micro-carte SIMATIC 
sur la PG ou la formater dans la CPU. Ne retirez jamais la micro-carte mémoire 
SIMATIC à l'état de fonctionnement RUN, mais uniquement après une mise hors 
tension ou à l'état STOP de la CPU, quand il n'y a pas d'accès en écriture depuis la 
console de programmation. Si, à l'état d'arrêt, vous ne pouvez pas vous assurer 
qu'aucune fonction PG en écriture (par exemple, charger/effacer le bloc) n'est active, 
coupez préalablement les liaisons de communication. 
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5.2.7 Sauvegarde de données de projet sur micro-carte mémoire SIMATIC 

Mode opératoire des fonctions  
Les fonctions Enregistrer le projet sur la carte mémoire et Extraire le projet de la carte 
mémoire vous permettent d'enregistrer les données complètes d'un projet (pour une 
utilisation ultérieure) sur une micro-carte mémoire SIMATIC et de les extraire de nouveau de 
celle-ci. A cet effet, la micro-carte mémoire SIMATIC peut se trouver dans une CPU ou dans 
le dispositif de programmation MMC d'un PG ou d'un PC.  

Les données de projet sont comprimées avant l'enregistrement sur la micro-carte mémoire 
SIMATIC et de nouveau décomprimées lors de l'extraction.  

 

 Remarque 

En plus des données de projet pures, vous devez aussi éventuellement enregistrer vos 
données d'utilisateur sur la micro-carte mémoire. Pour cette raison, veillez dès le début à 
choisir une micro-carte mémoire SIMATIC avec la capacité de mémoire suffisante.  

Si la capacité de mémoire de la micro-carte mémoire SIMATIC ne suffit pas, un message 
vous en informera. 

 

La taille des données de projet à enregistrer correspond à la taille du fichier d'archives de ce 
projet.  

 

 Remarque 

Pour des raisons techniques, l'action Enregistrer le projet sur la carte mémoire vous permet 
de transmettre uniquement le contenu complet (programme utilisateur et données de projet).
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Temps de cycle et de réaction 6
6.1 Vue d'ensemble 

Vue d'ensemble 
Dans cette section, vous trouverez des informations détaillées sur les sujets suivants : 

● Temps de cycle 

● Temps de réaction 

● Temps de réaction à l'alarme 

● Exemples de calcul 

Renvoi : Temps de cycle 
Vous pouvez lire le temps de cycle de votre programme utilisateur à l'aide de la PG. Vous 
trouverez de plus amples informations dans l'Aide en ligne de STEP 7 ou dans le manuel 
Configuration du matériel et des liaisons avec STEP 7 et dans le manuel Programmation 
avec STEP 7. 

Renvoi : Temps de traitement 
Vous trouverez des informations dans la liste des opération sdu S7-300 pour les CPU S7-
300 et les IM avec CPU intégrée. Elle comporte, sous forme de tableau, les temps de 
traitement pour toutes les 

● instructions STEP 7 exécutées par les CPU respectives, 

● SFC/SFB intégrés dans les CPU, 

● fonctions CEI pouvant être appelées dans STEP 7. 
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6.2 Temps de cycle 

6.2.1 Généralités sur le temps de cycle 

Introduction  
Ce chapitre vous apprendra ce que signifie le "temps de cycle", comment il se compose et 
comment vous pouvez le calculer. 

Définition du temps de cycle 
Le temps de cycle est le temps que nécessite le système d'exploitation pour traiter un 
passage de programme, c.-à-d. un passage OB 1, ainsi que toutes les parties du 
programme et les activités du système qui interrompent ce passage. 

Ce temps est surveillé. 

Modèle de tranche de temps 
Le traitement cyclique du programme et donc le traitement du programme utilisateur 
s'effectue par tranches de temps. Afin de mieux vous présenter les mécanismes, nous 
partons du principe que chaque tranche de temps présente une durée exacte d'1 ms. 

Mémoire image 
Afin que la CPU dispose d'une image cohérente des signaux de processus pendant la durée 
du traitement cyclique du programme, les signaux de processus sont lus ou écrits avant le 
traitement du programme. Ensuite, la CPU n'accède pas directement aux modules de 
signaux pendant le traitement du programme lors du lancement des plages d'opérandes 
Entrées (E) et Sorties (S), mais à la zone de la mémoire système de la CPU dans laquelle 
se trouve la mémoire image des entrées/sorties. 
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Procédure du traitement cyclique du programme  
Le tableau suivant et la figure présentent les phases du traitement cyclique du programme. 

Tableau 6- 1 Traitement cyclique du programme 

Etape Déroulement 
1 Le système d'exploitation démarre le contrôle du temps de cycle. 
2 La CPU écrit les valeurs depuis la mémoire image des sorties dans les modules de sorties.  
3 La CPU lit l'état des entrées au niveau des modules d'entrées et actualise la mémoire image 

des entrées. 
4 La CPU traite le programme utilisateur par tranches de temps et exécute les opérations 

indiquées dans le programme. 
5 A la fin d'un cycle, le système d'exploitation exécute les tâches présentes, telles que le 

chargement et l'effacement de blocs. 
6 Puis, la CPU revient au début du cycle et redémarre le contrôle du temps de cycle. 

2 

3 

4 

5 

 
Dans le cas des CPU S7-300, l'accès aux données avec un OP/TP (fonctions de contrôle-
commande) s'effectue exclusivement au point de contrôle du cycle (pour la cohérence des 
données, voir les caractéristiques techniques). Les fonctions de contrôle-commande 
n'interrompent pas le traitement du programme utilisateur. 
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6.2.2 Calcul du temps de cycle 

Introduction 
Le temps de cycle s'obtient en faisant la somme de tous les facteurs d'influence suivants.  

Prolongement du temps de cycle  
Vous devez noter que le temps de cycle d'un programme utilisateur est généralement 
prolongé par les éléments suivants : 

● Traitement d'alarme déclenché par temporisation 

● Traitement de l'alarme de processus 

● Diagnostic et traitement d'erreurs 

● Traitement d'alarmes isochrones 

● Communication avec des consoles de programmation (PG), pupitres opérateur (OP) et 
via des CP raccordés (p. ex. Ethernet, PROFIBUS DP) 

● Fonctions de test et de mise en service telles que la visualisation/le forçage de variables 
ou la visualisation de l'état de blocs 

● Transfert et effacement de blocs, compression de la mémoire du programme utilisateur 

● Ecriture, lecture de la micro-carte mémoire à partir du programme utilisateur avec les 
SFC 82 à SFC 84. 

● Communication S7 via l'interface PROFINET 

● Communication PROFINET CBA via l'interface PROFINET (charge du système, appel de 
SFC, actualisation au point de contrôle du cycle) 

● Communication PROFINET IO via l'interface PROFINET (charge du système) 

● Activation de la "Communication de contrôle-commande prioritaire" dans la boîte de 
dialogue des propriétés de la CPU 
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Facteurs d'influence 
 Le tableau suivant indique les facteurs influençant le temps de cycle. 

Tableau 6- 2 Facteurs d'influence du temps de cycle 

Facteurs Observations 
Temps de transfert pour la mémoire 
image des sorties (MIS) et la mémoire 
image des entrées (MIE). 

... voir tableau "Données pour le calcul du temps de 
transfert typique de la mémoire image" 

Le temps de traitement du programme 
utilisateur  

... se calcule à partir des temps d'exécution de chaque 
opération, voir Liste des opérations S7-300 

Temps d'exécution du système 
d'exploitation au point de contrôle du 
cycle 

... voir tableau "Temps d'exécution typique du système 
d'exploitation au point de contrôle du cycle" 

Allongement du temps de cycle dû à la 
communication 

... Vous paramétrez la charge maximale admissible du 
cycle due à la communication en % dans STEP 7, voir 
manuel Programmation avec STEP 7. 

Charge du temps de cycle due à des 
alarmes 

Des alarmes peuvent interrompre à tout moment le 
programme utilisateur. Voir tableau "Allongement du 
cycle typique par imbrication d'alarmes". 
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Actualisation de la mémoire image 
Le tableau suivant comporte les temps CPU pour l'actualisation de la mémoire image (temps 
de transfert de la mémoire image). Les temps indiqués peuvent être allongés par des 
alarmes apparues ou par la communication de la CPU. Le temps de transfert pour 
l'actualisation de la mémoire image se calcule de la façon suivante : 

Tableau 6- 3 Formule permettant de calculer le temps de transfert typique de la mémoire image (MI) : 

Charge de base 
(valeur de la ligne K) 

+ nombre d'octets dans la MI dans le châssis 0 x (valeur de la ligne A) 
+ nombre d'octets dans la MI dans le châssis 1 à 3 x (valeur de la ligne B) 
+ nombre de mots dans la MI via DP x (valeur de la ligne D) 
+ nombre de mots dans la PA via PROFINET x (valeur de la ligne P) 
= temps de transfert pour la mémoire image 

Tableau 6- 4 CPU 31xC : données pour le calcul du temps de transfert typique de la mémoire image 

CPU Const. Composants 

312C 313C 313C-2 DP 313C-2 PtP 314C-2 PtP 314C-2 DP 314C-2 PN/DP
K Charge de base 170 μs 150 μs 150 μs 150 μs 
A par octet dans le 

châssis 0 
35 μs 35 μs 35 μs 

B par octet dans 
les châssis 1 à 3 

- 35 μs * 35 μs * 35 μs * 

D 
 
(uniquem
ent DP) 

par mot dans la 
zone DP pour 
l'interface DP 
intégrée 

-- 0,5 μs - - 0,5 μs 

P 
(uniquem
ent PN) 

par mot dans la 
zone 
PROFINET pour 
l'interface 
PROFINET 
intégrée 

- - - 0,5 μs 

* +40 μs par châssis 

Tableau 6- 5 CPU 31x : données pour le calcul du temps de transfert typique de la mémoire image 

CPU Const. Composants 

312 314 315 317 319 
K Charge de base 150 μs 120 μs 100 μs 70 μs 40 μs 
A par octet dans le châssis 0 20 μs 15 μs 
B par octet dans les châssis 1 à 3 - 30 μs * 25 μs * 22 μs * 
D (uniquement DP) par mot dans la zone DP pour l'interface 

DP intégrée 
- 0,5 μs 

P (uniquement 
PROFINET) 

par mot dans la zone PROFINET pour 
l'interface PROFINET intégrée 

- 0,5 μs 

* +40 μs par châssis 
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Allongement du temps d'exécution du programme utilisateur 
Outre l'exécution proprement dite du programme utilisateur, le système d'exploitation de 
votre CPU exécute aussi d'autres processus simultanés (p. ex. gestion de temporisation du 
noyau du système d'exploitation). Ces processus rallongent le temps d'exécution du 
programme utilisateur jusqu'à 10 %. 

Temps d'exécution du système d'exploitation au point de contrôle du cycle 
Le tableau suivant indique les temps de traitement du système d'exploitation au point de 
contrôle de cycle des CPU. Ces temps sont comptés sans : 

● fonctions de test et de mise en service telles que la visualisation/le forçage de variables 
ou la visualisation de l'état du bloc 

● transfert et effacement de blocs, compression de la mémoire du programme utilisateur 

● communication 

● écriture et lecture sur la micro-carte mémoire SIMATIC avec SFC 82 à 84 

Tableau 6- 6 Temps d'exécution typique du système d'exploitation au point de contrôle du cycle 
(PCC) 

CPU Commande du cycle au point de contrôle du 
cycle 

312, 312C 250 μs 
313C, 313C-2 180 μs 
314, 314C-2, 314C-2 PN/DP 150 μs 
315 140 μs 
317 120 μs 
319 90 μs 
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Allongement du temps de cycle par imbrication d'alarmes 
Les alarmes activées allongent également le temps de cycle. Vous trouverez des détails 
dans le tableau suivant. 

Tableau 6- 7 Allongement du cycle typique par imbrication d'alarmes 

 Type d'alarme 
CPU Alarme de 

processus 
Alarme de 
diagnostic 

Alarme horaire Alarme 
temporisée 

Alarme cyclique 

312C 300 μs 300 μs 400 μs 250 μs 250 μs 
313C 250 μs 250 μs 300 μs 220 μs 200 μs 
313C-2 250 μs 250 μs 300 μs 220 μs 200 μs 
314C-2 250 μs 250 μs 300 μs 200 μs 170 μs 
312 300 μs 300 μs 400 μs 200 μs 200 μs 
314 250 μs 250 μs 300 μs 170 μs 150 μs 
315 200 μs 200 μs 200 μs 150 μs 140 μs 
317 160 μs 180 μs 150 μs 80 μs 80 μs 
319 120 μs 100 μs 100 μs 50 μs 40 μs 

Vous devez y ajouter l'exécution du programme dans le niveau d'alarme. 

Lorsque plusieurs alarmes sont imbriquées, les temps respectifs sont additionnés. 

Allongement du temps de cycle dû à des erreurs 

Tableau 6- 8 Allongement du cycle typique dû à des erreurs 

CPU Type d'erreur : erreur de programmation / erreur d'accès 
à la périphérie 

312C 220 μs 
313C 180 μs 
313C-2 180 μs 
314C-2 150 μs 
312 220 μs 
314 150 μs 
315 100 μs 
317 60 μs 
319 20 μs 

Vous devez y ajouter le temps d'exécution de l'OB d'erreur dans le programme. Si plusieurs 
OB d'alarme/d'erreur sont imbriqués, les temps seront alors ajoutés. 
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6.2.3 Différents temps de cycle 

Vue d'ensemble  
Le temps de cycle (Tcyc) ne présente pas la même durée pour chaque cycle. La figure 
suivante montre différents temps de cycle Tcyc1 et Tcyc2. Le temps de cycle Tcyc2 est supérieur 
à Tcyc1, car l'OB 1 traité de manière cyclique est interrompu par un OB d'alarme horaire (ici : 
l'OB 10). 

 

Le temps de traitement des blocs peut varier 
Les temps de traitement de blocs (p. ex. OB 1) peuvent varier pour différentes raisons. Ils 
varient en raison de : 

● commandes conditionnelles, 

● appels de blocs conditionnels, 

● différents chemins de programme, 

● boucles etc. 

Ces facteurs d'influence entraînent des temps de cycle de longueur différente. 

Temps de cycle imparti  
Le traitement du programme dans l'OB 1 est surveillé sur une base temporelle. Cette 
surveillance s'effectue à l'aide du temps de cycle imparti. Par défaut, le temps de 
surveillance dans STEP 7 est paramétré sur 150 ms. Vous avez la possibilité de modifier 
cette valeur dans une plage de 1 ms à 6 s à l'aide de ce paramètre. 

Si le traitement du programme principal dépasse le temps de cycle imparti paramétré, 
l'OB 80 (alarme d'erreur) est appelé par la CPU. Si l'OB 80 n'est pas disponible, la CPU 
passe à l'état de fonctionnement STOP. 

Le temps de cycle imparti inclut le temps total de traitement de l'OB 1. Ce temps comprend 
également les temps de traitement pour des classes de priorité supérieures qui interrompent 
(dans le cycle actuel) le programme principal. Les processus de communication via le 
système d'exploitation rallongent également le temps d'exécution du programme principal. 
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6.2.4 Charge due à la communication 

Charge due à la communication configurée pour la communication PG/OP, pour la communication S7 
et PROFINET CBA  

Le système d'exploitation de la CPU met à disposition le pourcentage que vous avez 
configuré pour la performance de traitement CPU réservée à la communication (technique 
des tranches de temps). Si cette performance de traitement n'est pas nécessaire pour la 
communication, elle est à la disposition du traitement restant.  

Dans la configuration matérielle, vous pouvez régler la charge due à la communication entre 
5 % et 50 %. La valeur 20 % est réglée par défaut. 

La valeur de la charge maximale par la communication augmente, en outre, de 10 % environ 
(passe par ex. de 50 % à 60 %) si la "communication de contrôle-commande priorisée" est 
paramétrée. 

L'augmentation du temps de cycle dépend de la charge par la communication et peut varier. 

Pour calculer le facteur de prolongation maximale du temps de cycle, vous pouvez utiliser la 
formule suivante : 

● Sans communication de contrôle-commande priorisée : 

100 / (100 - charge due à la communication configurée en %) 

● Avec communication de contrôle-commande priorisée : 

100 / (100 - (charge due à la communication configurée en % + 10 %)) 

 
 

Exemple : Charge due à la communication de 20 % 
Dans la configuration matérielle, vous avez configuré une charge due à la communication de 
20 %. Le temps de cycle calculé est de 10 ms. En appliquant la formule mentionnée ci-
dessus, le temps de cycle se prolonge d'un facteur 1,25. 

Exemple : Charge due à la communication de 50 % 
Dans la configuration matérielle, vous avez configuré une charge due à la communication de 
50 %. Le temps de cycle calculé est de 10 ms. En appliquant la formule mentionnée ci-
dessus, le temps de cycle se prolonge d'un facteur 2. 
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Influence du temps de cycle réel par rapport à la charge due à la communication  
La figure suivante montre l'influence non linéaire de la charge due à la communication. A 
titre d'exemple, nous avons choisi un temps de cycle de 10 ms. 

 

Influence de la charge due à la communication sur le temps de cycle réel  
D'un point de vue statistique, suite à l'allongement du temps de cycle dû à la part de 
communication, davantage d'événements asynchrones, tels que les alarmes, apparaissent à 
l'intérieur d'un cycle de l'OB 1. Cela allonge également le cycle OB 1. Cet allongement 
dépend du nombre d'événements pour chaque cycle de l'OB 1 et de la durée du traitement 
des événements. 

 

 Remarque 

Vérifiez l'effet d'une modification de valeur du paramètre "Charge du cycle due à la 
communication" sur le fonctionnement de l'installation. 

La charge due à la communication doit être prise en compte lors du réglage du temps de 
cycle maximum, sinon des erreurs d'horloge peuvent se produire. 

 

Astuces 
● Reprenez, autant que possible, la valeur préréglée. 

● Augmentez la valeur uniquement si la CPU est principalement utilisée à des fins de 
communication et que le programme utilisateur n'est pas critique en termes de temps. 

● Dans tous les autres cas, réduisez uniquement la valeur. 
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6.2.5 Allongement du cycle dû aux fonctions de test et de mise en service 

Temps d'exécution  
Les temps d'exécution des fonctions de test et de mise en service sont des temps 
d'exécution du système d'exploitation. C'est pourquoi ils sont identiques pour toutes les 
CPU. L'allongement du cycle dû aux fonctions de test et de mise en service actives figure 
sur le tableau suivant. 

Tableau 6- 9 Allongement du cycle dû aux fonctions de test et de mise en service 

Fonction CPU 31x et CPU 31xC 
Visualisation de 
l'état de variables 

négligeable 

Forçage de 
variables 

négligeable 

Etat du bloc 3 µs typique pour chaque ligne visualisée +3 x temps d'exécution du bloc 
visualisé * 

* La visualisation de blocs importants ou de boucles de programmes peut entraîner une nette 
augmentation du temps de cycle. 

Réglage du mode processus et du mode test par paramétrage (pour CPU < V2.8) 
En mode processus, la charge maximale autorisée du cycle due à la communication n'est 
pas uniquement paramétrée dans "Charge du cycle due à la communication", mais doit 
également être paramétrée dans "Mode processus ⇒ Augmentation autorisée du temps de 
cycle via les fonctions de test". Ainsi, le temps paramétré est surveillé en mode processus 
et, en cas de dépassement, la collecte de données est interrompue. Ainsi, dans le cas de 
boucles, STEP 7 limite p. ex. la demande de données avant la fin de la boucle. En cas de 
boucles en mode test, la boucle complète est traitée à chaque passage. Ceci peut allonger 
sensiblement le temps de cycle. 

Réglage du mode processus et du mode test dans l'éditeur CONT/LIST/LOG (pour CPU ≥ V2.8) 
La commutation entre le mode processus et le mode test a lieu dans les CPU ≥ V2.8 
directement dans le menu "Test/Fonctionnement" de l'éditeur CONT/LIST/LOG. 

Les boucles de programmes à l'état de bloc sont traitées différemment au mode processus 
et au mode test. 

● Mode processus : la première exécution de la boucle est affichée. 

● Mode test : la dernière exécution de la boucle est affichée. Entraîne en cas d'exécutions 
de boucle trop nombreuses une nette augmentation du temps de cycle. 

Il n'y a aucune différence de fonctionnement entre le mode processus et le mode test. 
 

 Remarque 

La définition de points d'arrêt est également possible au mode test. 
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6.2.6 Prolongement de cycle via Component Based Automation (CBA) 
Le système d'exploitation de votre CPU actualise par défaut aussi bien l'interface 
PROFINET que les connexions DP au point de contrôle du cycle. Cependant, si vous avez 
désactivé ces actualisations automatiques lors de la configuration (p. ex. pour pouvoir 
influencer plus facilement le comportement de la CPU en fonction du temps), vous devez 
procéder vous-même à cette actualisation. Pour cela, vous devez appeler les SFC 112 à 
114 aux moments adaptés.  

Renvoi 
Vous trouverez des informations sur les SFC 112 à SFC 114 dans l'Aide en ligne de 
STEP 7. 

Allongement du cycle OB1 
Le cycle OB1 est allongé par 

● l'augmentation du nombre des connexions PROFINET CBA, 

● l'augmentation du nombre des partenaires distants, 

● l'augmentation de la quantité de données 

● et l'augmentation de la fréquence de transmission. 

  Remarque 

Pour répondre aux exigences en matière de performance, l'utilisation de CBA avec des 
connexions PROFINET CBA cycliques suppose la mise en oeuvre de commutateurs. 
Dans le cas de connexions PROFINET CBA cycliques, le mode duplex intégral 100 Mbit 
est absolument indispensable. 
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Le graphique suivant montre la configuration utilisée pour les mesures. 

 
 
Sur le graphique ci-dessus, vous pouvez voir  
les liaisons distantes entrantes/sortantes 

Nombre pour les CPU 315, CPU 
317 et CPU 314C-2 PN/DP 

Nombre pour CPU 319 

Connexion cyclique via Ethernet 200, fréquence de scrutation : 
toutes les 10 ms 

300, fréquence de scrutation : toutes 
les 10 ms 

Connexion acyclique via Ethernet 100, fréquence de scrutation : 
toutes les 500 ms 

100, fréquence de scrutation : toutes 
les 200 ms 

Connexions de l'appareil PROFINET à 
fonction Proxy aux appareils PROFIBUS 

16 x 4 16 x 4 

Connexions des appareils PROFIBUS entre 
eux 

16 x 6 16 x 6 
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Conditions générales supplémentaires 
La charge de cycle maximale due à la communication est de 20 % pendant la mesure. 
Dans le graphique ci-après, vous constatez avant tout que le cycle OB 1 est influencé par 
l'augmentation des connexions PROFINET CBA cycliques aux partenaires distants sur 
PROFINET : 
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Charge de base due aux appareils PROFIBUS 
Les 16 appareils PROFIBUS provoquent, avec les connexions qui les relient les uns aux 
autres, une charge de base  supplémentaire pouvant atteindre 1,0 ms. 

Conseils et remarques 
Sur le graphique du haut, l'utilisation de valeurs différentes pour la fréquence de 
transmission de toutes les connexions vers un partenaire est déjà prise en compte. 

● Lors de la répartition des valeurs sur différents niveaux de fréquence, la performance 
peut diminuer de 50 %. 

● L'utilisation de structures de données et de tableaux dans une connexion à la place d'un 
grand nombre de connexions individuelles avec structures de données simples augmente 
la performance. 
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6.3 Temps de réaction 

6.3.1 Généralités sur le temps de réaction 

Définition du temps de réaction  
Le temps de réaction est le temps qui sépare la détection d'un signal d'entrée et la 
modification du signal de sortie qui lui est lié. 

Plage de variation 
Le temps de réaction effectif est compris entre le temps de réaction le plus court et le temps 
de réaction le plus long. Lors de la configuration de votre installation, vous devez toujours 
prendre en compte le temps de réaction le plus long. 

Nous allons considérer ci-après le temps de réaction le plus court et le temps de réaction le 
plus long, afin que vous puissiez vous faire une idée de la plage de variation du temps de 
réaction. 

Facteurs 
Le temps de réaction dépend du temps de cycle et des facteurs suivants : 
● Temporisation des entrées et des sorties des modules de signaux ou des entrées et 

sorties intégrées 
● Temps d'actualisation supplémentaires pour PROFINET IO 
● Temps de cycle DP supplémentaires sur PROFIBUS DP 
● Traitement dans le programme utilisateur 

Retard des entrées/sorties 
Il convient de tenir compte des temps de retard suivants en fonction du module : 

 
 pour les entrées TOR : le retard à l'enclenchement 

 pour les entrées TOR disponibles 
pour les alarmes : 

le retard à l'enclenchement + temps de traitement 
interne au module 

 pour sorties TOR : les temps de retard du module sont négligeables 

 pour les sorties à relais : Temporisations typiques de 10 ms à 20 ms. Le temps 
de retard des sorties à relais dépend, entre autre, de la 
température et de la tension. 

 pour entrées analogiques : Temps de cycle de l'entrée analogique 

 pour sorties analogiques : temps de réponse de la sortie analogique 

Les temps de retard sont mentionnés dans les caractéristiques techniques des modules de 
signaux Système d'automatisation S7-300 Caractéristiques des modules) 
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Temps d'actualisation pour PROFINET IO  
Si vous avez configuré votre système PROFINET IO avec le logiciel STEP 7, celui-ci calcule 
le temps d'actualisation pour PROFINET IO. Vous pouvez alors afficher le temps 
d'actualisation pour PROFINET IO sur la PG. 

Temps de cycle DP dans le réseau PROFIBUS DP  
Si vous avez configuré votre réseau maître PROFIBUS DP avec le logiciel STEP 7, celui-ci 
calcule le temps de cycle DP typique escompté. Vous pouvez alors faire afficher le temps de 
cycle DP de votre configuration sur le PG. 

Vous obtiendrez une vue d'ensemble du temps de cycle DP sur la figure suivante. Dans cet 
exemple, nous partons du principe que chaque esclave DP comprend en moyenne des 
données de 4 octets. 

 
Si vous utilisez un réseau PROFIBUS DP avec plusieurs maîtres, vous devez tenir compte 
du temps de cycle DP pour chaque maître. C.-à-d., créer et ajouter séparément le calcul 
pour chaque maître.  
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6.3.2 Temps de réaction le plus court 

Conditions nécessaires pour le temps de réaction le plus court  
La figure suivante vous montre dans quelles conditions le temps de réaction le plus court est 
obtenu. 

 

Calcul  
Le temps de réaction (le plus court) est composé de :  

Tableau 6- 10 Formule : temps de réaction le plus court 

 1 x temps de transfert de la mémoire image des entrées 
+ 1 x temps de transfert de la mémoire image des sorties 
+ 1 × temps de traitement du programme 
+ 1 x temps de traitement du système d'exploitation au point de contrôle du cycle 
+ Temporisation des entrées et des sorties 
= temps de réaction le plus court 

Celui-ci correspond à la somme du temps de cycle et du retard des entrées et des sorties. 

Voir aussi 
Généralités sur le temps de réaction (Page 197) 
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6.3.3 Temps de réaction le plus long 

Conditions nécessaires pour le temps de réaction le plus long  
La figure suivante vous montre comment se calcule le temps de réaction le plus long. 
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Calcul  
Le temps de réaction (le plus long) se compose de : 

Tableau 6- 11 Formule : temps de réaction le plus long 

 2 x temps de transfert de la mémoire image des entrées 
+ 2 x temps de transfert de la mémoire image des sorties 
+ 2 × temps de traitement du programme 
+ 2 x temps de traitement du système d'exploitation 
+ 2 x temps d'actualisation pour PROFINET IO (uniquement si PROFINET IO est utilisé)
+ 2 x temps de cycle DP sur PROFIBUS DP (uniquement si PROFIBUS DP est utilisé) 
+ Temporisation des entrées et des sorties 
= temps de réaction le plus long 

Ceci correspond à la somme du double du temps de cycle et du retard des entrées et des 
sorties, plus 2 fois le temps d'actualisation pour PROFINET IO ou 2 fois le temps de cycle 
DP sur PROFIBUS DP. 

Voir aussi 
Généralités sur le temps de réaction (Page 197) 

6.3.4 Diminution du temps de réaction par les accès à la périphérie 

Diminution du temps de réaction  
Pour obtenir des temps de réaction plus rapides, utilisez des accès directs à la périphérie 
(p. ex. L PEB, T PAW, ...). 

Il est également possible d'obtenir des temps de réaction plus rapides en utilisant des 
alarmes de processus. 

Voir aussi 
Temps de réaction le plus court (Page 199) 

Temps de réaction le plus long (Page 200) 
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6.4 Mode de calcul du temps de cycle et de réaction 

Introduction  
Dans cette section, nous vous présentons une vue d'ensemble du calcul du temps de cycle 
et de réaction. 

Temps de cycle 
1. Déterminez à l'aide de la liste des opérations le temps d'exécution du programme 

utilisateur. 
2. Ajoutez 10 % à la valeur du temps d'exécution du programme utilisateur. 
3. Calculez et ajoutez le temps de transfert pour la mémoire image (cf. chapitre Calcul du 

temps de cycle (Page 184)). Vous trouverez des valeurs indicatives dans le tableau 
Données permettant de calculer le temps de transfert pour la mémoire image. 

4. Ajoutez à cela le temps de traitement au point de contrôle du cycle. Vous trouverez des 
valeurs indicatives dans le tableau Temps de traitement du système d'exploitation au 
point de contrôle du cycle. 

5. Intégrez l'allongement du cycle dû aux fonctions de test et de mise en service ainsi que 
celui dû aux connexions PROFINET cycliques. Vous trouverez les valeurs dans le 
tableau Allongement du cycle dû aux fonctions de test et de mise en service. 

Comme résultat, vous obtenez à présent le temps de cycle. 

Allongement du temps de cycle dû aux alarmes et à la communication et temps de réaction le plus 
court/long 

1. Multipliez le temps de cycle par le facteur suivant : 

100 / (100 - charge due à la communication configurée en %) 
2. A l'aide de la liste des opérations, calculez le temps d'exécution des parties de 

programmes qui traitent les alarmes. Ajoutez ensuite la valeur correspondante du tableau 
"Allongement du cycle typique par imbrication d'alarmes". 

3. Multipliez cette valeur par le facteur de l'étape 1. 
4. Ajoutez la valeur des séquences de programme qui traitent les alarmes au temps de 

cycle théorique aussi souvent que l'alarme est déclenchée/est probablement déclenchée 
pendant le temps de cycle. 

Vous obtenez comme résultat approximatif le temps de cycle réel. Notez le résultat. 

Tableau 6- 12 Exemple de calcul du temps de réaction  

Temps de réaction le plus court Temps de réaction le plus long 
5. Multipliez le temps de cycle réel par le 
facteur 2. 

5. Calculez ensuite les temps de retard des 
entrées et sorties. 

6. Calculez ensuite les temps de retard des 
entrées et sorties, les temps de cycle DP sur 
PROFIBUS DP ou les temps d'actualisation pour 
PROFINET IO. 

6. Vous obtenez comme résultat le temps de 
réaction le plus court. 

7. Vous obtenez comme résultat le temps de 
réaction le plus long. 
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Voir aussi 
Prolongement de cycle via Component Based Automation (CBA) (Page 193) 

6.5 Exemples de calcul du temps de cycle et du temps de réaction 

Exemple I  
Prenons un S7-300 composé des modules suivants sur le châssis 0 : 

● une CPU 314C-2 PN/DP 

● 2 modules d'entrées TOR SM 321; DI 32 x DC 24 V (de 4 octets chacun dans la MI) 
⇒ 8 octets dans la mémoire image 

● 2 modules de sorties TOR SM 322; DO 32 x DC 24 V/0,5 A (de 4 octets chacun dans la 
MI) 
⇒ 8 octets dans la mémoire image 

Programme utilisateur 
● Votre programme utilisateur a, selon la liste des opérations, un temps d'exécution de 

5 ms. 

● Aucune communication n'a lieu. 

Calcul du temps de cycle 
Pour l'exemple, le temps de cycle est déterminé à partir des temps suivants : 

● Temps d'exécution du programme : 

5 ms plus allongement du temps de traitement du programme utilisateur de 10 % ⇒ 
5,5 ms 

● Temps de transfert de la mémoire image (voir Calcul du temps de cycle (Page 184)) : 

Mémoire image des entrées : 150 μs + 8 octets x 35 μs = env. 0,43 ms 

Mémoire image des sorties : 150 μs + 8 octets x 35 μs = env. 0,43 ms 

● Temps d'exécution du système d'exploitation au point de contrôle du cycle : 0,15 ms 

Temps de cycle = 5,5 ms + 0,43 ms + 0,43 ms + 0,15 ms = 6,51 ms 

Calcul du temps de cycle réel 
● Aucune communication n'a lieu. 

● Aucun traitement d'alarme n'est en cours. 

Le temps de cycle réel  est donc également de 6,51 ms. 
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Calcul du temps de réaction le plus long 
Temps de réaction le plus long : 

6,51 ms x 2 = 13,02 ms. 
● Le temps de retard des entrées et des sorties est négligeable. 
● Etant donné que ni PROFIBUS DP, ni PROFINET IO ne sont utilisés, il n'est pas non plus 

nécessaire de prendre en compte des temps de cycle DP sur PROFIBUS DP ou des 
temps d'actualisation pour PROFINET IO. 

● Aucun traitement d'alarme n'est en cours. 

Exemple II  
Prenons un S7-300 composé des modules suivants sur 2 châssis : 
● une CPU 314C-2 PN/DP 

Paramétrage de la charge du cycle par la communication : 40 % 
● 4 modules d'entrées TOR SM 321; DI 32 x DC 24 V(de 4 octets chacun dans la MI) 

⇒ 16 octets dans la mémoire image 
● 3 modules de sorties TOR SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A(de 2 octets chacun dans la 

MI) 
⇒ 6 octets dans la mémoire image 

● 2 modules d'entrées analogiques SM 331; AI 8 x 12 Bit (pas dans la MI) 
⇒ 0 octet dans la mémoire image 

● 2 modules de sorties analogiques SM 332; AO 4 x 12 Bit (pas dans la MI) 
⇒ 0 octet dans la mémoire image 

Programme utilisateur 
● Le programme utilisateur a, selon la liste des opérations, un temps d'exécution de 

10,0 ms. 

Calcul du temps de cycle 
Pour l'exemple, le temps de cycle est déterminé à partir des temps suivants : 
● Temps d'exécution du programme : 

10 ms plus allongement du temps de traitement du programme utilisateur de 10 % ⇒ 
11,0 ms 

● Temps de transfert de la mémoire image (voir Calcul du temps de cycle (Page 184)) : 

Mémoire image des entrées : 150 μs + 16 octets x 35 μs = env. 0,71 ms 

Mémoire image des sorties : 150 μs + 6 octets x 35 μs = env. 0,36 ms 
● Augmentation du temps de transfert par le 2nd châssis : 40 µs à 0,04 ms 
● Temps d'exécution du système d'exploitation au point de contrôle du cycle : 0,15 ms 

Le temps de cycle résulte de la somme des temps mentionnés : 

Temps de cycle = 11,0 ms + 0,71 ms + 0,36 ms + 0,04 ms + 0,15 ms = 12,26 ms 
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Calcul du temps de cycle réel 
Intégration de la charge due à la communication de 40 % : 

12,26 ms x 100 / (100 - 40) = 20,43 ms 

Le temps de cycle réel est donc, en tenant compte des intervalles de temps, de 20,43 ms. 

Calcul du temps de réaction le plus long 
● Temps de cycle réel fois 2 = 20,43 ms x 2 = 40,86 ms. 

● Temps de retards des entrées et des sorties 

– Le module d'entrées TOR SM 321; DI 32 x DC 24 V a un retard d'entrée de 4,8 ms 
max. par voie. 

– Le module de sorties TOR SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A a un retard de sortie 
négligeable. 

– Le module d'entrées analogiques SM 331; AI 8 x 12 Bit a été paramétré pour une 
suppression des fréquences perturbatrices de 50 Hz. Il en résulte donc un temps de 
conversion de 22 ms par voie. On compte 8 voies actives, le temps de cycle du 
module d'entrées analogiques est donc de 176 ms. 

– Le module de sorties analogiques SM 332; AO 4 x 12 Bit a été paramétré pour la 
plage de mesure 0 à 10 V. Il en résulte donc un temps de conversion de 0,8 ms par 
voie. On compte 4 voies actives, le temps de cycle est donc de 3,2 ms. Auquel il faut 
également ajouter la durée d'établissement pour une charge ohmique de 0,1 ms. Pour 
une sortie analogique, il en résulte donc un temps de réponse de 3,3 ms. 

● Etant donné que ni PROFIBUS DP, ni PROFINET IO ne sont utilisés, il n'est pas non plus 
nécessaire de prendre en compte des temps de cycle DP sur PROFIBUS DP ou des 
temps d'actualisation pour PROFINET IO. 

● Temps de réaction avec temps de retards des entrées et des sorties : 

– Cas 1 : La lecture d'un signal d'entrée TOR entraîne la mise en place d'une voie de 
sortie du module de sorties TOR. Il en résulte un temps de réaction de : 

temps de réaction = 40,86 ms + 4,8 ms = 45,66 ms. 

– Cas 2 : Une valeur analogique est lue et une valeur analogique est émise. Il en résulte 
un temps de réaction de : 

temps de réaction le plus long = 40,86 ms + 176 ms + 3,3 ms = 220,16 ms. 
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6.6 Temps de réaction à l'alarme 

6.6.1 Généralités sur le temps de réaction à l'alarme 

Définition du temps de réaction à l'alarme  
Le temps de réaction à l'alarme est le temps écoulé entre la première apparition d'un signal 
d'alarme et l'appel de la première instruction dans l'OB d'alarme. De façon générale : Les 
alarmes de priorité maximale sont traitées en premier. Cela signifie que le temps de 
traitement du programme des OB d'alarme à plus haute priorité et à priorité équivalente 
apparus préalablement et n'ayant pas encore été traités (file d'attente) est ajouté au temps 
de réaction à l'alarme. 

Calcul  
La formule suivante vous montre comment calculer le temps minimum et maximum de 
réaction à l'alarme. 

Tableau 6- 13 Temps de réaction aux alarmes de processus et aux alarmes de diagnostic 

Calcul du temps minimum de réaction à l'alarme Calcul du temps maximum de réaction à l'alarme 
Temps minimum de réaction à l'alarme de la CPU
+ temps minimum de réaction à l'alarme des 
modules de signaux 
+ temps d'actualisation pour PROFINET IO  
(uniquement si PROFINET IO est utilisé) 
+ temps de cycle DP sur PROFIBUS DP  
(uniquement si PROFIBUS DP est utilisé) 
__________________________________________ 
= temps minimum de réaction à l'alarme 

Temps maximum de réaction à l'alarme de la 
CPU 
+ temps maximum de réaction à l'alarme des 
modules de signaux 
+ 2 x temps d'actualisation pour PROFINET IO 
(uniquement si PROFINET IO est utilisé) 
+ 2 x temps de cycle DP sur PROFIBUS DP 
(uniquement si PROFIBUS DP est utilisé) 
__________________________________________ 
= temps de réaction à l'alarme le plus long 

Allongement du temps de réaction maximum à l'alarme dû à la communication 
Le temps maximum de réaction à l'alarme s'allonge quand des fonctions de communication 
sont actives. L'allongement se calcule selon la formule suivante : 

tv : 200 μs + 1000 μs x n % 

n= valeur donnée à la charge du cycle par la communication 

Le résultat est ajouté au temps maximum de réaction à l'alarme. 
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Temps de réaction à l'alarme de processus et à l'alarme de diagnostic des CPU  

Tableau 6- 14 Temps de réaction aux alarmes de processus et aux alarmes de diagnostic 

Temps de réaction à l'alarme de processus Temps de réaction à l'alarme de 
diagnostic 

CPU 

extern min. extern max. Périphérie 
intégrée maxi 

mini maxi 

CPU 312 0,3 ms 0,5 ms - 0,4 ms 0,6 ms 
CPU 312C 0,3 ms 0,5 ms 0,5 ms 0,4 ms 0,6 ms 
CPU 313C 0,3 ms 0,5 ms 0,5 ms 0,4 ms 0,6 ms 
CPU 313C-2 0,3 ms 0,5 ms 0,5 ms 0,4 ms 0,6 ms 
CPU 314 0,3 ms 0,5 ms - 0,4 ms 0,6 ms 
CPU 314C-2 0,3 ms 0,5 ms 0,5 ms 0,4 ms 0,6 ms 
CPU 314C-2 PN/DP 0,3 ms 0,5 ms 0,5 ms 0,4 ms 0,6 ms 
CPU 315-2 DP 
CPU 315-2 PN/DP 

0,3 ms 0,5 ms - 0,4 ms 0,6 ms 

CPU 317-2 DP 
CPU 317-2 PN/DP 

0,2 ms 0,4 ms - 0,2 ms 0,4 ms 

CPU 319-3 PN/DP 0,2 ms 0,4 ms - 0,2 ms 0,4 ms 

Modules de signaux  
Le temps de réaction à l'alarme de processus des modules de signaux se compose de la 
façon suivante : 

● Modules d'entrées TOR 

Temps de réaction à l'alarme de processus = temps de préparation de l'alarme interne + 
retard à l'entrée 

Ces temps sont indiqués dans la fiche technique du module d'entrées TOR 
correspondant. 

● Module d'entrées analogiques 

Temps de réaction à l'alarme de processus = temps de préparation de l'alarme interne + 
temps de conversion 

Le temps de traitement interne de l'alarme des modules d'entrées analogiques est 
négligeable. Les temps de conversion sont indiqués dans la fiche technique du module 
d'entrées analogiques correspondant. 

Le temps de réaction à l'alarme de diagnostic des modules de signaux est le temps écoulé 
entre l'identification d'un événement de diagnostic par le module de signaux et le 
déclenchement de l'alarme de diagnostic par le module de signaux. Ce temps est 
négligeable. 
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Traitement de l'alarme de processus  
Le traitement de l'alarme de processus s'effectue avec l'appel de l'OB 40 de l'alarme de 
processus. Les alarmes à plus haute priorité interrompent le traitement de l'alarme de 
processus, les accès directs à la périphérie s'effectuent jusqu'au temps d'exécution de 
l'instruction. Après avoir terminé le traitement de l'alarme de processus, le traitement 
cyclique du programme est poursuivi ou d'autres OB d'alarme à priorité équivalente ou 
moins importante sont appelés et traités. 

6.6.2 Reproductibilité des alarmes de temporisation et des alarmes cycliques 

Définition de la "reproductibilité"  
Alarme temporisée :  

Temps entre le moment de l'appel de la première instruction de l'OB d'alarme et le moment 
de l'alarme programmé. 

Alarme cyclique :  

Intervalle de temps pouvant varier entre deux appels successifs, mesuré entre les premières 
instructions de l'OB d'alarme. 

Reproductibilité 
Pour les CPU décrites dans ce manuel, sauf la CPU 319, les temps sont les suivants : 

● Alarme temporisée : ±100 μs 

● Alarme cyclique : ±100 μs 

Pour la CPU 319, les temps sont les suivants : 

● Alarme temporisée : ±60 μs 

● Alarme cyclique : ±60 μs 

Ces temps s'appliquent uniquement si l'alarme peut être exécutée à ce moment-là et n'est 
pas retardée, notamment par des alarmes à plus haute priorité ou à priorité équivalente et 
n'ayant pas encore été exécutées. 
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6.7 Exemple de calcul du temps de réaction de l'alarme 

Structure  
Vous avez un S7-300 composé d'une CPU 314C-2 PNDP et de 4 modules TOR dans 
l'appareil de base. Un module d'entrées TOR est le SM 321; DI 16 x DC 24 V, avec alarme 
de processus et de diagnostic. 

Vous avez validé uniquement l'alarme de processus dans le paramétrage de la CPU et du 
SM. Vous renoncez à un déclenchement par temporisation du traitement, du diagnostic et du 
traitement des erreurs. Vous avez réglé une charge de cycle due à la communication de 
20 %. 

Pour le module d'entrées TOR, vous avez paramétré un retard à l'entrée de 0,5 ms. 

Aucune opération n'est nécessaire au niveau du point de contrôle de cycle.  

Calcul  
Pour l'exemple, le temps de réaction à l'alarme de processus découle des temps suivants : 

● Temps de réaction à l'alarme de processus de la CPU 314C-2 PN/DP : 0,5 ms 

● Allongement dû à la communication selon la formule (voir Généralités sur le temps de 
réaction à l'alarme (Page 206)) : 

200 μs + 1000 μs x 20 % = 400 μs = 0,4 ms 

● Temps de réaction de l'alarme de processus du SM 321; DI 16 x DC 24 V : 

– temps de préparation de l'alarme interne : 0,25 ms 

– Retard d'entrée : 0,5 ms 

● Etant donné que ni PROFIBUS DP, ni PROFINET IO ne sont utilisés, il n'est pas non plus 
nécessaire de prendre en compte des temps de cycle DP sur PROFIBUS DP ou des 
temps d'actualisation pour PROFINET IO. 

Le temps de réaction à l'alarme de processus résulte de la somme des temps mentionnés : 

Temps de réaction à l'alarme de 
processus = 0,5 ms + 0,4 ms + 0,25 ms + 0,5 ms = 1,65 ms. 

Ce temps de réaction à l'alarme de processus calculé s'écoule entre la présence d'un signal 
sur l'entrée numérique et la première instruction dans l'OB 40. 
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Caractéristiques techniques générales 7
7.1 Normes et homologations 

Introduction  
Les caractéristiques techniques générales précisent : 

● les normes et valeurs d'essai auxquelles satisfont les modules du système 
d'automatisation S7-300. 

● les critères selon lesquels les modules du S7-300 ont été testés. 

  Remarque 
Indications sur la plaque signalétique 

Vous trouverez les marquages et homologations actuellement en vigueur sur la plaquette 
signalétique du produit correspondant. 

Consignes de sécurité 
 

ATTENTION  
Il y a risque de blessures et de dommages matériels. 

Dans les zones à risque d'explosion, le débranchement de connecteurs alors que le S7-
300 est sous tension peut provoquer des blessures et des dommages matériels. 

Lorsque vous envisagez de débrancher des connecteurs dans des zones à risque 
d'explosion, mettez toujours le S7-300 hors tension. 

 

ATTENTION  
Risque d'explosion 

Lorsque vous remplacez des composants, la conformité à Class I, DIV. 2 peut perdre sa 
validité. 

 

ATTENTION  
Cet appareil ne convient qu'à une utilisation dans Class I, Div. 2, groupe A, B, C, D ou dans 
des zones non dangereuses. 
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Sigles de contrôle et leurs significations : 
Vous trouverez dans ce qui suit une explication des sigles de contrôle figurant sur le module 
ainsi que leur significations. 

Marquage CE  
 

 

Le système d'automatisation S7-300 satisfait aux exigences et aux 
objectifs en matière de protection des directives européennes ci-après, 
ainsi qu'aux normes européennes harmonisées (EN) applicables aux 
automates programmables et publiées dans les journaux officiels de la 
Communauté Européenne : 
 2006/95/CE "Matériel électrique destiné à être employé dans certaines 

limites de tension" (directive basse tension) 
 2004/108/CE "Compatibilité électromagnétique" (directive CEM) 
 94/9/CE "Appareils et systèmes de protection pour une utilisation 

conforme aux dispositions dans les zones à risque d'explosion" 
(directive de protection contre les explosions) 

Les déclarations de conformité à présenter aux autorités compétentes 
sont disponibles à l'adresse suivante : 
Siemens Aktiengesellschaft 
Industry Sector 
I IA AS R&D DH A 
Postfach 1963 
D-92209 Amberg 
Vous la trouverez aussi en téléchargement sur le site Internet du Support 
Client, à la rubrique "Déclaration de conformité". 

Homologations UL  
 

 

Underwriters Laboratories Inc. selon 
 UL 508 (Industrial Control Equipment) 

Autorisation CSA  
 

 

Canadian Standards Association selon 
 C22.2 No. 142 (Process Control Equipment) 
ou 
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Homologation cULus 
 

 

Underwriters Laboratories Inc. selon  
 UL 508 (Industrial Control Equipment) 
 CSA C22.2 No. 142 (Process Control Equipment) 
ou 

cULus HAZ. Homologation LOC. 
 

 

Underwriters Laboratories Inc. selon  
 UL 508 (Industrial Control Equipment) 
 CSA C22.2 No. 142 (Process Control Equipment) 
 UL 1604 (Hazardous Location) 
 CSA C22.2 No. 213 (Hazardous Location) 
APPROVED for use in 
Class I, Division 2, Group A, B, C, D Tx; 
Class I, Zone 2, Group IIC Tx 

Autorisation FM  
 

 

Factory Mutual Research (FM) selon 
Approval Standard Class Number 3611, 3600, 3810  
APPROVED for use in Class I, Division 2, Group A, B, C, D Tx; 
Class I, Zone 2, Group IIC Tx 

Homologation ATEX 
 

 

selon EN 60079-15 (Electrical apparatus for potentially explosive 
atmospheres; Type of protection "n") et EN 60079-0 (Electrical apparatus 
for potentially explosive gas atmospheres - Part 0: General Requirements)

 
 

ATTENTION  
Il y a risque de blessures et de dommages matériels. 
Dans les zones à risque d'explosion, le débranchement de connecteurs alors que le 
S7-300 est sous tension peut provoquer des blessures et des dommages matériels. 
Lorsque vous envisagez de débrancher des connecteurs dans des zones à risque 
d'explosion, mettez toujours le S7-300 hors tension. 
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Marquage pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande 
 

 

Le système d'automatisation S7-300 satisfait aux exigences de la norme 
AS/NZS CISPR 16. 

 

 

 Remarque 

Vous déterminerez quelle homologation, UL/CSA ou cULus, a été accordée pour votre 
produit aux marquages sur la plaquette signalétique. 

 

CEI 61131  
Le système d'automatisation S7-300 est conforme aux exigences et critères de la norme  
CEI 61131-2 (Automates programmables, partie 2 : exigences imposées au matériel 
d'exploitation et contrôles). 

Homologation construction navale  
Sociétés de classification : 

● ABS (American Bureau of Shipping) 

● BV (Bureau Veritas) 

● DNV (Det Norske Veritas) 

● GL (Germanischer Lloyd) 

● LRS (Lloyds Register of Shipping) 

● Class NK (Nippon Kaiji Kyokai) 

Utilisation en environnement industriel  
Les produits SIMATIC sont conçus pour l'utilisation en milieu industriel.  

Tableau 7- 1 Utilisation en environnement industriel 

Domaine 
d'application 

Exigences concernant l'émission de 
perturbations  

Exigences concernant l'immunité aux 
perturbations  

Industrie EN 61000-6-4 : 2007 EN 61000-6-2 : 2005 
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Utilisation en environnement résidentiel  
 

 Remarque 

Le S7-300 est conçu pour une utilisation dans des zones industrielles ; une utilisation en 
environnement résidentiel peut entraîner un parasitage de la réception des ondes radio et 
hertziennes. 

 

Si le S7-300 est mis en œuvre en environnement résidentiel, vous devez veiller à respecter 
la classe de valeur seuil B selon EN 55011. 

Les mesures assurant le degré d'antiparasitage de la classe limite B sont par exemple : 

● pose du S7-300 en armoires ou coffrets mis à la terre 

● montage de filtres sur les câbles d'alimentation 
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7.2 Compatibilité électromagnétique 

Définition  
La compatibilité électromagnétique (CEM) est la faculté, pour une installation électrique, de 
fonctionner de manière satisfaisante dans son environnement électromagnétique sans 
influencer cet environnement. 

Les modules du S7-300 sont entre autres conformes aux exigences de la loi sur la CME du 
marché intérieur européen. Pour ce faire, il faut que le système S7-300 soit conforme aux 
spécifications et directives en vigueur en matière de caractéristiqus électriques. 

Grandeurs perturbatrices impulsionnelles  
Le tableau suivant présente la compatibilité électromagnétique des modules S7 par rapport 
aux perturbations impulsionnelles. 

 
Grandeur perturbatrice 
impulsionnelle 

tension d'essai Equivaut à 
classe de 
sévérité 

Décharge électrostatique selon CEI 
61000-4-2.  

Décharge à l'air : ± 8 kV 
Décharge au contact : ± 4 kV 

3 
2 

Salve d'impulsions (transitoires 
électriques rapides en salves) selon 
CEI 61000-4-4. 

2 kV (câble d'alimentation) 
2 kV (conducteur de signaux > 3 m) 
1 kV (conducteur de signaux < 3 m) 

3 
3 

Impulsion à haute énergie (pointe d'énergie) selon CEI 61000-4-5 
Circuit de protection externe requis  
(cf. chapitre Protection contre la foudre et contre les surtensions) 

 Couplage asymétrique 2 kV(câble d'alimentation)  
Tension continue avec éléments de 
protection 
2 kV (conducteur de signaux/de données > 3 
m) le cas échéant avec éléments de 
protection 

 Couplage symétrique 1 kV (câble d'alimentation) Tension continue 
avec éléments de protection 
1 kV (conducteur de signaux/de données > 3 
m) le cas échéant avec éléments de 
protection 

 
 
 
 

3 

Mesures supplémentaires 
Si vous voulez raccorder un système System S7-300 au réseau public, vous devez veiller à 
respecter la classe de valeur seuil B selon EN 55022. 
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Grandeurs perturbatrices sinusoïdales 
Le tableau suivant présente la compatibilité électromagnétique des modules S7-300 par 
rapport aux grandeurs perturbatrices sinusoïdales. 

● Champ électromagnétique rayonné aux fréquences radioélectriques 

 
Rayonnement HF selon CEI 61000-4-3 
Champ HF électromagnétique à modulation d'amplitude 

Equivaut à classe de 
sévérité 

80 à 1000 MHz ; 1,4 à 2 GHz 2,0 GHz à 2,7 GHz 
10 V/m 1 V/m 
80 % AM (1 kHz) 

3, 2, 1 

● Couplage HF 

 
Couplage HF selon CEI 61000-4-6 Equivaut à classe de 

sévérité 
0,15 à 80 MHz 
10 Veff sans modulation 
80 % AM (1 kHz) 
Impédance des sources de 150 Ω 

3 

Emission de perturbations radioélectriques  
Emission de perturbations par rayonnement électromagnétique selon EN 55016 : classe 
limite A (mesure faite à une distance de 10 m). 

 
Fréquence Emission de perturbations 
de 30 à 230 MHz < 40 dB (µV/m)Q 
de 230 à 1000 MHz < 47 dB (µV/m)Q 

Emission de perturbations par les lignes d'alimentation en courant alternatif selon EN 55016 
: classe de valeurs limites A, groupe 1. 

 
Fréquence Emission de perturbations 
de 0,15 à 0,5 MHz < 79 dB (µV/m)Q 

< 66 dB (µV/m)M 
de 0,5 à 5 MHz < 73 dB (µV/m)Q 

< 60 dB (µV/m)M 
de 5 à 30 MHz < 73 dB (µV/m)Q 

< 60 dB (µV/m)M 
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7.3 Conditions de transport et de stockage des modules 

Introduction  
En ce qui concerne les conditions de transport et de stockage, les modules S7-300 font 
mieux que les spécifications de la norme CEI 61131-2. Les informations suivantes sont 
valables pour les modules transportés et stockés dans leur emballage d'origine. 

Les conditions climatiques correspondent à la norme CEI 60721-3-3, classe 3K7 pour le 
stockage et  
CEI 60721-3-2, classe 2K4 pour le transport. 

Les conditions mécaniques correspondent à la norme CEI 60721-3-2, classe 2M2. 

Conditions de transport et de stockage des modules 
 
Type de condition plage admissible 
Chute libre (dans l'emballage d'expédition) ≤ 1 m 
température de -40 °C à +70 °C 
Pression barométrique 1080 à 660 hPa (correspond à une altitude 

comprise entre -1000 et 3500 m) 
Humidité relative de l'air De 10 à 95 %, sans condensation 
Oscillations sinusoïdales selon  
CEI 60068-2-6 

5 – 9 Hz : 3,5 mm 
9 – 150 Hz : 9,8 m/s2 

Choc selon CEI 60068-2-29 250 m/s2, 6 ms, 1000 chocs 
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7.4 Conditions mécaniques et climatiques d'environnement pour le 
fonctionnement du S7-300 

Conditions d'exploitation  
Le S7-300 est prévu pour la mise en œuvre en poste fixe à l'abri des intempéries. Les 
conditions d'utilisation vont au-delà des exigences de la norme DIN IEC 60721-3-3 : 

● classe 3M3 (exigences mécaniques) 

● classe 3K3 (exigences climatiques) 

Utilisation avec précautions supplémentaires : 
Il ne faut pas mettre le S7-300 en oeuvre sans précautions supplémentaires, par exemple 
dans les endroits suivants : 

● emplacements soumis à d'importants rayonnements ionisants 

● emplacements où les conditions de fonctionnement sont difficiles ; par exemple en raison 
de : 

– formation de poussière 

– vapeurs ou gaz agressifs 

– champs électriques ou magnétiques forts 

● installations soumises à une surveillance particulière, telles que 

– ascenseurs 

– installations électriques se trouvant dans des lieux soumis à un risque particulier 

Une précaution supplémentaire consiste par exemple à poser le S7-300 dans une armoire 
ou un boîtier. 

Conditions mécaniques d'environnement  
Les conditions ambiantes mécaniques sont indiquées dans le tableau suivant, sous forme 
d'oscillations sinusoïdales. 

 
plage de fréquence Vibration continue Vibration occasionnelle 
10 ≤ f ≤ 58 Hz Amplitude 0,0375 mm Amplitude 0,75 mm 
58 ≤ f ≤ 150 Hz Accélération constante 0,5 g Accélération constante 1 g 

Réduction des oscillations 
Si le S7-300 est soumis à des chocs ou à des vibrations plus importants, il faut réduire 
l'accélération ou l'amplitude par des mesures appropriées. 

Nous recommandons de fixer le S7-300 sur des matériaux amortisseurs (supports 
antivibratoires par exemple). 
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Essais de tenue aux sollicitations mécaniques 
Le tableau suivant fournit des informations au sujet du type et la sévérité des essais 
mécaniques. 

 
Essai Norme Observations 
Vibrations Contrôle d'oscillation 

selon CEI60068-2-6 
(sinus) 

Type de vibration : balayages à la cadence de 1 octave/minute. 
5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz, amplitude constante 3,5 mm 
9 Hz ≤ f ≤ 150 Hz, accélération constante 1 g 
Durée de vibration : 10 cycles par axe pour chacun des 3 axes 
orthogonaux 

Choc Choc, testé selon CEI 
60068-2-27 

Type de choc : semi-sinus 
Puissance du choc : 15 g valeur de crête, durée 11 ms 
Direction du choc : 3 chocs dans chaque sens +/- pour chacun des 3 
axes perpendiculaires l'un à l'autre 

Conditions d'environnement climatiques  
Le S7-300 peut être mis en œuvre sous les conditions climatiques suivantes. 

 
Conditions ambiantes Plage admissible Remarques 
Température : 
montage horizontal :  
montage vertical : 

 
de 0 à 60 °C 
de 0 à 40 °C 

- 

Humidité relative de l'air de 10 à 95 % Correspond sans condensation au niveau de 
sévérité d'humidité relative HR 2 selon CEI 
61131 partie 2 

Pression barométrique 1080 à 795 hPa Correspond à une altitude de -1000 à 2000 
m 

SO2: < 0,5 ppm ; 
RH < 60 %, pas de condensation 
H2S: < 0,1 ppm ; 
RH < 60 %, pas de condensation 

Essai : 10 ppm ; 4 jours 
 
Essai : 1 ppm ; 4 jours 

Degré de pollution 

ISA-S71.04 severity level G1; G2; G3 - 
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7.5 Indications sur les contrôles d'isolation, la classe de protection, le 
type de protection et tension nominale du S7-300 

Tension d'essai  
La résistance d'isolation est attestée lors de l'essai de type, avec la tension d'essai suivante, 
selon CEI 61131-2 :  

 
Circuits électriques à tension nominale Ue 
contre autres circuits électriques ou contre 
terre 

Tension d'essai 

< 50 V 500 V cc 
< 150 V 2500 V cc 
< 250 V 4000 V cc 

Classe de protection 
Classe de protection I selon CEI 60536, c'est-à-dire branchement pour conducteur de 
protection obligatoire sur profilé support ! 

Protection contre les corps étrangers et contre l'eau  
● Degré de protection IP 20 selon CEI 60529, c'est-à-dire protection contre les contacts 

avec un doigt d'essai standard. 

Pas de protection spéciale contre la pénétration d'eau.  

7.6 Tensions nominales du S7-300 

Tensions nominales pour le service 
Les modules du S7-300 fonctionnent avec différentes tensions nominales. Le tableau 
suivant contient les tensions nominales et les plages de tolérance correspondantes. 

 
Tensions nominales Plage de tolérance 
24 V cc 19,2 à 28,8 V cc 
120 V ca 93 à 132 V ca 
230 V ca 187 à 264 V ca 
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Caractéristiques techniques de la CPU 31xC 8
8.1 Caractéristiques techniques générales 

8.1.1 Dimensions de la CPU 31xC 
Toutes les CPU ont la même hauteur et la même profondeur, les dimensions diffèrent 
uniquement par la largeur. 

● Hauteur : 125 mm 

● Profondeur : 115 mm ou 180 mm quand le capot frontal est ouvert. 

Largeur de la CPU 
 
CPU Largeur 
CPU 312C 80 mm 
CPU 313C 120 mm 
CPU 313C-2 PtP 80 mm 
CPU 313C-2 DP 80 mm 
CPU 314C-2 PtP 120 mm 
CPU 314C-2 DP 120 mm 
CPU 314C2 PN/DP 120 mm 
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8.1.2 Caractéristiques techniques de la micro-carte mémoire SIMATIC 

Micro-cartes mémoire SIMATIC pouvant être mises en œuvre  
Les cartes à mémoire suivantes sont à votre disposition : 

Tableau 8- 1 Micro-cartes mémoire SIMATIC disponibles 

Type de micro-carte 
mémoire SIMATIC 

Numéro de référence Nécessaire pour une mise à jour du firmware au 
moyen de la micro-carte mémoire SIMATIC 

64 Ko 6ES7953-8LFxx-0AA0 - 
128 Ko 6ES7953-8LGxx-0AA0 - 
512 Ko 6ES7953-8LJxx-0AA0 - 
2 Mo 6ES7953-8LLxx-0AA0 Minimum requis pour les CPU sans interface 

DP 
4 Mo 6ES7953-8LMxx-0AA0 Minimum requis pour les CPU avec interface 

DP, mais sans interface PN 
8 Mo 6ES7953-8LPxx-0AA0 Minimum requis pour les CPU avec interface 

DP et interface PN 

Nombre maximal de blocs chargeables dans la micro-carte mémoire SIMATIC 
Le nombre de blocs que vous pouvez enregistrer sur votre micro-carte mémoire SIMATIC 
dépend de la taille de celle-ci. Cela signifie que le nombre maximal de blocs chargeables est 
limité par la taille de votre micro-carte mémoire SIMATIC (y compris les blocs générés avec 
la SFC "CREATE DB"). 

Tableau 8- 2 Nombre maximal de blocs chargeables dans la micro-carte mémoire SIMATIC 

En utilisant une micro-carte mémoire 
SIMATIC d'une taille de... 

... ...vous pouvez charger le nombre maximum suivant de 
blocs 

64 Ko 768 
128 Ko 1024 
512 Ko 2560 
2 Mo 
4 Mo 
8 Mo 

Dans ce cas, le nombre maximal de blocs chargeables 
spécifique à la CPU est inférieur au nombre de blocs 
enregistrables sur la micro-carte mémoire SIMATIC. 
Pour connaître le nombre maximal de blocs chargeables 
spécifique à la CPU, référez-vous aux caractéristiques 
techniques correspondantes. 
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8.2 CPU 312C 

Caractéristiques techniques 

Tableau 8- 3 Caractéristiques techniques de la CPU 312C  

Caractéristiques techniques 
CPU et version 

 Nº de réf. 6ES7312-5BF04-0AB0 

 Version de matériel 01 

 Version de microprogramme V3.3 

 pack de programmation correspondant STEP 7 à partir de V5.5 + SP1 ou 
STEP 7 à partir de V5.3 + SP2 avec HSP 203 

Mémoire 
Mémoire de travail 

 intégrés 64 Ko 

 Extensible non 

 Taille de la mémoire rémanente pour les 
blocs de données rémanents, maxi 

64 Ko 

Mémoire de chargement 

 enfichable (MMC) oui 

 enfichable (MMC), maxi 8 Mo 

 Conservation des données sur la micro-carte 
mémoire (après la dernière programmation), 
au minimum 

10 ans 

Sauvegarde 

 présent Oui (garantie par la micro-carte mémoire - sans 
maintenance) 

 sans pile Oui (programme et données) 

Temps de traitement 

 pour opération sur bits, mini 0,1 μs 

 pour opération sur mots, mini 0,24 μs 

 pour arithmétique à virgule fixe, mini 0,32 μs 

 pour arithmétique à virgule flottante, mini 1,1 μs 

Temporisations, compteurs et leur rémanence 
Compteurs S7 

 Nombre 256 
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Caractéristiques techniques 
Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut Z 0 à Z 7 

Plage de comptage 

 limite inférieure 0 

 limite supérieure 999 

Compteurs CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre Illimité (limitation par la mémoire de travail 
uniquement) 

Temporisations S7 

 Nombre 256 

Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut pas de rémanence 

Plage de temps 

 limite inférieure 10 ms 

 limite supérieure 9990 s 

Temporisations CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre Illimité (limitation par la mémoire de travail 
uniquement) 

Zones de données et leur rémanence 
Mémentos 

 Nombre maxi 256 octets 

 Rémanence possible Oui (Mo 0 à Mo 255) 

 Rémanence par défaut de MB 0 à MB 15 

 Nombre de mémentos de cadence 8 (1 octet de mémento) 

Blocs de données 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 1 à 16000) 

 Taille maxi 64 Ko 

 Rémanence, réglable oui, à l'aide de la propriété Non Retain du DB 

 Rémanence par défaut oui 
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Caractéristiques techniques 
Données locales 

 par classe de priorité, maxi 32 ko (max. 2048 octets par bloc) 

Blocs 

 Nombre total de blocs 1024 (DB, FC, FB) 
Le nombre maximum de blocs chargeables peut 
se trouver réduit par la micro-carte mémoire que 
vous utilisez. 

OB voir liste des opérations 

 Taille maxi 64 Ko 

 Nombre d'OB de cycle libre 1 (OB 1) 

 Nombre d'OB d'alarme horaire 1 (OB 10) 

 Nombre d'OB d'alarme temporisée 2 (OB 20, 21) 

 Nombre d'OB d'alarme cyclique 4 (OB 32, 33, 34, 35) 

 Nombre d'OB d'alarme process 1 (OB 40) 

 Nombre d'OB de mise en route 1 (OB 100) 

 Nombre d'OB d'erreur asynchrone 4 (OB 80, 82, 85, 87) 

 Nombre d'OB d'erreur synchrone 2 (OB 121, 122) 

Profondeur d'imbrication 

 par classe de priorité 16 

 en plus dans un OB d'erreur 4 

FB voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 64 Ko 

FC voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 64 Ko 

Plages d'adresses (entrées/sorties) 
Zone d'adresse de la périphérie 

 Entrées 1024 octets (pouvant être adressés librement) 

 Sorties 1024 octets (pouvant être adressés librement) 

dont décentralisées 

 Entrées - 

 Sorties - 
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Caractéristiques techniques 
Mémoire image des E/S 

 Entrées 1024 octets 

 Sorties 1024 octets 

 Entrées, réglable 1024 octets 

 Sorties, réglable 1024 octets 

 Entrées, par défaut 128 octets 

 Sorties, par défaut 128 octets 

Voies TOR 

 voies intégrées (DI) 10 

 voies intégrées (DO) 6 

 Entrées 266 

 Sorties 262 

 Entrées, dont centrales 266 

 Sorties, dont centrales 262 

Voies analogiques 

 voies intégrées (AI) - 

 voies intégrées (AO) - 

 Entrées 64 

 Sorties 64 

 Entrées, dont centrales 64 

 Sorties, dont centrales 64 

Configuration matérielle 

 Châssis, maxi 1 

 Modules par châssis, maxi 8 

Nombre de maîtres DP 

 intégrés - 

 via CP 4 

Nombre de FM et CP utilisables (recommandation) 

 FM 8 

 CP, point à point 8 

 CP, LAN 4 
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Caractéristiques techniques 
Heure 
Horloge 

 Horloge logicielle oui 

 Sauvegardée non 

 synchronisable oui 

 Préréglage à la livraison DT#1994-01-01-00:00:00 

 Comportement de l'horloge après MISE 
SOUS TENSION 

L'horloge continue de fonctionner selon l'heure à 
laquelle la MISE HORS TENSION a été 
effectuée. 

 Ecart journalier, max. 10 s, typ. : 2 s 

Compteur d'heures de fonctionnement 

 Nombre 1 

 Numéro/numérotés 0 

 Plage de valeurs 0 à 2 31 heures 
(en utilisant la SFC 101) 

 Incrémentation 1 heure 

 Rémanence Oui, doit être redémarré à chaque démarrage à 
chaud. 

Synchronisation de l'heure 

 supporté oui 

 Sur MPI, maître oui 

 Sur MPI, esclave oui 

 dans l'AP, maître oui 

 dans l'AP, esclave non 

Fonctions de signalisation S7 

 Nombre de stations pouvant être déclarées 
pour les fonctions de signalisation, maxi 

6  
(dépend des liaisons configurées pour la 
communication PG/OP et la communication de 
base S7) 

 Messages de diagnostic du processus oui 

 Blocs d'alarme S actifs en même temps, maxi 300 

Fonctions de test et de mise en service 
Visualisation/Forçage 

 Visualisation/forçage de variables oui 

 Variables entrées, sorties, mémentos, DB, temporisations, 
compteurs 

 Nombre de variables, maxi 30 

 pour la visualisation de variables, maxi 30 

 pour le forçage de variables, maxi 14 
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Caractéristiques techniques 
Forçage permanent 

 Forçage permanent oui 

 Variables Entrées, sorties 

 Nombre de variables, maxi 10 

Visualisation de l'état du bloc oui, jusqu'à 2 simultanément 
Etape unique oui 

 Nombre de points d'arrêt 4 

Mémoire tampon de diagnostic 

 présent oui 

 Nombre d'entrées maxi 500 

 réglable non 

 à l'abri des coupures de courant 100, seules les 100 dernières entrées sont 
rémanentes 

 Nombre d'entrées lisibles en RUN, maxi 499 

 Nombre d'entrées paramétrable en RUN Oui, de 10 à 499 

 Nombre d'entrées en RUN par défaut 10 

Données de maintenance 

 lisibles oui 

Fonction de surveillance 

 LED d'état oui 

Fonctions de communication 
Communication PG/OP oui 
Communication de contrôle-commande priorisée 

 supporté non 

Routage non 

 Nombre de liaisons de routage 0 

 Routage d'enregistrement non 

Communication par données globales 

 supportée oui 

 Nombre de cercles GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, émetteur, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, récepteur, maxi 8 

 Taille des paquets GD, maxi 22 octets 

 Taille des paquets GD, dont cohérents, maxi 22 octets 
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Caractéristiques techniques 
Communication de base S7 

 supportée oui 

 Données utiles par tâche, maxi 76 octets 

 Données utiles par tâche, dont cohérentes, 
maxi 

76 octets (avec X_SEND ou X_RCV) 
64 octets (avec X_PUT ou X_GET comme 
serveur) 

Communication S7 

 supportée oui 

 comme serveur oui 

 comme client oui, via CP et FB chargeables 

 Données utiles par tâche, maxi 180 octets (pour PUT/GET) 

 Données utiles par tâche, dont cohérentes, 
maxi 

240 octets comme serveur 

Communication compatible S5 

 supportée oui, via CP et FC chargeables 

Nombre de liaisons 

 total 6 

utilisables pour la communication PG 5 

 Communication PG, réservée 1 

 Communication PG, réglable, min. 1 

 Communication PG, réglable, maxi 5 

utilisables pour la communication OP 5 

 Communication OP, réservée 1 

 Communication OP, réglable, min. 1 

 Communication OP, réglable, maxi 5 

utilisables pour la communication de base S7 2 

 Communication de base S7, réservée 0 

 Communication de base S7, réglable, min. 0 

 Communication de base S7, réglable, maxi 2 

Connectique 

 connecteur frontal requis 1 x 40 conducteurs 
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Caractéristiques techniques 
Interfaces 
1ère interface 
Désignation de l'interface X1 
Type d'interface Interface RS 485 intégrée 
Physique RS 485 

 avec séparation galvanique non 

 Alimentation au niveau de l'interface 
(15 V cc à 30 V cc), max. 

200 mA 

Fonctionnalité 

 MPI oui 

 Maître DP non 

 Esclave DP non 

 Couplage point à point non 

MPI 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage non 

 Communication par données globales oui 

 Communication de base S7 oui 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Communication S7 comme client non, mais via CP et FB chargeables 

 Communication S7 comme serveur oui 

Vitesse de transmission, maxi 187,5 kbit/s 
Programmation 
Langage de programmation 

 CONT oui 

 LOG oui 

 LIST oui 

 SCL oui 

 GRAPH oui 

 HiGraph® oui 

Jeu d'opérations voir liste des opérations 

 Niveaux de parenthèses 8 
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Caractéristiques techniques 
Protection contre le piratage 

 Protection des programmes 
utilisateur/protection par mot de passe 

oui 

 Cryptage du bloc Oui, avec S7-Block Privacy 

Fonctions système (SFC) voir liste des opérations 
Blocs fonctionnels système (SFB) voir liste des opérations 
Entrées/sorties intégrées 
Adresses par défaut des 

 Entrées TOR 124.0 à 125.1 

 Sorties TOR 124,0 à 124,5 

Fonctions intégrées 

 Nombre de compteurs 2 (voir le manuel Fonctions technologiques) 

 Nombre de fréquencemètres 2 voies jusqu'à 10 kHz max. 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 Nombre de sorties impulsion 2 modulations de largeur d'impulsions jusqu'à 2,5 
kHz max. 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 Mesure de période 2 voies 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 positionnement commandé non 

 blocs fonctionnels intégrés (régulation) non 

Cotes 

 Dimensions de montage L x H x P (mm) 80 x 125 x 130 

 Poids 410 g 

Tensions, courants 

 Tension d'alimentation (valeur nominale) 24 V cc 

 Plage admissible, limite inférieure (CC) 19,2 V 

 Plage admissible, limite supérieure (CC) 28,8 V 

 Consommation (en marche à vide), typ. 90 mA 

 Courant d'appel, typ. 5 A 

 Courant absorbé (valeur nominale) 570 mA 

 I2t 0,7 A2s 

 Protection externe des conducteurs de 
l'alimentation (conseillée) 

Commutateur LS, type C mini 2 A,  
Commutateur LS, type B mini 4 A 

 Puissance dissipée, typ. 8 W 
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Voir aussi 
Dans le chapitre Caractéristiques techniques de la périphérie intégrée, vous trouverez 

● sous Entrées TOR des CPU 31xC et Sorties TOR des CPU 31xC, les caractéristiques 
techniques des entrées/sorties intégrées. 

● sous Disposition et utilisation des entrées/sorties intégrées, les schémas de principe des 
entrées/sorties intégrées. 

8.3 CPU 313C 

Caractéristiques techniques 

Tableau 8- 4 Caractéristiques techniques de la CPU 313C  

Caractéristiques techniques 
CPU et version 

 Nº de réf. 6ES7313-5BG04-0AB0 

 Version de matériel 01 

 Version de microprogramme V3.3 

 pack de programmation correspondant STEP 7 à partir de V5.5 + SP1 ou 
STEP 7 à partir de V5.3 + SP2 avec HSP 203 

Mémoire 
Mémoire de travail 

 intégrés 128 Ko 

 Extensible non 

 Taille de la mémoire rémanente pour les 
blocs de données rémanents, maxi 

64 Ko 

Mémoire de chargement 

 enfichable (MMC) oui 

 enfichable (MMC), maxi 8 Mo 

 Conservation des données sur la micro-carte 
mémoire (après la dernière programmation), 
au minimum 

10 ans 

Sauvegarde 

 présent Oui (garantie par la micro-carte mémoire - sans 
maintenance) 

 sans pile Oui (programme et données) 
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Caractéristiques techniques 
Temps de traitement 

 pour opération sur bits, mini 0,07 μs 

 pour opération sur mots, mini 0,15 μs 

 pour arithmétique à virgule fixe, mini 0,2 μs 

 pour arithmétique à virgule flottante, mini 0,72 μs 

Temporisations, compteurs et leur rémanence 
Compteurs S7 

 Nombre 256 

Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut Z 0 à Z 7 

Plage de comptage 

 limite inférieure 0 

 limite supérieure 999 

Compteurs CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité (limitation par la mémoire de travail 
uniquement) 

Temporisations S7 
 Nombre 256 

Rémanence 
 réglable oui 

 Par défaut pas de rémanence 

Plage de temps 
 limite inférieure 10 ms 

 limite supérieure 9990 s 

Temporisations CEI 
 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité (limitation par la mémoire de travail 
uniquement) 

Zones de données et leur rémanence 
Mémentos 
 Nombre maxi 256 octets 

 Rémanence possible Oui (Mo 0 à Mo 255) 

 Rémanence par défaut de MB 0 à MB 15 

 Nombre de mémentos de cadence 8 (1 octet de mémento) 
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Caractéristiques techniques 
Blocs de données 

 Nombre maxi max. 1024 
(numérotés de 1 à 16000) 

 Taille maxi 64 Ko 

 Rémanence, réglable oui, à l'aide de la propriété Non Retain du DB 

 Rémanence par défaut oui 

Données locales 

 par classe de priorité, maxi 32 ko, max. 2048 octets par bloc 

Blocs 

 Nombre total de blocs 1024 (DB, FC, FB) 
Le nombre maximum de blocs chargeables peut 
se trouver réduit par la micro-carte mémoire que 
vous utilisez. 

OB voir liste des opérations 

 Taille maxi 64 Ko 

 Nombre d'OB de cycle libre 1 (OB 1) 

 Nombre d'OB d'alarme horaire 1 (OB 10) 

 Nombre d'OB d'alarme temporisée 2 (OB 20, 21) 

 Nombre d'OB d'alarme cyclique 4 (OB 32, 33, 34, 35) 

 Nombre d'OB d'alarme process 1 (OB 40) 

 Nombre d'OB de démarrage 1 (OB 100) 

 Nombre d'OB d'erreur asynchrone 4 (OB 80, 82, 85, 87) 

 Nombre d'OB d'erreur synchrone 2 (OB 121, 122) 

Profondeur d'imbrication 

 par classe de priorité 16 

 en plus dans un OB d'erreur 4 

FB voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 64 Ko 

FC voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 64 Ko 

Plages d'adresses (entrées/sorties) 
Zone d'adresses de la périphérie 

 Entrées 1024 octets (pouvant être adressés librement) 

 Sorties 1024 octets (pouvant être adressés librement) 
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Caractéristiques techniques 
Mémoire image des E/S 

 Entrées 1024 octets 

 Sorties 1024 octets 

 Entrées, réglable 1024 octets 

 Sorties, réglable 1024 octets 

 Entrées, par défaut 128 octets 

 Sorties, par défaut 128 octets 

Voies TOR 

 voies intégrées (DI) 24 

 voies intégrées (DO) 16 

 Entrées 1016 

 Sorties 1008 

 Entrées, dont centrales 1016 

 Sorties, dont centrales 1008 

Voies analogiques 

 voies intégrées (AI) 5 (4 x courant/tension, 1 x résistance) 

 voies intégrées (AO) 2 

 Entrées 253 

 Sorties 250 

 Entrées, dont centrales 253 

 Sorties, dont centrales 250 

Configuration matérielle 

 Châssis, maxi 4 

 Modules par châssis, maxi 8, dans le châssis ER 3 maxi 7 

Nombre de maîtres DP 

 intégrés - 

 via CP 4 

Nombre de FM et CP utilisables (recommandation) 

 FM 8 

 CP, point à point 8 

 CP, LAN 6 
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Caractéristiques techniques 
Heure 
Horloge 

 Horloge matérielle (horloge temps réel) oui 

 sauvegardée et synchronisable oui 

 Préréglage à la livraison DT#1994-01-01-00:00:00 

 Durée de sauvegarde typ. 6 semaines 
(pour une température ambiante de 40 °C) 

 Comportement de l'horloge après MISE 
SOUS TENSION 

L'horloge continue de fonctionner après la MISE 
HORS TENSION 

 Comportement de l'horloge après expiration 
de la durée de sauvegarde 

L'horloge continue de fonctionner selon l'heure à 
laquelle la MISE HORS TENSION a été 
effectuée. 

 Ecart journalier, max. 10 s, typ. : 2 s 

Compteur d'heures de fonctionnement 

 Nombre 1 

 Numéro/numérotés 0 

 Plage de valeurs 0 à 2 31heures 
(lors de l'utilisation du SFC 101) 

 Incrémentation 1 heure 

 Rémanence Oui, doit être redémarré à chaque démarrage à 
chaud. 

Synchronisation de l'heure 

 supportée oui 

 Sur MPI, maître oui 

 Sur MPI, esclave oui 

 dans l'AP, maître oui 

 dans l'AP, esclave non 

Fonctions de signalisation S7 

 Nombre de stations pouvant être déclarées 
pour les fonctions de signalisation, maxi 

8 
(dépend des liaisons configurées pour la 
communication PG/OP et la communication de 
base S7) 

 Messages de diagnostic du processus oui 

 Blocs d'alarme S actifs en même temps, maxi 300 
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Caractéristiques techniques 
Fonctions de test et de mise en service 
Visualisation/Forçage 

 Visualisation/forçage de variables oui 

 Variables entrées, sorties, mémentos, DB, temporisations, 
compteurs 

 Nombre de variables, maxi 30 

 pour la visualisation de variables, maxi 30 

 pour le forçage de variables, maxi 14 

Forçage permanent 

 Forçage permanent oui 

 Variables Entrées, sorties 

 Nombre de variables, maxi 10 

Etat du bloc oui, jusqu'à 2 simultanément 
Etape unique oui 

 Nombre de points d'arrêt 4 

Mémoire tampon de diagnostic 

 présent oui 

 Nombre d'entrées, maxi 500 

 réglable non 

 à l'abri des coupures de courant 100, seules les 100 dernières entrées sont 
rémanentes 

 Nombre d'entrées lisibles en RUN, maxi 499 

 Nombre d'entrées paramétrable en RUN Oui, de 10 à 499 

 Nombre d'entrées en RUN par défaut 10 

Données de service 

 lisibles oui 

Fonction de surveillance 

 LED d'état oui 

Fonctions de communication 
Communication PG/OP oui 
Communication de contrôle-commande priorisée 

 supporté non 

Routage non 

 Nombre de liaisons de routage 0 

 Routage d'enregistrement non 
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Caractéristiques techniques 
Communication par données globales 

 supportée oui 

 Nombre de cercles GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, émetteur, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, récepteur, maxi 8 

 Taille des paquets GD, maxi 22 octets 

 Taille des paquets GD, dont cohérents, maxi 22 octets 

Communication de base S7 

 supporté oui 

 Données utiles par tâche, maxi 76 octets 

 Données utiles par tâche, dont cohérentes, 
maxi 

76 octets (avec X_SEND ou X_RCV) 
64 octets (avec X_PUT ou X_GET comme 
serveur) 

Communication S7 

 supportée oui 

 comme serveur oui 

 comme client oui (via CP et FB chargeables) 

 Données utiles par tâche, maxi 180 octets (pour PUT/GET) 

 Données utiles par tâche, dont cohérentes 240 octets (comme serveur) 

Communication compatible S5 

 supportée oui (via CP et FC chargeables) 

Nombre de liaisons 

 total 8 

utilisables pour la communication PG 7 

 Communication PG, réservée 1 

 Communication PG, réglable, min. 1 

 Communication PG, réglable, maxi 7 

utilisables pour la communication OP 7 

 Communication OP, réservée 1 

 Communication OP, réglable, min. 1 

 Communication OP, réglable, maxi 7 
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Caractéristiques techniques 
utilisables pour la communication de base S7 4 

 Communication de base S7, réservée 0 

 Communication de base S7, réglable, min. 0 

 Communication de base S7, réglable, maxi 4 

Connectique 

 connecteur frontal requis 2 x 40 conducteurs 

Interfaces 
1ère interface 
Désignation de l'interface X1 
Type d'interface Interface RS 485 intégrée 
Physique RS 485 
 avec séparation galvanique non 

 Alimentation au niveau de l'interface 
(15 V cc à 30 V cc), max. 

200 mA 

Fonctionnalité 
 MPI oui 

 Maître DP non 

 Esclave DP non 

 Couplage point à point non 

MPI 
Services 
 Communication PG/OP oui 

 Routage non 

 Communication par données globales oui 

 Communication de base S7 oui 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Communication S7 comme client non (mais via CP et FB chargeables) 

 Communication S7 comme serveur oui 

Vitesse de transmission, maxi 187,5 kbit/s 
Programmation 
Langage de programmation 
 CONT oui 

 LOG oui 

 LIST oui 

 SCL oui 

 CFC oui 

 GRAPH oui 

 HiGraph® oui 
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Caractéristiques techniques 
Jeu d'opérations voir liste des opérations 
 Niveaux de parenthèses 8 

Protection contre le piratage 
 Protection des programmes 

utilisateur/protection par mot de passe 
oui 

 Cryptage du bloc Oui, avec S7-Block Privacy 

Fonctions système (SFC) voir liste des opérations 
Blocs fonctionnels système (SFB) voir liste des opérations 
Entrées/sorties intégrées 
Adresses par défaut des 
Entrées TOR 124,0 à 126.7 
Sorties TOR 124,0 à 125,7 
Entrées analogiques 752 à 761 
Sorties analogiques 752 à 755 
Fonctions intégrées 
 Nombre de compteurs 3 (voir le manuel Fonctions technologiques) 

 Nombre de fréquencemètres 3 jusqu'à 30 kHz max. 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 Nombre de sorties impulsion 3 voies de modulation de largeur d'impulsions 
jusqu'à 2,5 kHz max. 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 Mesure de période 3 voies 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 positionnement commandé non 

 blocs fonctionnels intégrés (régulation) oui, régulateur PID 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

Cotes 
 Dimensions de montage L x H x P (mm) 120 x 125 x 130 

 Poids 660 g 

Tensions, courants 
 Tension d'alimentation (valeur nominale) 24 V cc 

 Plage admissible, limite inférieure (CC) 19,2 V 

 Plage admissible, limite supérieure (CC) 28,8 V 

 Consommation (en marche à vide), typ. 150 mA 

 Courant d'appel, typ. 5 A 

 Courant absorbé (valeur nominale) 650 mA 

 I2t 0,7 A2s 

 Protection externe des conducteurs de 
l'alimentation (conseillée) 

Commutateur LS, type C min. 2 A, 
Commutateur LS, type B min. 4 A 

 Puissance dissipée, typ. 12 W 
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Voir aussi 
Dans le chapitre Caractéristiques techniques de la périphérie intégrée, vous trouverez 

● sous Entrées TOR des CPU 31xC, Sorties TOR des CPU 31xC, Entrées analogiques des 
CPU 31xC et Sorties analogiques des CPU 31xC les caractéristiques techniques des 
entrées/sorties intégrées. 

● sous Disposition et utilisation des entrées/sorties intégrées, les schémas de principe des 
entrées/sorties intégrées. 

8.4 CPU 313C-2 PtP et CPU 313C-2 DP 

Caractéristiques techniques  

Tableau 8- 5 Caractéristiques techniques de la CPU 313C-2 PtP/ CPU 313C-2 DP 

Caractéristiques techniques  
 CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
CPU et version CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 

 Nº de réf. 6ES7313-6BG04-0AB0 6ES7313-6CG04-0AB0 

 Version de matériel 01 01 

 Version de firmware V3.3 V3.3 

 pack de programmation correspondant STEP 7 à partir de V5.5 + 
SP1 
ou 
STEP 7 à partir de V5.3 + 
SP2 avec HSP 204 

STEP 7 à partir de V5.5 + 
SP1 
ou 
STEP 7 à partir de V5.3 + 
SP2 avec HSP 203 

Mémoire CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
Mémoire de travail 

 intégré 128 Ko 

 Extensible non 

 Taille de la mémoire rémanente pour les 
blocs de données rémanents, maxi 

64 Ko 

Mémoire de chargement 

 enfichable (MMC) oui 

 enfichable (MMC), maxi 8 Mo 

 Conservation des données sur la micro-
carte mémoire (après la dernière 
programmation), au minimum 

10 ans 
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Caractéristiques techniques  
 CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
Sauvegarde 

 présente Oui (garantie par la micro-carte mémoire - sans 
maintenance) 

 sans pile Oui (programme et données) 

Temps de traitement CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 

 pour opération sur bits, mini 0,07 μs 

 pour opération sur mots, mini 0,15 μs 

 pour arithmétique à virgule fixe, mini 0,2 μs 

 pour arithmétique à virgule flottante, 
mini 

0,72 μs 

Temporisations, compteurs et leur 
rémanence 

CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 

Compteurs S7 

 Nombre 256 

Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut de Z 0 à Z 7 

Plage de comptage 

 limite inférieure 0 

 limite supérieure 999 

Compteurs CEI 

 présents oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité (limitation par la mémoire de travail uniquement)

Temporisations S7 

 Nombre 256 

Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut pas de rémanence 

Plage de temps 

 limite inférieure 10 ms 

 limite supérieure 9990 s 

Temporisation CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité (limitation par la mémoire de travail uniquement)
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Caractéristiques techniques  
 CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
Zones de données et leur rémanence CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
Mémentos 

 Nombre maxi 256 octets 

 Rémanence possible Oui (Mo 0 à Mo 255 

 Rémanence par défaut de MB 0 à MB 15 

 Nombre de mémentos de cadence 8 (1 octet de mémento) 

Blocs de données 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 1 à 16000) 

 Taille maxi 64 Ko 

 Rémanence, réglable oui, à l'aide de la propriété Non Retain du DB 

 Rémanence par défaut oui 

Données locales 

 par classe de priorité, maxi 32 kByte, max. 2048 octets par bloc 

Blocs CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 

 Nombre total de blocs 1024 (DB, FC, FB) 
Le nombre maximum de blocs chargeables peut se 
trouver réduit par la micro-carte mémoire que vous 
utilisez. 

OB voir liste des opérations 

 Taille maxi 64 Ko 

 Nombre d'OB de cycle libre 1 (OB 1) 

 Nombre d'OB d'alarme horaire 1 (OB 10) 

 Nombre d'OB d'alarme temporisée 2 (OB 20, 21) 

 Nombre d'OB d'alarme cyclique 4 (OB 32, 33, 34, 35) 

 Nombre d'OB d'alarme process 1 (OB 40) 

 Nombre d'OB d'alarme DPV1 - 3 (OB 55, 56, 57) 

 Nombre d'OB de mise en route 1 (OB 100) 

 Nombre d'OB d'erreur asynchrone 4 (OB 80, 82, 85, 87) 5 (OB 80, 82, 85, 86, 87) 

 Nombre d'OB d'erreur synchrone 2 (OB 121, 122) 

Profondeur d'imbrication 

 par classe de priorité 16 

 en plus dans un OB d'erreur 4 
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Caractéristiques techniques  
 CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
FB voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 64 Ko 

FC voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 64 Ko 

Plages d'adresses (entrées/sorties) CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
Zone d'adresses de la périphérie 

 Entrées 1024 octets 2048 octets 

 Sorties 1024 octets 2048 octets 

dont décentralisées 
 Entrées - 2030 octets 

 Sorties - 2030 octets 

Mémoire image des E/S 
 Entrées 1024 octets 2048 octets 

 Sorties 1024 octets 2048 octets 

 Entrées, réglable 1024 octets 2048 octets 

 Sorties, réglable 1024 octets 2048 octets 

 Entrées, par défaut 128 octets 128 octets 

 Sorties, par défaut 128 octets 128 octets 

Voies TOR 
 voies intégrées (DI) 16 

 voies intégrées (DO) 16 

 Entrées 1008 16256 

 Sorties 1008 16256 

 Entrées, dont centrales 1008 1008 

 Sorties, dont centrales 1008 1008 

Voies analogiques 
 Voies intégrées - - 

 Voies intégrées - - 

 Entrées 248 1015 

 Sorties 248 1015 

 Entrées, dont centrales 248 248 

 Sorties, dont centrales 248 248 
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Caractéristiques techniques  
 CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
Configuration matérielle CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 

 Châssis, maxi 4 

 Modules par châssis, maxi 8, dans le châssis ER 3 maxi 7 

Nombre de maîtres DP 

 intégrés non 1 

 via CP 4 4 

Nombre de FM et CP utilisables (recommandation) 

 FM 8 

 CP, point à point 8 

 CP, LAN 6 

Heure CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
Horloge 

 Horloge matérielle (horloge temps réel) oui 

 sauvegardée et synchronisable oui 

 Préréglage à la livraison DT#1994-01-01-00:00:00 

 Durée de sauvegarde typ. 6 semaines (pour une température ambiante de 
40 °C) 

 Comportement de l'horloge après MISE 
SOUS TENSION 

L'horloge continue de fonctionner après la MISE 
HORS TENSION 

 Comportement après expiration de la 
durée de sauvegarde 

L'horloge continue de fonctionner selon l'heure à 
laquelle la MISE HORS TENSION a été effectuée. 

 Ecart journalier, max. 10 s, typ. : 2 s 

Compteur d'heures de fonctionnement 

 Nombre 1 

 Numéro/numérotés 0 

 Plage de valeurs 0 à 2 31 heures 
(en utilisant la SFC 101) 

 Incrémentation 1 heure 

 Rémanence Oui, doit être redémarré à chaque démarrage à chaud. 

Synchronisation de l'heure 

 supporté oui 

 Sur MPI, maître oui oui 

 Sur MPI, esclave oui oui 

 Sur DP, maître - Oui, pour l'esclave DP, 
uniquement horloge 
esclave 
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Caractéristiques techniques  
 CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 

 Sur DP, esclave - oui 

 dans l'AP, maître oui oui 

 dans l'AP, esclave non non 

Fonctions de signalisation S7 CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 

 Nombre de stations pouvant être 
annoncées pour les fonctions de 
signalisation (par ex. OS), maxi 

8 

 Messages de diagnostic du processus oui 

 Blocs d'alarme S actifs en même temps, 
maxi 

300 

Fonctions de test et de mise en service CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
Visualisation/Forçage 

 Visualisation/forçage de variables oui 

 Variable entrées, sorties, mémentos, DB, temporisations, 
compteurs 

 Nombre de variables, maxi 30 

 pour la visualisation de variables, maxi 30 

 pour le forçage de variables, maxi 14 

Forçage permanent 

 Forçage permanent oui 

 Variables Entrées, sorties 

 Nombre de variables, maxi 10 

Visualisation de l'état du bloc oui, jusqu'à 2 simultanément 
Etape unique oui 

 Nombre de points d'arrêt 4 

Mémoire tampon de diagnostic 

 présent oui 

 Nombre d'entrées (non réglable), maxi 500 

 réglable non 

 à l'abri des coupures de courant 100, seules les 100 dernières entrées sont rémanentes

 Nombre d'entrées lisibles en RUN, maxi 499 

 Nombre d'entrées paramétrable en RUN Oui, de 10 à 499 

 Nombre d'entrées en RUN par défaut 10 

Données de service 

 lisibles oui 
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Caractéristiques techniques  
 CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
Fonctions de surveillance CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 

 LED d'état oui 

Fonctions de communication CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
Communication PG/OP oui oui 
Communication de contrôle-commande priorisée 

 supportée non 

Routage non oui 

 Nombre de liaisons de routage - maxi 4 

 Routage d'enregistrement non oui 

Communication par données globales 

 supportée oui 

 Nombre de cercles GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, émetteur, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, récepteur, maxi 8 

 Taille des paquets GD, maxi 22 octets 

 Taille des paquets GD, dont cohérents, 
maxi 

22 octets 

Communication de base S7 

 supportée oui 

 Données utiles par tâche, maxi 76 octets 

 Données utiles par tâche, dont 
cohérentes, maxi 

76 octets (avec X_SEND ou X_RCV) 
64 octets (avec X_PUT ou X_GET comme serveur) 

Communication S7 

 supportée oui 

 comme serveur oui 

 comme client oui, via CP et FB chargeables 

 Données utiles par tâche, maxi 180 octets pour PUT/GET 

 Données utiles par tâche, dont 
cohérentes, maxi 

240 octets (comme serveur) 

Communication compatible S5 

 supportée oui, via CP et FC chargeables 

Nombre de liaisons 

 total 8 
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Caractéristiques techniques  
 CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
utilisables pour la communication PG 7 

 Communication PG, réservée 1 

 Communication PG, réglable, min. 1 

 Communication PG, réglable, maxi 7 

utilisables pour la communication OP 7 

 Communication OP, réservée 1 

 Communication OP, réglable, min. 1 

 Communication OP, réglable, maxi 7 

utilisables pour la communication de base 
S7 

4 

 Communication de base S7, réservée 0 

 Communication de base S7, réglable, 
min. 

0 

 Communication de base S7, réglable, 
maxi 

4 

Connectique 

 connecteur frontal requis 1 x 40 conducteurs 

Interfaces CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
1ère interface 
Désignation de l'interface X1 
Type d'interface Interface RS 485 intégrée 
Physique RS 485 

 avec séparation galvanique non 

 Alimentation au niveau de l'interface 
(15 V cc à 30 V cc), max. 

200 mA 

Fonctionnalité 

 MPI oui 

 Maître DP non 

 Esclave DP non 

 Couplage point à point non 

MPI 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage non oui 

 Communication par données globales oui 

 Communication de base S7 oui 
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 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un côté 
seulement) 

 Communication S7 comme client non (mais via CP et FB chargeables) 

 Communication S7 comme serveur oui 

Vitesse de transmission, maxi 187,5 kbit/s 
2ème interface 
Désignation de l'interface X2 
Type d'interface Interface RS 422/485 

intégrée 
Interface RS 485 intégrée 

Physique RS 422/485 RS 485 

 avec séparation galvanique oui oui 

 Alimentation au niveau de l'interface 
(15 V cc à 30 V cc), max. 

non 200 mA 

Fonctionnalité 

 MPI non non 

 Maître DP non oui 

 Esclave DP non oui 

 Contrôleur PROFINET IO non non 

 Périphériques PROFINET IO non non 

 PROFINET CBA non non 

 Couplage point à point oui non 

Maître DP 
Services 

 Communication PG/OP - oui 

 Routage - oui 

 Communication par données globales - non 

 Communication de base S7 - oui (uniquement blocs I) 

 Communication S7 - oui (uniquement serveur ; 
liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Communication S7 comme client - non 

 Communication S7 comme serveur - oui 

 Equidistance prise en charge - oui 

 Isochronisme - non 

 SYNC/FREEZE - oui 
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 CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 

 Activer/désactiver les esclaves DP 
– Nombre d'esclaves DP 

activables/désactivables 
simultanément, maxi 

- oui 
8 

 Echange direct de données 
(communication inter-esclave) 

- oui, comme subscriber 

 DPV1 - oui 

Vitesse de transmission, maxi - jusqu'à 12 Mbit/s 
Nombre d'esclaves DP, maxi - 124 
Plage d'adresses 

 Entrées, maxi - 2 Ko 

 Sorties, maxi - 2 Ko 

Données utiles par esclave DP 

 Entrées, maxi - 244 octets 

 Sorties, maxi - 244 octets 

Esclave DP 
Services 

 Communication PG/OP - oui 

 Routage - oui (uniquement pour une 
interface active) 

 Communication par données globales - non 

 Communication de base S7 - non 

 Communication S7 - oui (uniquement serveur ; 
liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Communication S7 comme client - non 

 Communication S7 comme serveur - oui 

 Echange direct de données 
(communication inter-esclave) 

- oui 

 DPV1 - non 

Vitesse de transmission, maxi - 12 Mbit/s 
Recherche automatique de vitesse de 
transmission 

- oui (uniquement pour une 
interface passive) 

Fichier GSD - Les fichiers GSD actuels 
sont disponibles sur 
Fichier GSD 
(http://www.siemens.com/
profibus-gsd).  

http://www.siemens.com/profibus-gsd�
http://www.siemens.com/profibus-gsd�
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 CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
Mémoire de transfert 

 Entrées, maxi - 244 octets 

 Sorties, maxi - 244 octets 

 Plages d'adresses, maxi - 32 

 Données utiles par plage d'adresses, 
maxi 

- 32 octets 

Couplage point à point 

 Vitesses de transmission 38,4 kbit/s semi-duplex 
19,2 kbit/s duplex intégral 

- 

 Longueur de câble, maxi 1200 m - 

 L'interface peut être pilotée à partir du 
programme utilisateur 

oui - 

 L'interface peut déclencher une alarme 
ou un arrêt dans le programme 
utilisateur 

oui (message en cas de 
drapeau Break) 

- 

 Pilote de protocole 3964 (R); ASCII - 

Programmation CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
Langage de programmation 

 CONT oui 

 LOG oui 

 LIST oui 

 SCL oui 

 CFC oui 

 GRAPH oui 

 HiGraph® oui 

Jeu d'opérations voir liste des opérations 

 Niveaux de parenthèses 8 

Protection contre le piratage 

 Protection des programmes utilisateur/ 
protection par mot de passe 

oui 

 Cryptage du bloc Oui, avec S7-Block Privacy 

Fonctions système (SFC) voir liste des opérations 
Blocs fonctionnels système (SFB) voir liste des opérations 
Entrées/sorties intégrées CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
Adresses par défaut des 
entrées TOR intégrées 124,0 à 125.7 
sorties TOR intégrées 124,0 à 125.7 
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 CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 
Fonctions intégrées 

 Nombre de compteurs 3 (voir le manuel Fonctions technologiques) 

 Nombre de fréquencemètres 3 voies jusqu'à 30 kHz max. 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 Nombre de sorties impulsion 3, modulations de largeur d'impulsions jusqu'à 2,5 kHz 
max. 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 Mesure de la période 3 voies 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 positionnement commandé non 

 blocs fonctionnels intégrés (régulation) Régulateur PID (voir manuel Fonctions 
technologiques) 

Cotes CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 

 Dimensions de montage L x H x P (mm) 80 x 125 x 130 

 Poids, env. 500 g 

Tensions, courants CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP 

 Tension d'alimentation (valeur nominale) 24 V cc 

 Plage admissible, limite inférieure (CC) 19,2 V 

 Plage admissible, limite supérieure (CC) 28,8 V 

 Consommation (en marche à vide), typ. 110 mA 

 Courant d'appel, typ. 5 A 

 Courant absorbé (valeur nominale) 580 mA 800 mA 

 I2t 0,7 A2s 

 Protection externe des conducteurs de 
l'alimentation (conseillée) 

Commutateur LS type C : min. 2 A 
Commutateur LS type B : mini 4 A 

 Puissance dissipée, typ. 9 W 

Renvoi 
Dans le chapitre Caractéristiques techniques de la périphérie intégrée, vous trouverez 

● sous Entrées TOR des CPU 31xC et Sorties TOR des CPU 31xC, les caractéristiques 
techniques des entrées/sorties intégrées. 

● sous Disposition et utilisation des entrées/sorties intégrées, les schémas de principe des 
entrées/sorties intégrées. 
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8.5 CPU 314C-2 PtP et CPU 314C-2 DP 

Caractéristiques techniques  

Tableau 8- 6 Caractéristiques techniques de la CPU 314C-2 PtP et CPU 314C-2 DP 

Caractéristiques techniques 
 CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
CPU et version CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 

 Nº de réf. 6ES7314-6BH04-0AB0 6ES7314-6CH04-0AB0 

 Version de matériel 01 01 

 Version de firmware V3.3 V3.3 

 pack de programmation correspondant STEP 7 à partir de V5.5 + 
SP1 
ou 
STEP 7 à partir de V5.3 + 
SP2 avec HSP 204 

STEP 7 à partir de V5.5 + 
SP1 ou 
STEP 7 à partir de V5.3 + 
SP2 avec HSP 203 

Mémoire CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Mémoire de travail 

 intégrée 192 Ko 

 Extensible non 

 Taille de la mémoire rémanente pour les 
blocs de données rémanents, maxi 

64 Ko 

Mémoire de chargement 

 enfichable (MMC) oui 

 enfichable (MMC), maxi 8 Mo 

 Conservation des données sur la micro-
carte mémoire (après la dernière 
programmation), au minimum 

10 ans 

Sauvegarde 

 présent Oui (garantie par la micro-carte mémoire SIMATIC - 
sans maintenance) 

 sans pile Oui (programme et données) 

Temps de traitement CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 

 pour opération sur bits, mini 0,06 μs 

 pour opération sur mots, mini 0,12 μs 

 pour arithmétique à virgule fixe, mini 0,16 μs 

 pour arithmétique à virgule flottante, 
mini 

0,59 μs 
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 CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Temporisations, compteurs et leur 
rémanence 

CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 

Compteurs S7 

 Nombre 256 

Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut de Z 0 à Z 7 

Plage de comptage 

 limite inférieure 0 

 limite supérieure 999 

Compteurs CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité (limitation par la mémoire de travail uniquement)

Temporisations S7 

 Nombre 256 

Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut pas de rémanence 

Plage de temps 

 limite inférieure 10 ms 

 limite supérieure 9990 s 

Temporisation CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité (limitation par la mémoire de travail uniquement)

Zones de données et leur rémanence CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Mémentos 

 Nombre maxi 256 octets 

 Rémanence, possible Oui (Mo 0 à Mo 255) 

 Rémanence par défaut MB 0 à MB 15 

 Nombre de mémentos de cadence 8 (1 octet de mémento) 

Blocs de données 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 1 à 16000) 

 Taille maxi 64 Ko 
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 CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 

 Rémanence, réglable oui, à l'aide de la propriété Non Retain du DB 

 Rémanence par défaut oui 

Données locales 

 par classe de priorité, maxi 32 ko, max. 2048 octets par bloc 

Blocs CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 

 Nombre total de blocs 1024 (DB, FC, FB) 
Le nombre maximum de blocs chargeables peut se 
trouver réduit par la MMC que vous utilisez. 

OB voir liste des opérations 

 Taille maxi 64 Ko 

 Nombre d'OB de cycle libre 1 (OB 1) 

 Nombre d'OB d'alarme horaire 1 (OB 10) 

 Nombre d'OB d'alarme temporisée 2 (OB 20, 21) 

 Nombre d'OB d'alarme cyclique 4 (OB 32, 33, 34, 35) 

 Nombre d'OB d'alarme process 1 (OB 40) 

 Nombre d'OB d'alarme DPV1 - 3 (OB 55, 56, 57) 

 Nombre d'OB de mise en route 1 (OB 100) 

 Nombre d'OB d'erreur asynchrone 4 (OB 80, 82, 85, 87) 5 (OB 80, 82, 85, 86, 87) 

 Nombre d'OB d'erreur synchrone 2 (OB 121, 122) 

Profondeur d'imbrication 

 par classe de priorité 16 

 en plus dans un OB d'erreur 4 

FB voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 64 Ko 

FC voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 64 Ko 

Plages d'adresses (entrées/sorties) CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Zone d'adresses de la périphérie 

 Entrées 1024 octets 
 (pouvant être adressés 
librement) 

2048 octets 
 (pouvant être adressés 
librement) 

 Sorties 1024 octets 
 (pouvant être adressés 
librement) 

2048 octets 
 (pouvant être adressés 
librement) 
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 CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
dont décentralisées 

 Entrées - 2003 octets 

 Sorties - 2010 octets 

Mémoire image des E/S 

 Entrées 1024 octets 2048 octets 

 Sorties 1024 octets 2048 octets 

 Entrées, réglable 1024 octets 2048 octets 

 Sorties, réglable 1024 octets 2048 octets 

 Entrées, par défaut 128 octets 

 Sorties, par défaut 128 octets 

Voies TOR 

 voies intégrées (DI) 24 

 voies intégrées (DO) 16 

 Entrées 1016 16048 

 Sorties 1008 16096 

 Entrées, dont centrales 1016 

 Sorties, dont centrales 1008 

Voies analogiques 

 voies intégrées (AI) 5 (4 x courant/tension, 1 x résistance) 

 voies intégrées (AO) 2 

 Entrées 253 1006 

 Sorties 250 1007 

 Entrées, dont centrales 253 

 Sorties, dont centrales 250 

Configuration matérielle CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 

 Châssis, maxi 4 

 Modules par châssis, maxi 8, dans le châssis ER 3 maxi 7 

Nombre de maîtres DP 

 intégrés - 1 

 via CP 4 4 
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 CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Nombre de FM et CP utilisables (recommandation) 

 FM 8 

 CP, point à point 8 

 CP, LAN 10 

Heure CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Horloge 

 Horloge matérielle (horloge temps réel) oui 

 sauvegardée et synchronisable oui 

 Préréglage à la livraison DT#1994-01-01-00:00:00 

 Durée de sauvegarde typ. 6 semaines (pour une température ambiante de 
40 °C) 

 Comportement de l'horloge après MISE 
SOUS TENSION 

L'horloge continue de fonctionner après la MISE 
HORS TENSION 

 Comportement après expiration de la 
durée de sauvegarde 

L'horloge continue de fonctionner selon l'heure à 
laquelle la MISE HORS TENSION a été effectuée. 

 Ecart par jour 10 s, typ. : 2 s 

Compteur d'heures de fonctionnement 

 Nombre 1 

 Numéro/numérotés 0 

 Plage de valeurs 0 à 2 31heures 
(lors de l'utilisation du SFC 101) 

 Incrémentation 1 heure 

 Rémanence oui ; doit être redémarré à chaque démarrage à chaud.

Synchronisation de l'heure 

 supporté oui 

 Sur MPI, maître oui 

 Sur MPI, esclave oui 

 dans l'AP, maître oui 

 dans l'AP, esclave non 

 Sur DP, maître - Oui, pour l'esclave DP, 
uniquement horloge 
esclave 

 Sur DP, esclave - oui 
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 CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Fonctions de signalisation S7 CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 

 Nombre de stations pouvant être 
annoncées pour les fonctions de 
signalisation (par ex. OS), maxi 

12 
(dépend des liaisons configurées pour la 
communication PG/OP et la communication de base 
S7) 

 Messages de diagnostic du processus oui 

 Blocs d'alarme S actifs en même temps, 
maxi 

300 

Fonctions de test et de mise en service CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Visualisation/Forçage 

 Visualisation/forçage de variables oui 

 Variables entrées, sorties, mémentos, DB, temporisations, 
compteurs 

 Nombre de variables, maxi 30 

 pour la visualisation des variables, maxi 30 

 pour le forçage des variables, maxi 14 

Forçage permanent 

 Forçage permanent oui 

 Variables Entrées, sorties 

 Nombre de variables, maxi 10 

Visualisation de l'état du bloc oui, jusqu'à 2 simultanément 
Etape unique oui 

 Nombre de points d'arrêt 4 

Mémoire tampon de diagnostic 

 présent oui 

 Nombre d'entrées, maxi 500 

 réglable non 

 à l'abri des coupures de courant 100, seules les 100 dernières entrées sont rémanentes

 Nombre d'entrées lisibles en RUN, maxi 499 

 Nombre d'entrées paramétrable en RUN Oui, de 10 à 499 

 Nombre d'entrées en RUN par défaut 10 

Données de service 

 lisibles oui 

Fonction de surveillance 

 LED d'état oui 
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 CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Fonctions de communication CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Communication PG/OP oui 
Communication de contrôle-commande priorisée 

 supportée non 

Routage non oui 

 Nombre de liaisons de routage - maxi 4 

 Routage d'enregistrement non oui 

Communication par données globales 

 supportée oui 

 Nombre de cercles GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, émetteur, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, récepteur, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, maxi 22 octets 

 Taille des paquets GD, dont cohérents, 
maxi 

22 octets 

Communication de base S7 
 supportée oui 

 Données utiles par tâche, maxi 76 octets 

 Données utiles par tâche, dont 
cohérentes, maxi 

76 octets (avec X_SEND ou X_RCV) 
64 octets (avec X_PUT ou X_GET comme serveur) 

Communication S7 
 supportée oui 

 comme serveur oui 

 comme client oui (via CP et FB chargeables) 

 Données utiles par tâche, maxi 180 octets (pour PUT/GET) 

 Données utiles par tâche, dont 
cohérentes, maxi 

240 octets (comme serveur) 

Communication compatible S5 
 supportée oui (via CP et FC chargeables) 

Nombre de liaisons 
 total 12 

utilisables pour la communication PG 11 
 Communication PG, réservée 1 

 Communication PG, réglable, min. 1 

 Communication PG, réglable, maxi 11 
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 CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
utilisables pour la communication OP 11 

 Communication OP, réservée 1 

 Communication OP, réglable, min. 1 

 Communication OP, réglable, maxi 11 

utilisables pour la communication de base 
S7 

8 

 Communication de base S7, réservée 0 

 Communication de base S7, réglable, 
min. 

0 

 Communication de base S7, réglable, 
maxi 

8 

Connectique 

 connecteur frontal requis 2 x 40 conducteurs 

Interfaces CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
1ère interface 
Désignation de l'interface X1 
Type d'interface Interface RS 485 intégrée 
Physique RS 485 
 à séparation galvanique non 

 Alimentation au niveau de l'interface 
(15 V cc à 30 V cc), max. 

200 mA 

Fonctionnalité 
 MPI oui 

 Maître DP non 

 Esclave DP non 

 Couplage point à point non 

MPI 
Services 
 Communication PG/OP oui 

 Routage non oui 

 Communication par données globales oui 

 Communication de base S7 oui 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un côté 
seulement) 

 Communication S7 comme client non (mais via CP et FB chargeables) 

 Communication S7 comme serveur oui 

 Vitesse de transmission, maxi 187,5 kbit/s 
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 CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
2ème interface CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Désignation de l'interface X2 
Type d'interface Interface RS 422/485 

intégrée 
Interface RS 485 intégrée 

Physique RS 422/485 RS 485 

 à séparation galvanique oui oui 

 Alimentation au niveau de l'interface 
(15 V cc à 30 V cc), max. 

non 200 mA 

Fonctionnalité 

 MPI non 

 Maître DP non oui 

 Esclave DP non oui 

 Contrôleur PROFINET IO non 

 Périphériques PROFINET IO non 

 PROFINET CBA non 

 Couplage point à point oui non 

Maître DP 
Services 

 Communication PG/OP - oui 

 Routage - oui 

 Communication par données globales - non 

 Communication de base S7 - oui (uniquement blocs I) 

 Communication S7 - oui (uniquement serveur ; 
liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Communication S7 comme client - non 

 Communication S7 comme serveur - oui 

 Equidistance prise en charge - oui 

 Isochronisme - non 

 SYNC/FREEZE - oui 

 Activer/désactiver les esclaves DP 
– Nombre d'esclaves DP 

activables/désactivables 
simultanément, maxi 

- oui 
8 

 Echange direct de données 
(communication inter-esclave) 

- oui, comme subscriber 

 DPV1 - oui 
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 CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Vitesse de transmission, maxi - jusqu'à 12 Mbit/s 
Nombre d'esclaves DP, maxi - 124 
Plage d'adresses 

 Entrées, maxi - 2 Ko 

 Sorties, maxi - 2 Ko 

Données utiles par esclave DP 

 Entrées, maxi - 244 octets 

 Sorties, maxi - 244 octets 

Esclave DP 
Services 

 Communication PG/OP - oui 

 Routage - oui (uniquement pour une 
interface active) 

 Communication par données globales - non 

 Communication de base S7 - non 

 Communication S7 - oui (uniquement serveur ; 
liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Communication S7 comme client - non 

 Communication S7 comme serveur - oui 

 Echange direct de données 
(communication inter-esclave) 

- oui 

 DPV1 - non 

Vitesse de transmission, maxi - jusqu'à 12 Mbit/s 
Recherche automatique de vitesse de 
transmission 

- oui (uniquement pour une 
interface passive) 

Fichier GSD - Les fichiers GSD actuels 
sont disponibles sur 
Fichier GSD 
(http://www.siemens.com/
profibus-gsd).  

Mémoire de transfert 

 Entrées, maxi - 244 octets 

 Sorties, maxi - 244 octets 

 Plages d'adresses, maxi - 32 

 Données utiles par plage d'adresses, 
maxi 

- 32 octets 

http://www.siemens.com/profibus-gsd�
http://www.siemens.com/profibus-gsd�
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 CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Couplage point à point 

 Vitesses de transmission 38,4 kbit/s semi-duplex 
19,2 kbit/s duplex intégral 

- 

 Longueur de câble, maxi 1200 m - 

 L'interface peut être pilotée à partir du 
programme utilisateur 

oui - 

 L'interface peut déclencher une alarme 
ou un arrêt dans le programme 
utilisateur 

oui (message en cas de 
drapeau Break) 

- 

 Pilote de protocole 3964 (R); ASCII et RK512 - 

Programmation CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Langage de programmation 

 CONT oui 

 LOG oui 

 LIST oui 

 SCL oui 

 CFC oui 

 GRAPH oui 

 HiGraph® oui 

Jeu d'opérations voir liste des opérations 

 Niveaux de parenthèses 8 

Protection contre le piratage 

 Protection des programmes utilisateur/ 
protection par mot de passe 

oui 

 Codage du bloc Oui, avec S7-Block Privacy 

Fonctions système (SFC) voir liste des opérations 
Blocs fonctionnels système (SFB) voir liste des opérations 
Entrées/sorties intégrées CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Adresses par défaut des 
entrées TOR intégrées 124,0 à 126.7 
sorties TOR intégrées 124,0 à 125.7 
Entrées analogiques 752 à 761 
Sorties analogiques 752 à 755 
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 CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Fonctions intégrées 

 Nombre de compteurs 4 (voir le manuel Fonctions technologiques) 

 Nombre de fréquencemètres 4 voies jusqu'à 60 kHz max. 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 Nombre de sorties impulsion 4 modulations de largeur d'impulsions jusqu'à 2,5 kHz 
max. 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 Mesure de la période 4 voies 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 positionnement commandé 1 voie 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 bloc fonctionnel intégré (régulation) Régulateur PID 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

Cotes CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 

 Dimensions de montage L x H x P (mm)  120 x 125 x 130 

 Poids, env.  680 g 

Tensions, courants CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Tension d'alimentation (valeur nominale) 24 V cc 

 Plage admissible, limite inférieure (CC) 19,2 V 

 Plage admissible, limite supérieure (CC) 28,8 V 

 Consommation (en marche à vide), typ. 150 mA 

 Courant d'appel, typ. 5 A 

 Courant absorbé (valeur nominale) 660 mA 880 mA 

 I2t 0,7 A2s 

 Protection externe des conducteurs de 
l'alimentation (conseillée) 

Commutateur LS type C min. 2 A 
Commutateur LS type B min. 4 A 

 Puissance dissipée, typ. 13 W 

Renvoi 
Dans le chapitre Caractéristiques techniques de la périphérie intégrée, vous trouverez 

● sous Entrées TOR des CPU 31xC et Sorties TOR des CPU 31xC, les caractéristiques 
techniques des entrées/sorties intégrées. 

● sous Disposition et utilisation des entrées/sorties intégrées, les schémas de principe des 
entrées/sorties intégrées. 
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8.6 CPU 314C-2 PN/DP 

Caractéristiques techniques 

Tableau 8- 7 Caractéristiques techniques de la CPU 314C-2 PN/DP 

Caractéristiques techniques 
CPU et version 
 Nº de réf. 6ES7314-6EH04-0AB0 

 Version de matériel 01 

 Version de microprogramme V3.3 

 pack de programmation correspondant STEP 7 à partir de V5.5 et HSP 191 

Mémoire 
Mémoire de travail 
 intégrée 192 Ko 

 Extensible non 

 Taille de la mémoire rémanente pour les 
blocs de données rémanents, maxi 

64 Ko 

Mémoire de chargement 
 enfichable (MMC) oui 

 enfichable (MMC), maxi 8 Mo 

 Conservation des données sur la micro-carte 
mémoire (après la dernière programmation), 
au minimum 

10 ans 

Sauvegarde 
 présent Oui (garantie par la micro-carte mémoire - sans 

maintenance) 
 sans pile Oui (programme et données) 

Temps de traitement 
 pour opération sur bits, mini 0,06 μs 

 pour opération sur mots, mini 0,12 μs 

 pour arithmétique à virgule fixe, mini 0,16 μs 

 pour arithmétique à virgule flottante, mini 0,59 μs 

Temporisations, compteurs et leur rémanence 
Compteurs S7 
 Nombre 256 

Rémanence 
 réglable oui 

 Par défaut Z 0 à Z 7 
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Plage de comptage 

 limite inférieure 0 

 limite supérieure 999 

Compteurs CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité  
(limitation par la mémoire de travail uniquement) 

Temporisations S7 

 Nombre 256 

Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut pas de rémanence 

Plage de temps 

 limite inférieure 10 ms 

 limite supérieure 9990 s 

Temporisations CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité  
(limitation par la mémoire de travail uniquement) 

Zones de données et leur rémanence 
Mémentos 

 Nombre maxi 256 octets 

 Rémanence possible Oui (Mo 0 à Mo 255) 

 Rémanence par défaut MB 0 à MB 15 

 Nombre de mémentos de cadence 8 (1 octet de mémento) 

Blocs de données 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 1 à 16000) 

 Taille maxi 64 Ko 

 Rémanence, réglable oui, à l'aide de la propriété Non Retain du DB 

 Rémanence par défaut oui 

Données locales 

 par classe de priorité, maxi 32 ko, max. 2048 ko par bloc 
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Blocs 

 Nombre total de blocs 1024 (DB, FC, FB) 
Le nombre maximum de blocs chargeables peut 
se trouver réduit par la micro-carte mémoire que 
vous utilisez. 

OB voir liste des opérations 

 Taille maxi 64 Ko 

 Nombre d'OB de cycle libre 1 (OB 1) 

 Nombre d'OB d'alarme horaire 1 (OB 10) 

 Nombre d'OB d'alarme temporisée 2 (OB 20, 21) 

 Nombre d'OB d'alarme cyclique 4 (OB 32, 33, 34, 35) 

 Nombre d'OB d'alarme process 1 (OB 40) 

 Nombre d'OB d'alarme DPV1 3 (OB 55, 56, 57) 

 Nombre d'OB de synchronisme d'horloge 1 (OB 61), uniquement pour PROFINET IO 

 Nombre d'OB de mise en route 1 (OB 100) 

 Nombre d'OB d'erreur asynchrone 6 (OB 80, 82, 83, 85, 86, 87) 
(OB 83 pour PROFINET IO) 

 Nombre d'OB d'erreur synchrone 2 (OB 121, 122) 

Profondeur d'imbrication 

 par classe de priorité 16 

 en plus dans un OB d'erreur 4 

FB voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 64 Ko 

FC voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 64 Ko 

Plages d'adresses (entrées/sorties) 
Zone d'adresses de la périphérie 

 Entrées 2048 octets (pouvant être adressés librement) 

 Sorties 2048 octets (pouvant être adressés librement) 

dont décentralisées 

 Entrées 2003 octets 

 Sorties 2010 octets 
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Mémoire image des E/S 

 Entrées 2048 octets 

 Sorties 2048 octets 

 Entrées, réglable 2048 octets 

 Sorties, réglable 2048 octets 

 Entrées, par défaut 256 octets 

 Sorties, par défaut 256 octets 

Mémoires images partielles 

 Nombre de mémoires image partielles 1 

 Nombre de données utiles dans la mémoire 
image partielle en cas de PROFINET IO 
isochrone, maxi 

1600 octets 

Voies TOR 
 voies intégrées (DI) 24 

 voies intégrées (DO) 16 

 Entrées 16048 

 Sorties 16096 

 Entrées, dont centrales 1016 

 Sorties, dont centrales 1008 

Voies analogiques 
 voies intégrées (AI) 5 (4 x courant/tension, 1 x résistance) 

 voies intégrées (AO) 2 

 Entrées 1006 

 Sorties 1007 

 Entrées, dont centrales 253 

 Sorties, dont centrales 250 

Configuration matérielle 
 Châssis, maxi 4 

 Modules par châssis, maxi 8, dans le châssis 3 max. 7 

Nombre de maîtres DP 
 intégrés 1 

 via CP 4 

Nombre de FM et CP utilisables (recommandation) 
 FM 8 

 CP, point à point 8 

 CP, LAN 10 
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Heure 
Horloge 

 Horloge matérielle (horloge temps réel) oui 

 sauvegardée et synchronisable oui 

 Préréglage à la livraison DT#1994-01-01-00:00:00 

 Durée de sauvegarde normalement 6 semaines  
(pour une température ambiante de 40 °C) 

 Comportement de l'horloge après MISE 
SOUS TENSION 

L'horloge continue de fonctionner après la MISE 
HORS TENSION 

 Comportement de l'horloge après expiration 
de la durée de sauvegarde 

L'horloge continue de fonctionner selon l'heure à 
laquelle la MISE HORS TENSION a été 
effectuée. 

 Ecart par jour 10 s, typ. 2 s 

Compteur d'heures de fonctionnement 

 Nombre 1 

 Numéro/numérotés 0 

 Plage de valeurs 0 à 2 31 heures 
(en utilisant la SFC 101) 

 Incrémentation 1 heure 

 Rémanence Oui, doit être redémarré à chaque démarrage à 
chaud. 

Synchronisation de l'heure 

 supporté oui 

 dans l'AP, maître oui 

 dans l'AP, esclave oui 

 Sur MPI, maître oui 

 Sur MPI, esclave oui 

 Sur DP, maître Oui (pour l'esclave DP, uniquement esclave 
d'horloge) 

 Sur DP, esclave oui 

 sur Ethernet via NTP oui (comme client) 

Fonctions de signalisation S7 

 Nombre de stations pouvant être déclarées 
pour les fonctions de signalisation, maxi 

12 
(dépend des liaisons configurées pour la 
communication PG/OP et la communication de 
base S7) 

 Messages de diagnostic du processus oui 

 Blocs d'alarme S actifs en même temps, maxi 300 
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Fonctions de test et de mise en service 
Visualisation/Forçage 

 Visualisation/forçage de variables oui 

 Variables entrées, sorties, mémentos, DB, temporisations, 
compteurs 

 Nombre de variables, maxi 30 

 pour la visualisation de variables, maxi 30 

 pour le forçage de variables, maxi 14 

Forçage permanent 

 Forçage permanent oui 

 Variables Entrées / sorties 

 Nombre de variables, maxi 10 

Etat du bloc, maxi oui, jusqu'à 2 simultanément 
Etape unique oui 

 Nombre de points d'arrêt 4 

Mémoire tampon de diagnostic 

 présente oui 

 Nombre d'entrées, maxi 500 

 réglable non 

 à l'abri des coupures de courant 100, seules les 100 dernières entrées sont 
rémanentes 

 Nombre d'entrées lisibles en RUN, maxi 499 

 Nombre d'entrées paramétrable en RUN Oui (de 10 à 499) 

 Nombre d'entrées en RUN par défaut 10 

Données de maintenance 

 lisibles oui 

Fonctions de surveillance 

 LED d'état oui 

Fonctions de communication 
Communication PG/OP oui 
Communication de contrôle-commande priorisée non 
Routage oui 

 Nombre de liaisons de routage X1 comme MPI : 10 maxi 
X1 comme maître DP : 24 maxi 
X1 comme esclave DP (actif) : 14 maxi 
X2 comme PROFINET : maxi 24 

 Routage d'enregistrement oui 
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Communication par données globales 

 supportée oui 

 Nombre de cercles GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, émetteur, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, récepteur, maxi 8 

 Taille des paquets GD, maxi 22 octets 

 Taille des paquets GD, dont cohérents, maxi 22 octets 

Communication de base S7 

 supportée oui 

 Données utiles par tâche, maxi 76 octets 

 Données utiles par tâche, dont cohérentes, 
maxi 

76 octets (pour X-SEND/REC), 
64 octets (pour X-PUT/GET comme serveur) 

Communication S7 

 supportée oui 

 comme serveur oui 

 comme client oui (via l'interface PN intégrée et des FB 
chargeables ou également via CP et des FB 
chargeables) 

 Données utiles par tâche, maxi Voir l'Aide en ligne de STEP 7, Paramètres 
communs des SFB/FB et des SFC/FC de la 
communication S7. 

Communication compatible S5 

 supportée oui (via CP et FC chargeables) 

Serveur Web 

 supporté oui 

 Nombre de clients HTTP 5 

 Pages web définies par l'utilisateur oui 

Communication IE ouverte 

 supportée oui 

 Nombre de liaisons / points d'accès, au total 8 

 numéros de port locaux utilisés par le 
système 

0, 20, 21, 23, 25, 80, 102, 135, 161, 8080, 34962, 
34963, 34964, 65532, 65533, 65535 

TCP/IP oui (via interface PROFINET intégrée et FB 
chargeables) 

 Nombre de liaisons, maxi 8 

 Longueur des données pour le type de liaison 
01H, maxi 

1460 octets 



Caractéristiques techniques de la CPU 31xC  
8.6 CPU 314C-2 PN/DP 

 CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
274 Manuel, 03/2011, A5E00105476-12 

Caractéristiques techniques 

 Longueur des données pour le type de liaison 
11H, maxi 

32768 octets 

 Plusieurs liaisons passives par port 
supportées (multiport) 

oui 

ISO on TCP (RFC1006) oui (via interface PROFINET intégrée et FB 
chargeables) 

 Nombre de liaisons, maxi 8 

 Longueur de données maxi 32768 octets 

UDP oui (via interface PROFINET intégrée et FB 
chargeables) 

 Nombre de liaisons, maxi 8 

 Longueur de données maxi 1472 octets 

Serveur iPAR 

 supporté oui 

Nombre de liaisons 

 total 12 

utilisables pour la communication PG 11 

 Communication PG, réservée 1 

 Communication PG, réglable, min. 1 

 Communication PG, réglable, maxi 11 

utilisables pour la communication OP  11 

 Communication OP, réservée 1 

 Communication OP, réglable, min. 1 

 Communication OP, réglable, maxi 11 

utilisables pour la communication de base S7 8 

 Communication de base S7, réservée 0 

 Communication de base S7, réglable, min. 0 

 Communication de base S7, réglable, maxi 8 

utilisables pour la communication S7 10 

 Communication S7, réservée 0 

 Communication S7, réglable, mini 0 

 Communication S7, réglable, maxi 10 

Nombre d'instances au total, maxi 32 
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PROFINET CBA (avec la charge de communication réglée) 
 Valeur prévue pour la communication de la 

CPU 
50 % 

 Nombre de partenaires de connexion distants 32 

 Nombre de fonctions maître/esclave 30 

 Somme de tous les raccordements 
maître/esclave 

1000 

 Longueur de données de tous les 
raccordements 
maître/esclave entrants, maxi 

4000 octets 

 Longueur de données de tous les 
raccordements  
maître/esclave sortants, maxi 

4000 octets 

 Nombre de connexions PROFIBUS et 
internes aux appareils 

500 

 Longueur de données des connexions 
PROFIBUS et internes aux appareils, maxi 

4000 octets 

 Longueur de données par raccordement, 
maxi 

1400 octets 

Connexions distantes avec transmission acyclique 
 Fréquence de scrutation : intervalle de 

scrutation, mini 
500 ms 

 Nombre de connexions entrantes 100 

 Nombre de connexions sortantes 100 

 Longueur de données de toutes les 
connexions entrantes, maxi 

2000 octets 

 Longueur de données de toutes les 
connexions sortantes, maxi 

2000 octets 

 Longueur de données par raccordement 
(connexions acycliques), maxi 

1400 octets 

Connexions distantes avec transmission cyclique 
 Fréquence de transmission : intervalle de 

transmission, mini 
10 ms 

 Nombre de connexions entrantes 200 

 Nombre de connexions sortantes 200 

 Longueur de données de toutes les 
connexions entrantes, maxi 

2000 octets 

 Longueur de données de toutes les 
connexions sortantes, maxi 

2000 octets 

 Longueur de données par raccordement 
(connexions acycliques), maxi 

450 octets 
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Variable HMI via PROFINET (acyclique) 

 Mise à jour des variables HMI 500 ms 

 Nombre de stations pouvant être annoncées 
pour variables HMI (PN OPC/iMAP) 

3, 2xPN OPC/1x iMAP 

 Nombre de variables IHM 200 

 Longueur max. de données de toutes les 
variables IHM 

2000 octets 

Fonctionnalité Proxy PROFIBUS 

 supporté oui 

 Nombre d'appareils PROFIBUS couplés 16 

 Longueur de données par raccordement, 
maxi 

240 octets (suivant l'esclave) 

Interfaces 
1ère interface 
Désignation de l'interface X1 
Type d'interface Interface RS 485 intégrée 
Physique RS 485 

 avec séparation galvanique oui 

 Alimentation au niveau de l'interface 
(15 V cc à 30 V cc), max. 

200 mA 

Fonctionnalité 

 MPI oui 

 Maître DP oui 

 Esclave DP oui 

 Périphériques PROFINET IO non 

 Contrôleur PROFINET IO non 

 PROFINET CBA non 

 Communication IE ouverte non 

 Serveur Web non 

 Couplage point à point non 

MPI 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication par données globales oui 

 Communication de base S7 oui 
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 Communication S7 Oui (uniquement serveur, liaisons configurées 
d'un côté) 

 Communication S7 comme client non (mais via CP et FB chargeables) 

 Communication S7 comme serveur oui 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Maître DP 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 oui (uniquement blocs I) 

 Communication S7 Oui 
(uniquement serveur, liaisons configurées d'un 
côté) 

 Equidistance supportée oui 

 Isochronisme Non 

 SYNC/FREEZE oui 

 Activation/désactivation d'esclaves DP 
– Nombre d'esclaves DP 

activables/désactivables simultanément, 
maxi 

oui 
8 

 Echange direct de données oui (comme subscriber) 

 DPV1 oui 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Nombre d'esclaves DP, maxi 124 
Plage d'adresses 

 Entrées, maxi 2 Ko 

 Sorties, maxi 2 Ko 

Données utiles par esclave DP 

 Entrées, maxi 244 octets 

 Sorties, maxi 244 octets 

Esclave DP 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui (uniquement pour une interface active) 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 non 
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 Communication S7 oui 
(uniquement serveur, liaison configurée d'un côté 
seulement) 

 Echange direct de données oui 

 DPV1 non 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Recherche automatique de vitesse de 
transmission 

oui (uniquement pour une interface passive) 

Mémoire de transfert 

 Entrées 244 octets 

 Sorties 244 octets 

 Plage d'adresses, maxi 32 

 Données utiles par plage d'adresses, maxi 32 octets 

Fichier GSD Les fichiers GSD actuels sont disponibles sur 
internet (http://www.siemens.com/profibus-gsd). 

2ème interface 
Désignation de l'interface X2 
Type d'interface PROFINET 
Physique Ethernet RJ 45 

 avec séparation galvanique oui 

 Switch intégré oui 

 Nombre de ports 2 

 détermination automatique de la vitesse de 
transmission 

Oui (10/100 Mbit/s) 

 Autonégociation oui 

 Autocroisement oui 

Redondance de supports 

 supportée oui 

 Temps de commutation en cas d'interruption 
de ligne, typ. 

200 ms (PROFINET MRP) 

 Nombre d'abonnés dans l'anneau, maxi 50 

Modification de l'adresse IP par rapport à la 
durée d'exécution, supportée 

oui 

Fonction de liaison active (Keep Alive), supportée oui 
Fonctionnalité 

 MPI non 

 Maître DP non 

 Esclave DP non 

http://www.siemens.com/profibus-gsd�
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 Contrôleur PROFINET IO Oui, simultanément avec fonctionnalité 
périphérique IO également 

 Périphériques PROFINET IO Oui, simultanément avec fonctionnalité contrôleur 
IO 

 PROFINET CBA Oui (transmission acyclique et cyclique) 

 Communication IE ouverte Oui, via TCP/IP, ISO on TCP, UDP 

 Serveur Web 
– Nombre de clients HTTP 

oui 
5 

Contrôleur PROFINET IO 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication S7 Oui, avec des FB chargeables, 
 liaisons configurables maxi : 10, 
nombre d'instances maxi : 32 

 Communication IE ouverte Oui, via TCP/IP, ISO on TCP, UDP 

Nombre de contrôleurs PROFINET IO intégrés 1 
RT, supporté oui 
IRT, supporté oui 
Vitesse de transmission, maxi 100 Mbit/s 
Nombre de périphériques IO connectables, maxi 128 
Nombre de périphériques IO connectables, pour 
RT, maxi 

128 

 dont linéaires, maxi 128 

Nombre de périphériques IO avec IRT et avec 
l'option "Haute flexibilité" 

128 

 dont linéaires, maxi 61 

Nombre de périphériques IO avec IRT et avec 
l'option "Haute performance", maxi 

64 

 dont linéaires, maxi 64 

Périphérique partagé, supporté Oui 
Isochronisme Oui, OB 61 
Démarrage prioritaire, supporté oui 

 Nombre de périphériques IO avec démarrage 
prioritaire, maxi 

32 

Activation/désactivation des périphériques 
PROFINET IO 

Oui 

 Nombre de périphériques IO activables/ 
désactivables simultanément, max. 

8 
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Périphériques IO changeant en cours de 
fonctionnement (ports partenaires), supportés 

Oui 

 Nombre de périphériques IO par outil, maxi 8 

Remplacement de périphérique sans support 
amovible 

oui 

250 μs, 500 μs,1 ms Cycles d'émission 
2 ms, 4 ms 
(pas pour IRT avec l'option "Haute flexibilité") 

Temps d'actualisation 

 Temps d'actualisation La valeur minimale du temps d'actualisation 
dépend du temps paramétré pour la 
communication PROFINET IO, du nombre de 
périphériques IO et du nombre de données utiles 
configurées. 

Pour les RT  

 Pour un cycle d'émission de 250 μs 250 µs à 128 ms 

 Pour un cycle d'émission de 500 μs 500 µs à 256 ms 

 Pour un cycle d'émission de 1 ms 1 ms à 512 ms 

 Pour un cycle d'émission de 2 ms 2 ms à 512 ms 

 Pour un cycle d'émission de 4 ms 4 ms à 512 ms 

Pour les IRT avec l'option "Haute flexibilité"  

 Pour un cycle d'émission de 250 μs 250 µs à 128 ms 

 Pour un cycle d'émission de 500 μs 500 µs à 256 ms 

 Pour un cycle d'émission de 1 ms 1 ms à 512 ms 

Pour les IRT avec l'option "Haute performance"  

 Pour un cycle d'émission de 250 μs 250 µs à 4 ms 

 Pour un cycle d'émission de 500 μs 500 µs à 8 ms 

 Pour un cycle d'émission de 1 ms 1 ms à 16 ms 

 Pour un cycle d'émission de 2 ms 2 ms à 32 ms 

 Pour un cycle d'émission de 4 ms 4 ms à 64 ms 

Pour les IRT avec l'option "Haute performance" et 
pour le paramétrage des cycles d'émission dits 
"impaires" 

Temps d'actualisation = cycle d'émission 
"impaire" ajusté (multiple quelconque de 125 μs : 
375 μs, 625 μs … 3,875 ms) 

Plage d'adresses 

 Entrées, maxi 2048 octets 

 Sorties, maxi 2048 octets 

Données utiles par plage d'adresses, maxi 

 Cohérence de données utiles, maxi 1024 octets 
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Périphériques PROFINET IO 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication S7 Oui, avec des FB chargeables, 
 liaisons configurables maxi : 10, 
nombre d'instances maxi : 32 

 Communication IE ouverte Oui, via TCP/IP, ISO on TCP, UDP 

RT, supporté oui 
IRT, supporté oui 
PROFIenergy, supportée Oui, avec SFB 73/74 préparé pour FB standard 

PROFIenergy chargeable pour I-Device 
Périphérique partagé, supporté Oui 

 Nombre de contrôleurs IO pour le 
périphérique partagé, maxi 

2 

Isochronisme non 
Zones de transfert d'application Oui 
Zones de transfert de périphérie non 
Mémoire de transfert 

 Entrées, maxi 1440 octets, par contrôleur pour périphérique 
partagé 

 Sorties, maxi 1440 octets, par contrôleur pour périphérique 
partagé 

Sous-modules 

 Nombre maxi 64 

 Données utiles par sous-module, maxi 1024 octets 

Programmation 
Langage de programmation 

 CONT oui 

 LOG oui 

 LIST oui 

 SCL oui 

 CFC oui 

 GRAPH oui 

 HiGraph® oui 

Jeu d'opérations voir liste des opérations 

 Niveaux de parenthèses 8 
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Caractéristiques techniques 
Protection contre le piratage 

 Protection des programmes 
utilisateur/protection par mot de passe 

oui 

 Codification de blocs Oui, avec S7-Block Privacy 

Fonctions système (SFC) voir liste des opérations 
Blocs fonctionnels système (SFB) voir liste des opérations 
Entrées/sorties intégrées 
Adresses par défaut des 
Entrées TOR 136 à 138 
Sorties TOR 136 à 137 
Entrées analogiques 800 à 809 
Sorties analogiques 800 à 803 
Fonctions intégrées 

 Nombre de compteurs 4 (voir le manuel Fonctions technologiques) 

 Nombre de fréquencemètres 4 voies jusqu'à 60 kHz max. 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 positionnement commandé 1 voie 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 Blocs fonctionnels intégrés (régulation) Régulateur PID 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

 Nombre de sorties impulsion 4 voies de modulation de largeur d'impulsions 
jusqu'à 2,5 kHz max. 
(voir le manuel Fonctions technologiques) 

Cotes 

 Dimensions de montage L x H x P (mm) 120 x 125 x 130 

 Poids 730 g 

Tensions, courants 
Tension d'alimentation (valeur nominale) 24 V cc 

 Plage admissible, limite inférieure (CC) 19,2 V 

 Plage admissible, limite supérieure (CC) 28,8 V 

 Consommation (en marche à vide), typ. 190 mA 

 Courant absorbé (valeur nominale) 850 mA 

 Courant d'appel, typ. 5 A 

 I2t 0,7 A2s 

 Protection externe des conducteurs de 
l'alimentation (conseillée), mini 

Commutateur LS, type C, min. 2 A, 
Commutateur LS, type B, min. 4 A 

 Puissance dissipée, typ. 16 W 
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Renvoi 
Dans le chapitre Caractéristiques techniques de la périphérie intégrée, vous trouverez 

● sous Entrées TOR des CPU 31xC et Sorties TOR des CPU 31xC, les caractéristiques 
techniques des entrées/sorties intégrées. 

● sous Disposition et utilisation des entrées/sorties intégrées, les schémas de principe des 
entrées/sorties intégrées. 

8.7 Caractéristiques techniques de la périphérie intégrée 

8.7.1 Disposition et utilisation des entrées/sorties intégrées 

Introduction  
Les entrées/sorties intégrées des CPU 31xC peuvent être utilisées pour les fonctions 
technologiques et/ou comme périphérie standard. 

Les figures suivantes présentent l'utilisation éventuelle des entrées/sorties intégrées sur les 
CPU. 

Renvoi 
Vous trouverez de plus amples informations sur la périphérie intégrée dans le manuel 
Fonctions technologiques. 
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CPU 312C : affectation des DI/DO intégrées (connecteur X11)  

DI+1. 0
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Schéma de connexion de la périphérie TOR intégrée 
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CPU 313C, CPU 313C-2 DP/PtP, CPU 314C-2 DP/PtP, CPU 314C-2 PN/DP : DI/DO (connecteur 
X11 et connecteur X12) 

lent

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Z0 (A)
Z0 (B)

Z0 (HW-Tor)
Z1 (A)
 Z1(B)

Z1 (HW-Tor)
Z2 (A)
Z2 (B)

Z2 (HW-Tor)
Z3 (A)
Z3 (B)

Z3 (HW-Tor)
Z0 (Latch)
Z1 (Latch)
Z2 (Latch)
Z3 (Latch)

A 0
B 0
N 0

Tast 0
Bero 0

CONV_EN

R+
R-

V0
V1
V2
V3

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X1)

1)

1)

CONV_DIR

1
2
3
4
5
6

8
7

9
10
11
12
13
14

16
15

17
18

20
19

21
22
23
24
25
26

28
27

29
30
31
32
33
34

36
35

37
38

40
39

DI+0.1
DI+0.2
DI+0.3
DI+0.4
DI+0.5
DI+0.6
DI+0.7

DI+0.0

DI+1.1
DI+1.2
DI+1.3
DI+1.4
DI+1.5
DI+1.6
DI+1.7

DI+1.0

DO+0.1
DO+0.2
DO+0.3
DO+0.4
DO+0.5
DO+0.6
DO+0.7

DO+0.0

DO+1.1
DO+1.2
DO+1.3
DO+1.4
DO+1.5
DO+1.6
DO+1.7

DO+1. 0

1L+ 2L+

2M
3L+

1M 3M

 
 

Renvoi 
Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel Fonctions Techniques sous 
Comptage, Mesure de fréquence et Modulation de largeur d'impulsion. 
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Schéma de principe de la périphérie numérique intégrée des CPU 313C/313C-2/314C-2 

 
 

CPU 313C/314C-2 : affectation des AI/AO et DI intégrées (connecteur X11) 
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Schéma de connexion de la périphérie TOR/analogique intégrée des CPU 313C/314C2 

 

Utilisation simultanée des fonctions technologiques et de la périphérie standard  
Les Fonctions Technologiques et la Périphérie Standard peuvent être utilisées 
simultanément, dans la mesure où le matériel le permet. Par exemple, toutes les entrées 
TOR qui ne sont pas occupées par des fonctions de comptage peuvent servir de DI 
standard. 

Les entrées occupées par les fonctions technologiques peuvent être lues. Les sorties 
occupées par les fonctions technologiques ne peuvent pas être décrites. 

Voir aussi 
CPU 312C (Page 225) 

CPU 313C (Page 234) 

CPU 313C-2 PtP et CPU 313C-2 DP (Page 243) 

CPU 314C-2 PtP et CPU 314C-2 DP (Page 255) 

CPU 314C-2 PN/DP (Page 267) 
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8.7.2 Périphérie analogique 

Abréviations utilisées dans les figures suivantes  
 
M Raccordement de la masse 
Mx+ Câble de mesure "+" (positif), pour voie x 
Mx- Câble de mesure "-" (négatif), pour voie x 
MANA Potentiel de référence du circuit analogique 
AIXU Entrée de tension "+" pour voie x 
AIXI Entrée de courant "+" pour voie x 
AIXC Entrée Common "-" pour courant et tension pour voie x 
AIX Voie d'entrée analogique x 

Connexion des entrées de courant/tension 
Les figures montrent le raccordement de transducteurs de mesure 2/4 fils aux entrées de 
courant/tension. 

 
Figure 8-1 Connexion d'une entrée de courant/tension analogique de la CPU 313C/314C-2 avec 

transducteur de mesure 2 fils 
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Figure 8-2 Connexion d'une entrée de courant/tension analogique de la CPU 313C/314C-2 avec 

transducteur de mesure 4 fils 

Principe de mesure 
Les CPU 31xC utilisent le principe de mesure du codage des valeurs instantanées. Ainsi, 
elles fonctionnent avec une vitesse de scrutation de 1 kHz, à savoir chaque milliseconde met 
à disposition une nouvelle valeur dans l'onglet Mot d'entrée de périphérie et peut être lue par 
le programme utilisateur (par exemple, L PEW). En cas de temps d'accès inférieurs à 1 ms, 
l'"ancienne" valeur sera de nouveau lue. 
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Filtres passe-bas matériels intégrés  
Les signaux d'entrée analogiques des voies 0 à 3 circulent par des filtres passe-bas 
intégrés. Ils sont ainsi amortis selon la courbe de la mesure suivante. 

 

 
Figure 8-3 Comportement de conduction du filtre passe-bas intégré 

 

 Remarque 

La fréquence du signal d'entrée ne doit pas dépasser 400 Hz. 
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Filtre d'entrée (filtre logiciel)  
Les entrées de courant/tension disposent d'un filtre logiciel paramétrable avec STEP 7 pour 
les signaux d'entrée. Ce filtre logiciel permet de filtrer la fréquence perturbatrice paramétrée 
(50/60 Hz) ainsi que des multiples. 

La suppression des fréquences perturbatrices sélectionnée définit également le temps 
d'intégration. 
En cas de suppression des fréquences perturbatrices de 50 Hz, le filtre logiciel calcule la 
valeur moyenne obtenue à partir des 20 dernières mesures et définit celle-ci comme valeur 
de mesure. 

En fonction de votre paramétrage dans STEP 7, vous pouvez supprimer les fréquences 
perturbatrices (50 Hz ou 60 Hz). La suppression des fréquences perturbatrices (filtre logiciel 
désactivé) n'agit pas lorsque le réglage est de 400 Hz . 

Les signaux d'entrée analogiques des voies 0 à 3 circulent par des filtres passe-bas 
intégrés. 

 
Figure 8-4 Principe de la suppression des fréquences perturbatrices via STEP 7 
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Les deux graphiques suivants vous montrent le principe de fonctionnement de la 
suppression des fréquences perturbatrices de 50 Hz et 60 Hz 

 
Figure 8-5 Suppression des fréquences perturbatrices de 50 Hz 

 
Figure 8-6 Suppression des fréquences perturbatrices de 60 Hz 
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 Remarque 

Si la fréquence perturbatrice ne se situe pas autour de 50/60 Hz ou plus, le signal d'entrée 
doit alors être filtré au niveau externe.  
 A cet effet, la suppression des fréquences perturbatrices pour l'entrée correspondante doit 
être paramétrée avec 400 Hz. Cela correspond à une "désactivation" du filtre logiciel. 

 

Entrées non connectées  
Vous devez court-circuiter les 3 entrées d'une voie d'entrée analogique de courant/tension 
non connectée et les relier à MANA (broche 20 du connecteur frontal). Vous obtiendrez ainsi 
pour ces entrées analogiques une résistance aux perturbations optimale. 

Sorties non connectées  
Afin que les voies de sorties analogiques non connectées soient hors tension, vous devez 
les désactiver et les laisser ouvertes lors du paramétrage dans STEP 7. 

Renvoi 
Pour plus d'informations (p. ex. sur la représentation et le traitement des valeurs 
analogiques), référez-vous au chapitre 4 du manuel Caractéristiques des modules.  
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8.7.3 Paramétrage 

Introduction  
Le paramétrage de la périphérie intégrée des CPU 31xC s'effectue avec STEP 7. Il doit être 
réalisé à l'état STOP de la CPU. Les paramètres créés sont enregistrés dans la CPU lors du 
transfert du PG dans le S7-300. 

Sinon, vous pouvez également modifier les paramètres dans le programme utilisateur avec 
le SFC 55 (voir manuel de référence Fonctions système et fonctions standard), voir la 
configuration de l'enregistrement 1 pour les paramètres correspondants. 

Paramètres du module DI standard  
Le tableau suivant vous donne un aperçu des paramètres pour les entrées TOR standard. 

Tableau 8- 8 Paramètres du module DI standard 

Paramètre Valeurs admissibles Valeur par 
défaut 

Validité 

Retard à l'entrée (ms) 0,1/0,5/3/15 3 Groupe de voies 

Le tableau suivant donne une vue d'ensemble des paramètres en cas d'utilisation des 
entrées TOR comme entrées d'alarme.  

Tableau 8- 9 Paramètres des entrées d'alarme 

Paramètre Valeurs admissibles Valeur par 
défaut 

Validité 

Entrée d'alarme désactivée/front montant Désactivé Entrée TOR 
Entrée d'alarme désactivée/front descendant Désactivé Entrée TOR 
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Figure 8-7 Configuration de l'enregistrement 1 pour le module DI standard et les entrées d'alarme 

(longueur 10 octets) 

Paramètres du module DO standard  
Pour les sorties TOR standard, il n'existe pas de paramètres. 
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Paramètres du module AI standard  
Le tableau suivant vous donne un aperçu des paramètres pour les entrées analogiques 
standard. 

Tableau 8- 10 Paramètres du module AI standard 

Paramètre Valeurs admissibles Valeur par défaut Validité 
Temps d'intégration (ms) 
Suppression des fréquences 
perturbatrices(Hz) 
(voies 0 à 3) 

2,5/16,6/20 
400*/60/50 

20 
50 

Voie 
Voie 

Plage de mesure 
(voies 0 à 3) 

 Désactivé 
 ± 20 mA 
 0 ... 20 mA 
 4 ... 20 mA 
 ± 10 V 
 0 ... 10 V 

± 10 V Voie 

Type de mesure 
(voies 0 à 3) 

désactivée/ 
tension U/ 
courant I 

Tension U Voie 

Unité de mesure 
(voie 4) 

Celsius/Fahrenheit/
Kelvin 

Celsius Voie 

Plage de mesure 
(entrée Pt 100 ; voie 4) 

désactivée/ 
Pt 100/600 Ω  

600 Ω  Voie 

Type de mesure 
(entrée Pt 100 ; voie 4) 

désactivée/ 
Résistance/ 
Résistance 
thermique 

Résistance Voie 

* A un paramétrage de "400 Hz", le filtre logiciel est désactivé pour la suppression des fréquences 
perturbatrices. 

Renvoi 
Dans le manuel de référence, lisez également la partie intitulée Caractéristiques des 
modules chapitre 4.3. 
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Paramètres du module AO standard  
Le tableau suivant vous donne un aperçu des paramètres pour les sorties analogiques 
standard (voir également chapitre 4.3 dans le manuel de référence Caractéristiques des 
modules). 

Tableau 8- 11 Paramètres du module AO standard 

Paramètre Valeurs admissibles Valeur par défaut Validité 
Plage 
(voies 0 à 1) 

 Désactivé 
 ± 20 mA 
 0 ... 20 mA 
 4 ... 20 mA 
 ± 10 V 
 0 ... 10 V 

± 10 V Voie 

Type de sortie 
(voies 0 à 1) 

désactivée/ 
tension U/ 
courant I 

Tension U Voie 
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Figure 8-8 Configuration de l'enregistrement 1 pour l'AI/AO standard (longueur 13 octets) 

Paramètres des fonctions technologiques  
Vous trouverez les paramètres pour la fonction correspondante dans le manuel Fonctions 
Technologiques. 
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8.7.4 Alarme 

Entrées d'alarme  
Toutes les entrées TOR de la périphérie à bord sur les CPU 31xC peuvent servir d'entrées 
d'alarme. 

Pour chaque entrée, le comportement de l'alarme peut être défini lors du paramétrage. Sont 
possibles : 

● pas d'alarme 

● alarme en cas de front montant 

● alarme en cas de front descendant 

● alarme pour chaque front 

  Remarque 

Si les alarmes apparaissent plus rapidement qu'elles ne peuvent être traitées par l'OB 40, 
1 événement est alors conservé par chaque voie. Les autres événements (alarmes) sont 
perdus sans diagnostic et sans message explicite. 

Information de déclenchement pour l'OB 40  
Le tableau suivant présente les variables temporaires significatives (TEMP) de l'OB 40 pour 
les entrées d'alarme des CPU 31xC. Vous trouverez une description de l'OB d'alarme du 
processus, l'OB 40, dans le manuel de référence Fonctions standard et fonctions système. 

Tableau 8- 12 Information de déclenchement pour l'OB 40 avec les entrées d'alarme de la périphérie 
intégrée 

Octet Variable Type de 
données 

 Description 

6/7 OB40_MDL_ADDR WORD B#16#7C 
pour la CPU 314C-
2 PN/DP : 
B#16#88 

Adresse du module 
déclenchant l'alarme (ici, les 
adresses par défaut des 
entrées TOR) 

à 
partir 
de 8 

OB40_POINT_ADDR DWORD voir figure suivante Signalisation des entrées 
intégrées à l'origine de l'alarme 
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La figure ci-dessous indique par exemple les états pour les entrées d'alarme intégrées à 
l'origine de l'alarme pour les adresses par défaut E124.0 à E126.7. 

 
Figure 8-9 Exemple de signalisation des états des entrées d'alarme de la CPU 31xC 

8.7.5 Diagnostics 

Périphérie standard 
En cas d'utilisation des entrées/sorties intégrées comme périphérie standard, il n'existe pas 
de diagnostics (voir également manuel de référence Caractéristiques des modules). 

Fonctions technologiques 
Vous trouverez les possibilités de diagnostic en cas d'utilisation des fonctions 
technologiques pour la fonction correspondante dans le manuel Fonctions Technologiques. 
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8.7.6 Entrées TOR 

Introduction  
Vous trouverez ici les caractéristiques techniques des entrées TOR pour les CPU 31xC. 

Les CPU suivantes sont récapitulées dans le tableau : 

● sous CPU 313C-2, la CPU 313C-2 DP et CPU 313C-2 PtP 

● sous CPU 314C-2 les CPU 314C-2 DP, CPU 314C-2 PtP et CPU 314C-2 PN/DP 

Caractéristiques techniques  

Tableau 8- 13 Caractéristiques techniques des entrées TOR 

Caractéristiques techniques 
 CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 CPU 314C-2 
Données spécifiques aux modules CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 CPU 314C-2 
Nombre d'entrées 10 24 16 24 

 dont les entrées utilisables pour les 
fonctions technologiques 

8 12 12 16 

Longueur de câble 

 non blindé, maxi 600 m ; pour fonctions technologiques : non 

1000 m ;  
pour les fonctions technologiques avec fréquence de comptage maximale

 blindé, maxi 

100 m 100 m 100 m 50 m 
Tension, courants, potentiels CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 CPU 314C-2 
Tension de charge nominale L+ 24 V CC 

 Irréversibilité oui 

Nombre d'entrées pouvant être activées simultanément 

 Disposition horizontale 
– jusqu'à 40 °C 
– jusqu'à 60 °C 

 
10 
5 

 
24 
12 

 
16 
8 

 
24 
12 

 Disposition verticale 
– jusqu'à 40 °C 

 
5 

 
12 

 
8 

 
12 

Séparation galvanique 

 entre voies et bus interne oui 

 entres les voies non 

Différence de potentiel admissible 

 entre différents circuits 75 V cc/60 V ca 

Tension d'essai d'isolement  600 V CC 
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Caractéristiques techniques 
 CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 CPU 314C-2 
Courant absorbé 

 sur tension de charge L+ (sans charge), 
max. 

– 80 mA 80 mA 80 mA 

Etats, alarmes, diagnostics CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 CPU 314C-2 
Visualisation d'état LED verte par voie 
Alarme  oui, si la voie correspondante a été paramétrée comme entrée 

d'alarme 
 en cas d'utilisation des fonctions technologiques, voir manuel 

Fonctions Technologiques 

Fonctions de diagnostic  pas de diagnostic en cas d'utilisation comme périphérie standard 
 en cas d'utilisation des fonctions technologiques, voir manuel 

Fonctions Technologiques 

Données permettant de sélectionner un 
capteur pour le DI standard 

CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 CPU 314C-2 

Tension d'entrée 

 Valeur nominale 24 V cc 

 pour le signal "1" 15 V à 30 V 

 pour le signal "0" -3 V à 5 V 

Courant d'entrée 

 pour état log. "1", typ. 8 mA 

Retard à l'entrée des entrées standard 

 Paramétrable oui (0,1 / 0,5 / 3 / 15 ms) 
Vous pouvez modifier la configuration du retard à l'entrée des entrées 
standard pendant l'exécution du programme. Notez bien que le nouveau 
temps de filtrage que vous avez réglé ne devient effectif, le cas échéant, 
qu'après écoulement du temps paramétré jusqu'à la modification. 

 Valeur nominale 3 ms 

Avec utilisation de fonctions technologiques :  
"Largeur minimale d'impulsion/ intervalle 
minimal entre impulsions avec fréquence de 
comptage maximale"  

48 μs 16 μs 16 μs 8 μs 

Caractéristique d'entrée selon CEI 61131, type 1 
Raccordement de capteurs BERO 2 fils possible 

 Courant de repos maximal admissible 1,5 mA 
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8.7.7 Sorties TOR 

Introduction  
Ce chapitre comporte les caractéristiques techniques des sorties TOR pour les CPU 31xC. 

Les CPU suivantes sont récapitulées dans le tableau : 

● sous CPU 313C-2, la CPU 313C-2 DP et CPU 313C-2 PtP 

● sous CPU 314C-2 les CPU 314C-2 DP, CPU 314C-2 PtP et CPU 314C-2PN/DP 

Sorties TOR rapides  
Les fonctions technologiques utilisent les sorties TOR rapides. 

Caractéristiques techniques  

Tableau 8- 14 Caractéristiques techniques des sorties TOR 

Caractéristiques techniques 
 CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 CPU 314C-2 
Données spécifiques aux modules CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 CPU 314C-2 
Nombre de sorties 6 16 16 16 

2 4 4 4  dont les sorties rapides 
Important : 
Vous ne devez pas brancher en parallèle les sorties rapides de votre 
CPU. 

Longueur de câble 
 non blindé, maxi 600 m 

 blindé, maxi 1000 m 

Tension, courants, potentiels CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 CPU 314C-2 
Tension de charge nominale L+ 24 V cc 
 Irréversibilité non 

Courant total des sorties (par groupe) 
 Fixation horizontale, maxi 

– jusqu'à 40 °C 
– jusqu'à 60°C 

 
2,0 A 
1,5 A 

 
3,0 A 
2,0 A 

 
3,0 A 
2,0 A 

 
3,0 A 
2,0 A 

 Fixation verticale, maxi 
– jusqu'à 40 °C 

 
1,5 A 

 
2,0 A 

 
2,0 A 

 
2,0 A 

Séparation galvanique 
 entre voies et bus interne oui 

 entres les voies 
       -    par groupes de 

non 
–  

oui 
8 

oui 
8 

oui 
8 

Différence de potentiel admissible 
 entre différents circuits 75 V cc/60 V ca 
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Caractéristiques techniques 
 CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 CPU 314C-2 
Tension d'essai d'isolement 600 V cc 
Courant absorbé 
 sur tension de charge L +, maxi 25 mA 50 mA 50 mA 50 mA 

Etats, alarmes, diagnostics CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 CPU 314C-2 
Visualisation d'état LED verte par voie 
Alarme  pas d'alarmes en cas d'utilisation comme périphérie standard 

 en cas d'utilisation des fonctions technologiques, voir manuel 
Fonctions Technologiques 

Fonctions de diagnostic  pas de diagnostic en cas d'utilisation comme périphérie standard 
 en cas d'utilisation des fonctions technologiques, voir manuel 

Fonctions Technologiques 
DO standard CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 CPU 314C-2 
Tension de sortie 
 pour état log. "1", mini L+ (-0,8 V) 

Courant de sortie 
 avec le signal "1" 
       -    Valeur nominale 
       -    Plage admissible 

 
0,5 A 
5 mA à 0,6 A 

 pour signal "0" (courant de repos), maxi 0,5 mA 

Plage de résistance de charge 48 Ω à 4 kΩ  
Charge de lampes, max. 5 W 
Commande d'une entrée TOR oui 
Montage en parallèle de 2 sorties 
 pour une activation redondante d'une 

charge 
possible 

 pour une augmentation de la performance pas possible 

Commande d'une entrée TOR possible 
Fréquence de commutation 
 pour charge résistive, max. 100 Hz 

 en cas de charge inductive selon CEI 947-
5, DC13, maxi 

0,5 Hz 

 pour charge de lampes, max. 100 Hz 

 sorties rapides avec charge ohmique, maxi 2,5 kHz 

Limitation (interne) des surtensions inductives 
de coupure à ... typ. 

(L+) -48 V 

Protection contre les courts-circuits de la sortie oui, synchronisation électronique 
 Seuil de signalisation, typ. 1 A 
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8.7.8 Entrées analogiques 

Introduction  
Ce chapitre comporte les caractéristiques techniques des entrées analogiques pour les 
CPU 31xC. 

Les CPU suivantes sont récapitulées dans le tableau : 

● CPU 313C 

● CPU 314C-2 DP 

● CPU 314C-2 PtP 

● CPU 314C-2 PN/DP 

Caractéristiques techniques  

Tableau 8- 15 Caractéristiques techniques des entrées analogiques 

Caractéristiques techniques 
Données spécifiques aux modules 
Nombre d'entrées 4 voies entrée de courant/tension 

1 voie entrée de résistance 
Longueur de câble 

 blindé, maxi 100 m 

Tension, courants, potentiels 
Entrée de résistance 

 Tension à vide, typ. 3,3 V 

 Courant de mesure, typ. 1,25 mA 

Séparation galvanique 

 entre voies et bus interne oui 

 entres les voies non 

Différence de potentiel admissible 

 entre les entrées (AIC) et MANA (UCM) 8,0 V cc 

 entre MANA et Minterne (UISO) 75 V cc/60 V ca 

Tension d'essai d'isolement 600 V cc 
Formation de la valeur analogique 
Principe de mesure Codage de la valeur actuelle (approximations 

successives) 
Temps d'intégration/de conversion/résolution (par voie) 

 Paramétrable oui 

 Temps d'intégration en ms 16,6/20 

 Fréquence d'entrée maximale admissible 400 Hz 
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 Résolution (compr. le domaine de 
dépassement) 

11 bits + signe 

 Suppression des fréquences perturbatrices f1 60/50 Hz 

Constante de temps du filtre d'entrée 0,38 ms 
Temps d'exécution de base 1 ms 
Suppression des perturbations, limites d'erreurs 
Suppression des tensions perturbatrices pour f = n x (f1 ± 1 %), (f1 = fréquence perturbatrice), n = 1, 
2 

 Perturbation de phase (UCM < 1,0 V) > 40 dB 

 Perturbation de mode série (valeur de crête 
de la perturbation < valeur nominale de la 
zone d'entrée) 

> 30 dB 

Diaphonie entre les entrées > 60 dB 
Limite d'erreur pratique (sur toute la plage de température, rapportée à l'étendue d'entrée) 

 Tension/courant <1 % 

 Résistance <1 % 

Limite d'erreur de base (limite d'erreur d'utilisation à 25 °C, par rapport à la plage d'entrée) 

 Tension/courant 
– Erreur de linéarité dans la mesure de 

courant et de tension 

(relative à la plage d'entrée) 

<0,8 % 
±0,06 % 

 Résistance 
– Erreur de linéarité dans la mesure de 

résistance 

(relative à la plage d'entrée) 

<0,8 % 
±0,2 % 

Erreur de température (rapportée à la plage 
d'entrée) 

± 0,006 %/K 

Exactitude de répétition (à l'état stabilisé à 25 °C, 
par rapport à la plage d'entrée) 

±0,06 % 

Etats, alarmes, diagnostics 
Alarmes  pas d'alarmes en cas d'utilisation comme 

périphérie standard 

Fonctions de diagnostic  pas de diagnostic en cas d'utilisation comme 
périphérie standard 

 en cas d'utilisation des fonctions 
technologiques, voir manuel Fonctions 
Technologiques 
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Caractéristiques techniques 
Données permettant de sélectionner un capteur 
Etendues d'entrée (valeurs nominales) / Résistance d'entrée 

 Tension ± 10 V/100 kΩ 
 0 V à 10 V/100 kΩ 

 Courant ± 20 mA/100 Ω 
 0 mA à 20 mA/100 Ω 
 4 mA à 20 mA/100 Ω 

 Résistance 0 Ω à 600 Ω/10 MΩ  

 Thermomètre de résistance Pt 100/10 MΩ  

Tension d'entrée autorisée (limite de destruction) 

 pour l'entrée de tension, maxi 30 V permanents 

 pour l'entrée de courant, maxi 5 V permanents 

Courant d'entrée autorisé (limite de destruction) 

 pour l'entrée de tension, maxi 0,5 mA permanents 

 pour l'entrée de courant, maxi 50 mA permanents 

Raccordement du capteur de signaux 

 pour la mesure de la tension possible 

 pour la mesure du courant 
       -    comme transducteur de mesure 2 fils 
       -    comme transducteur de mesure 4 fils 

 
possible, avec alimentation externe 
possible 

 pour la mesure de la résistance 
       -    avec raccordement 2 fils 
 
       -    avec raccordement 3 fils 
       -    avec raccordement 4 fils 

 
possible, sans compensation des  
résistances de ligne 
impossible 
impossible 

Linéarisation de caractéristiques concernant les logiciels 

 pour le thermomètre de résistance Pt 100 

Compensation de la température non 
Unité technique pour la mesure de la température degré Celsius (°C) 

 degré Fahrenheit (°F) 
 Kelvin (K) 
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8.7.9 Sorties analogiques 

Introduction  
Ce chapitre comporte les caractéristiques techniques des sorties analogiques pour les 
CPU 31xC. 

Les CPU suivantes sont récapitulées dans le tableau : 

● CPU 313C 

● CPU 314C-2 DP 

● CPU 314C-2 PtP 

● CPU 314C-2 PN/DP 

Caractéristiques techniques  

Tableau 8- 16 Caractéristiques techniques des sorties analogiques 

Caractéristiques techniques 
Données spécifiques aux modules 
Nombre de sorties 2 
Longueur de câble 
 blindé, maxi 200 m 

Potentiels 
Séparation galvanique 
 entre voies et bus interne oui 

 entres les voies non 

Différence de potentiel admissible 
 entre MANA et Minterne (UISO) 75 V cc/60 V ca 

Tension d'essai d'isolement 600 V cc 
Formation de la valeur analogique 
Résolution (compr. le domaine de dépassement) 11 bits + signe 
Temps de conversion (par voie) 1 ms 
Temps d'établissement 
 pour la charge ohmique 0,6 ms 

 pour la charge capacitive 1,0 ms 

 pour la charge inductive 0,5 ms 

Suppression des perturbations, limites d'erreurs 
Diaphonie entre les entrées > 60 dB 
Limite d'erreur pratique (sur toute la plage de température, rapportée à l'étendue de sortie) 
 Tension/courant ±1 % 

Limite d'erreur de base (limite d'erreur d'utilisation à 25 °C, par rapport à la plage de sortie) 
 Tension/courant ±0,8 % 

Erreur de température (rapportée à l'étendue de 
sortie) 

±0,01 %/K 
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Caractéristiques techniques 
Erreur de linéarité (rapportée à l'étendue de 
sortie) 

±0,15 % 

Exactitude de répétition (à l'état stabilisé à 25 °C, 
par rapport à la plage de sortie) 

±0,06 % 

Ondulation des sorties ; largeur de bande 0 à 
50 kHz (par rapport à la plage de sortie) 

±0,1 % 

Etats, alarmes, diagnostics 
Alarme  pas d'alarmes en cas d'utilisation comme 

périphérie standard 
 en cas d'utilisation des fonctions 

technologiques, voir manuel Fonctions 
Technologiques 

Fonctions de diagnostic  pas de diagnostic en cas d'utilisation comme 
périphérie standard 

 en cas d'utilisation des fonctions 
technologiques, voir manuel Fonctions 
Technologiques 

Données permettant de sélectionner un actionneur 
Plage de sortie (valeurs nominales) 
 Tension ± 10 V 

 0 V à 10 V 
 Courant ± 20 mA 

 0 mA à 20 mA 
 4 mA à 20 mA 

Résistance de charge (dans la plage nominale de la sortie) 
 pour sorties de tension, min. 

– Charge capacitive maxi 

1 kΩ 
0,1 μF 

 pour sorties de courant, max. 
– Charge inductive 

300 Ω 
0,1 mH 

Sortie de tension 
 Protection contre les courts-circuits oui 

 Courant de court-circuit, typ. 55 mA 

Sortie de courant 
 Tension à vide, typ. 14 V 

Limite de destruction face à des courants/tensions appliqués de l'extérieur 
 Tension au niveau des sorties par rapport à 

MANA, maxi 
16 V permanents 

 Courant, maxi 50 mA permanents 

Raccordement des actionneurs 
 pour la sortie de tension 
       -    raccordement 2 fils 
 
       -    raccordement 4 fils (ligne de mesure) 

 
possible, sans compensation des  
résistances de câble 
impossible 

 pour la sortie du courant 
       -    raccordement 2 fils 

 
possible 
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Caractéristiques techniques de la CPU 31x 9
9.1 Caractéristiques techniques générales 

9.1.1 Dimensions de la CPU 31x 
Toutes les CPU ont la même hauteur et la même profondeur, seule la largeur diffère. 

● Hauteur : 125 mm 

● Profondeur : 115 mm ou 180 mm quand le capot frontal est ouvert. 

 
Figure 9-1 Dimensions de la CPU 31x 

Largeur de la CPU 
 
CPU Largeur (x) 
CPU 312 40 mm 
CPU 314 40 mm 
CPU 315-2 DP 40 mm 
CPU 315-2 PN/DP 40 mm 
CPU 317-2 DP 40 mm 
CPU 317-2 PN/DP 40 mm 
CPU 319 120 mm 
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9.1.2 Caractéristiques techniques de la micro-carte mémoire SIMATIC 

Micro-cartes mémoire SIMATIC pouvant être mises en œuvre  
Les cartes à mémoire suivantes sont à votre disposition : 

Tableau 9- 1 Micro-cartes mémoire SIMATIC disponibles 

Type Numéro de référence Nécessaire pour une mise à jour du 
firmware au moyen de la micro-carte 
mémoire SIMATIC 

Micro-carte mémoire 64 Ko 6ES7953-8LFxx-0AA0 – 
Micro-carte mémoire 128 Ko 6ES7953-8LGxx-0AA0 – 
Micro-carte mémoire 512 Ko 6ES7953-8LJxx-0AA0 – 
Micro-carte mémoire 2 Mo 6ES7953-8LLxx-0AA0 Minimum requis pour les CPU sans 

interface DP 
Micro-carte mémoire 4 Mo 6ES7953-8LMxx-0AA0 Minimum requis pour les CPU avec 

interface DP, mais sans interface PN 
Micro-carte mémoire 8 Mo 6ES7953-8LPxx-0AA0 Minimum requis pour les CPU avec 

interface DP et interface PN 

Nombre maximal de blocs chargeables dans la micro-carte mémoire SIMATIC 
Le nombre de blocs que vous pouvez enregistrer sur votre micro-carte mémoire SIMATIC 
dépend de la taille de celle-ci. Cela signifie que le nombre maximal de blocs chargeables est 
limité par la taille de votre micro-carte mémoire SIMATIC (y compris les blocs générés avec 
la SFC "CREATE DB"). 

Tableau 9- 2 Nombre maximal de blocs chargeables dans la micro-carte mémoire SIMATIC 

En utilisant une micro-carte mémoire 
SIMATIC d'une taille de... 

... ...vous pouvez charger le nombre maximum suivant de 
blocs 

64 Ko 768 
128 Ko 1024 
512 Ko 2560 
2 Mo 
4 Mo 
8 Mo 

Dans ce cas, le nombre maximal de blocs chargeables 
spécifique à la CPU est inférieur au nombre de blocs 
enregistrables sur la micro-carte mémoire SIMATIC. 
Pour connaître le nombre maximal de blocs chargeables 
spécifique à la CPU, référez-vous aux caractéristiques 
techniques correspondantes. 
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9.2 CPU 312 

Caractéristiques techniques 

Tableau 9- 3 Caractéristiques techniques de la CPU 312  

Caractéristiques techniques 
CPU et version 
 Nº de réf. 6ES7312-1AE14-0AB0 

 Version de matériel 01 

 Version de microprogramme V3.3 

 pack de programmation correspondant STEP 7 à partir de V5.5 + SP1 ou 
STEP 7 à partir de V5.2 + SP1 avec HSP 218 

Mémoire 
Mémoire de travail 
 intégrés 32 Ko 

 Extensible non 

 Taille de la mémoire rémanente pour les 
blocs de données rémanents, maxi 

32 Ko 

Mémoire de chargement 
 enfichable (MMC) oui 

 enfichable (MMC), maxi 8 Mo 

 Conservation des données sur la micro-carte 
mémoire (après la dernière programmation), 
au minimum 

10 ans 

Sauvegarde 
 présent Oui (garantie par la micro-carte mémoire - sans 

maintenance) 
 sans pile Oui (programme et données) 

Temps de traitement 
 pour opération sur bits, mini 0,1 μs 

 pour opération sur mots, mini 0,24 μs 

 pour arithmétique à virgule fixe, mini 0,32 μs 

 pour arithmétique à virgule flottante, mini 1,10 μs 

Temporisations, compteurs et leur rémanence 
Compteurs S7 
 Nombre 256 

Rémanence 
 réglable oui 

 Par défaut Z 0 à Z 7 
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Caractéristiques techniques 
Plage de comptage 

 limite inférieure 0 

 limite supérieure 999 

Compteurs CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité  
(limitation par la mémoire de travail uniquement) 

Temporisations S7 

 Nombre 256 

Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut pas de rémanence 

Plage de temps 

 limite inférieure 10 ms 

 limite supérieure 9990 s 

Temporisations CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité  
(limitation par la mémoire de travail uniquement) 

Zones de données et leur rémanence 
Mémentos 

 Nombre maxi 256 octets 

 Rémanence possible Oui (Mo 0 à Mo 255 

 Rémanence par défaut MB 0 à MB 15 

 Nombre de mémentos de cadence 8 (1 octet de mémento) 

Blocs de données 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 1 à 16000) 

 Taille maxi 32 Ko 

 Rémanence, réglable oui, à l'aide de la propriété Non Retain du DB 

 Rémanence par défaut oui 

Données locales 

 par classe de priorité, maxi 32 ko par niveau d'exécution, 
2 ko par bloc 
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Blocs 

 Nombre total de blocs 1024 (DB, FC, FB) 
Le nombre maximum de blocs chargeables peut 
se trouver réduit par la micro-carte mémoire que 
vous utilisez. 

OB voir liste des opérations 

 Taille maxi 32 Ko 

 Nombre d'OB de cycle libre 1 (OB 1) 

 Nombre d'OB d'alarme horaire 1 (OB 10) 

 Nombre d'OB d'alarme temporisée 2 (OB 20, 21) 

 Nombre d'OB d'alarme cyclique 4 (OB 32, 33, 34, 35) 

 Nombre d'OB d'alarme process 1 (OB 40) 

 Nombre d'OB de mise en route 1 (OB 100) 

 Nombre d'OB d'erreur asynchrone 4 (OB 80, 82, 85, 87) 

 Nombre d'OB d'erreur synchrone 2 (OB 121, 122) 

Profondeur d'imbrication 

 par classe de priorité 16 

 en plus dans un OB d'erreur 4 

FB voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 32 Ko 

FC voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 32 Ko 

Plages d'adresses (entrées/sorties) 
Zone d'adresses de la périphérie 

 Entrées 1024 octets (pouvant être adressés librement) 

 Sorties 1024 octets (pouvant être adressés librement) 

Mémoire image des E/S 

 Entrées 1024 octets 

 Sorties 1024 octets 

 Entrées, réglable 1024 octets 

 Sorties, réglable 1024 octets 

 Entrées, par défaut 128 octets 

 Sorties, par défaut 128 octets 
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Caractéristiques techniques 
Voies TOR 

 Entrées 256 

 Sorties 256 

 Entrées, dont centrales 256 

 Sorties, dont centrales 256 

Voies analogiques 

 Entrées 64 

 Sorties 64 

 Entrées, dont centrales 64 

 Sorties, dont centrales 64 

Configuration matérielle 

 Châssis, maxi 1 

 Modules par châssis, maxi 8 

Nombre de maîtres DP 

 intégrés 0 

 via CP 4 

Nombre de FM et CP utilisables (recommandation) 

 FM, maxi 8 

 CP, point à point 8 

 CP, LAN 4 

Heure 
Horloge 

 Horloge logicielle oui 

 sauvegardée et synchronisable Sauvegardée : non  
synchronisable : oui 

 Préréglage à la livraison DT#1994-01-01-00:00:00 

 Comportement de l'horloge après MISE 
SOUS TENSION 

L'horloge continue de fonctionner selon l'heure à 
laquelle la MISE HORS TENSION a été effectuée

 Ecart par jour 10 s, typ. 2 s 

Compteur d'heures de fonctionnement 

 Nombre 1 

 Numéro/numérotés 0 

 Plage de valeurs 0 à 231 heures 
(en utilisant la SFC 101) 

 Incrémentation 1 heure 

 Rémanence Oui, doit être redémarré à chaque démarrage à 
chaud. 
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Synchronisation de l'heure 

 supporté oui 

 Sur MPI, maître oui 

 Sur MPI, esclave oui 

 dans l'AP, maître oui 

 dans l'AP, esclave non 

Fonctions de signalisation S7 

 Nombre de stations pouvant être déclarées 
pour les fonctions de signalisation, maxi 

6 
(dépend des liaisons configurées pour la 
communication PG/OP et la communication de 
base S7) 

 Messages de diagnostic du processus oui 

 Blocs d'alarme S actifs en même temps, maxi 300 

Fonctions de test et de mise en service 
Visualisation/forçage de variables oui 

 Variables entrées, sorties, mémentos, DB, temporisations, 
compteurs 

 Nombre de variables, maxi 30 

 pour la visualisation de variables, maxi 30 

 pour le forçage de variables, maxi 14 

Forçage permanent 

 Forçage permanent oui 

 Variables Entrées, sorties 

 Nombre de variables, maxi 10 

Visualisation de l'état du bloc oui (2 blocs au plus simultanément) 
Etape unique oui 

 Nombre de points d'arrêt 4 

Mémoire tampon de diagnostic 

 présent oui 

 Nombre d'entrées, maxi 500 

 réglable non 

 à l'abri des coupures de courant 100, seules les 100 dernières entrées sont 
rémanentes 

 Nombre d'entrées lisibles en RUN, maxi 499 

 Nombre d'entrées paramétrable en RUN Oui (de 10 à 499) 

 Nombre d'entrées en RUN par défaut 10 
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Caractéristiques techniques 
Données de service 

 lisibles oui 

Fonction de surveillance 

 LED d'état oui 

Fonctions de communication 
Communication PG/OP oui 
Communication de contrôle-commande priorisée 

 supportée non 

Routage non 

 Nombre de liaisons de routage - 

 Routage d'enregistrement non 

Communication par données globales 

 supportée oui 

 Nombre de cercles GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, émetteur, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, récepteur, maxi 8 

 Taille des paquets GD, maxi 22 octets 

 Taille des paquets GD, dont cohérents, maxi 22 octets 

Communication de base S7 

 supportée oui 

 Données utiles par tâche, maxi 76 octets 

 Données utiles par tâche, dont cohérentes, 
maxi 

76 octets (avec X_SEND/RCV) ; 
64 octets (avec X_PUT/GET comme serveur) 

Communication S7 

 supportée oui 

 comme serveur oui 

 comme client oui, via CP et FB chargeables 

 Données utiles par tâche, maxi 180 octets (pour PUT/GET) 

 Données utiles par tâche, dont cohérentes, 
maxi 

240 octets (comme serveur) 

Communication compatible S5 

 supportée oui (via CP et FC chargeables) 

Nombre de liaisons, maxi 

 total 6 
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utilisables pour la communication PG 5 

 Communication PG, réservée 1 

 Communication PG, réglable, min. 1 

 Communication PG, réglable, maxi 5 

utilisables pour la communication OP 5 

 Communication OP, réservée 1 

 Communication OP, réglable, min. 1 

 Communication OP, réglable, maxi 5 

utilisables pour la communication de base S7 2 

 Communication de base S7, réservée 0 

 Communication de base S7 réglable, min. 0 

 Communication de base S7, réglable, maxi 2 

Interfaces 
1ère interface 
Désignation de l'interface X1 
Type d'interface Interface RS 485 intégrée 
Physique RS 485 

 avec séparation galvanique non 

 Alimentation au niveau de l'interface 
(15 V cc à 30 V cc), max. 

200 mA 

Fonctionnalité 

 MPI oui 

 Maître DP non 

 Esclave DP non 

 Couplage point à point non 

MPI 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage non 

 Communication par données globales oui 

 Communication de base S7 oui 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Communication S7 comme client non 

 Communication S7 comme serveur oui 

 Vitesse de transmission, maxi 187,5 kbit/s 
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Programmation 
Langage de programmation 

 CONT oui 

 LOG oui 

 LIST oui 

 SCL oui 

 GRAPH oui 

 HiGraph® oui 

Jeu d'opérations voir liste des opérations 

 Niveaux de parenthèses 8 

Protection contre le piratage 

 Protection utilisateurs/protection par mot de 
passe 

oui 

 Codage du bloc Oui, avec S7-Block Privacy 

Fonctions système (SFC) voir liste des opérations 
Blocs fonctionnels système (SFB) voir liste des opérations 
Cotes 

 Dimensions de montage L x H x P (mm) 40 x 125 x 130 

 Poids 270 g 

Tensions, courants 

 Tension d'alimentation (valeur nominale) 24 V cc 

 Plage admissible, limite inférieure (CC) 19,2 V 

 Plage admissible, limite supérieure (CC) 28,8 V 

 Consommation (en marche à vide), typ. 140 mA 

 Courant d'appel, typ. 3,5 A 

 Courant absorbé (valeur nominale) 650 mA 

 I2t 1 A2s 

 Protection externe des conducteurs de 
l'alimentation (conseillée), mini 

2 A 

 Puissance dissipée, typ. 4 W 
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Caractéristiques techniques de la CPU 314 

Tableau 9- 4 Caractéristiques techniques de la CPU 314  

Caractéristiques techniques 
CPU et version 

 Nº de réf. 6ES7314-1AG14-0AB0 

 Version de matériel 01 

 Version de firmware V3.3 

 pack de programmation correspondant STEP 7 à partir de V5.5 + SP1 ou 
STEP 7 à partir de V5.2 + SP1 avec HSP 218 

Mémoire 
Mémoire de travail 

 intégrés 128 Ko 

 Extensible non 

 Taille de la mémoire rémanente pour les 
blocs de données rémanents, maxi 

64 Ko 

Mémoire de chargement 

 enfichable (MMC) oui 

 enfichable (MMC), maxi 8 Mo 

 Conservation des données sur la micro-carte 
mémoire (après la dernière programmation), 
au minimum 

10 ans 

Sauvegarde 

 présent Oui (garantie par la micro-carte mémoire - sans 
maintenance) 

 sans pile Oui (programme et données) 

Temps de traitement 

 pour opération sur bits, mini 0,06 μs 

 pour opération sur mots, mini 0,12 μs 

 pour arithmétique à virgule fixe, mini 0,16 μs 

 pour arithmétique à virgule flottante, mini 0,59 μs 

Temporisations, compteurs et leur rémanence 
Compteurs S7 

 Nombre 256 

Rémanence 

 réglable oui 
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 Par défaut Z 0 à Z 7 

Plage de comptage 

 limite inférieure 0 

 limite supérieure 999 

Compteurs CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre Illimité (limitation par la mémoire de travail 
uniquement) 

Temporisations S7 

 Nombre 256 

Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut pas de rémanence 

Plage de temps 

 limite inférieure 10 ms 

 limite supérieure 9990 s 

Temporisation CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité (limitation par la mémoire de travail 
uniquement) 

Zones de données et leur rémanence 
Mémentos 

 Nombre maxi 256 octets 

 Rémanence possible Oui (Mo 0 à Mo 255) 

 Rémanence par défaut MB 0 à MB 15 

 Nombre de mémentos de cadence 8 (1 octet de mémento) 

Blocs de données 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 1 à 16000) 

 Taille maxi 64 Ko 

 Rémanence, réglable oui, à l'aide de la propriété Non Retain du DB 

 Rémanence par défaut oui 

Données locales 

 par classe de priorité, maxi 32 ko par niveau d'exécution, 
2 ko par bloc 
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Blocs 

 Nombre total de blocs 1024 (DB, FC, FB) 
Le nombre maximum de blocs chargeables peut 
se trouver réduit par la micro-carte mémoire que 
vous utilisez. 

OB voir liste des opérations 

 Taille maxi 64 Ko 

 Nombre d'OB de cycle libre 1 (OB 1) 

 Nombre d'OB d'alarme horaire 1 (OB 10) 

 Nombre d'OB d'alarme temporisée 2 (OB 20, 21) 

 Nombre d'OB d'alarme cyclique 4 (OB 32, 33, 34, 35) 

 Nombre d'OB d'alarme process 1 (OB 40) 

 Nombre d'OB de mise en route 1 (OB 100) 

 Nombre d'OB d'erreur asynchrone 4 (OB 80, 82, 85,87) 

 Nombre d'OB d'erreur synchrone 2 (OB 121, 122) 

Profondeur d'imbrication 

 par classe de priorité 16 

 en plus dans un OB d'erreur 4 

FB voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille maxi 64 Ko 

FC voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille maxi 64 Ko 

Plages d'adresses (entrées/sorties) 
Zone d'adresses de la périphérie 

 Entrées 1024 octets 

 Sorties 1024 octets 

Mémoire image des E/S 

 Entrées 1024 octets 

 Sorties 1024 octets 

 Entrées, réglable 1024 octets 

 Sorties, réglable 1024 octets 

 Entrées, par défaut 128 octets 

 Sorties, par défaut 128 octets 
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Voies TOR 

 Entrées 1024 

 Sorties 1024 

 Entrées, dont centrales 1024 

 Sorties, dont centrales 1024 

Voies analogiques 

 Entrées 256 

 Sorties 256 

 Entrées, dont centrales 256 

 Sorties, dont centrales 256 

Configuration matérielle 

 Châssis, maxi 4 

 Modules par châssis, maxi 8 

Nombre de maîtres DP 

 intégrés 0 

 via CP 4 

Nombre de FM et CP utilisables (recommandation) 

 FM, maxi 8 

 CP, point à point 8 

 CP, LAN 10 

Heure 
Horloge 

 Horloge matérielle (horloge temps réel) oui 

 sauvegardée et synchronisable oui 

 Préréglage à la livraison DT#1994-01-01-00:00:00 

 Durée de sauvegarde normalement 6 semaines  
(pour une température ambiante de 40 °C) 

 Comportement de l'horloge après MISE 
SOUS TENSION 

L'horloge continue de fonctionner après la MISE 
HORS TENSION 

 Comportement après expiration de la durée 
de sauvegarde 

L'horloge continue de fonctionner selon l'heure à 
laquelle la MISE HORS TENSION a été 
effectuée. 

 Ecart journalier, max. 10 s, typ. 2 s 

Compteur d'heures de fonctionnement 

 Nombre 1 

 Numéro/numérotés 0 
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 Plage de valeurs 0 à 2 31 heures 
(en utilisant la SFC 101) 

 Incrémentation 1 heure 

 Rémanence Oui, doit être redémarré à chaque démarrage à 
chaud. 

Synchronisation de l'heure 

 supportée oui 

 Sur MPI, maître oui 

 Sur MPI, esclave oui 

 dans l'AP, maître oui 

 dans l'AP, esclave non 

Fonctions de signalisation S7 

 Nombre de stations pouvant être annoncées 
pour les fonctions de signalisation (par ex. 
OS), maxi 

12 
(dépend des liaisons configurées pour la 
communication PG/OP et la communication de 
base S7) 

 Messages de diagnostic du processus oui 

 Blocs d'alarme S actifs en même temps, maxi 300 

Fonctions de test et de mise en service 
Visualisation/Forçage 

 Visualisation/forçage de variables oui 

 Variables entrées, sorties, mémentos, DB, temporisations, 
compteurs 

 Nombre de variables, maxi 30 

 pour la visualisation de variables, maxi 30 

 pour le forçage de variables, maxi 14 

Forçage permanent 

 Forçage permanent oui 

 Variables Entrées / sorties 

 Nombre de variables, maxi 10 

Visualisation de l'état du bloc oui, (2 blocs max. simultanément) 
Etape unique oui 

 Nombre de points d'arrêt 4 

Mémoire tampon de diagnostic 

 présent oui 

 Nombre d'entrées, maxi 500 

 réglable non 
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 à l'abri des coupures de courant 100, seules les 100 dernières entrées sont 
rémanentes 

 Nombre d'entrées lisibles en RUN, maxi 499 

 Nombre d'entrées paramétrable en RUN Oui (de 10 à 499) 

 Nombre d'entrées en RUN par défaut 10 

Données de service 

 lisibles oui 

Fonction de surveillance 

 LED d'état oui 

Fonctions de communication 
Communication PG/OP oui 
Communication de contrôle-commande priorisée 

 supporté non 

Routage non 

 Nombre de liaisons de routage - 

 Routage d'enregistrement non 

Communication par données globales 

 supportée oui 

 Nombre de cercles GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, émetteur, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, récepteur, maxi 8 

 Taille des paquets GD, maxi 22 octets 

 Taille des paquets GD, dont cohérents, maxi 22 octets 

Communication de base S7 

 supporté oui 

 Données utiles par tâche, maxi 76 octets 

 Données utiles par tâche, dont cohérentes, 
maxi 

76 octets (avec X_SEND/RCV), 
64 octets (avec X_PUT/GET comme serveur) 

Communication S7 

 supportée oui 

 comme serveur oui 

 comme client oui (via CP et FB chargeables) 

 Données utiles par tâche, maxi 180 (pour PUT/GET)  

 Données utiles par tâche, dont cohérentes 240 octets 
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Communication compatible S5 

 supporté oui (via CP et FC chargeables) 

Nombre de liaisons 

 total 12 

utilisables pour la communication PG 11 

 Communication PG, réservée 1 

 Communication PG, réglable, min. 1 

 Communication PG, réglable, maxi 11 

utilisables pour la communication OP 11 

 Communication OP, réservée 1 

 Communication OP, réglable, min. 1 

 Communication OP, réglable, maxi 11 

utilisables pour la communication de base S7 8 

 Communication de base S7, réservée 0 

 Communication de base S7, réglable, min. 0 

 Communication de base S7, réglable, maxi 8 

Interfaces 
1ère interface 
Désignation de l'interface X1 
Type d'interface Interface RS 485 intégrée 
Physique RS 485 

 avec séparation galvanique non 

 Alimentation au niveau de l'interface (15 V cc 
à 30 V cc), max. 

200 mA 

Fonctionnalité 

 MPI oui 

 Maître DP non 

 Esclave DP non 

 Couplage point à point non 

MPI 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage non 

 Communication par données globales oui 

 Communication de base S7 oui 

 Communication S7 Oui (uniquement serveur, liaisons configurées 
d'un côté) 
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 Communication S7 comme client non 

 Communication S7 comme serveur oui 

Vitesse de transmission, maxi 187,5 kbit/s 
Programmation 
Langage de programmation 

 CONT oui 

 LOG oui 

 LIST oui 

 SCL oui 

 CFC oui 

 GRAPH oui 

 HiGraph® oui 

Jeu d'opérations voir liste des opérations 

 Niveaux de parenthèses 8 

Protection contre le piratage 

 Protection utilisateurs/protection par mot de 
passe 

oui 

 Cryptage du bloc Oui, avec S7-Block Privacy 

Fonctions système (SFC) voir liste des opérations 
Blocs fonctionnels système (SFB) voir liste des opérations 
Cotes 

 Dimensions de montage L x H x P (mm) 40 x 125 x 130 

 Poids 280 g 

Tensions, courants 

 Tension d'alimentation (valeur nominale) 24 V cc 

 Plage admissible, limite inférieure (CC) 19,2 V 

 Plage admissible, limite supérieure (CC) 28,8 V 

 Consommation (en marche à vide), typ. 140 mA 

 Courant d'appel, typ. 3,5 A 

 Courant absorbé (valeur nominale) 650 mA 

 I2t 1 A2s 

 Protection externe des conducteurs de 
l'alimentation (conseillée), mini 

2 A 

 Puissance dissipée, typ. 4 W 
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Tableau 9- 5 Caractéristiques techniques de la CPU 315-2 DP  

Caractéristiques techniques 
CPU et version 

 Nº de réf. 6ES7315-2AH14-0AB0 

 Version de matériel 01 

 Version de firmware V3.3 

 pack de programmation correspondant STEP 7 à partir de V5.5 + SP1 ou 
STEP 7 à partir de V5.2 + SP1 avec HSP 218 

Mémoire 
Mémoire de travail 

 intégrée 256 Ko 

 Extensible non 

 Taille de la mémoire rémanente pour les 
blocs de données rémanents, maxi 

128 Ko 

Mémoire de chargement 

 enfichable (MMC) oui 

 enfichable (MMC), maxi 8 Mo 

 Conservation des données sur la micro-carte 
mémoire (après la dernière programmation), 
au minimum 

10 ans 

Sauvegarde 

 présent Oui (garantie par la micro-carte mémoire - sans 
maintenance) 

 sans pile Oui (programme et données) 

Temps de traitement 

 pour opération sur bits, mini 0,05 μs 

 pour opération sur mots, mini 0,09 μs 

 pour arithmétique à virgule fixe, mini 0,12 μs 

 pour arithmétique à virgule flottante, mini 0,45 μs 

Temporisations, compteurs et leur rémanence 
Compteurs S7 

 Nombre 256 

Rémanence 

 réglable oui 
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 Par défaut Z 0 à Z 7 

Plage de comptage 

 limite inférieure 0 

 limite supérieure 999 

Compteurs CEI 

 présents oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité (limitation par la mémoire de travail 
uniquement) 

Temporisations S7 

 Nombre 256 

Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut pas de rémanence 

Plage de temps 

 limite inférieure 10 ms 

 limite supérieure 9990 s 

Temporisation CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité (limitation par la mémoire de travail 
uniquement) 

Zones de données et leur rémanence 
Mémentos 

 Nombre maxi 2048 octets 

 Rémanence possible Oui (Mo 0 à Mo 2047 

 Rémanence par défaut MB 0 à MB 15 

 Nombre de mémentos de cadence 8 (1 octet de mémento) 

Blocs de données 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 1 à 16000) 

 Taille maxi 64 Ko 

 Rémanence, réglable oui, à l'aide de la propriété Non Retain du DB 

 Rémanence par défaut oui 

Données locales 

 par classe de priorité, maxi 32 ko par niveau d'exécution, 
2 ko par bloc 



 Caractéristiques techniques de la CPU 31x 
 9.4 CPU 315-2 DP 

CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
Manuel, 03/2011, A5E00105476-12 331 

Caractéristiques techniques 
Blocs 

 Nombre total de blocs 1024 (DB, FC, FB) 
Le nombre maximum de blocs chargeables peut 
se trouver réduit par la micro-carte mémoire que 
vous utilisez. 

OB voir liste des opérations 

 Taille 64 Ko 

 Nombre d'OB de cycle libre 1 (OB 1) 

 Nombre d'OB d'alarme horaire 1 (OB 10) 

 Nombre d'OB d'alarme temporisée 2 (OB 20, OB 21) 

 Nombre d'OB d'alarme cyclique 4 (OB 32, 33, 34, 35) 

 Nombre d'OB d'alarme de processus 1 (OB 40) 

 Nombre d'OB d'alarme DPV1 3 (OB 55, 56, 57) 

 Nombre d'OB de synchronisme d'horloge 1 (OB 61) 

 Nombre d'OB de mise en route 1 (OB 100) 

 Nombre d'OB d'erreur asynchrone 5 (OB 80, 82, 85, 86, 87) 

 Nombre d'OB d'erreur synchrone 2 (OB 121, 122) 

Profondeur d'imbrication 

 par classe de priorité 16 

 en plus dans un OB d'erreur 4 

FB voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille maxi 64 Ko 

FC voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille maxi 64 Ko 

Plages d'adresses (entrées/sorties) 
Zone d'adresses de la périphérie 

 Entrées 2048 octets (pouvant être adressés librement) 

 Sorties 2048 octets (pouvant être adressés librement) 

dont décentralisées 

 Entrées 2048 octets 

 Sorties 2048 octets 

Mémoire image des E/S 

 Entrées 2048 octets 
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 Sorties 2048 octets 

 Entrées, réglable 2048 octets 

 Sorties, par défaut 2048 octets 

 Entrées, réglable 128 octets 

 Sorties, par défaut 128 octets 

Mémoires images partielles 

 Nombre maxi de mémoires image partielles 1 

Voies TOR 

 Entrées 16384 

 Sorties 16384 

 Entrées, dont centrales 1024 

 Sorties, dont centrales 1024 

Voies analogiques 

 Entrées 1024 

 Sorties 1024 

 Entrées, dont centrales 256 

 Sorties, dont centrales 256 

Configuration matérielle 

 Châssis, maxi 4 

 Modules par châssis, maxi 8 

Nombre de maîtres DP 

 intégrés 1 

 via CP 4 

Nombre de FM et CP utilisables (recommandation) 

 FM 8 

 CP, point à point 8 

 CP, LAN 10 

Heure 
Horloge 

 Horloge matérielle (horloge temps réel) oui 

 sauvegardée et synchronisable oui 

 Durée de sauvegarde normalement 6 semaines  
(pour une température ambiante de 40 °C) 

 Comportement de l'horloge après MISE 
SOUS TENSION 

L'horloge continue de fonctionner après la MISE 
HORS TENSION 
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 Comportement après expiration de la durée 
de sauvegarde 

L'horloge continue de fonctionner selon l'heure à 
laquelle la MISE HORS TENSION a été 
effectuée. 

 Ecart journalier, max. 10 s, typ. 2 s 

Compteur d'heures de fonctionnement 

 Nombre 1 

 Numéro/numérotés 0  

 Plage de valeurs 0 à 2 31heures 
(lors de l'utilisation du SFC 101) 

 Incrémentation 1 heure 

 Rémanence Oui, doit être redémarré à chaque démarrage à 
chaud. 

Synchronisation de l'heure 

 supporté oui 

 Sur MPI, maître oui 

 Sur MPI, esclave oui 

 Sur DP, maître Oui (pour l'esclave DP, uniquement esclave 
d'horloge) 

 Sur DP, esclave oui 

 dans l'AP, maître oui 

 dans l'AP, esclave non 

Fonctions de signalisation S7 

 Nombre de stations pouvant être annoncées 
pour les fonctions de signalisation (par ex. 
OS), maxi 

16 
(dépend des liaisons configurées pour la 
communication PG/OP et la communication de 
base S7) 

 Messages de diagnostic du processus oui 

 Blocs d'alarme S actifs en même temps, maxi 300 

Fonctions de test et de mise en service 
Visualisation/Forçage 

 Visualisation/forçage de variables oui 

 Variables entrées, sorties, mémentos, DB, temporisations, 
compteurs 

 Nombre de variables, maxi 30 

 pour la visualisation de variables, maxi 30 

 pour le forçage de variables, maxi 14 

Forçage permanent 

 Forçage permanent oui 

 Variables Entrées, sorties 
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 Nombre de variables, maxi 10 

Etat du bloc oui (2 blocs au plus simultanément) 
Etape unique oui 

 Nombre de points d'arrêt 4 

Mémoire tampon de diagnostic 

 présente oui 

 Nombre d'entrées, maxi 500 

 réglable non 

 à l'abri des coupures de courant 100, seules les 100 dernières entrées sont 
rémanentes 

 Nombre d'entrées lisibles en RUN, maxi 499 

 Nombre d'entrées paramétrable en RUN Oui (de 10 à 499) 

 Nombre d'entrées en RUN par défaut 10 

Données de service 

 lisibles oui 

Fonction de surveillance 

 LED d'état oui 

Fonctions de communication 
Communication PG/OP oui 
Communication de contrôle-commande priorisée 

 supporté oui 

Routage oui 

 Nombre de liaisons de routage, maxi 4 

 Routage d'enregistrement oui 

Communication par données globales 

 supportée oui 

 Nombre de cercles GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, émetteur, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, récepteur, maxi 8 

 Taille des paquets GD, maxi 22 octets 

 Taille des paquets GD, dont cohérents, maxi 22 octets 

Communication de base S7 

 supportée oui 

 Données utiles par tâche, maxi 76 octets 
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 Données utiles par tâche, dont cohérentes, 
maxi 

76 octets (avec X_SEND/RCV), 
64 octets (avec X_PUT/GET comme serveur) 

Communication S7 

 supportée oui 

 comme serveur oui 

 comme client oui (via CP et FB chargeables) 

 Données utiles par tâche, maxi 180 octets (pour PUT/GET) 

 Données utiles par tâche, dont cohérentes, 
maxi 

240 octets (comme serveur) 

Communication compatible S5 

 supportée oui (via CP et FC chargeables) 

Nombre de liaisons 

 total 16 

utilisables pour la communication PG 15 

 Communication PG, réservée 1 

 Communication PG, réglable, min. 1 

 Communication PG, réglable, maxi 15 

utilisables pour la communication OP 15 

 Communication OP, réservée 1 

 Communication OP, réglable, min. 1 

 Communication OP, réglable, maxi 15 

utilisables pour la communication de base S7 12 

 Communication de base S7, réservée 0 

 Communication de base S7, réglable, min. 0 

 Communication de base S7, réglable, maxi 12 

Interfaces 
1ère interface 
Désignation de l'interface X1 
Type d'interface Interface RS 485 intégrée 
Physique RS 485 

 avec séparation galvanique non 

 Alimentation au niveau de l'interface 
(15 V cc à 30 V cc), max. 

200 mA 

Fonctionnalité 

 MPI oui 

 Maître DP non 
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 Esclave DP non 

 Couplage point à point non 

MPI 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication par données globales oui 

 Communication de base S7 oui 

 Communication S7 Oui (uniquement serveur, liaisons configurées 
d'un côté) 

 Communication S7 comme client non 

 Communication S7 comme serveur oui 

Vitesse de transmission 187,5 kbit/s 
2ème interface 
Désignation de l'interface X2 
Type d'interface Interface RS 485 intégrée 
Physique RS 485 

 avec séparation galvanique oui 

 Alimentation au niveau de l'interface (15 V cc 
à 30 V cc), max. 

200 mA 

Fonctionnalité 

 MPI non 

 Maître DP oui 

 Esclave DP oui 

 Couplage point à point non 

Maître DP 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 oui (uniquement blocs I) 

 Communication S7 Oui (uniquement serveur, liaisons configurées 
d'un côté) 

 Communication S7 comme client non 

 Communication S7 comme serveur oui 

 Equidistance prise en charge oui 
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 Isochronisme Oui, OB 61 

 Echange direct de données oui (comme subscriber) 

 SYNC/FREEZE oui 

 Activer/désactiver les esclaves DP 
– Nombre d'esclaves DP activables/ 

désactivables simultanément, maxi 

oui 
8 

 DPV1 oui 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Nombre d'esclaves DP, maxi 124 
Plage d'adresses 

 Entrées, maxi 2048 octets 

 Sorties, maxi 2048 octets 

Données utiles par esclave DP 

 Entrées, maxi 244 octets 

 Sorties, maxi 244 octets 

Esclave DP 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui (uniquement pour une interface active) 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 non 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Communication S7 comme client non 

 Communication S7 comme serveur oui 

 Echange direct de données (communication 
inter-esclave) 

oui 

 DPV1 non 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Recherche automatique de vitesse de 
transmission 

oui (uniquement pour une interface passive) 

Fichier GSD Les fichiers GSD actuels sont disponibles sur 
Fichier GSD (http://www.siemens.com/profibus-
gsd). 

Mémoire de transfert 

 Entrées 244 octets 

 Sorties 244 octets 

 Plages d'adresses, maxi 32 

http://www.siemens.com/profibus-gsd�
http://www.siemens.com/profibus-gsd�
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 Données utiles par plage d'adresses, maxi 32 octets 

Programmation 
Langage de programmation 

 CONT oui 

 LOG oui 

 LIST oui 

 SCL oui 

 CFC oui 

 GRAPH oui 

 HiGraph® oui 

Jeu d'opérations voir liste des opérations 

 Niveaux de parenthèses 8 

Protection contre le piratage 

 Protection utilisateurs/protection par mot de 
passe 

oui 

 Cryptage du bloc Oui, avec S7-Block Privacy 

Fonctions système (SFC) voir liste des opérations 
Blocs fonctionnels système (SFB) voir liste des opérations 
Cotes 

 Dimensions de montage L x H x P (mm) 40 x 125 x 130 

 Poids 290 g 

Tensions, courants 

 Tension d'alimentation (valeur nominale) 24 V cc 

 Plage admissible, limite inférieure (CC) 19,2 V 

 Plage admissible, limite supérieure (CC) 28,8 V 

 Consommation (en marche à vide), typ. 150 mA 

 Courant d'appel, typ. 3,5 A 

 Courant absorbé (valeur nominale) 850 mA 

 I2t 1 A2s 

 Protection externe des conducteurs de 
l'alimentation (conseillée), mini 

2 A 

 Puissance dissipée, typ. 4,5 W 
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9.5 CPU 315-2 PN/DP 

Caractéristiques techniques 

Tableau 9- 6 Caractéristiques techniques de la CPU 315-2 PN/DP  

Caractéristiques techniques  
CPU et version 

 Nº de réf. 6ES7315-2EH14-0AB0 

 Version de matériel 01 

 Version de microprogramme V3.2.1 

 pack de programmation correspondant STEP 7 à partir de V5.5 avec HSP 199 

Mémoire 
Mémoire de travail 

 intégrés 384 Ko 

 Extensible non 

 Taille de la mémoire rémanente pour les 
blocs de données rémanents, maxi 

128 Ko 

Mémoire de chargement 

 enfichable (MMC) Oui 

 enfichable (MMC), maxi 8 Mo 

 Conservation des données sur la micro-carte 
mémoire (après la dernière programmation), 
au minimum 

10 ans 

Sauvegarde 

 présent Oui (garantie par la micro-carte mémoire - sans 
maintenance) 

 sans pile Oui (programme et données) 

Temps de traitement 

 pour opération sur bits, mini 0,05 μs 

 pour opération sur mots, mini 0,09 μs 

 pour arithmétique à virgule fixe, mini 0,12 μs 

 pour arithmétique à virgule flottante, mini 0,45 μs 

Temporisations, compteurs et leur rémanence 
Compteurs S7 

 Nombre 256 

Rémanence 

 réglable oui 
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 Par défaut Z 0 à Z 7 

Plage de comptage 

 limite inférieure 0 

 limite supérieure 999 

Compteurs CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité  
(limitation par la mémoire de travail uniquement) 

Temporisations S7 

 Nombre 256 

Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut pas de rémanence 

Plage de temps 

 limite inférieure 10 ms 

 limite supérieure 9990 s 

Temporisations CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité  
(limitation par la mémoire de travail uniquement) 

Zones de données et leur rémanence 
Mémentos 

 Nombre maxi 2048 octets 

 Rémanence possible Oui (Mo 0 à Mo 2047) 

 Rémanence par défaut MB 0 à MB 15 

 Nombre de mémentos de cadence 8 (1 octet de mémento) 

Blocs de données 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 1 à 16000) 

 Taille maxi 64 Ko 

 Rémanence, réglable oui, à l'aide de la propriété Non Retain du DB 

 Rémanence par défaut oui 

Données locales 

 par classe de priorité, maxi 32 ko par niveau d'exécution, 
2 ko par bloc 

Blocs 
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 Nombre total de blocs 1024 (DB, FC, FB) 
Le nombre maximum de blocs chargeables peut 
se trouver réduit par la micro-carte mémoire que 
vous utilisez. 

OB voir liste des opérations 

 Taille maxi 64 Ko 

 Nombre d'OB de cycle libre 1 (OB 1) 

 Nombre d'OB d'alarme horaire 1 (OB 10) 

 Nombre d'OB d'alarme temporisée 2 (OB 20, 21) 

 Nombre d'OB d'alarme cyclique 4 (OB 32, 33, 34, 35) 

 Nombre d'OB d'alarme process 1 (OB 40) 

 Nombre d'OB d'alarme DPV1 3 (OB 55, 56, 57) 

 Nombre d'OB de synchronisme d'horloge 1 (OB 61) 

 Nombre d'OB de mise en route 1 (OB 100) 

 Nombre d'OB d'erreur asynchrone 6 (OB 80, 82, 83, 85, 86, 87) 
(OB 83 pour PROFINET IO) 

 Nombre d'OB d'erreur synchrone 2 (OB 121, 122) 

Profondeur d'imbrication 

 par classe de priorité 16 

 en plus dans un OB d'erreur 4 

FB voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 64 Ko 

FC voir liste des opérations 

 Nombre maxi 1024 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 64 Ko 

Plages d'adresses (entrées/sorties) 
Zone d'adresses de la périphérie 

 Entrées 2048 octets 

 Sorties 2048 octets 

dont décentralisées 

 Entrées 2048 octets 

 Sorties 2048 octets 

Mémoire image des E/S 

 Entrées 2048 octets 
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 Sorties 2048 octets 

 Entrées, réglable 2048 octets 

 Sorties, réglable 2048 octets 

 Entrées, par défaut 128 octets 

 Sorties, par défaut 128 octets 

Mémoires images partielles 

 Nombre maxi de mémoires image partielles 1 

 Nombre de données utiles dans la mémoire 
image partielle en cas de PROFINET IO 
isochrone, maxi 

1600 octets 

Voies TOR 

 Entrées 16384 

 Sorties 16384 

 Entrées, dont centrales 1024 

 Sorties, dont centrales 1024 

Voies analogiques 

 Entrées 1024 

 Sorties 1024 

 Entrées, dont centrales 256 

 Sorties, dont centrales 256 

Configuration matérielle 

 Châssis, maxi 4 

 Modules par châssis, maxi 8 

Nombre de maîtres DP 

 intégrés 1 

 via CP 4 

Nombre de FM et CP utilisables (recommandation) 

 FM 8 

 CP, point à point 8 

 CP, LAN 10 

Heure 
Horloge 

 Horloge matérielle (horloge temps réel) oui 

 sauvegardée et synchronisable oui 

 Préréglage à la livraison DT#1994-01-01-00:00:00 
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 Durée de sauvegarde normalement 6 semaines  
(pour une température ambiante de 40 °C) 

 Comportement de l'horloge après expiration 
de la durée de sauvegarde 

L'horloge continue de fonctionner selon l'heure à 
laquelle la MISE HORS TENSION a été 
effectuée. 

 Comportement de l'horloge après MISE 
SOUS TENSION 

L'horloge continue de fonctionner après la MISE 
HORS TENSION 

 Ecart journalier, max. 10 s, typ. 2 s 

Compteur d'heures de fonctionnement 

 Nombre 1 

 Numéro/numérotés 0 

 Plage de valeurs 0 à 2 31 heures 
(en utilisant la SFC 101) 

 Incrémentation 1 heure 

 Rémanence Oui, doit être redémarré à chaque démarrage à 
chaud. 

Synchronisation de l'heure 

 supporté oui 

 Sur MPI, maître oui 

 Sur MPI, esclave oui 

 Sur DP, maître Oui (pour l'esclave DP, uniquement esclave 
d'horloge) 

 Sur DP, esclave oui 

 dans l'AP, maître oui 

 dans l'AP, esclave oui 

 sur Ethernet via NTP oui (comme client) 

Fonctions de signalisation S7 

 Nombre de stations pouvant être déclarées 
pour les fonctions de signalisation, maxi 

16 
(dépend des liaisons configurées pour la 
communication PG/OP et la communication de 
base S7) 

 Messages de diagnostic du processus oui 

 Blocs d'alarme S actifs en même temps, maxi 300 

Fonctions de test et de mise en service 
Visualisation/Forçage 

 Visualisation/forçage de variables oui 

 Variables entrées, sorties, mémentos, DB, temporisations, 
compteurs 

 Nombre de variables, maxi 30 

 pour la visualisation de variables, maxi 30 
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 pour le forçage de variables, maxi 14 

Forçage permanent 

 Forçage permanent oui 

 Variables Entrées, sorties 

 Nombre de variables, maxi 10 

Visualisation de l'état du bloc oui (2 blocs au plus simultanément) 
Etape unique oui 

 Nombre de points d'arrêt 4 

Mémoire tampon de diagnostic 

 existante oui 

 Nombre d'entrées, maxi 500 

 réglable non 

 à l'abri des coupures de courant 100, seules les 100 dernières entrées sont 
rémanentes 

 Nombre d'entrées lisibles en RUN, maxi 499 

 Nombre d'entrées paramétrable en RUN Oui (de 10 à 499) 

 Nombre d'entrées en RUN par défaut 10 

Données de service  

 lisibles oui 

Fonctions de surveillance 

 LED d'état oui 

Fonctions de communication 
Communication PG/OP oui 
Communication de contrôle-commande priorisée 

 supportée oui 

Routage oui 

 Nombre de liaisons de routage X1 comme MPI maxi 10  
X1 comme maître DP maxi 24  
X1 comme esclave DP (actif) maxi 14  
X2 comme PROFINET maxi 24 

 Routage d'enregistrement oui 

Communication par données globales 

 supportée oui 

 Nombre de cercles GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, émetteur, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, récepteur, maxi 8 
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 Taille des paquets GD, maxi 22 octets 

 Taille des paquets GD, dont cohérents, maxi 22 octets 

Communication de base S7 

 supportée oui 

 Données utiles par tâche, maxi 76 octets 

 Données utiles par tâche, dont cohérentes, 
maxi 

76 octets (pour X-SEND/REC), 
64 octets (pour X-PUT/GET comme serveur) 

Communication S7 

 supporté oui 

 comme serveur oui 

 comme client oui (via l'interface PN intégrée et des FB 
chargeables ou également via CP et des FB 
chargeables) 

 Données utiles par tâche Voir l'Aide en ligne de STEP 7, Paramètres 
communs des SFB/FB et des SFC/FC de la 
communication S7. 

Communication compatible S5 

 supporté oui (via CP et FC chargeables) 

Serveur Web 

 supporté oui 

 Nombre de clients HTTP 5 

 Pages web définies par l'utilisateur oui 

Communication IE ouverte 

 supportée oui 

 Nombre de liaisons/points d'accès, maxi 8 

 numéros de port locaux utilisés par le 
système 

0, 20, 21, 23, 25, 102, 135, 161, 8080, 34962, 
34963, 34964, 65532, 65533, 65534, 65535 

TCP/IP oui (via interface PROFINET intégrée et FB 
chargeables) 

 Nombre de liaisons, maxi 8 

 Longueur des données pour le type de liaison 
01H, maxi 

1460 octets 

 Longueur des données pour le type de liaison 
11H, maxi 

32768 octets 

 Plusieurs liaisons passives par port 
supportées (multiport) 

oui 

ISO on TCP oui (via interface PROFINET intégrée et FB 
chargeables) 

 Nombre de liaisons, maxi 8 
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 Longueur de données maxi 32768 octets 

UDP oui (via interface PROFINET intégrée et FB 
chargeables) 

 Nombre de liaisons, maxi 8 

 Longueur de données maxi 1472 octets 

Serveur iPAR 

 supporté oui 

Nombre de liaisons 

 total 16 

utilisables pour la communication PG 15 

 Communication PG, réservée 1 

 Communication PG, réglable, min. 1 

 Communication PG, réglable, maxi 15 

utilisables pour la communication OP  15 

 Communication OP, réservée 1 

 Communication OP, réglable, min. 1 

 Communication OP, réglable, maxi 15 

utilisables pour la communication de base S7 14 

 Communication de base S7, réservée 0 

 Communication de base S7, réglable, min. 0 

 Communication de base S7, réglable, maxi 14 

utilisables pour la communication S7 14 

 Communication S7, réservée 0 

 Communication S7, réglable, mini 0 

 Communication S7, réglable, maxi 14 

Nombre d'instances au total, maxi 32 
PROFINET CBA (avec la charge de communication réglée) 

 Valeur prévue pour la communication de la 
CPU 

50 % 

 Nombre de partenaires de connexion distants 32 

 Nombre de fonctions maître/esclave 30 

 Somme de tous les raccordements 
maître/esclave 

1000 

 Longueur de données de tous les 
raccordements 
maître/esclave entrants, maxi 

4000 octets 
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 Longueur de données de tous les 
raccordements  
maître/esclave sortants, maxi 

4000 octets 

 Nombre de connexions PROFIBUS et 
internes aux appareils 

500 

 Longueur de données des connexions 
PROFIBUS et internes aux appareils, maxi 

4000 octets 

 Longueur de données par raccordement, 
maxi 

1400 octets 

Connexions distantes avec transmission acyclique 

 Fréquence de scrutation : intervalle de 
scrutation, mini 

500 ms 

 Nombre de connexions entrantes 100 

 Nombre de connexions sortantes 100 

 Longueur de données de toutes les 
connexions entrantes, maxi 

2000 octets 

 Longueur de données de toutes les 
connexions sortantes, maxi 

2000 octets 

 Longueur de données par raccordement 
(connexions acycliques), maxi 

1400 octets 

Connexions distantes avec transmission cyclique 

 Fréquence de transmission : intervalle de 
transmission, mini 

10 ms 

 Nombre de connexions entrantes 200 

 Nombre de connexions sortantes 200 

 Longueur de données de toutes les 
connexions entrantes, maxi 

2000 octets 

 Longueur de données de toutes les 
connexions sortantes, maxi 

2000 octets 

 Longueur de données par raccordement 
(connexions acycliques), maxi 

450 octets 

Variable IHM via PROFINET (acyclique) 

 Mise à jour des variables HMI 500 ms 

 Nombre de stations pouvant être annoncées 
pour variables IHM (PN OPC/iMAP) 

3, 2xPN OPC/1x iMAP 

 Nombre de variables IHM 200 

 Longueur max. de données de toutes les 
variables IHM 

2000 octets 

Fonctionnalité Proxy PROFIBUS 
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 supporté oui 

 Nombre d'appareils PROFIBUS couplés 16 

 Longueur de données par raccordement, 
maxi 

240 octets (suivant l'esclave) 

Interfaces 
1ère interface 
Désignation de l'interface X1 
Type d'interface Interface RS 485 intégrée 
Physique RS 485 

 avec séparation galvanique oui 

 Alimentation au niveau de l'interface 
(15 V cc à 30 V cc), max. 

200 mA 

Fonctionnalité 

 MPI oui 

 Maître DP oui 

 Esclave DP oui 

 Couplage point à point non 

MPI 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication par données globales oui 

 Communication de base S7 oui 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Communication S7 comme client non (mais via CP et FB chargeables) 

 Communication S7 comme serveur oui 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Maître DP 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 oui (uniquement blocs I) 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Equidistance supportée oui 
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 Isochronisme Oui, OB 61 (isochronisme exploitable soit sur 
PROFIBUS DP, soit sur PROFINET IO) 

 SYNC/FREEZE oui 

 Activation/désactivation d'esclaves DP 
– Nombre d'esclaves DP 

activables/désactivables simultanément, 
maxi 

oui 
8 

 Echange direct de données oui (comme subscriber) 

 DPV1 oui 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Nombre d'esclaves DP, maxi 124 
Plage d'adresses 

 Entrées, maxi 2 Ko 

 Sorties, maxi 2 Ko 

Données utiles par esclave DP 

 Entrées, maxi 244 octets 

 Sorties, maxi 244 octets 

Esclave DP 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui (uniquement pour une interface active) 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 non 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Echange direct de données (communication 
inter-esclave) 

oui 

 DPV1 non 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Recherche automatique de vitesse de 
transmission 

oui (uniquement pour une interface passive) 

Mémoire de transfert 

 Entrées 244 octets 

 Sorties 244 octets 

 Plage d'adresses, maxi 32 

 Données utiles par plage d'adresses, maxi 32 octets 

Fichier GSD Les fichiers GSD actuels sont disponibles sur 
internet (http://www.siemens.com/profibus-gsd).  

2ème interface 

http://www.siemens.com/profibus-gsd�
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Désignation de l'interface X2 
Type d'interface PROFINET 
Physique Ethernet RJ 45 

 avec séparation galvanique oui 

 Switch intégré oui 

 Nombre de ports 2 

 détermination automatique de la vitesse de 
transmission 

Oui (10/100 Mbit/s) 

 Autonégociation oui 

 Autocroisement oui 

Redondance de supports 

 supporté oui 

 Temps de commutation en cas d'interruption 
de ligne, typ. 

200 ms (PROFINET MRP) 

 Nombre d'abonnés dans l'anneau, maxi 50 

Modification de l'adresse IP par rapport à la 
durée d'exécution, supportée 

oui 

Fonction de liaison active (Keep Alive), supportée oui 
Fonctionnalité 

 MPI non 

 Maître DP non 

 Esclave DP non 

 Contrôleur PROFINET IO Oui, simultanément avec fonctionnalité 
périphérique IO également 

 Périphérique PROFINET IO Oui, simultanément avec fonctionnalité contrôleur 
IO 

 PROFINET CBA Oui (transmission acyclique et cyclique) 

 Communication IE ouverte Oui, via TCP/IP, ISO on TCP, UDP 

 Serveur Web 
– Nombre de clients HTTP 

oui 
5 

Contrôleur PROFINET IO 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication S7 Oui (avec des FB chargeables, liaisons 
configurables maxi : 14 ; nombre maxi 
d'instances : 32) 

 Communication IE ouverte Oui, via TCP/IP, ISO on TCP, UDP 

Nombre de contrôleurs PROFINET IO intégrés 1 



 Caractéristiques techniques de la CPU 31x 
 9.5 CPU 315-2 PN/DP 

CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
Manuel, 03/2011, A5E00105476-12 351 

Caractéristiques techniques  
RT, supporté oui 
IRT, supporté oui 
Vitesse de transmission, maxi 100 Mbit/s 
Nombre maxi de périphériques IO connectables 128 
Nombre de périphériques IO connectables, pour 
RT, maxi 

128 

 dont linéaires, maxi 128 

Nombre de périphériques IO avec IRT et avec 
l'option "Haute flexibilité" 

128 

 dont linéaires, maxi 61 

Nombre de périphériques IO avec IRT et avec 
l'option "Haute performance", maxi 

64 

 dont linéaires, maxi 64 

Périphérique partagé, supporté oui 
Isochronisme Oui (OB 61 - isochronisme possible soit 

uniquement sur le DP soit sur le PROFINET IO 
(pas à la fois)) 

Démarrage prioritaire, supporté oui 

 Nombre de périphériques IO avec démarrage 
priorisé, maxi 

32 

Activation/désactivation des périphériques 
PROFINET IO 

oui 

 Nombre de périphériques IO activables/ 
désactivables simultanément, max. 

8 

Périphériques IO changeant en cours de 
fonctionnement (ports partenaires), supportés 

oui 

 Nombre de périphériques IO par outil, maxi 8 

Remplacement de périphérique sans support 
amovible 

oui 

250 μs, 500 μs,1 ms Cycles d'émission 
2 ms, 4 ms 
(pas pour IRT avec l'option "Haute flexibilité") 

Temps d'actualisation 

 Temps d'actualisation La valeur minimale du temps d'actualisation 
dépend du temps paramétré pour la 
communication PROFINET IO, du nombre de 
périphériques IO et du nombre de données utiles 
configurées. 

Pour les RT  

 Pour un cycle d'émission de 250 μs 250 µs à 128 ms 

 Pour un cycle d'émission de 500 μs 500 µs à 256 ms 

 Pour un cycle d'émission de 1 ms 1 ms à 512 ms 

 Pour un cycle d'émission de 2 ms 2 ms à 512 ms 
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 Pour un cycle d'émission de 4 ms 4 ms à 512 ms 

Pour les IRT avec l'option "Haute flexibilité"  

 Pour un cycle d'émission de 250 μs 250 µs à 128 ms 

 Pour un cycle d'émission de 500 μs 500 µs à 256 ms 

 Pour un cycle d'émission de 1 ms 1 ms à 512 ms 

Pour les IRT avec l'option "Haute performance"  

 Pour un cycle d'émission de 250 μs 250 µs à 4 ms 

 Pour un cycle d'émission de 500 μs 500 µs à 8 ms 

 Pour un cycle d'émission de 1 ms 1 ms à 16 ms 

 Pour un cycle d'émission de 2 ms 2 ms à 32 ms 

 Pour un cycle d'émission de 4 ms 4 ms à 64 ms 

Pour les IRT avec l'option "Haute performance" et 
pour le paramétrage des cycles d'émission dits 
"impaires" 

Temps d'actualisation = cycle d'émission 
"impaire" ajusté (multiple quelconque de 125 μs : 
375 μs, 625 μs … 3,875 ms) 

Plage d'adresses 

 Entrées, maxi 2 Ko 

 Sorties, maxi 2 Koctets 

Données utiles par plage d'adresses, maxi 

 Cohérence de données utiles, maxi 1024 octets 

I-Device PROFINET 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage S7 oui 

 Communication S7 Oui, avec des FB chargeables, liaisons 
configurables maxi : 14, nombre d'instances maxi 
: 32 

 Communication IE ouverte Oui, via TCP/IP, ISO on TCP, UDP 

RT, supporté oui 
IRT, supporté oui 
PROFIenergy, supportée Avec SFB 73 / 74, avec préparation aux FB 

standard PROFIenergy chargeables pour I-
Device 

Périphérique partagé, supporté oui 

 Nombre de contrôleurs IO pour le 
périphérique partagé, maxi 

2 

Isochronisme non 
Zones de transfert d'application oui 
Zones de transfert de périphérie non 
Mémoire de transfert 
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 Entrées, maxi 1440 octets, par contrôleur pour périphérique 

partagé 
 Sorties, maxi 1440 octets, par contrôleur pour périphérique 

partagé 
Sous-modules 
 Nombre maxi 64 

 Données utiles par sous-module, maxi 1024 octets 

Programmation 
Langage de programmation 
 CONT oui 

 LOG oui 

 LIST oui 

 SCL oui 

 CFC oui 

 GRAPH oui 

 HiGraph® oui 

Jeu d'opérations voir liste des opérations 
 Niveaux de parenthèses 8 

Protection contre le piratage 
 Protection des programmes 

utilisateur/protection par mot de passe 
oui 

 Cryptage de blocs Oui, avec S7-Block Privacy 

Fonctions système (SFC) voir liste des opérations 
Blocs fonctionnels système (SFB) voir liste des opérations 
Cotes 
 Dimensions de montage L x H x P (mm) 40 x 125 x 130 

 Poids 340 g 

Tensions, courants 
 Tension d'alimentation (valeur nominale) 24 V cc 

 Plage admissible, limite inférieure (CC) 19,2 V 

 Plage admissible, limite supérieure (CC) 28,8 V 

 Consommation (en marche à vide), typ. 150 mA 

 Courant absorbé (valeur nominale) 750 mA 

 Courant d'appel, typ. 4 A 

 I2t 1 A2s 

 Protection externe des conducteurs de 
l'alimentation (conseillée), mini 

2 A 

 Puissance dissipée, typ. 4,65 W 
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Tableau 9- 7 Caractéristiques techniques de la CPU 317-2 DP  

Caractéristiques techniques 
CPU et version 

 Nº de réf. 6ES7317-2AK14-0AB0 

 Version de matériel 01 

 Version de firmware V3.3 

 pack de programmation correspondant STEP 7 à partir de V5.5 + SP1 ou 
STEP 7 à partir de V5.2 + SP1 avec HSP 202 

Mémoire 
Mémoire de travail 

 intégrés 1 Mo 

 Extensible non 

 Taille de la mémoire rémanente pour les 
blocs de données rémanents, maxi 

256 Ko 

Mémoire de chargement 

 enfichable (MMC) oui 

 enfichable (MMC), maxi 8 Mo 

 Conservation des données sur la micro-carte 
mémoire (après la dernière programmation), 
au minimum 

10 ans 

Sauvegarde 

 présent Oui (garantie par la micro-carte mémoire - sans 
maintenance) 

 sans pile Oui (programme et données) 

Temps de traitement 

 pour opération sur bits, mini 0,025 μs 

 pour opération sur mots, mini 0,03 μs 

 pour arithmétique à virgule fixe, mini 0,04 μs 

 pour arithmétique à virgule flottante, mini 0,16 μs 

Temporisations, compteurs et leur rémanence 
Compteurs S7 

 Nombre 512 

Rémanence 

 réglable oui 
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 Par défaut Z 0 à Z 7 

Plage de comptage 

 limite inférieure 0 

 limite supérieure 999 

Compteurs CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité  
(limitation par la mémoire de travail uniquement) 

Temporisations S7 

 Nombre 512 

Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut pas de rémanence 

Plage de temps 

 limite inférieure 10 ms 

 limite supérieure 9990 s 

Temporisation CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité  
(limitation par la mémoire de travail uniquement) 

Zones de données et leur rémanence 
Mémentos 

 Nombre maxi 4096 octets 

 Rémanence possible Oui (Mo 0 à Mo 4095 

 Rémanence par défaut de MB 0 à MB 15 

 Nombre de mémentos de cadence 8 (1 octet de mémento) 

Blocs de données 

 Nombre maxi 2048 
(numérotés de 1 à 16000) 

 Taille maxi 64 Ko 

 Rémanence, réglable oui, à l'aide de la propriété Non Retain du DB 

 Rémanence par défaut oui 

Données locales 

 par classe de priorité, maxi 32 ko par niveau d'exécution, 
2 ko par bloc 
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Blocs 

 Nombre total de blocs 2048 (DB, FC, FB) 
Le nombre maximum de blocs chargeables peut 
se trouver réduit par la micro-carte mémoire que 
vous utilisez. 

OB voir liste des opérations 

 Taille maxi 64 Ko 

 Nombre d'OB de cycle libre 1 (OB 1) 

 Nombre d'OB d'alarme horaire 1 (OB 10) 

 Nombre d'OB d'alarme temporisée 2 (OB 20, 21) 

 Nombre d'OB d'alarme cyclique 4 (OB 32, 33, 34, 35) 

 Nombre d'OB d'alarme de processus 1 (OB 40) 

 Nombre d'OB d'alarme DPV1 3 (OB 55, 56, 57) 

 Nombre d'OB de synchronisme d'horloge 1 (OB 61) 

 Nombre d'OB de mise en route 1 (OB 100) 

 Nombre d'OB d'erreur asynchrone 5 (OB 80, 82, 85, 86, 87) 

 Nombre d'OB d'erreur synchrone 2 (OB 121, 122) 

Profondeur d'imbrication 

 par classe de priorité 16 

 en plus dans un OB d'erreur 4 

FB voir liste des opérations 

 Nombre maxi 2048 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille maxi 64 Ko 

FC voir liste des opérations 

 Nombre maxi 2048 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille maxi 64 Ko 

Plages d'adresses (entrées/sorties) 
Zone d'adresses de la périphérie 

 Entrées, maxi 8192 octets (pouvant être adressés librement) 

 Sorties, maxi 8192 octets (pouvant être adressés librement) 

dont décentralisées 

 Entrées 8192 octets 

 Sorties 8192 octets 

Mémoire image des E/S 

 Entrées 8192 octets 
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 Sorties 8192 octets 

 Entrées, réglable 8192 octets 

 Sorties, réglable 8192 octets 

 Entrées, par défaut 256 octets 

 Sorties, par défaut 256 octets 

Mémoires images partielles 

 Nombre maxi de mémoires image partielles 1 

Voies TOR 

 Entrées, maxi 65636 

 Sorties, maxi 65636 

 Entrées, dont centrales 1024 

 Sorties, dont centrales 1024 

Voies analogiques 

 Entrées, maxi 4096 

 Sorties, maxi 4096 

 Entrées, dont centrales, maxi 256 

 Sorties, dont centrales, maxi 256 

Configuration matérielle 

 Châssis, maxi 4 

 Modules par châssis, maxi 8 

Nombre de maîtres DP 

 intégrés 2 

 via CP 4 

Nombre de FM et CP utilisables (recommandation) 

 FM 8 

 CP, point à point 8 

 CP, LAN 10 

Heure 
Horloge 

 Horloge matérielle (horloge temps réel) oui 

 sauvegardée et synchronisable oui 

 Préréglage à la livraison DT#1994-01-01-00:00:00 

 Durée de sauvegarde normalement 6 semaines  
(pour une température ambiante de 40 °C) 
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 Comportement de l'horloge après MISE 
SOUS TENSION 

L'horloge continue de fonctionner après la MISE 
HORS TENSION 

 Comportement après expiration de la durée 
de sauvegarde 

L'horloge continue de fonctionner selon l'heure à 
laquelle la MISE HORS TENSION a été 
effectuée. 

 Ecart journalier, max. 10 s, typ. 2 s 

Compteur d'heures de fonctionnement 

 Nombre 4 

 Numéro/numérotés 0 à 3 

 Plage de valeurs 0 à 2 31 heures 
(en utilisant la SFC 101) 

 Incrémentation 1 heure 

 Rémanence Oui, doit être redémarré à chaque démarrage à 
chaud. 

Synchronisation de l'heure 

 supportée oui 

 Sur MPI, maître oui 

 Sur MPI, esclave oui 

 Sur DP, maître Oui (pour l'esclave DP, uniquement esclave 
d'horloge) 

 Sur DP, esclave oui 

 dans l'API, maître oui 

 dans l'API, esclave oui 

Fonctions de signalisation S7 

 Nombre de stations pouvant être déclarées 
pour les fonctions de signalisation, maxi 

32 
(dépend des liaisons configurées pour la 
communication PG/OP et la communication de 
base S7) 

 Messages de diagnostic du processus oui 

 Blocs d'alarme S actifs en même temps, maxi 300 

Fonctions de test et de mise en service 
Visualisation/Forçage 

 Visualisation/forçage de variables oui 

 Variables entrées, sorties, mémentos, DB, temporisations, 
compteurs 

 Nombre de variables, maxi 30 

 pour la visualisation de variables, maxi 30 

 pour le forçage de variables, maxi 14 
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Forçage permanent 

 Forçage permanent oui 

 Variables Entrées, sorties 

 Nombre de variables, maxi 10 

Etat du bloc oui (2 blocs au plus simultanément) 
Etape unique oui 

 Nombre de points d'arrêt 4 

Mémoire tampon de diagnostic 

 présent oui 

 Nombre d'entrées, maxi 500 

 réglable non 

 à l'abri des coupures de courant 100, seules les 100 dernières entrées sont 
rémanentes 

 Nombre d'entrées lisibles en RUN, maxi 499 

 Nombre d'entrées paramétrable en RUN Oui (de 10 à 499) 

 Nombre d'entrées en RUN par défaut 10 

Données de maintenance 

 lisibles oui 

Fonction de surveillance 

 LED d'état oui 

Fonctions de communication 
Communication PG/OP oui 
Communication de contrôle-commande priorisée 

 supportée oui 

Routage oui 

 Nombre de liaisons de routage X1 comme MPI maxi 10  
X1 comme maître DP maxi 24  
X1 comme esclave DP (actif) maxi 14  
X2 en comme maître DP maxi 24  
X2 comme esclave DP (actif) maxi 14 

 Routage d'enregistrement oui 

Communication par données globales 

 supportée oui 

 Nombre de cercles GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, émetteur, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, récepteur, maxi 8 

 Taille des paquets GD, maxi 22 octets 
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 Taille des paquets GD, dont cohérents, maxi 22 octets 

Communication de base S7 

 supportée oui 

 Données utiles par tâche, maxi 76 octets 

 Données utiles par tâche, dont cohérentes, 
maxi 

76 octets (avec X_SEND/RCV), 
76 octets (avec X_PUT/GET comme serveur) 

Communication S7 

 supportée oui 

 comme serveur oui 

 comme client oui (via CP et FB chargeables) 

 Données utiles par tâche, maxi 180 octets (pour PUT/GET) 

 Données utiles par tâche, dont cohérentes, 
maxi 

240 octets (comme serveur) 

Communication compatible S5 

 supportée oui (via CP et FC chargeables) 

Nombre de liaisons 

 total 32 

utilisables pour la communication PG 31 

 Communication PG, réservée 1 

 Communication PG, réglable, min. 1 

 Communication PG, réglable, maxi 31 

utilisables pour la communication OP 31 

 Communication OP, réservée 1 

 Communication OP, réglable, min. 1 

 Communication OP, réglable, maxi 31 

utilisables pour la communication de base S7 30 

 Communication de base S7, réservée 0 

 Communication de base S7, réglable, min. 0 

 Communication de base S7, réglable, maxi 30 

Interfaces 
1ère interface 
Désignation de l'interface X1 
Type d'interface Interface RS 485 intégrée 
Physique RS 485 

 avec séparation galvanique oui 
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 Alimentation au niveau de l'interface 
(15 V cc à 30 V cc), max. 

200 mA 

Fonctionnalité 

 MPI oui 

 Maître DP oui 

 Esclave DP oui 

 Couplage point à point non 

MPI 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication par données globales oui 

 Communication de base S7 oui 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Communication S7 comme client non 

 Communication S7 comme serveur oui 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Maître DP 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 oui (uniquement blocs I) 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Equidistance prise en charge oui 

 Isochronisme non 

 SYNC/FREEZE oui 

 Activer/désactiver les esclaves DP 
– Nombre d'esclaves DP 

activables/désactivables simultanément, 
maxi 

oui 
8 

 Echange direct de données (communication 
inter-esclave) 

oui (comme subscriber) 

 DPV1 Oui 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
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Nombre d'esclaves DP 124 
Plage d'adresses 

 Entrées, maxi 8192 octets 

 Sorties, maxi 8192 octets 

Données utiles par esclave DP 

 Entrées, maxi 244 octets 

 Sorties, maxi 244 octets 

Esclave DP (sauf esclave DP sur les deux interfaces) 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui (uniquement pour une interface active) 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 non 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement 

 Echange direct de données (communication 
inter-esclave) 

oui 

 DPV1 non 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Recherche automatique de vitesse de 
transmission 

oui (uniquement pour une interface passive) 

Mémoire de transfert 

 Entrées 244 octets 

 Sorties 244 octets 

 Plage d'adresses, maxi 32 

 Données utiles par plage d'adresses, maxi 32 octets 

Fichier GSD Les fichiers GSD actuels sont disponibles sur 
internet (http://www.siemens.com/profibus-gsd). 

2ème interface 
Désignation de l'interface X2 
Type d'interface Interface RS 485 intégrée 
Physique RS 485 

 avec séparation galvanique oui 

 Alimentation au niveau de l'interface 
(15 V cc à 30 V cc), max. 

200 mA 

Fonctionnalité 

 MPI non 

 Maître DP oui 

http://www.siemens.com/profibus-gsd�
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 Esclave DP oui 

 Couplage point à point non 

Maître DP 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 oui (uniquement blocs I) 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Communication S7 comme client non 

 Communication S7 comme serveur oui 

 Equidistance prise en charge oui 

 Isochronisme oui (OB 61) 

 Echange direct de données (communication 
inter-esclave) 

oui (comme subscriber) 

 SYNC/FREEZE oui 

 Activer/désactiver les esclaves DP 
– Nombre d'esclaves DP 

activables/désactivables simultanément, 
maxi 

oui 
8 

 DPV1 oui 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Nombre d'esclaves DP, maxi 124 
Plage d'adresses 

 Entrées, maxi 8192 octets 

 Sorties, maxi 8192 octets 

Données utiles par esclave DP 

 Entrées, maxi 244 octets 

 Sorties, maxi 244 octets 

Esclave DP (sauf esclave DP sur les deux interfaces) 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui (uniquement pour une interface active) 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 non 
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 Communication S7 Oui (uniquement serveur, liaisons configurées 
d'un côté seulement) 

 Communication S7 comme client non 

 Communication S7 comme serveur oui 

 Echange direct de données (communication 
inter-esclave) 

oui 

 DPV1 non 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Recherche automatique de vitesse de 
transmission 

oui (uniquement pour une interface passive) 

Fichier GSD Les fichiers GSD actuels sont disponibles sur 
internet (http://www.siemens.com/profibus-gsd). 

Mémoire de transfert 

 Entrées 244 octets 

 Sorties 244 octets 

 Plage d'adresses, maxi 32 

 Données utiles par plage d'adresses, maxi 32 octets 

Programmation 
Langage de programmation 

 CONT oui 

 LOG oui 

 LIST oui 

 SCL oui 

 CFC oui 

 GRAPH oui 

 HiGraph® oui 

Jeu d'opérations voir liste des opérations 

 Niveaux de parenthèses 8 

Protection contre le piratage 

 Protection des programmes 
utilisateur/protection par mot de passe 

oui 

 Cryptage du bloc Oui, avec S7-Block Privacy 

Fonctions système (SFC) voir liste des opérations 
Blocs fonctionnels système (SFB) voir liste des opérations 
Cotes 

 Dimensions de montage L x H x P (mm) 40 x 125 x 130 

 Poids 360 g 

http://www.siemens.com/profibus-gsd�
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Tensions, courants 

 Tension d'alimentation (valeur nominale) 24 V cc 

 Plage admissible, limite inférieure (CC) 19,2 V 

 Plage admissible, limite supérieure (CC) 28,8 V 

 Courant absorbé (en marche à vide), typ. 120 mA 

 Courant absorbé (valeur nominale) 870 mA 

 Courant d'appel, typ. 4 A 

 I2t 1 A2s 

 Protection externe des conducteurs de 
l'alimentation (conseillée), mini 

2 A 

 Puissance dissipée, typ. 4,5 W 

9.7 CPU 317-2 PN/DP 

Caractéristiques techniques 

Tableau 9- 8 Caractéristiques techniques de la CPU 317-2 PN/DP  

Caractéristiques techniques 
CPU et version 

 Nº de réf. 6ES7317-2EK14-0AB0 

 Version de matériel 01 

 Version de firmware V3.2.1 

 pack de programmation correspondant STEP 7 à partir de V5.5 avec HSP 199 

Mémoire 
Mémoire de travail 

 intégrée 1 Mo 

 Extensible non 

 Taille de la mémoire rémanente pour les 
blocs de données rémanents, maxi 

256 Ko 

Mémoire de chargement 

 enfichable (MMC) oui 

 enfichable (MMC), maxi 8 Mo 
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 Conservation des données sur la micro-carte 
mémoire (après la dernière programmation), 
au minimum 

10 ans 

Sauvegarde 

 présent Oui (garantie par la micro-carte mémoire (sans 
maintenance)) 

 sans pile Oui (programme et données) 

Temps de traitement 

 pour opération sur bits, mini 0,025 μs 

 pour opération sur mots, mini 0,03 μs 

 pour arithmétique à virgule fixe, mini 0,04 μs 

 pour arithmétique à virgule flottante, mini 0,16 μs 

Temporisations, compteurs et leur rémanence 
Compteurs S7 

 Nombre 512 

Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut Z 0 à Z 7 

Plage de comptage 

 limite inférieure 0 

 limite supérieure 999 

Compteurs CEI 

 présents oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité  
(limitation par la mémoire de travail uniquement) 

Temporisations S7 

 Nombre 512 

Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut pas de rémanence 

Plage de temps 

 limite inférieure 10 ms 

 limite supérieure 9990 s 

Temporisations CEI 

 présentes oui 

 Type SFB 
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 Nombre illimité  
(limitation par la mémoire de travail uniquement) 

Zones de données et leur rémanence 
Mémentos 

 Nombre maxi 4096 octets 

 Rémanence possible Oui (Mo 0 à Mo 4095) 

 Rémanence par défaut MB 0 à MB 15 

 Nombre de mémentos de cadence 8 (1 octet de mémento) 

Blocs de données 

 Nombre maxi 2048 
(numérotés de 1 à 16000) 

 Taille maxi 64 Ko 

 Rémanence, réglable oui, à l'aide de la propriété Non Retain du DB 

 Rémanence par défaut oui 

Données locales 

 par classe de priorité, maxi 32 ko par niveau d'exécution, 
2 ko par bloc 

Blocs 

 Nombre total de blocs 2048 (DB, FC, FB) 
Le nombre maximum de blocs chargeables peut 
se trouver réduit par la micro-carte mémoire que 
vous utilisez. 

OB voir liste des opérations 

 Taille maxi 64 Ko 

 Nombre d'OB de cycle libre 1 (OB 1) 

 Nombre d'OB d'alarme horaire 1 (OB 10) 

 Nombre d'OB d'alarme temporisée 2 (OB 20, 21) 

 Nombre d'OB d'alarme cyclique 4 (OB 32, 33, 34, 35) 

 Nombre d'OB d'alarme de processus 1 (OB 40) 

 Nombre d'OB d'alarme DPV1 3 (OB 55, 56, 57) 

 Nombre d'OB de synchronisme d'horloge 1 (OB 61) 

 Nombre d'OB de mise en route 1 (OB100) 

 Nombre d'OB d'erreur asynchrone 6 (OB 80, 82, 83, 85, 86, 87) 
(OB 83 pour PROFINET IO) 

 Nombre d'OB d'erreur synchrone 2 (OB 121, 122) 

Profondeur d'imbrication 

 par classe de priorité 16 

 en plus dans un OB d'erreur 4 
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FB voir liste des opérations 

 Nombre maxi 2048 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 64 Ko 

FC voir liste des opérations 

 Nombre maxi 2048 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille 64 Ko 

Plages d'adresses (entrées/sorties) 
Zone d'adresses de la périphérie 

 Entrées 8192 octets 

 Sorties 8192 octets 

dont décentralisées 

 Entrées 8192 octets 

 Sorties 8192 octets 

Mémoire image des E/S 

 Entrées 8192 octets 

 Sorties 8192 octets 

 Entrées, réglable 8192 octets 

 Sorties, réglable 8192 octets 

 Entrées, par défaut 256 octets 

 Sorties, par défaut 256 octets 

Mémoires images partielles 

 Nombre maxi de mémoires image partielles 1 

 Nombre de données utiles dans la mémoire 
image partielle en cas de PROFINET IO 
isochrone, maxi 

1600 octets 

Voies TOR 

 Entrées 65536 

 Sorties 65536 

 Entrées, dont centrales 1024 

 Sorties, dont centrales 1024 

Voies analogiques 

 Entrées 4096 

 Sorties 4096 

 Entrées, dont centrales 256 

 Sorties, dont centrales 256 
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Configuration matérielle 

 Châssis, maxi 4 

 Modules par châssis, maxi 8 

Nombre de maîtres DP 

 intégrés 1 

 via CP 4 

Nombre de FM et CP utilisables (recommandation) 

 FM 8 

 CP, point à point 8 

 CP, LAN 10 

Heure 
Horloge 

 Horloge matérielle (horloge temps réel) oui 

 sauvegardée et synchronisable oui 

 Préréglage à la livraison DT#1994-01-01-00:00:00 

 Durée de sauvegarde normalement 6 semaines  
(pour une température ambiante de 40 °C) 

 Comportement de l'horloge après expiration 
de la durée de sauvegarde 

L'horloge continue de fonctionner selon l'heure à 
laquelle la MISE HORS TENSION a été 
effectuée. 

 Comportement de l'horloge après MISE 
SOUS TENSION 

L'horloge continue de fonctionner après la MISE 
HORS TENSION 

 Ecart journalier, max. 10 s, typ. 2 s 

Compteur d'heures de fonctionnement 

 Nombre 4 

 Numéro/numérotés 0 à 3 

 Plage de valeurs 0 à 2 31 heures 
(en utilisant la SFC 101) 

 Incrémentation 1 heure 

 Rémanence Oui, doit être redémarré à chaque démarrage à 
chaud. 

Synchronisation de l'heure 

 supporté oui 

 Sur MPI, maître oui 

 Sur MPI, esclave oui 

 Sur DP, maître Oui (pour l'esclave DP, uniquement esclave 
d'horloge) 

 Sur DP, esclave oui 
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 dans l'AP, maître oui 

 dans l'AP, esclave oui 

 sur Ethernet via NTP oui (comme client) 

Fonctions de signalisation S7 

 Nombre de stations pouvant être déclarées 
pour les fonctions de signalisation, maxi 

32 
(dépend des liaisons configurées pour la 
communication PG/OP et la communication de 
base S7) 

 Messages de diagnostic du processus oui 

 Blocs d'alarme S actifs en même temps, maxi 300 

Fonctions de test et de mise en service 
Visualisation/Forçage  

 Visualisation/forçage de variables oui 

 Variables entrées, sorties, mémentos, DB, temporisations, 
compteurs 

 Nombre de variables, maxi 30 

 pour la visualisation de variables, maxi 30 

 pour le forçage des variables, maxi 14 

Forçage permanent 

 Forçage permanent oui 

 Variables Entrées, sorties 

 Nombre de variables, maxi 10 

Etat du bloc oui (2 blocs au plus simultanément) 
Etape unique oui 

 Nombre de points d'arrêt 4 

Mémoire tampon de diagnostic 

 présent oui 

 Nombre d'entrées, maxi 500 

 réglable non 

 à l'abri des coupures de courant 100, seules les 100 dernières entrées sont 
rémanentes 

 Nombre d'entrées lisibles en RUN, maxi 499 

 Nombre d'entrées paramétrable en RUN Oui (de 10 à 499) 

 Nombre d'entrées en RUN par défaut 10 

Données de maintenance 

 lisibles oui 
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Fonction de surveillance 

 LED d'état oui 

Fonctions de communication 
Communication PG/OP oui 
Communication de contrôle-commande priorisée 

 supportée oui 

Routage oui 

 Nombre de liaisons de routage X1 comme MPI maxi 10  
X1 comme maître DP maxi 24  
X1 en tant qu'esclave DP (actif) maxi 24  
X2 comme PROFINET maxi 24 

 Routage d'enregistrement oui 

Communication par données globales 

 supportée oui 

 Nombre de cercles GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, émetteur, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, récepteur, maxi 8 

 Taille des paquets GD, maxi 22 octets 

 Taille des paquets GD, dont cohérents, maxi 22 octets 

Communication de base S7 

 supportée oui 

 Données utiles par tâche, maxi 76 octets 

 Données utiles par tâche, dont cohérentes, 
maxi 

76 octets (pour X-SEND/REC) ; 
64 octets (pour X-PUT/GET comme serveur) 

Communication S7 

 supportée oui 

 comme serveur oui 

 comme client oui (via l'interface PN intégrée et des FB 
chargeables ou également via CP et des FB 
chargeables) 

 Données utiles par tâche Voir l'Aide en ligne de STEP 7, Paramètres 
communs des SFB/FB et des SFC/FC de la 
communication S7. 

Communication compatible S5 

 supportée oui (via CP et FC chargeables) 

Serveur Web 

 supporté oui 

 Nombre de clients HTTP 5 
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 Pages web définies par l'utilisateur oui 

Communication IE ouverte 

 supportée oui 

 Nombre de liaisons/points d'accès, maxi 16 

 numéros de port locaux utilisés par le 
système 

0, 20, 21, 23, 25, 80, 102, 135, 161, 8080, 34962, 
34963, 34964, 65532, 65533, 65534, 65535 

TCP/IP oui (via interface PROFINET intégrée et FB 
chargeables) 

 Nombre de liaisons, maxi 16 

 Longueur des données pour le type de liaison 
01H, maxi 

1460 octets 

 Longueur des données pour le type de liaison 
11H, maxi 

32768 octets 

 Plusieurs liaisons passives par port 
supportées (multiport) 

oui 

ISO on TCP oui (via interface PROFINET intégrée et FB 
chargeables) 

 Nombre de liaisons, maxi 16 

 Longueur de données maxi 32768 octets 

UDP oui (via interface PROFINET intégrée et FB 
chargeables) 

 Nombre de liaisons, maxi 16 

 Longueur de données maxi 1472 octets 

Serveur iPAR 

 pris en charge oui 

Nombre de liaisons 

 total 32 

utilisables pour la communication PG 31 

 Communication PG, réservée 1 

 Communication PG, réglable, min. 1 

 Communication PG, réglable, maxi 31 

utilisables pour la communication OP  31 

 Communication OP, réservée 1 

 Communication OP, réglable, min. 1 

 Communication OP, réglable, maxi 31 

utilisables pour la communication de base S7 30 

 Communication de base S7, réservée 0 
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 Communication de base S7, réglable, min. 0 

 Communication de base S7, réglable, maxi 30 

utilisables pour la communication S7 16 

 Communication S7, réservée 0 

 Communication S7, réglable, mini 0 

 Communication S7, réglable, maxi 16 

Nombre d'instances au total, maxi 32 
PROFINET CBA (avec la charge de communication prévue) 

 Valeur prévue pour la communication de la 
CPU 

50 % 

 Nombre de partenaires de connexion distants 32 

 Nombre de fonctions maître/esclave 30 

 Somme de tous les raccordements 
maître/esclave 

1000 

 Longueur de données de tous les 
raccordements 
maître/esclave entrants, maxi 

4000 octets 

 Longueur de données de tous les 
raccordements  
maître/esclave sortants, maxi 

4000 octets 

 Nombre de connexions PROFIBUS et 
internes aux appareils 

500 

 Longueur de données des connexions 
PROFIBUS et internes aux appareils, maxi 

4000 octets 

 Longueur de données par raccordement, 
maxi 

1400 octets 

Connexions distantes avec transmission acyclique 

 Fréquence de scrutation : intervalle de 
scrutation, mini 

500 ms 

 Nombre de connexions entrantes 100 

 Nombre de connexions sortantes 100 

 Longueur de données de toutes les 
connexions entrantes, maxi 

2000 octets 

 Longueur de données de toutes les 
connexions sortantes, maxi 

2000 octets 

 Longueur de données par raccordement 
(connexions acycliques), maxi 

1400 octets 
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Connexions distantes avec transmission cyclique 

 Fréquence de transmission : intervalle de 
transmission, mini 

10 ms 

 Nombre de connexions entrantes 200 

 Nombre de connexions sortantes 200 

 Longueur de données de toutes les 
connexions entrantes, maxi 

2000 octets 

 Longueur de données de toutes les 
connexions sortantes, maxi 

2000 octets 

 Longueur de données par raccordement 
(connexions acycliques), maxi 

450 octets 

Variable IHM via PROFINET (acyclique) 

 Mise à jour des variables IHM 500 ms 

 Nombre de stations pouvant être annoncées 
pour variables IHM (PN OPC/iMAP) 

3 (2 x PN OPC/1 x iMAP) 

 Nombre de variables IHM 200 

 Longueur max. de données de toutes les 
variables IHM 

2000 octets 

Fonctionnalité Proxy PROFIBUS 

 supportée oui 

 Nombre d'appareils PROFIBUS couplés 16 

 Longueur de données par raccordement, 
maxi 

240 octets (suivant l'esclave) 

Interfaces 
1ère interface 
Désignation de l'interface X1 
Type d'interface Interface RS 485 intégrée 
Physique RS 485 

 avec séparation galvanique oui 

 Alimentation au niveau de l'interface 
(15 V cc à 30 V cc), max. 

200 mA 

Fonctionnalité 

 MPI oui 

 Maître DP oui 

 Esclave DP oui 

 Couplage point à point non 

 PROFINET non 
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MPI 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication par données globales oui 

 Communication de base S7 oui 

 Communication S7 Oui (uniquement serveur, liaisons configurées 
d'un côté) 

 Communication S7 comme client non (mais via CP et FB chargeables) 

 Communication S7 comme serveur oui 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Maître DP 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 oui (uniquement blocs I) 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Equidistance prise en charge oui 

 Isochronisme Oui (OB 61 - isochronisme possible soit 
uniquement sur le DP soit sur le PROFINET IO 
(pas à la fois)) 

 SYNC/FREEZE oui 

 Activer/désactiver les esclaves DP oui 

 Nombre d'esclaves DP 
activables/désactivables simultanément, maxi 

8 

 Echange direct de données (communication 
inter-esclave) 

oui (comme subscriber) 

 DPV1 oui 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Nombre d'esclaves DP, maxi 124 
Plage d'adresses 

 Entrées, maxi 8 Ko 

 Sorties, maxi 8 Ko 

Données utiles par esclave DP 

 Entrées, maxi 244 octets 

 Sorties, maxi 244 octets 
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Esclave DP 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui (uniquement pour une interface active) 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 non 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Echange direct de données (communication 
inter-esclave) 

oui 

 DPV1 non 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Recherche automatique de vitesse de 
transmission 

oui (uniquement pour une interface passive) 

Mémoire de transfert 

 Entrées 244 octets 

 Sorties 244 octets 

 Plages d'adresses, maxi 32 

 Données utiles par plage d'adresses, maxi 32 octets 

Fichier GSD Les fichiers GSD actuels sont disponibles sur 
internet (http://www.siemens.com/profibus-gsd). 

2ème interface 
Désignation de l'interface X2 
Type d'interface PROFINET 
Physique Ethernet RJ 45 

 avec séparation galvanique oui  

 Switch intégré oui 

 Nombre de ports 2 

 détermination automatique de la vitesse de 
transmission 

Oui (10/100 Mbit/s) 

 Autonégociation oui 

 Autocroisement oui 

Redondance de supports 

 supportée oui 

 Temps de commutation en cas d'interruption 
de ligne, typ. 

200 ms (PROFINET MRP) 

 Nombre d'abonnés dans l'anneau, maxi 50 

http://www.siemens.com/profibus-gsd�
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Modification de l'adresse IP durant l'exécution, 
supportée 

oui 

Fonction de liaison active (Keep Alive), supportée oui 
Fonctionnalité 

 MPI non 

 Maître DP non 

 Esclave DP non 

 Contrôleur PROFINET IO Oui, simultanément avec fonctionnalité 
périphérique IO également 

 Périphériques PROFINET IO Oui, simultanément avec fonctionnalité contrôleur 
IO 

 PROFINET CBA Oui (transmission acyclique et cyclique) 

 Communication IE ouverte Oui, via TCP/IP, ISO on TCP, UDP 

 Serveur Web 
– Nombre de clients HTTP 

oui 
5 

Contrôleur PROFINET IO 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication S7 Oui (avec des FB chargeables, liaisons 
configurables maxi : 16 ; nombre maxi 
d'instances : 32) 

 Communication IE ouverte Oui, via TCP/IP, ISO on TCP, UDP 

Nombre de contrôleurs PROFINET IO intégrés 1 
RT, supporté oui 
IRT, supporté oui 
Vitesse de transmission, maxi 100 Mbit/s 
Nombre de périphériques IO connectables, maxi 128 
Nombre de périphériques IO connectables, pour 
RT, maxi 

128 

 dont linéaires, maxi 128 

Nombre de périphériques IO avec IRT et avec 
l'option "Haute flexibilité" 

128 

 dont linéaires, maxi 61 

Nombre de périphériques IO avec IRT et avec 
l'option "Haute performance", maxi 

64 

 dont linéaires, maxi 64 

Périphérique partagé, supporté oui 
Isochronisme Oui, (OB 61, isochronisme exploitable soit sur 

PROFIBUS DP, soit sur PROFINET IO) 
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Démarrage prioritaire, supporté oui 

 Nombre de périphériques IO avec démarrage 
priorisé, maxi 

32 

Activation/désactivation des périphériques IO oui 

 Nombre de périphériques IO activables/ 
désactivables simultanément, max. 

8 

Périphériques IO changeant en cours de 
fonctionnement (ports partenaires), supportés 

oui 

 Nombre de périphériques IO par outil, maxi 8 

Remplacement de périphérique sans support 
amovible 

oui 

250 μs, 500 μs,1 ms Cycles d'émission 
2 ms, 4 ms 
(pas pour IRT avec l'option "Haute flexibilité") 

Temps d'actualisation 

 Temps d'actualisation La valeur minimale du temps d'actualisation 
dépend du temps paramétré pour la 
communication PROFINET IO, du nombre de 
périphériques IO et du nombre de données utiles 
configurées. 

Pour les RT 

 Pour un cycle d'émission de 250 μs 250 µs à 128 ms 

 Pour un cycle d'émission de 500 μs 500 µs à 256 ms 

 Pour un cycle d'émission de 1 ms 1 ms à 512 ms 

 Pour un cycle d'émission de 2 ms 2 ms à 512 ms 

 Pour un cycle d'émission de 4 ms 4 ms à 512 ms 

Pour les IRT avec l'option "Haute flexibilité" 

 Pour un cycle d'émission de 250 μs 250 µs à 128 ms 

 Pour un cycle d'émission de 500 μs 500 µs à 256 ms 

 Pour un cycle d'émission de 1 ms 1 ms à 512 ms 

Pour les IRT avec l'option "Haute performance" 

 Pour un cycle d'émission de 250 μs 250 µs à 4 ms 

 Pour un cycle d'émission de 500 μs 500 µs à 8 ms 

 Pour un cycle d'émission de 1 ms 1 ms à 16 ms 

 Pour un cycle d'émission de 2 ms 2 ms à 32 ms 

 Pour un cycle d'émission de 4 ms 4 ms à 64 ms 

Pour les IRT avec l'option "Haute performance" et 
pour le paramétrage des cycles d'émission dits 
"impaires" 

Temps d'actualisation = cycle d'émission 
"impaire" ajusté (multiple quelconque de 125 μs : 
375 μs, 625 μs … 3,875 ms) 
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Plage d'adresses 

 Entrées, maxi 8 Ko 

 Sorties, maxi 8 Ko 

Données utiles par plage d'adresses, maxi 

 Cohérence de données utiles, maxi 1024 octets 

I-Device PROFINET 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage S7 oui 

 Communication S7 Oui, avec des FB chargeables, liaisons 
configurables maxi : 16, nombre d'instances maxi 
: 32 

 Communication IE ouverte Oui, via TCP/IP, ISO on TCP, UDP 

RT, supporté oui 
IRT, supporté oui 
PROFIenergy, supportée Avec SFB 73 / 74, avec préparation aux FB 

standard PROFIenergy chargeables pour I-
Device 

Périphérique partagé, supporté oui 

 Nombre de contrôleurs IO pour le 
périphérique partagé, maxi 

2 

Isochronisme non 
Zones de transfert d'application oui 
Zones de transfert de périphérie non 
Mémoire de transfert 

 Entrées, maxi 1440 octets ; par contrôleur pour périphérique 
partagé 

 Sorties, maxi 1440 octets ; par contrôleur pour périphérique 
partagé 

Sous-modules 

 Nombre maxi 64 

 Données utiles par sous-module, maxi 1024 octets 

Programmation 
Langage de programmation 

 CONT oui 

 LOG oui 

 LIST oui 

 SCL oui 

 CFC oui 
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 GRAPH oui 

 HiGraph® oui 

Jeu d'opérations voir liste des opérations 

 Niveaux de parenthèses 8 

Protection contre le piratage 

 Protection utilisateurs/protection par mot de 
passe 

oui 

 Cryptage de blocs Oui, avec S7-Block Privacy 

Fonctions système (SFC) voir liste des opérations 
Blocs fonctionnels système (SFB) voir liste des opérations 
Cotes 

 Dimensions de montage L x H x P (mm) 40 x 125 x 130 

 Poids 340 g 

Tensions, courants 

 Tension d'alimentation (valeur nominale) 24 V cc 

 Plage admissible, limite inférieure (CC) 19,2 V 

 Plage admissible, limite supérieure (CC) 28,8 V 

 Consommation (en marche à vide), typ. 150 mA 

 Courant absorbé (valeur nominale) 750 mA 

 Courant d'appel, typ. 4 A 

 I2t 1 A2s 

 Protection externe des conducteurs de 
l'alimentation (conseillée), mini 

2 A 

 Puissance dissipée, typ. 4,65 W 
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9.8 CPU 319-3 PN/DP 

Caractéristiques techniques 

Tableau 9- 9 Caractéristiques techniques de la CPU 319-3 PN/DP  

Caractéristiques techniques  
CPU et version 

 Nº de réf. 6ES7318-3EL01-0AB0 

 Version de matériel 01 

 Version de microprogramme V3.2.1 

 pack de programmation correspondant STEP 7 à partir de V5.5 

Mémoire 
Mémoire de travail 

 intégrés 2048 Ko 

 Extensible non 

 Taille de la mémoire rémanente pour les 
blocs de données rémanents, maxi 

700 Ko 

Mémoire de chargement 

 enfichable (MMC) Oui 

 enfichable (MMC), maxi 8 Mo 

 Conservation des données sur la micro-carte 
mémoire (après la dernière programmation), 
au minimum 

10 ans 

Sauvegarde 

 présent Oui (garantie par la micro-carte mémoire - sans 
maintenance) 

 sans pile Oui (programme et données) 

Temps de traitement 

 pour opérations sur bits, mini 0,004 μs 

 pour opération sur mots, mini 0,01 μs 

 pour arithmétique à virgule fixe, mini 0,01 μs 

 pour arithmétique à virgule flottante, mini 0,04 μs 

Temporisations, compteurs et leur rémanence 
Compteurs S7 

 Nombre 2048 
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Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut Z 0 à Z 7 

Plage de comptage 

 limite inférieure 0 

 limite supérieure 999 

Compteurs CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité  
(limitation par la mémoire de travail uniquement) 

Temporisations S7 

 Nombre 2048 

Rémanence 

 réglable oui 

 Par défaut pas de rémanence 

Plage de temps 

 limite inférieure 10 ms 

 limite supérieure 9990 s 

Temporisations CEI 

 présent oui 

 Type SFB 

 Nombre illimité  
(limitation par la mémoire de travail uniquement) 

Zones de données et leur rémanence 
Mémentos 

 Nombre maxi 8192 octets 

 Rémanence possible Oui (Mo 0 à Mo 8191 

 Rémanence par défaut MB 0 à MB 15 

 Nombre de mémentos de cadence 8 (1 octet de mémento) 

Blocs de données 

 Nombre maxi 4096 
(numérotés de 1 à 16000) 

 Taille maxi 64 Ko 

 Rémanence, réglable oui, à l'aide de la propriété Non Retain du DB 

 Rémanence par défaut oui 
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Données locales 

 par classe de priorité, maxi 32 ko par niveau d'exécution, 
2 ko par bloc 

Blocs 

 Nombre total de blocs 4096 (DB, FC, FB) 
Le nombre maximum de blocs chargeables peut 
se trouver réduit par la micro-carte mémoire que 
vous utilisez. 

OB voir liste des opérations 

 Taille maxi 64 Ko 

 Nombre d'OB de cycle libre 1 (OB 1) 

 Nombre d'OB d'alarme horaire 1 (OB 10) 

 Nombre d'OB d'alarme temporisée 2 (OB 20, 21) 

 Nombre d'OB d'alarme cyclique 4 (OB 32, 33, 34, 35) 
(OB 35 à partir de 500 μs) 

 Nombre d'OB d'alarme process 1 (OB 40) 

 Nombre d'OB d'alarme DPV1 (uniquement 
CPU DP) 

3 (OB 55, 56, 57) 

 Nombre d'OB de synchronisme d'horloge 1 (OB 61) 

 Nombre d'OB d'erreur asynchrone 6 (OB 80, 82, 83, 85, 86, 87) 
(OB 83 seulement pour PROFINET IO) 

 Nombre d'OB de mise en route 1 (OB 100) 

 Nombre d'OB d'erreur synchrone 2 (OB 121, 122) 

Profondeur d'imbrication 

 par classe de priorité 16 

 en plus dans un OB d'erreur 4 

FB voir liste des opérations 

 Nombre maxi 4096 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille maxi 64 Ko 

FC voir liste des opérations 

 Nombre maxi 4096 
(numérotés de 0 à 7999) 

 Taille maxi 64 Ko 

Plages d'adresses (entrées/sorties) 
Zone d'adresses de la périphérie 

 Entrées 8192 octets 

 Sorties 8192 octets 
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dont décentralisées 

 Entrées 8192 octets 

 Sorties 8192 octets 

Mémoire image des E/S 

 Entrées 8192 octets 

 Sorties 8192 octets 

 Entrées, réglable 8192 octets 

 Sorties, réglable 8192 octets 

 Entrées, par défaut 256 octets 

 Sorties, par défaut 256 octets 

Mémoires images partielles 

 Nombre maxi de mémoires image partielles 1 

 Nombre de données utiles dans la mémoire 
image partielle en cas de PROFINET IO 
isochrone, maxi 

1600 octets 

Voies TOR 

 Entrées 65536 

 Sorties 65536 

 Entrées, dont centrales 1024 

 Sorties, dont centrales 1024 

Voies analogiques 

 Entrées 4096 

 Sorties 4096 

 Entrées, dont centrales 256 

 Sorties, dont centrales 256 

Configuration matérielle 

 Châssis, maxi 4 

 Modules par châssis, maxi 8 

Nombre de maîtres DP 

 intégrés 2 

 via CP 4 

Nombre de FM et CP utilisables (recommandation) 

 FM 8 

 CP, point à point 8 

 CP, LAN 10 
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Heure 
Horloge 

 Horloge matérielle (horloge temps réel) oui 

 sauvegardée et synchronisable oui 

 Préréglage à la livraison DT#1994-01-01-00:00:00 

 Durée de sauvegarde normalement 6 semaines  
(pour une température ambiante de 40 °C) 

 Comportement de l'horloge après expiration 
de la durée de sauvegarde 

L'horloge continue de fonctionner selon l'heure à 
laquelle la MISE HORS TENSION a été 
effectuée. 

 Comportement de l'horloge après MISE 
SOUS TENSION 

L'horloge continue de fonctionner après la MISE 
HORS TENSION 

 Ecart journalier, max. 10 s, typ. 2 s 

Compteur d'heures de fonctionnement 

 Nombre 4 

 Numéro/numérotés 0 à 3 

 Plage de valeurs 0 à 2 31 heures 
(en utilisant la SFC 101) 

 Incrémentation 1 heure 

 Rémanence Oui, doit être redémarré à chaque démarrage à 
chaud. 

Synchronisation de l'heure 

 supporté oui 

 Sur MPI, maître oui 

 Sur MPI, esclave oui 

 Sur DP, maître Oui (pour l'esclave DP, uniquement esclave 
d'horloge) 

 Sur DP, esclave oui 

 dans l'AP, maître oui 

 dans l'AP, esclave oui 

 sur Ethernet via NTP oui (comme client) 

Fonctions de signalisation S7 

 Nombre de stations pouvant être déclarées 
pour les fonctions de signalisation, maxi 

32 
(dépend des liaisons configurées pour la 
communication PG/OP et la communication de 
base S7) 

 Messages de diagnostic du processus oui 

 Blocs d'alarme S actifs en même temps, maxi 300 
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Fonctions de test et de mise en service 
Visualisation/Forçage 

 Visualisation/forçage de variables oui 

 Variables entrées, sorties, mémentos, DB, temporisations, 
compteurs 

 Nombre de variables, maxi 30 

 pour la visualisation de variables, maxi 30 

 pour le forçage de variables, maxi 14 

Forçage permanent 

 Forçage permanent oui 

 Variables Entrées, sorties 

 Nombre de variables, maxi 10 

Etat du bloc oui (2 blocs au plus simultanément) 
Etape unique oui 

 Nombre de points d'arrêt 4 

Mémoire tampon de diagnostic 

 présente oui 

 Nombre d'entrées, maxi 500 

 réglable non 

 à l'abri des coupures de courant 100, seules les 100 dernières entrées sont 
rémanentes 

 Nombre d'entrées lisibles en RUN, maxi 499 

 Nombre d'entrées paramétrable en RUN Oui (de 10 à 499) 

 Nombre d'entrées en RUN par défaut 10 

Données de service 

 lisibles oui 

Fonctions de surveillance 

 LED d'état oui 

Fonctions de communication 
Communication PG/OP oui 
Communication de contrôle-commande priorisée 

 supportée oui 

Routage oui 

 Nombre de liaisons de routage X1 comme MPI : 10 maxi 
X1 comme maître DP : 24 maxi 
X1 esclave DP (actif) : 14 maxi 
X2 comme maître DP : 24 maxi 
X2 esclave DP (actif) : 14 maxi 
X3 comme PROFINET : maxi 48 
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 Routage d'enregistrement oui 

Communication par données globales 

 supportée oui 

 Nombre de cercles GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, émetteur, maxi 8 

 Nombre de paquets GD, récepteur, maxi 8 

 Taille des paquets GD, maxi 22 octets 

 Taille des paquets GD, dont cohérents, maxi 22 octets 

Communication de base S7 

 supportée oui 

 Données utiles par tâche, maxi 76 octets 

 Données utiles par tâche, dont cohérentes, 
maxi 

76 octets (avec X_SEND ou X_RCV), 
64 octets (avec X_PUT ou X_GET comme 
serveur) 

Communication S7 

 supportée oui 

 comme serveur oui 

 comme client oui (via l'interface PN intégrée et des FB 
chargeables ou également via CP et des FB 
chargeables) 

 Données utiles par tâche, maxi Voir l'Aide en ligne de STEP 7, Paramètres 
communs des SFB/FB et des SFC/FC de la 
communication S7. 

Communication compatible S5 

 supportée oui (via CP et FC chargeables) 

Serveur Web 

 supporté oui 

 Nombre de clients HTTP 5 

 Pages web définies par l'utilisateur oui 

Communication IE ouverte 

 supportée oui 

 Nombre de liaisons/points d'accès, maxi 32 

 numéros de port locaux utilisés par le 
système 

0, 20, 21, 23, 25, 80, 102, 135, 161, 8080, 34962, 
34963, 34964, 65532, 65533, 65534, 65535 

TCP/IP oui (via interface PROFINET intégrée et FB 
chargeables) 

 Nombre de liaisons, maxi 32 
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 Longueur des données pour le type de liaison 
01H, maxi 

1460 octets 

 Longueur des données pour le type de liaison 
11H, maxi 

32768 octets 

 Plusieurs liaisons passives par port 
supportées (multiport) 

oui 

ISO on TCP oui (via interface PROFINET intégrée et FB 
chargeables) 

 Nombre de liaisons, maxi 32 

 Longueur de données maxi 32768 octets 

UDP oui (via interface PROFINET intégrée et FB 
chargeables) 

 Nombre de liaisons, maxi 32 

 Longueur de données maxi 1472 octets 

Serveur iPAR 

 supporté oui 

Nombre de liaisons 

 total 32 

utilisables pour la communication PG 31 

 Communication PG, réservée 1 

 Communication PG, réglable, min. 1 

 Communication PG, réglable, maxi 31 

utilisables pour la communication OP 31 

 Communication OP, réservée 1 

 Communication OP, réglable, min. 1 

 Communication OP, réglable, maxi 31 

utilisables pour la communication de base S7 30 

 Communication de base S7, réservée 0 

 Communication de base S7, réglable, min. 0 

 Communication de base S7, réglable, maxi 30 

utilisables pour la communication S7 16 

 Communication S7, réservée 0 

 Communication S7, réglable, mini 0 

 Communication S7, réglable, maxi 16 

Nombre d'instances au total, maxi 32 
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PROFINET CBA (avec la charge de communication réglée) 

 Valeur prévue pour la charge de 
communication de la CPU 

20 % 

 Nombre de partenaires de connexion distants 32 

 Nombre de fonctions maître/esclave 50 

 Somme de tous les raccordements 
maître/esclave 

3000 

 Longueur de données de tous les 
raccordements maître/esclave entrants, maxi 

24000 octets 

 Longueur de données de tous les 
raccordements maître/esclave sortants, maxi 

24000 octets 

 Nombre de connexions PROFIBUS et 
internes aux appareils 

1000 

 Longueur de données des connexions 
PROFIBUS et internes aux appareils, maxi 

8000 octets 

 Longueur de données par raccordement, 
maxi 

1400 octets 

Connexions distantes avec transmission acyclique 

 Fréquence de scrutation : intervalle de 
scrutation, mini 

200 ms 

 Nombre de connexions entrantes 100 

 Nombre de connexions sortantes 100 

 Longueur de données de toutes les 
connexions entrantes, maxi 

3200 octets 

 Longueur de données de toutes les 
connexions sortantes, maxi 

3200 octets 

 Longueur de données par raccordement  
(connexions acycliques), maxi 

1400 octets 

Connexions distantes avec transmission cyclique 

 Fréquence de transmission : intervalle de 
transmission, mini 

1 ms 

 Nombre de connexions entrantes 300 

 Nombre de connexions sortantes 300 

 Longueur de données de toutes les 
connexions entrantes, maxi 

4800 octets 

 Longueur de données de toutes les 
connexions sortantes, maxi 

4800 octets 

 Longueur de données par raccordement  
(connexions cycliques), maxi 

450 octets 
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Variable IHM via PROFINET (acyclique) 

 Mise à jour des variables HMI 500 ms 

 Nombre de stations pouvant être annoncées 
pour variables IHM (PN OPC/iMap) 

3, (2 x PN OPC/1 x iMap) 

 Nombre de variables IHM 600 

 Longueur de données de toutes les variables 
HMI, maxi 

9600 octets 

Fonctionnalité Proxy PROFIBUS 

 supportée oui 

 Nombre d'appareils PROFIBUS couplés 32 

 Longueur de données par raccordement, 
maxi 

240 octets (suivant l'esclave) 

Interfaces 
1ère interface 
Désignation de l'interface X1 
Type d'interface Interface RS 485 intégrée 
Physique RS 485 

 avec séparation galvanique oui 

 Alimentation au niveau de l'interface 
(15 V cc à 30 V cc), max. 

150 mA 

Fonctionnalité 

 MPI oui 

 Maître DP oui 

 Esclave DP oui 

 Couplage point à point non 

 PROFINET non 

MPI 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication par données globales oui 

 Communication de base S7 oui 

 Communication S7 Oui (uniquement serveur, liaisons configurées 
d'un côté) 

 Communication S7 comme client non (mais via CP et FB chargeables) 

 Communication S7 comme serveur oui 
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Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Maître DP 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 oui (uniquement blocs I) 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Equidistance supportée oui 

 Isochronisme non 

 SYNC/FREEZE oui 

 Activer/désactiver les esclaves DP 
– Nombre d'esclaves DP 

activables/désactivables simultanément, 
maxi 

oui 
8 

 Echange direct de données oui (comme subscriber) 

 DPV1 oui 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Nombre d'esclaves DP, maxi 124 
Plage d'adresses 

 Entrées, maxi 8 Ko 

 Sorties, maxi 8 Ko 

Données utiles par esclave DP 

 Entrées, maxi 244 octets 

 Sorties, maxi 244 octets 

Esclave DP (sauf esclave DP sur les deux interfaces DP) 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui (uniquement pour une interface active) 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 non 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Echange direct de données (communication 
inter-esclave) 

oui 

 DPV1 non 

Vitesse de transmission, maxi 12 MBit/s 
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Recherche automatique de vitesse de 
transmission 

oui (uniquement pour une interface passive) 

Mémoire de transfert 

 Entrées 244 octets 

 Sorties 244 octets 

 Plage d'adresses, maxi 32 

 Données utiles par plage d'adresses, maxi 32 octets 

Fichier GSD Le fichier GSD actuel est disponible sur internet 
(http://www.siemens.com/profibus-gsd). 

2ème interface 
Désignation de l'interface X2 
Type d'interface Interface RS 485 intégrée 
Physique RS 485 

 avec séparation galvanique oui 

 Alimentation au niveau de l'interface 
(15 V cc à 30 V cc), max. 

200 mA 

Fonctionnalité 

 MPI non 

 Maître DP oui 

 Esclave DP oui 

 Contrôleur PROFINET IO non 

 Périphérique PROFINET IO non 

 PROFINET CBA non 

 Communication IE ouverte non 

 Serveur Web non 

Maître DP 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 oui (uniquement blocs I) 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Communication S7 comme client non 

 Communication S7 comme serveur oui 

 Equidistance prise en charge oui 

http://www.siemens.com/profibus-gsd�
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 Isochronisme Oui (OB 61 - isochronisme possible soit 
uniquement sur DP soit sur PROFINET IO (pas à 
la fois)) 

 SYNC/FREEZE oui 

 Activer/désactiver les esclaves DP 
– Nombre d'esclaves DP 

activables/désactivables simultanément, 
maxi 

oui 
8 

 Echange direct de données (communication 
inter-esclave) 

oui (comme subscriber) 

 DPV1 oui 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Nombre d'esclaves DP 124 
Plage d'adresses 

 Entrées, maxi 8 Ko 

 Sorties, maxi 8 Ko 

Données utiles par esclave DP 

 Entrées, maxi 244 octets 

 Sorties, maxi 244 octets 

Esclave DP (sauf esclave DP sur les deux interfaces DP) 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui (uniquement pour une interface active) 

 Communication par données globales non 

 Communication de base S7 non 

 Communication S7 oui (uniquement serveur ; liaison configurée d'un 
côté seulement) 

 Communication S7 comme client non 

 Communication S7 comme serveur oui 

 Echange direct de données (communication 
inter-esclave) 

oui 

 DPV1 non 

Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s 
Recherche automatique de vitesse de 
transmission 

oui (uniquement pour une interface passive) 

Fichier GSD Le fichier GSD actuel est disponible sur internet 
(http://www.siemens.com/profibus-gsd). 

http://www.siemens.com/profibus-gsd�
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Mémoire de transfert 

 Entrées 244 octets 

 Sorties 244 octets 

 Plages d'adresses, maxi 32 

 Données utiles par plage d'adresses, maxi 32 octets 

3ème interface 
Désignation de l'interface X3 
Type d'interface PROFINET 
Physique Ethernet RJ45 

 avec séparation galvanique oui  

 Switch intégré oui 

 Nombre de ports 2 

 détermination automatique de la vitesse de 
transmission 

Oui, (10/100 Mbit/s) 

 Autonégociation oui 

 Autocroisement oui 

Redondance de supports 

 supporté oui 

 Temps de commutation en cas d'interruption 
de ligne, typ. 

200 ms (PROFINET MRP) 

 Nombre d'abonnés dans l'anneau, maxi 50 

Modification de l'adresse IP par rapport à la 
durée d'exécution, supportée 

oui 

Fonction de liaison active (Keep Alive), supportée oui 
Fonctionnalité 

 MPI non 

 Maître DP non 

 Esclave DP non 

 Contrôleur PROFINET IO Oui, simultanément avec fonctionnalité 
périphérique IO également 

 Périphériques PROFINET IO Oui, simultanément avec fonctionnalité contrôleur 
IO 

 PROFINET CBA Oui (transmission acyclique et cyclique) 

 Communication IE ouverte Oui, via TCP/IP, ISO on TCP, UDP 

 Serveur Web 
– Nombre de clients HTTP 

oui 
5 
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Contrôleur PROFINET IO 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication S7 Oui (avec des FB chargeables, liaisons 
configurables maxi : 16 ; nombre maxi 
d'instances : 32) 

 Communication IE ouverte Oui, via TCP/IP, ISO on TCP, UDP 

Nombre de contrôleurs IO intégrés 1 
RT, supporté oui 
IRT, supporté oui 
Vitesse de transmission, maxi 100 Mbit/s 
Nombre de périphériques IO connectables, maxi 256 
Nombre de périphériques IO connectables, pour 
RT, maxi 

256 

 dont linéaires, maxi 256 

Nombre de périphériques IO avec IRT et avec 
l'option "Haute flexibilité" 

256 

 dont linéaires, maxi 61 

Nombre de périphériques IO avec IRT et avec 
l'option "Haute performance", maxi 

64 

 dont linéaires, maxi 64 

Périphérique partagé, supporté oui 
Isochronisme Oui (OB 61 - isochronisme possible soit 

uniquement sur le DP soit sur le PROFINET IO 
(pas à la fois)) 

Démarrage prioritaire, supporté oui 

 Nombre de périphériques IO avec démarrage 
priorisé, maxi 

32 

Activation/désactivation des périphériques 
PROFINET IO 

oui 

 Nombre de périphériques IO activables/ 
désactivables simultanément, max. 

8 

Périphériques IO changeant en cours de 
fonctionnement (ports partenaires), supportés 

oui 

 Nombre de périphériques IO par outil, maxi 8 

Remplacement de périphérique sans support 
amovible 

oui 

250 μs, 500 μs,1 ms Cycles d'émission 
2 ms, 4 ms 
(pas pour IRT avec l'option "Haute flexibilité") 
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Temps d'actualisation 

 Temps d'actualisation La valeur minimale du temps d'actualisation 
dépend du temps paramétré pour la 
communication PROFINET IO, du nombre de 
périphériques IO et du nombre de données utiles 
configurées. 

Pour les RT  

 Pour un cycle d'émission de 250 μs 250 µs à 128 ms 

 Pour un cycle d'émission de 500 μs 500 µs à 256 ms 

 Pour un cycle d'émission de 1 ms 1 ms à 512 ms 

 Pour un cycle d'émission de 2 ms 2 ms à 512 ms 

 Pour un cycle d'émission de 4 ms 4 ms à 512 ms 

Pour les IRT avec l'option "Haute flexibilité"  

 Pour un cycle d'émission de 250 μs 250 µs à 128 ms 

 Pour un cycle d'émission de 500 μs 500 µs à 256 ms 

 Pour un cycle d'émission de 1 ms 1 ms à 512 ms 

Pour les IRT avec l'option "Haute performance"  

 Pour un cycle d'émission de 250 μs 250 µs à 4 ms 

 Pour un cycle d'émission de 500 μs 500 µs à 8 ms 

 Pour un cycle d'émission de 1 ms 1 ms à 16 ms 

 Pour un cycle d'émission de 2 ms 2 ms à 32 ms 

 Pour un cycle d'émission de 4 ms 4 ms à 64 ms 

Pour les IRT avec l'option "Haute performance" et 
pour le paramétrage des cycles d'émission dits 
"impaires" 

Temps d'actualisation = cycle d'émission 
"impaire" ajusté (multiple quelconque de 125 μs : 
375 μs, 625 μs … 3,875 ms) 

Plage d'adresses 

 Entrées, maxi 8192 octets 

 Sorties, maxi 8192 octets 

Données utiles par plage d'adresses, maxi 

 Cohérence de données utiles, maxi 1024 octets 

Périphériques PROFINET IO 
Services 

 Communication PG/OP oui 

 Routage oui 

 Communication S7 Oui, avec des FB chargeables, liaisons 
configurables maxi : 16, nombre d'instances maxi 
: 32 

 Communication IE ouverte Oui, via TCP/IP, ISO on TCP, UDP 

RT, supporté oui 
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IRT, supporté oui 
PROFIenergy, supportée Avec SFB 73 / 74, avec préparation aux FB 

standard PROFIenergy chargeables pour I-
Device 

Périphérique partagé, supporté Oui 

 Nombre de contrôleurs IO pour le 
périphérique partagé, maxi 

2 

Isochronisme non 
Zones de transfert d'application Oui 
Zones de transfert de périphérie non 
Mémoire de transfert 

 Entrées, maxi 1440 octets ; par contrôleur pour périphérique 
partagé 

 Sorties, maxi 1440 octets ; par contrôleur pour périphérique 
partagé 

Sous-modules 

 Nombre maxi 64 

 Données utiles par sous-module, maxi 1024 octets 

Programmation 
Langage de programmation 

 CONT oui 

 LOG oui 

 LIST oui 

 SCL oui 

 CFC oui 

 GRAPH oui 

 HiGraph® oui 

Jeu d'opérations voir liste des opérations 

 Niveaux de parenthèses 8 

Protection contre le piratage 

 Protection des programmes 
utilisateur/protection par mot de passe 

oui 

 Crytage de blocs Oui, avec S7-Block Privacy 

Fonctions système (SFC) voir liste des opérations 
Blocs fonctionnels système (SFB) voir liste des opérations 
Cotes 

 Dimensions de montage L x H x P (mm) 120 x 125 x 130 

 Poids 1250 g 



Caractéristiques techniques de la CPU 31x  
9.8 CPU 319-3 PN/DP 

 CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
398 Manuel, 03/2011, A5E00105476-12 

Caractéristiques techniques  
Tensions, courants 

 Tension d'alimentation (valeur nominale) 24 V cc 

 Plage admissible, limite inférieure (CC) 19,2 V 

 Plage admissible, limite supérieure (CC) 28,8 V 

 Courant absorbé (en marche à vide), typ. 500 mA 

 Courant d'appel, typ. 4 A 

 Courant absorbé (valeur nominale) 1250 mA 

 I2t 1,2 A2s 

 Protection externe des conducteurs de 
l'alimentation, mini 

2 A 

 Puissance dissipée, typ. 14 W 
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à liaison galvanique 
Dans le cas des modules d'entrée/sortie à liaison galvanique, les potentiels de référence du 
circuit de commande et du circuit de charge sont reliés électriquement. 

à séparation galvanique 
Dans le cas des modules d'entrées/sorties à séparation galvanique, les potentiels de 
référence du circuit de commande et du circuit de charge sont séparés galvaniquement ; p. 
ex. au moyen d'un optocoupleur, d'un contact à relais ou d'un transformateur. Les circuits 
d'entrée/sortie peuvent être imbriqués. 

Accumulateur 
Les accumulateurs sont des registres dans la CPU qui servent de mémoire temporaire pour 
les opérations de chargement et de transfert ainsi que pour les opération de comparaison, 
de calcul et de conversion. 

Adresse 
Une adresse est l'identification d'un certain opérande ou d'une plage d'opérandes. 
Exemples : entrée E 12.1; mot de mémento MW 25; bloc de données DB 3. 

Adresse IP 
Pour qu'un appareil PROFINET puisse être adressé comme participant à Industrial Ethernet, 
il doit posséder en plus une adresse IP unique sur le réseau. L'adresse IP se compose de 4 
nombres décimaux situés dans la plage de 0 à 255. Ces nombres décimaux sont séparés 
par un point. 

L'adresse IP se compose : 

● de l'adresse du (sous-) réseau 

● et de l'adresse du participant (aussi appelé hôte ou noeud de réseau). 
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Adresse MAC 
Une identification d'appareil, unique au niveau mondial, est attribuée d'usine à chaque 
appareil PROFINET. Cette identification d'appareil de 6 octets est l'adresse MAC.  

L'adresse MAC se subdivise en : 

● 3 octets d'identificateur du constructeur et 

● 3 octets d'identificateur de l'appareil (numéro d'ordre). 

L'adresse MAC se trouve généralement sur la face avant de l'appareil.  
P. ex. : 08-00-06-6B-80-C0 

Adresse MPI 
→ MPI 

Alarme 
Le système d'exploitation de la CPU connaît différentes classes de priorité permettant de 
gérer le traitement du programme utilisateur. Des alarmes, p. ex. des alarmes de processus, 
font notamment partie de ces classes de priorité. En cas d'apparition d'une alarme, le 
système d'exploitation appelle automatiquement le bloc d'organisation correspondant dans 
lequel l'utilisateur peut programmer la réaction voulue (par ex. dans un FB). 

Alarme cyclique 
→ Alarme, cyclique 

Alarme de diagnostic 
Les modules capables de diagnostic signalent les erreurs système détectées à la CPU au 
moyen des alarmes de diagnostic. 

Alarme de processus  
Une alarme process est déclenchée par des modules déclencheurs d'alarmes lorsqu'ils 
détectent des événements donnés dans le processus. L'alarme de processus est signalée à 
la CPU. En fonction de la priorité de cette alarme, le bloc d'organisation qui lui est affecté est 
traité. 

Alarme horaire 
→ Alarme, horaire 

Alarme temporisée 
→ Alarme, temporisée 
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Alarme, cyclique 
Une alarme cyclique est générée périodiquement par la CPU à des intervalles de temps 
paramétrables. Un bloc d'organisation correspondant est alors exécuté. 

Alarme, de diagnostic 
→ Alarme de diagnostic 

Alarme, de mise à jour 
Une alarme de mise à jour peut être générée par un esclave DPV1 ou par un périphérique 
PNIO. Dans le maître DPV1 ou dans le contrôleur PNIO, la réception de cette alarme 
provoque l'appel de l'OB 56. 

Pour plus d'informations sur l'OB 56, référez-vous au Manuel de référence Logiciel système 
pour S7-300/400 : Fonctions système et standard. 

Alarme, de processus 
→ Alarme de processus  

Alarme, d'état 
Une alarme d'état peut être générée par un esclave DPV1 ou par un périphérique PNIO. 
Dans le maître DPV1 ou dans le contrôleur PNIO, la réception de cette alarme provoque 
l'appel de l'OB 55. 

Pour plus d'informations sur l'OB 56, référez-vous au Manuel de référence Logiciel système 
pour S7-300/400 : Fonctions système et standard. 

Alarme, horaire 
L'alarme horaire fait partie de l'une des classes de priorité pour l'exécution du programme de  
SIMATIC S7. Elle est générée à une date précise (ou tous les jours) et à une heure précise 
(par ex. 9:50 ou toutes les heures, toutes les minutes). Un bloc d'organisation correspondant 
est alors exécuté. 

Alarme, spécifique au fabricant 
Une alarme spécifique au fabricant peut être générée par un esclave DPV1 ou par un 
périphérique PNIO. Dans le maître DPV1 ou dans le contrôleur PNIO, la réception de cette 
alarme provoque l'appel de l'OB 57. 

Pour plus d'informations sur l'OB 57, référez-vous au Manuel de référence Logiciel système 
pour S7-300/400 : Fonctions système et standard. 
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Alarme, temporisée 
L'alarme temporisée fait partie de l'une des classes de priorité lors du traitement du 
programme de SIMATIC S7. Elle est générée lors de l'expiration d'un temps démarré dans le 
programme utilisateur. Un bloc d'organisation correspondant est alors exécuté. 

Alimentation externe 
Alimentation pour les modules de signaux de fonction ainsi que pour la périphérie de 
processus qui y est connectée. 

API 
→ Automate programmable 

Appareil 
Dans le contexte de PROFINET, "appareil" est le terme générique désignant les : 

● automates programmables, 

● Appareils de terrain (p. ex. API, PC), 

● Composants actifs de réseau (p. ex. périphérie décentralisée, îlots de vannes, 
entraînements), 

● Appareils hydrauliques et 

● appareils pneumatiques. 

La principale caractéristique d'un appareil est son intégration à la communication PROFINET 
via Ethernet ou PROFIBUS. 

On distingue les types d'appareils suivants en fonction de la connexion au bus de l'appareil : 

● Appareils PROFINET 

● Appareils PROFIBUS 

Appareil PROFIBUS 
Un appareil PROFIBUS possède au moins une connexion PROFIBUS avec une interface 
électrique (RS485) ou une interface optique (Polymer Optical Fiber, POF). 

Un appareil PROFIBUS ne peut communiquer directement avec PROFINET mais doit être 
intégré à la communication PROFINET par le biais d'un maître PROFIBUS doté d'une 
connexion PROFINET ou via une passerelle Industrial Ethernet/PROFIBUS (IE/PB-Link) 
dotée d'une fonctionnalité proxy. 
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Appareil PROFINET 
Un appareil PROFINET possède toujours au moins une connexion Industrial Ethernet. De 
plus, un appareil PROFINET peut aussi, en option, jouer le rôle de proxy (agent mandataire) 
qui assure comme suppléant sur Ethernet la communication entre des appareils PROFIBUS 
(esclaves PROFIBUS) raccordés à une interface PROFIBUS également existante et d'autres 
appareils PROFINET. 

Application 
Une application est un programme qui repose directement sur le système d'exploitation MS-
DOS / Windows. Une application sur la PG est p. ex. STEP 7. 

ASIC 
ASIC est l'abréviation de Application Specific Integrated Circuits (circuits intégrés 
spécifiques). 

Les ASIC PROFINET sont des composants comprenant de nombreuses fonctionnalités pour 
le développement d'appareils spécifiques. Ils intègrent dans un circuit les spécifications du 
standard PROFINET et permettent d'obtenir ainsi des densités d'équipement et 
performances élevées. 

PROFINET étant un standard ouvert, SIMATIC NET vous propose sous la marque ERTEC 
des ASIC PROFINET pour le développement de vos propres appareils . 

ASIC PROFINET 
→ ASIC 

Automate programmable 
Les automates programmables (AP) sont des commandes électroniques dont la fonction est 
enregistrée sous forme de programme dans l'appareil de commande. La structure et le 
câblage de l'appareil ne dépendent donc pas de la fonction de l'automate. L'automate 
programmable possède la structure d'un ordinateur ; il est constitué d'une CPU (unité 
centrale) avec mémoire, de modules d'entrée/sortie et d'un système de bus interne. La 
périphérie et le langage de programmation sont adaptés aux besoins de l'automatique. 

Bloc de code 
Dans SIMATIC S7, un bloc de code est un bloc contenant une partie du programme 
utilisateur STEP 7 (contrairement à un bloc de données qui ne contient que des données). 

Bloc de données 
Les blocs de données (DB) sont des plages de données du programme utilisateur qui 
contiennent des données utilisateur. Il existe de blocs de données globaux auxquels il est 
possible d'accéder depuis tous les blocs de code et des blocs de données d'instance qui 
sont affectés à un appel de FB donné. 
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Bloc de données d'instance 
Un bloc de données généré automatiquement est affecté à chaque appel de bloc fonctionnel 
dans le programme utilisateur STEP 7. Les valeurs des paramètres d'entrée, de sortie et 
d'entrée/sortie ainsi que les données locales du bloc sont stockées dans le bloc de données 
d'instance. 

Bloc d'organisation 
Les blocs d'organisation (OB) constituent l'interface entre le système d'exploitation de la 
CPU et le programme utilisateur. Les blocs d'organisation fixent l'ordre de traitement du 
programme utilisateur. 

Bloc fonctionnel 
Un bloc fonctionnel (FB) est selon CEI 1131-3 un bloc de code avec des données statiques. 
Un FB permet de transmettre des paramètres dans le programme utilisateur. Aussi les blocs 
fonctionnels conviennent-ils à la programmation de fonctions complexes récurrentes, par 
exemple régulations ou sélection de mode de fonctionnement. 

Bloc fonctionnel système 
Un bloc fonctionnel système (SFB) est un bloc fonctionnel intégré au système d'exploitation 
de la CPU, qui peut être appelé dans le programme utilisateur STEP 7. 

Bus 
Un bus est un support de transmission qui relie plusieurs participants entre eux. Le transfert 
de données peut se faire de manière sérielle ou parallèle, sur conducteurs électriques ou 
câbles à fibres optiques. 

Bus de fond de panier 
Le bus de fond de panier est un bus de données série permettant aux modules de 
communiquer les uns avec les autres et d'être alimentés en tension. La liaison entre les 
modules est établie par le connecteur de bus. 

Câble coaxial 
Le câble coaxial est un système à conducteurs en métal, utilisé dans le domaine des 
transmissions à haute fréquence, p. ex. comme câble d'antenne pour la radio et la télévision, 
mais aussi dans les réseaux modernes nécessitant de hauts débits. Dans une câble coaxial, 
un conducteur interne est entouré d'un second conducteur tubulaire. Les deux conducteurs 
sont séparés par une isolation en matière plastique. Par rapport aux autres câbles, cette 
structure se distingue par une grande immunité aux perturbations et par un faible 
rayonnement électromagnétique. 
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Carte mémoire (MC) 
Les cartes mémoire sont des supports de mémoire pour les CPU et les CP. Elles se 
présentent sous forme de RAM ou de FEPROM. Une carte mémoire (MC) se distingue d'une 
micro-carte mémoire uniquement par ses dimensions (env. la taille d'une carte bancaire). 

Cercle GD 
Un cercle GD regroupe plusieurs CPU qui échangent des données via la communication par 
données globales et qui sont utilisées de la manière suivante : 

● Une CPU émet un paquet GD aux autres CPU. 

● Une CPU émet et reçoit un paquet GD vers ou depuis une autre CPU. 

Un cercle GD est identifié par un numéro de cercle GD. 

Changement de périphériques IO en cours de fonctionnement (ports partenaires changeants)  
Fonction d'un appareil PROFINET.  
Un appareil PROFINET supportant cette fonction peut communiquer au même port avec des 
partenaires changeants durant le fonctionnement. 

Classe de priorité 
Le système d'exploitation d'une CPU S7 offre au maximum 26 classes de priorité (ou 
"niveaux de traitement du programme") auxquelles différents blocs d'organisation sont 
affectés. Les classes de priorité déterminent quels OB peuvent interrompre d'autres OB. Si 
une classe de priorité englobe plusieurs OB, ils ne s'interrompent pas mutuellement, mais 
sont traités de manière séquentielle. 

Communication inter-esclave 
→ Echange direct de données 

Communication inter-esclave 
→ Echange direct de données 

Communication Isochronous Real-Time 
Procédé de transmission synchronisé pour l'échange cyclique de données IO entre appareils 
PROFINET. 
Dans le cycle d'émission, une largeur de bande est réservée aux données IO IRT. Elle 
garantit que les données IRT pourront être transmises à intervalles réservés, synchronisés 
dans le temps, même en cas de charge élevée du réseau (par ex. par communication 
TCP/IP ou communication Realtime supplémentaire). 
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Communication par données globales 
La communication par données globales est un procédé de transfert de données globales 
entre plusieurs CPU (sans SFC/SFB). 

Compensation de potentiel 
Liaison électrique (conducteur d'équipotentialité) qui met à un potentiel identique ou proche 
les corps de moyens d'exploitation électriques et corps étrangers conducteurs afin 
d'empêcher les tensions perturbatrices ou dangereuses entre ces corps. 

Component based Automation 
→ PROFINET CBA 

Composant PROFINET 
Un composant PROFINET englobe toutes les données de la configuration matérielle, les 
paramètres du module ainsi que le programme utilisateur associé. Le composant 
PROFINET se compose de : 

● Fonction technologique 

La fonction technologique (fonction logicielle en option) comprend les interfaces vers les 
autres composants PROFINET sous forme d'entrées et de sorties combinables. 

● Appareil 

L'appareil est la représentation de l'automate physique ou de l'appareil de terrain y 
compris la périphérie, les capteurs et actionneurs, la mécanique et le firmware des 
appareils. 

Comprimer 
Avec la fonction PG en ligne "Comprimer" tous les blocs valides de la mémoire vive de la 
CPU sont déplacés en bloc et sans espace au début de la mémoire de chargement. Cela 
supprime ainsi toutes les lacunes qui résultent d'effacements ou de corrections de blocs. 

Compteur 
Les compteurs font partie de la mémoire système de la CPU. Le contenu des "cellules 
compteur" peut être modifié par des instructions STEP 7(p. ex. comptage/décomptage). 

Voir aussi Mémoire système 

Configuration 
Affectation de modules à des châssis/emplacements et à des adresses (par ex. pour les 
modules de signaux). 
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Configuration topologique 
Ensemble des ports interconnectés des appareils PROFINET d'un projet STEP 7 et leurs 
relations mutuelles. 

Console de programmation 
Les consoles de programmation sont en fait des microordinateurs centraux pour 
fonctionnement en environnement industriel, compacts et transportables. Ils se distinguent 
par un équipement matériel et logiciel spécial dédié aux automates programmables. 

CP 
→ Processeur de communication 

CPU 
Central Processing Unit = unité centrale de l'automate S7 avec unité de commande et de 
calcul, mémoire, système d'exploitation et interface pour la console de programmation. 

DB 
→ Bloc de données 

DCP 
DCP (Discovery and Basic Configuration Protocol). Permet l'affectation de paramètres 
d'appareil (par ex. adresse IP) avec des outils de configuration/de programmation 
spécifiques au fabricant. 

Démarrage 
Lors de la mise en route d'une unité centrale (par ex. après actionnement du sélecteur de 
mode de fonctionnement de STOP à RUN ou après une mise sous tension), le bloc 
d'organisation OB 100 (démarrage) est exécuté en premier, avant le traitement du 
programme cyclique (OB 1). Au démarrage, la mémoire image des entrées est lue et le 
programme utilisateur STEP 7 est exécuté en commençant par la première instruction dans 
l'OB 1. 



Glossaire  
  

 CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
408 Manuel, 03/2011, A5E00105476-12 

Démarrage priorisé 
Il s'agit d'une fonction PROFINET permettant d'accélérer le démarrage des périphériques IO 
dans un réseau PROFINET IO avec communication RT et IRT. 

Pour les périphériques IO ainsi configurés, cette fonction réduit le temps nécessaire pour 
repasser à l'échange cyclique de données utiles dans les cas suivants : 

● après retour de la tension d'alimentation, 

● après retour de la station, 

● après l'activation des périphériques IO. 

Détection de la topologie du réseau : 
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est un protocole permettant la reconnaissance du 
voisin le plus proche Ainsi, un appareil peut envoyer des informations portant sur lui-même 
et enregistrer des informations reçues des appareils voisins dans la MIB LLDP. Ces 
informations peuvent être obtenues via SNMP. Avec ces informations, un système de 
gestion de réseau peut déterminer la topologie du réseau. 

Déterminisme 
→ Temps réel 

Diagnostic 
→ Diagnostic système 

Diagnostic système 
Le diagnostic système consiste en la détection, l'évaluation et la signalisation de défauts au 
sein d'un automate programmable, p. ex. les erreurs de programme ou la défaillance de 
modules. Les erreurs système peuvent être signalées par des LED ou dans STEP 7. 

Données cohérentes 
Des données dont les contenus sont associés et qui ne doivent pas être séparées sont 
appelées données cohérentes. 

Les valeurs de modules analogiques doivent par exemple toujours être traitées dans leur 
ensemble, c'estàdire que la valeur d'un module analogique ne doit pas être faussée par une 
lecture à deux moments différents. 

Données globales 
Des données globales sont des données accessibles depuis tout bloc de code (FC, FB, OB). 
Il s'agit des mémentos M, entrées E, sorties A, temporisations, compteurs et blocs de 
données DB. L'accès aux données globales peut être réalisé par adresse absolue ou par 
mnémonique. 
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Données locales 
→ Données, temporaires 

Données, statiques 
Les données statiques sont des données qui ne sont utilisées qu'au sein d'un bloc 
fonctionnel. Ces données sont enregistrées dans un bloc de données d'instance associé au 
bloc fonctionnel. Les données enregistrées dans le bloc de données d'instance sont 
mémorisées jusqu'à l'appel suivant du bloc fonctionnel. 

Données, temporaires 
Les données temporaires sont les données locales d'un bloc qui sont inscrites dans la pile L 
durant le traitement d'un bloc et qui ne sont plus disponibles une fois le traitement terminé. 

DPV1 
La désignation DPV1 s'applique à l'extension fonctionnelle des services acycliques (p. ex. de 
nouvelles alarmes) du protocole DP. La fonctionnalité DPV1 est intégrée à la norme CEI 
61158/EN 50170, volume 2, PROFIBUS. 

Echange direct de données 
Un "échange direct de données" est une relation de communication spéciale entre 
participants au PROFIBUS DP. L'échange de données direct est caractérisé par le fait que 
des participants au PROFIBUS DP "écoutent" les données renvoyées par un esclave DP à 
son maître DP. 

Elément GD 
Un élément GD résulte de l'affectation des données globales à échanger et est désigné de 
manière univoque par l'identification GD dans la tables des données globales. 

Erreur de temps d'exécution 
Erreurs qui apparaissent pendant le traitement du programme utilisateur dans le système 
d'automatisation (pas pendant le processus). 

ERTEC 
→ ASIC 

Esclave 
Un esclave n'est autorisé à échanger des données que sur requête du maître. 
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Esclave DP 
Un esclave utilisé sur PROFIBUS avec le protocole PROFIBUS DP et conforme à la norme 
EN 50170, partie 3, est désigné par esclave DP. 

Etat de fonctionnement 
Les systèmes d'automatisation de SIMATIC S7 connaissent les états de fonctionnement 
suivants : ARRET, MISE EN ROUTE, MARCHE. 

Facteur de réduction 
Le facteur de réduction détermine la fréquence à laquelle les paquets GD sont émis et reçus 
sur la base du cycle de la CPU. 

Fast Ethernet 
Fast Ethernet est une norme de transmission de données à 100 Mbps. Fast Ethernet utilise 
pour ce faire le standard 100 Base-T. 

FB 
→ Bloc fonctionnel 

FC 
→ Fonction 

FEPROM 
→ Carte mémoire (MC) 

Fichier GSD 
Les propriétés d'un appareil PROFINET sont décrites dans un fichier GSD (General Station 
Description) qui contient toutes les données nécessaires à la configuration. 

En analogie avec PROFIBUS, vous pouvez également intégrer un appareil PROFINET dans 
STEP 7 via un fichier GSD. 

Dans le cas d'un PROFINET IO, le fichier GSD est au format XML. La structure du fichier 
GSD est conforme à la norme ISO 15734, standard universel de la description des appareils. 

Dans le cas de PROFIBUS, le fichier GSD est disponible au format ASCII. 
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Flash-EPROM 
Les FEPROM correspondent, de par leur faculté à conserver les données en cas de panne 
de secteur, aux EEPROM effaçables électriquement, tout en étant beaucoup plus rapides 
(FEPROM = Flash Erasable Programmable Read Only Memory). Elles sont utilisées sur les 
cartes mémoire. 

Fonction 
Une fonction (FC) est selon CEI 1131-3 un bloc de code sans données statiques. Une 
fonction permet de transmettre des paramètres dans le programme utilisateur. Les fonctions 
conviennent donc à la programmation de fonctions complexes itératives, par exemple des 
calculs. 

Fonction système 
Une fonction système (SFC) est une fonction qui est intégrée dans le système d'exploitation 
de la CPU et qui peut être appelée, si nécessaire, dans le programme utilisateur STEP 7. 

Fonction technologique 
→ Composant PROFINET 

FORCAGE PERMANENT 
Avec la fonction Forçage permanent, vous pouvez affecter des valeurs fixes à des variables 
déterminées d'un programme utilisateur ou d'une CPU (y compris aux entrées et sorties). 

A ce sujet, tenez compte également des restrictions dans la Partie Vue d'ensemble des 
fonctions de test dans le chapitre Fonctions de test, diagnostic et suppression des erreurs du 
manuel Montage du S7-300. 

HART 
Sigle en anglais : Highway Adressable Remote Transducer 

Horloge 
→ Temporisations 

Industrial Ethernet 
Industrial Ethernet (anciennement SINEC H1) est une technique d'installation qui permet de 
transmettre des données à l'abri des perturbations dans un environnement industriel. 

PROFINET étant un système ouvert, il est possible d'utiliser des composants Ethernet 
standard. Nous vous recommandons cependant de réaliser PROFINET sous forme 
d'Industrial Ethernet. 
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Interface multipoint 
→ MPI 

IRT 
→ Communication Isochronous Real-Time 

Jeton 
Autorisations d'accès au bus limitée dans le temps. 

LAN 
Local Area Network, réseau local auquel sont connectés plusieurs ordinateurs au sein d'une 
entreprise. Le réseau local est un réseau de faible étendue, géré par une entreprise ou une 
institution. 

Liste d'état système 
La liste d'état système contient des données qui décrivent l'état actuel d'un automate 
SIMATIC S7. Elle fournit à tout moment une vue d'ensemble concernant : 

● le niveau d'équipement de l'automate SIMATIC S7. 

● le paramétrage courant de la CPU et des modules de signaux paramétrables. 

● les états actuels et les procédures dans la CPU et les modules de signaux 
paramétrables. 

LLDP 
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est un protocole permettant la reconnaissance du 
voisin le plus proche Ainsi, un appareil peut envoyer des informations portant sur lui-même 
et enregistrer des informations reçues des appareils voisins dans la MIB LLDP. Ces 
informations peuvent être obtenues via SNMP. Avec ces informations, un système de 
gestion de réseau peut déterminer la topologie du réseau. 

Maître 
Un maître peut, lorsqu'il détient le jeton, envoyer des données à d'autres partenaires ou leur 
demander des données (= partenaire actif). 

Maître DP 
Un maître conforme à la norme EN 50170, partie 3, est désigné par maître DP. 

Mandataire 
→ Proxy 



 Glossaire 
  

CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques 
Manuel, 03/2011, A5E00105476-12 413 

Masque de sous-réseau 
Les bits activés du masque de sous-réseau définissent la partie de l'adresse IP qui contient 
l'adresse du (sous-) réseau. 

D'une manière générale :  

● L'adresse de réseau résulte de la combinaison ET de l'adresse IP et du masque de sous-
réseau. 

● L'adresse de participant résulte de la combinaison ET NON de l'adresse IP et du masque 
de sous-réseau. 

Masse 
La masse correspond à la totalité des parties inactives reliées entre elles sur un moyen 
d'exploitation et ne pouvant pas adopter une tension dangereuse par contact, même en cas 
d'anomalie. 

Mémento  
Les mémentos font partie de la mémoire système de la CPU et servent à enregistrer des 
résultats intermédiaires. Vous pouvez y accéder par bit, octet, mot ou double mot. 

Voir Mémoire système 

Mémentos de cadence 
Mémentos servant à réaliser le cadencement dans le programme utilisateur (1 octet de 
mémento). 

 

 Remarque 

Dans les CPU S7-300, veillez à ce que l'octet du mémento de cadence ne soit pas écrasé 
dans le programme utilisateur !  

 

Mémoire de chargement 
La mémoire de chargement contient des objets créés par la console de programmation. 
Elles se présente sous forme de micro-carte mémoire enfichable de différentes capacités 
mémoire. Le fonctionnement de la CPU nécessite impérativement l'enfichage d'une micro-
carte mémoire SIMATIC. 

Mémoire de sauvegarde  
La mémoire de sauvegarde garantit une sauvegarde des zones de mémoire de la CPU sans 
pile de sauvegarde. Il est possible de sauvegarder un nombre paramétrable de 
temporisations, de compteurs, de mémentos et d'octets de données, qui sont les 
temporisations, compteurs, mémentos et octets de données rémanents. 
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Mémoire image 
La mémoire image fait partie de la mémoire système de la CPU. Au début du programme 
cyclique, les états de signaux des modules d'entrée sont transmis à la mémoire image des 
entrées. A la fin du programme cyclique, la mémoire image des sorties est transmise aux 
modules de sorties comme état de signaux. 

Mémoire système 
La mémoire système est intégrée à l'unité centrale et se présente sous forme de mémoire 
RAM. La mémoire système contient les zones d'opérandes (p. ex. temporisations, 
compteurs, mémentos) ainsi que les zones de données requises en interne par le système 
d'exploitation (p. ex. tampon pour la communication). 

Mémoire vive 
La mémoire de travail est intégrée à la CPU et ne peut pas être étendue. Elle sert à exécuter 
le code et à traiter les données du programme utilisateur. Le traitement du programme 
s'effectue exclusivement au niveau de la mémoire de travail et de la mémoire système. 

Micro-carte mémoire (MMC) 
Les micro-cartes mémoire sont des supports de mémoire pour les CPU et les CP. Une 
micro-carte mémoire (MMC) se distingue d'un carte mémoire par ses dimensions réduites. 

Mise à la terre 
Mettre à la terre signifie mettre un élément conducteur en liaison avec la prise de terre (un 
ou plusieurs éléments conducteurs qui ont un très bon contact avec la terre) par 
l'intermédiaire d'un dispositif de mise à la terre. 

Mise à la terre fonctionnelle 
Une mise à la terre fonctionnelle est réalisée uniquement dans le but d'assurer le 
fonctionnement prévu du matériel électrique concerné. La mise à la terre fonctionnelle court-
circuite les tensions perturbatrices qui risquent sinon de produire des défaillances 
matérielles. 

MISE EN ROUTE 
L'état de fonctionnement MISE EN ROUTE est un état transitoire entre les états de 
fonctionnement STOP et RUN. Il peut être déclenché par le commutateur de mode de 
fonctionnement ou après une mise sous tension ou encore par une commande sur la 
console de programmation. Dans le cas de S7-300, c'est un démarrage qui est effectué. 
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Module analogique 
Les modules analogiques convertissent des valeurs de processus analogiques (par ex. une 
température) en valeurs numériques qui peuvent ensuite être traitées par l'unité centrale ou 
convertissent des valeurs numériques en grandeurs de réglage analogiques. 

Module de signaux 
Les modules de signaux (SM) constituent l'interface entre le processus et le système 
d'automatisation. Il existe des modules d'entrées et de sorties TOR et des modules d'entrées 
et de sorties analogiques. . 

MPI 
L'interface multipoint (Multi Point Interface, MPI) est l'interface de la console de 
programmation de SIMATIC S7. Elle permet le fonctionnement simultané de plusieurs 
partenaires (consoles de programmation, affichages de texte, tableaux de commande) sur 
une ou plusieurs unités centrales. Chaque partenaire est identifié par une adresse unique 
(adresse MPI). 

NCM PC 
→ SIMATIC NCM PC 

Nom d'appareil 
Avant qu'un IO-Device puisse être adressé par l'IO-Controller, il faut qu'il ait un nom 
d'appareil. Ce démarche a été choisie pour PROFINET parce que les noms sont plus faciles 
à manipuler que des adresses IP complexes.  

L'attribution d'un nom d'appareil à un IO-Device concret est comparable au paramétrage de 
l'adresse PROFIBUS d'un esclave DP.  

A la livraison, l'IO-Device ne possède pas de nom d'appareil. Ce n'est qu'après l'attribution 
d'un nom d'appareil à l'aide de la PG/du PC que le périphérique IO pourra être adressé par 
le contrôleur IO, pour le transfert des données de configuration (notamment de l'adresse IP) 
p. ex. au moment du démarrage ou pour l'échange de données utiles en fonctionnement 
cyclique.  

NTP 
Network Time Protocol (NTP) est un protocole standard permettant de synchroniser des 
horloges via Industrial Ethernet dans les systèmes d'automatisation. NTP utilise le protocole 
de réseau UDP sans liaison. 

OB 
→ Bloc d'organisation 
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Paquet GD 
Un paquet GD peut comporter un ou plusieurs éléments GD qui sont transmis groupés dans 
un télégramme. 

Paramètre 
1. Variable d'un bloc de code STEP 7 
2. Variable pour le paramétrage du comportement d'un module (une ou plusieurs par 
module). A la livraison, chaque module possède un paramétrage de base judicieux que vous 
pouvez modifier par configuration dans STEP 7. 
Il existe des paramètres statiques et des paramètres dynamiques. 

Paramètre dynamique 
Au contraire des paramètres statiques, les paramètres dynamiques des modules peuvent 
être modifiés pendant le fonctionnement par appel d'un SFC dans le programme utilisateur. 
On peut ainsi par exemple modifier des seuils d'un module d'entrées analogiques. 

Paramètres de module 
Les paramètres de module sont des valeurs qui permettent d'influer sur le comportement du 
module. On distingue les paramètres statiques et les paramètres dynamiques. 

Paramètres statiques 
Contrairement aux paramètres dynamiques, les paramètres statiques des modules ne 
peuvent pas être modifiés par le programme utilisateur, mais uniquement par configuration 
dans STEP 7, p. ex. le retard à l'entrée d'un module d'entrée de signaux TOR. 

Périphérique I 
La fonctionnalité "I-Device" (périphérique IO intelligent) d'une CPU permet d'échanger des 
données avec un contrôleur IO et d'utiliser ainsi la CPU comme unité intelligente de 
prétraitement de sous-processus. Le périphérique I, jouant le rôle du périphérique IO, est 
relié à un contrôleur IO de niveau supérieur. 

Le prétraitement est assuré par le programme utilisateur dans la CPU, par la fonctionnalité 
périphérique I. Les valeurs de processus saisies en mode central ou décentral (PROFINET 
IO ou PROFIBUS DP) sont prétraitées par le programme utilisateur puis mises à disposition 
d'une station prioritaire par l'intermédiaire d'une interface PROFINET IO-Device de la CPU. 

PG 
→ Console de programmation 

PNO 
Comité technique qui définit et développe la norme PROFIBUS et PROFINET dont le site 
Internet est : http://www.profinet.com. 

http://www.profinet.com/�
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Point de contrôle du cycle 
Le point de contrôle du cycle est la section du traitement du programme de la CPU dans 
laquelle la mémoire image est mise à jour, par exemple. 

Potentiel de référence 
Potentiel à partir duquel les tensions des circuits électriques concernés sont considérées 
et/ou mesurées. 

Potentiel flottant 
Sans liaison galvanique à la terre. 

Priorité OB 
Le système d'exploitation de la CPU distingue différentes classes de priorité, p. ex. le 
traitement cyclique du programme ou le traitement du programme déclenché par alarme de 
processus. Des blocs d'organisation (OB), dans lesquels l'utilisateur S7 peut programmer 
une réaction sont affectés à chaque classe de priorité. Les OB reçoivent des priorités par 
défaut qui fixent leur ordre de traitement en cas de simultanéité ou d'interruption réciproque. 

Processeur de communication 
Les processeurs de communication sont des modules pour connexions point à point et 
connexions au bus. 

PROFIBUS 
Process Field Bus - norme de bus de terrain européenne. 

PROFIBUS DP 
Un PROFIBUS avec protocole DP qui se comporte conformément à la norme EN 50170. DP 
signifie périphérie décentralisée (rapide, compatible temps réel, échange de données 
cyclique). Du point de vue du programme utilisateur, la périphérie décentralisée est 
adressée comme s'il s'agissait d'une périphérie centrale. 

PROFINET 
Dans le cadre de la Totally Integrated Automation (TIA), PROFINET est le prolongement 
logique de : 

● PROFIBUS DP, le bus de terrain établi 

● et Industrial Ethernet, le bus de communication pour le niveau de la cellule. 

Les acquis des deux systèmes ont été et continueront à être intégrés dans PROFINET. 
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En tant que standard d'automatisation conçu sur la base d'Ethernet par PROFIBUS 
International (anciennement PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.), PROFINET est un 
modèle non propriétaire de communication, d'automatisation et d'ingénierie. 

PROFINET CBA 
Dans le contexte de PROFINET, PROFINET CBA (Component Based Automation) est un 
concept d'automatisation renforçant les points suivants : 

● réalisation d'applications modulaires 

● communication inter-machine 

Avec PROFINET CBA vous réalisez un projet d'automatisation sur la base de composants et 
de sous-systèmes prédéfinis. Ce concept répond aux demandes de modularité sans cesse 
croissante des mécaniciens et constructeurs d'installations, visant à une décentralisation 
poussée et à un usinage "intelligent". 

Avec Component Based Automation, vous réalisez des modules technologiques complets 
sous forme de composants standardisés qui sont utilisés dans de grandes installations.  

Les composants modulaires et intelligents PROFINET CBA sont créés au moyen d'un outil 
d'ingénierie qui peut varier d'un constructeur d'appareils à l'autre. Les composants formés 
d'appareils SIMATIC sont créés avec STEP 7 et câblés avec l'outil SIMATIC iMAP. 

PROFINET IO 
Dans le cadre de PROFINET, PROFINET IO est un concept de communication pour la 
réalisation d'applications modulaires, décentralisées.  

PROFINET IO vous permet de réaliser des projets d'automatisation comme vous le faisiez 
sous PROFIBUS.  

La mise en pratique de PROFINET IO est réalisée par le standard PROFINET pour 
automates. 

L'outil d'ingénierie STEP 7 vous facilite le montage et la configuration d'une solution 
d'automatisation. 

Vous avez donc dans STEP 7 la même vue de l'application, que vous configuriez des 
appareils PROFINET ou des appareils PROFIBUS. La programmation de votre programme 
utilisateur est semblable pour PROFINET IO et PROFIBUS DP, sachant que vous utilisez 
les SFC/SFB et listes d'état système étendus pour PROFINET IO.  

PROFINET IO-Controller 
Appareil qui permet d'adresser aux périphériques IO connectés. En d'autres termes, l'IO-
Controller échange des signaux d'entrée et de sortie avec les appareils de terrain affectés. 
L'IO-Controller est souvent l'automate dans lequel s'exécute le programme d'automatisation. 

PROFINET IO-Device 
Appareil de terrain décentralisé affecté à un IO-Controller (p. ex. Remote IO, îlot de vannes, 
inverseurs de fréquence, switches) 
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PROFINET IO-Supervisor 
PG/PC ou appareil IHM réalisant la mise en service et le diagnostic. 

PROFINET IO-System 
PROFINET IO-Controller avec PROFINET IO-Devices affectés. 

Profondeur d'imbrication 
Un appel de bloc permet d'appeler un bloc à partir d'un autre bloc. La profondeur 
d'imbrication indique le nombre de blocs de code appelés simultanément. 

Programme utilisateur 
Avec SIMATIC, une distinction est faite entre le système d'exploitation de la CPU et les 
programmes utilisateur. Le programme utilisateur contient toutes les instructions et 
déclarations ainsi que les données pour le traitement des signaux permettant la commande 
d'une installation ou d'un processus. Il est affecté à un module programmable (CPU, FM par 
ex.) et peut être organisé en unités plus petites. 

Proxy 
L'appareil PROFINET à fonctionnalité de proxy est le mandataire d'un appareil PROFIBUS 
sur Ethernet. La fonction proxy permet à un appareil PROFIBUS de communiquer non 
seulement avec son maître, mais aussi avec tous les participants au PROFINET. 

Avec PROFINET, des systèmes PROFIBUS existants peuvent être intégrés sans problème 
à la communication PROFINET à l'aide, par exemple, d'un IE/PB-Link ou d'une CPU 31x 
PN/DP. L'IE/PB-Link/la CPU joue alors le rôle de mandataire du composant PROFIBUS pour 
la communication avec PROFINET.  

RAM 
Une RAM (Random Access Memory) est une mémoire à semi-conducteurs à accès libre 
(mémoire d'écriture/mémoire de lecture). 

Réaction à l'erreur 
Réaction à une erreur de temps d'exécution Le système d'exploitation peut réagir de 
plusieurs manières : commutation du système d'automatisation à l'état STOP, appel d'un 
bloc d'organisation dans lequel l'utilisateur peut programmer une réaction ou signalisation de 
l'erreur. 

Redondance de supports 
Fonction assurant la disponibilité du réseau et de l'installation. Les lignes de transmission 
redondantes (topologie en anneau) garantissent la mise à disposition d'une voie de 
communication alternative en cas de défaillance d'une voie de transmission.  
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Rémanence 
On dit qu'une zone mémoire est rémanente si son contenu reste conservé à la suite d'une 
coupure de la tension secteur et après le passage de STOP vers RUN. Après une coupure 
de la tension secteur et après un passage STOP-RUN, la zone non rémanente des 
mémentos, temporisations et compteurs est réinitialisée. 

Peuvent être rémanents : 

● Mémento 

● Temporisations S7 

● Compteurs S7 

● Zones de données 

Remplacement d'appareil sans support amovible / PG 
Les périphériques IO possédant cette fonction sont faciles à remplacer : 

● ils n'exigent pas de support de changement (tel qu'une micro-carte mémoire SIMATIC) 
avec nom de l'appareil enregistré. 

● il n'est pas nécessaire d'attribuer le nom d'appareil à l'aide de la PG. 

● Pour servir de pièce de rechange, un périphérique IO déjà en service doit être réinitialisé 
au moyen de la "Réinitialisation aux réglages usine". 

Le nom d'appareil est attribué au périphérique IO, non plus par le support de données 
amovible ou la PG, mais par le contrôleur IO. Le contrôleur IO utilise à cet effet la topologie 
configurée et les relations de voisinage détectées par les périphériques IO. Pour cela, il faut 
que la topologie réelle concorde avec la topologie prévue configurée. 

Réseau 
Un réseau se compose d'un ou de plusieurs sous-réseaux interconnectés comptant un 
nombre quelconque de partenaires. Plusieurs réseaux peuvent coexister l'un à côté de 
l'autre. 

Réseau 
Un réseau est un système de communication de grande taille qui permet à un nombre 
important de participants d'échanger des données. 

Tous les sous-réseaux forment un réseau. 

Résistance de terminaison 
Une résistance de terminaison est une résistance permettant de terminer une ligne de 
transmission de données afin d'éviter les réflexions. 
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Routage d'enregistrement 
Fonction d'un module possédant plusieurs connexions de réseau. Les modules supportant 
cette fonction sont en mesure de transmettre les données d'un système d'ingénierie (par ex. 
des données de paramétrage générées par SIMATIC PDM) d'un sous-réseau tel qu'Ethernet 
à un appareil de terrain connecté au PROFIBUS DP. 

Routeur 
Le routeur interconnecte deux sous-réseaux. Un routeur fonctionne de façon analogue à un 
switch. Avec un routeur, vous pouvez spécifier par ailleurs les partenaires de réseau 
autorisés ou non à communiquer via le routeur. Les partenaires de réseau des différents 
côtés d'un routeur ne peuvent communiquer entre eux que si la communication entre ces 
partenaires via le routeur a été explicitement autorisée. Les données en temps réel ne 
peuvent être échangées au-delà des limites des sous-réseaux. 

Routeur par défaut 
Le routeur par défaut est le routeur utilisé lorsque les données doivent être transmises via 
TCP/IP à un partenaire qui ne se trouve pas lui-même dans le même sous-réseau. 

Dans STEP 7, le routeur par défaut est désigné par Routeur. STEP 7 attribue par défaut au 
routeur par défaut sa propre adresse IP. 

RT 
→ Temps réel 

Segment 
→ Segment de bus 

Segment de bus 
Un segment de bus est une partie cohérente d'un système de bus série. Dans PROFIBUS 
DP, p. ex., les segments de bus sont couplés entre eux au moyen de répéteurs. 

SFB 
→ Bloc fonctionnel système 

SFC 
→ Fonction système 

Shared Device 
La fonctionnalité "Shared Device" permet de répartir les sous-modules d'un périphérique IO 
entre les différents contrôleurs IO. 
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Signalisation d'erreur 
La signalisation d'erreur est l'une des réactions possibles du système d'exploitation à une 
erreur de temps d'exécution. Les autres réactions possibles sont : réaction à l'erreur dans le 
programme utilisateur, état STOP de la CPU. 

SIMATIC 
Désignation des produits et systèmes d'automatisation industrielle de Siemens AG. 

SIMATIC NCM PC 
SIMATIC NCM PC est une version de STEP 7 conçue pour la configuration sur PC. Elle 
offre sur les stations PC toutes les fonctionnalités de STEP 7. 

SIMATIC NCM PC est l'outil central permettant de configurer les services de communication 
de votre station PC. Les données de configuration générées avec cet outil doivent être 
chargées sur la station PC ou exportées. Après quoi la station PC sera prête à 
communiquer. 

SIMATIC NET 
Division Siemens de communication industrielle pour réseaux et composants de réseau. 

SNMP  
Le protocole de gestion de réseau SNMP (Simple Network Management Protocol) utilise le 
protocole de transport sans liaison UDP. Il se compose de deux éléments de réseau, comme 
dans le modèle client/serveur. Le gestionnaire SNMP surveille les noeuds de réseau, les 
agents SNMP collectent les différentes informations au niveau des noeuds de réseau 
individuels puis les mémorisent, sous forme structurée, dans la MIB (Management 
Information Base). Avec ces informations, un système de gestion de réseau peut exécuter 
un diagnostic de réseau détaillé. 

Sous-réseau  
Tous les appareils reliés à un commutateur se trouvent dans un même réseau, à savoir un 
sous-réseau. Tous les appareils d'un sous-réseau peuvent communiquer entre eux. 

Le masque de sous-réseau est identique sur tous les appareils d'un même sous-réseau. 

Un sous-réseau est limité physiquement par un routeur. 

SSL 
→ Liste d'état système 

Station PC 
→ Station PC SIMATIC 
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Station PC SIMATIC 
Une "station PC" est un PC équipé de modules de communication et de composants 
logiciels au sein d'une solution d'automatisation avec des produits SIMATIC. 

STEP 7 
STEP 7 est un système d'ingénierie qui contient des langages de programmation pour la 
création de programmes utilisateur pour automates programmables SIMATIC S7. 

Switch  
Contrairement au PROFIBUS DP, le réseau Industrial Ethernet est constitué de liaisons 
point à point : chaque participant à la communication est relié directement à un participant et 
un seul.  

Quand un participant doit être relié à plusieurs autres, il est connecté au port d'un 
composant de réseau actif, le switch. D'autres participants (aussi des switches) peuvent 
alors être connectés aux autres ports du switch. La liaison entre un participant et le switch 
reste une liaison point à point. 

Un switch a par conséquent pour tâche de régénérer et de distribuer les signaux reçus. Le 
switch "apprend" l'adresse (les adresses) Ethernet d'un appareil PROFINET connecté ou 
d'un autre switch et transmet les signaux qui sont destinés à l'appareil PROFINET ou au 
switch connecté.  

Un switch possède un certain nombre de connecteurs (ports). Connectez à chaque port un 
appareil PROFINET au plus ou un switch supplémentaire. 

Les switches pour réseaux PROFINET IO sont disponibles sous deux formes : comme 
switches externes avec un boîtier ou bien comme switch intégré comme composant d'une 
CPU S7 ou d'un CP S7 ou d'un système de périphérie décentralisée ET 200, comme p. ex 
dans la CPU S7 317-2 PN/DP. 

Vous trouverez dans notre famille de produits SCALANCE X des switches à ports 
électriques ou optiques ou avec une combinaison des deux variantes. Le SCALANCE X202-
2IRT p. ex. qui prend en charge la communication IRT, possède 2 ports électriques et 2 
ports optiques.  

Les switches de la famille d'appareils SCALANCE X peuvent être configurés, diagnostiqués 
et adressés sous STEP 7 comme PROFINET IO Device. 

Synchronisme 
Les données de processus, le cycle de transmission via PROFIBUS DP ou PROFINET IO et 
le programme utilisateur sont synchronisés pour un résultat déterministique optimal. Les 
données d'entrée et de sortie de la périphérie répartie de l'installation sont aussi bien saisies 
que sorties simultanément. Le cycle PROFIBUS DP équidistant/PROFINET IO sert de base 
de temps. 

Système d'automatisation 
Dans SIMATIC S7, un système d'automatisation est un automate programmable. 
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Système d'exploitation 
Le système d'exploitation de la CPU organise toutes les fonctions et tous les mécanismes de 
la CPU qui ne sont pas liés à une tâche de commande particulière. 

Tampon de diagnostic 
Le tampon de diagnostic est une zone mémoire sauvegardée de la CPU dans laquelle les 
événements de diagnostic sont mémorisés dans l'ordre de leur apparition. 

Temporisations 
Les temporisations font partie de la mémoire système de la CPU. Le contenu des "cellules 
de temporisation" est actualisé automatiquement par le système d'exploitation de manière 
asynchrone au programme utilisateur. Des instructions STEP 7 définissent la fonction 
précise de la cellule de temporisation (p. ex. retard à la montée) et le déclenchement de son 
traitement (p. ex. démarrage). 

Temps d'actualisation 
C'est dans cet intervalle de temps qu'un périphérique IO/contrôleur IO reçoit de nouvelles 
données du contrôleur IO/périphérique IO dans le réseau PROFINET IO. Le temps 
d'actualisation peut être configuré séparément pour chaque IO-Device et il détermine 
l'intervalle de temps suivant lequel des données sont envoyées du IO-Controller au IO-
Device (sorties) et du IO-Device au IO-Controller (entrées). 

Temps de cycle 
Le temps de cycle est le temps nécessaire à la CPU pour exécuter une seule fois le 
programme utilisateur. 

Temps réel 
Temps réel signifie qu'un système traite des événements externes dans un temps défini. 

Le déterminisme signifie que le système réagit de manière prédictible (déterminée). 

Ces deux exigences sont importantes pour les réseaux industriels. PROFINET satisfait à ces 
exigences. PROFINET est donc un réseau temps réel déterministe qui possède les 
propriétés suivantes : 

● La transmission de données à temps critique entre les stations, via un réseau est 
assurée dans un temps défini. 

PROFINET offre à cet effet une voie de communication optimisée pour la communication 
temps réel : Real-Time (RT). 

● Une détermination précise (prédiction) du moment de la transmission n'est pas possible. 

● Il est garanti que la communication peut avoir lieu correctement dans le même réseau via 
d'autres protocoles standard, p. ex. la communication industrielle pour PG/PC. 
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Temps réel 
→ Temps réel 

Terre 
La terre conductrice dont le potentiel électrique en chaque point peut être considéré comme 
égal à zéro. 

Au niveau des prises de terre, la terre peut avoir un potentiel différent de zéro. Pour 
caractériser cet état de fait, on utilise souvent le terme de "terre de référence". 

Terre de référence 
→ Terre 

Topologie 
Structure d'un réseau. Les structures courantes sont : 

● Topologie linéaire 

● Topologie en anneau 

● Topologie en étoile 

● Topologie arborescente 

Traitement des erreurs par OB 
Lorsque le système d'exploitation détecte une erreur donnée (p. ex. erreur d'accès dans 
STEP 7), il appelle le bloc d'organisation (OB d'erreur) prévu pour ce cas et dans lequel la 
suite du comportement de la CPU peut être définie. 

Twisted Pair 
Fast Ethernet via câbles Twisted Pair repose sur le standard IEEE 802.3u (100 Base-TX). Le 
support de transmission est un câble de deux paires torsadées blindées avec une 
impédance de 100 Ω (AWG 22). Les caractéristiques de transmission de ce câble doivent 
être conformes aux spécifications de catégorie 5. 

La longueur de la liaison entre un équipement terminal et un composant de réseau ne doit 
pas dépasser 100 m. Les connexions s'effectuent conformément au standard 100 Base-TX 
au moyen de connecteurs RJ45. 

UDT 
User Defined Type : Type de données définies par l'utilisateur avec structure quelconque 

Unité centrale 
→ CPU 
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Valeur de remplacement 
Les valeurs de remplacement sont des valeurs paramétrables que les modules de sortie 
transmettent au processus à l'arrêt de la CPU. 

Les valeurs de remplacement peuvent être écrites dans l'accumulateur à la place des 
valeurs d'entrée illisibles, en cas d'erreur d'accès aux modules d'entrée (SFC 44). 

Varistance 
Résistance dont la valeur dépend de la tension. 

Version de produit 
La version de produit permet de distinguer des produits ayant la même référence de 
commande. La version de produit est incrémentée en cas d'extensions fonctionnelles dont la 
compatibilité ascendante est assurée, de modifications au niveau de la fabrication (utilisation 
de nouveaux modules/composants) ainsi que de corrections de défauts. 

Vitesse de transmission 
Vitesse du transfert de données (bit/s) 

WAN 
Réseau d'une étendue supérieure à celle du réseau local qui permet de communiquer en 
réseau à l'échelle transcontinentale p. ex. Le contrôle juridique de ces réseaux n'appartient 
pas à l'utilisateur mais au fournisseur d'accès. 
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